
Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI

m²

CHODBA --

CHODBA
50,52

SKLAD
7,12

DMZ
12,96

STANOVIŠTĚ SESTER

50,14

POKOJ JIP 2L
33,72

POKOJ JIP 1L
15,41

POKOJ JIP 1L
14,60

POKOJ JIP 1L
14,00

POKOJ JIP 1L
14,39

POKOJ JIP 1L
13,90

POKOJ JIP 2L
25,13

POKOJ JIP 2L
26,58

FILTR
6,07

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

5,42

PŘEDSÍŇ - PERSONÁL

1,43

WC PERSONÁL

1,29

NEOBSAZENO --

OČISTA PACIENTŮ

6,56

ÚKLID, ČISTÍCÍ MÍSTNOST

9,13

CHODBA
38,40

VYŠETŘOVNA

ENDOSKOPIE (GASTRO)

25,68

DEKONTAMINACE
5,07

VYŠETŘOVNA

ULTRAZVUKU

21,34

CHODBA
14,70

WC
1,29

SESTERNA
19,01

DENNÍ STACIONÁŘ

19,37

DENNÍ STACIONÁŘ

19,44

PŘEDSÍŇ

4,40

WC
1,29

POBYTOVÁ MÍSTNOST

18,41

INSPEKČNÍ POKOJ

23,82

INSPEKČNÍ POKOJ

22,54

INSPEKČNÍ POKOJ

23,39

POKOJ JIP 1L
13,86

ROZVODNA SLP
2,09

PŘEDSÍŇ

1,49

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POSLUCHÁRNA
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WC PER.
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CHODBA
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DET. PŘIPOJENÍ TĚLES

15.06

24°

JIP

15.07

24°

JIP

15.08

24°

JIP

15.09

24°

JIP

15.10

24°

JIP

15.11

24°

JIP

15.36

24°

JIP

15.12

24°

JIP

15.13

24°

JIP

15.22

VYTÁPĚNÍ STÁVAJÍCÍ

15.24

VYTÁPĚNÍ STÁVAJÍCÍ

15.04

22°

15.20

--

15.16

--

15.17

--

15.19

24°

15.02

--

15.14

--

15.21

--

15.05

--

DVOJ.ROH.ŠR. S TV 1/2"

KRTM 450/1820

DVOJ.ROH.ŠR. S TV 1/2"

33 PL 300/1600 VK

DVOJ.ROH.ŠR. 1/2"

TV 

ULOŽENÍ NA STOJÁNKY

6/4"

57/3

STÁV STOUPAČKA

ÚT - ZPÁT.

CHL - ZPÁT.

STÁVAJÍCÍ RADIERY - NOVĚ NATŘÍT STÁVAJÍCÍ RADIERY - NOVĚ NATŘÍT

PŘIPOJIT NOVÉ TĚLESO, PŘÍPOJKA D15PLi

V PODLAZE, NAPOJIT NA STÁV. STOUPAČKU

UZÁVĚRY ZPÁTEČEK
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HYG.30-603/1804

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

HYG.30-603/1804

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

STÁVAJÍCÍ ROZVODY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.
1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1604

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1604

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1604

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/704

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/704

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1604

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1604

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1404

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1404

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1404

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

HYG.30-603/1404

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR)

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.

VYTÁPĚNÍ STÁVAJÍCÍ

STÁV. STOUP.

ÚT, CHL.

UZÁVĚRY PŘÍVODŮ

STÁV. ROZVOD TOPNÉ VODY MAX. 65/50°C

ODBOČKY NAVAŘIT 1/2", DÁLE PŘECHOD NA MĚĎ

NAPOJENÍ TĚLES MĚĎ 1/2" DO KŘÍŽE

2xKK 1/2", 1xRŠ 1/2"

EL.V. 1/2" (MaR), MONT.ÚT

1xRŠ 1/2" S VYPOUŠ.
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