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6.11 .1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha - Výstavba

budov G1 a GZ (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01_4c ZL č. 083

 
 

Indexy:

O...objednate|

GD...generáIni dodavatel

GP...generáIni projektant

PM...projektový manažer

J. . .jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:
D1_01_4c - Vzduchotechnika

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

   
 

 

Název změny: Záměna jednotek zdroje chladu - varianta TRANE
 

Položka, popis: Tento změnový list řeší záměnu GP navržených jednotek zdroje chladu, které se již nevyrábějí za technicky adekvátnítyp, tak aby

byl splněn požadavek Ecodesign a zároveň se zvýší standard.

 

Důvod změny:

Dle vývoje trhu — viz prohlášení Ecodesign

 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. technický list Trane, 3. prohlášeni Ecodeslgn

 

 
 

 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): V | . GD hod' I

odhadnuté náklady: 3 391 418.- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 3 391 41s,— Kč bez DPH Šli/312%) (”9 '° se

konečná cena: 3 391 418 Kč.- bez DPH snížení ceny o: '

Vyvolá změnu stavebního povolení pred dokončením: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dnu celkovy počet dnu: 0 NE Vyplni GD / provádějící změnu

 
 

 

 
 

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME meseuemslma Datum a MMS:

, I _!

WOZDQĚWU V WWW t6"

Vyjádření zástupce GP SOUHLASlME l NESOUI—{LASIg/‘E

t-E'vč '\IÝJÁDÉEL Vx ČČH

  

 

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME / NEBOUHb'rSl'ME

 

 Datum a podpis:

 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME / NE/SD SÍME

Datum a podpis:

 

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL /W  
 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

    
 

Rozdělovník: 1,0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23, 616 00 Brno

T. D AD Group

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: cz 292 117 51

č BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci - ZMĚNOVÝ LIST č. 083 - Záměna jednotek zdroje chladu -

varianta TRANE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Objekt:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12. Jihlava

Zpracovatel:

IMos Brno.as_

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní #ODKAZ!

snížená #ODKAZ!

Cena s DPH

Projektant

D_atum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

Základ daně Sazba daně

21.00%

15.00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpE

30.06.2022

25322257

CZ25322257

3 391 418,44

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZ!

4 103 616.31

Razítko

Razítko

 

 

 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 083 - Záměna jednotek zdroje

chladu - varianta TRANE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Objekt:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo: Praha Datum:
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. , . , Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel. Instltut kllnlckéa experimentálm medlcrny. Praha Prejektarn. Mrštíkova 12' Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovala: IMOS Brno,a.s_

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

D1_01_4c - Vzduchotechnika 3 391 418,44

025 - Zjflzenl c. 26 - Výrobník studené vody , i T i i i -6 557 914,20

Zařízení č. 26 -yy1'omlkftudené vody -6 557 914.20
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SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 033 - Záměna jednotek zdroje chladu - varianta TRANE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo: Praha Datum: 30.06.2022

_ . . . . . . , . _ Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel. Institut kllmcké a experrmentálnr medlelny, Praha Prolektant. Mrštíkova 12' Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno. a.s.,—

VIÉČÍ Tm Rád 7 7 Popzs MJ Množství J\cenglgílíl Cena celkomíggxl gygagousíava

Náklady soustuTelkem 3 391 418,44

Odpočty -6 557 914,20

D VD25 Zařízení č. 26 : Výrobník studené vody _ v -6 557 914,20

Výrobník studené vody s odděleným vodou chlazeným l

1195 K 26.01 kondenzá'lorem, Qch=677.3kW. nízkohlubné ks -2,000 2 076 495,30 -4 152 990,60 vlastní

_ provedení. D+M *

chladivo R134a, spád studené vody 6/12'C, chladící směs

35% elhylenglykolu 45/5100. transport momflnim otvorem ve

zdi

 

* ,ý. * l

2

m=5500kg, 2 chladivovů okruhy/2 houbové kompresoryl

akuat výkon=87dB(A), EER 3,02, MODBUS karta

včetne spojek victaullc a prollkusy. origlnélnlch anlívibračnlch

podložek a hlídače pn'Jloku (flowswitch)

propojení výrobníků se suchými ohladlči je včetně náplně

směsí olhylen glykolu dodávkou rozvodů chladu

Vlz výkres číslo: D1 01 4o-OSa—c.

2 2000

Součet 2,000 __ _ _ _

—2.000 1 202 461.80 —2 404 923,60 vlastni

S
E
E
S
ž
ž

* ms _ K 26.02 Wsruchy chladic. D+M _ _ _ ks “_

16 ks EC venlllélorů. výkon 904.62kW, průlok vzduchu

107032 mši/h, vstupní lepl Vzduch +35'C

akueljcký flak kondemtoru v 10m=52dB(A) pro O=2,

rn=5100kg. výška 2000mm, chladící smes 35%

elhylenglýkolu 45l51°C

včetně plynule regulace otáček ventilaorů : taplolnlm čldlem,

rozvaděče s hlavním vypínačem a prokabelovanl,

antivlbračních

podložek a servisních vypínačů pro jednotlive ventilawry.

transport jeřábem na střechu

V'Iz výkres číslo: D1 01 «So-0934:.

2 2,000

Součel 2.000

Přípočty 9 949 332,64

Varianta - TRANE - p_ouze dodávka _ 9 696 653,99

Výrobník studené vody s odděleným vodou chlazeným \

K kondenzátorem, Qch=677,3kW, nlzkohluóné ks 2.000 2 977 924,77 5 955 849,53 vlastní

_ provedení. Dodávka _ _ ' _ \ _ \

K lSuchý chladic, Dodávka _ _ k_5 1 2.000 1 B70 40 37 3 740 8%,fi7ylra7stn7i

Montáž zdrojo 'chmduš šucneho chladiče 252 678.65

7 l_Zprovozněnívýroboem zařízení __ křpljí * 1.900 89 067,737 i 69 08ii§:vfastni

lDoprava zařízení na stavbu, vnitrosíavenlštnl doprava kpl 1,000 30 500,00 30 500,00 vlastni

l 7 ,7

l

 

ž
ž

ž
ž
ž
ž

ž

 

 

7?.“ má; on.lůěňá * * ks 'zÍóĚ 53 2731; 66 SŠŠABTVTBSLHÍ

Montáž suchého chladiče ks 2.000 33 272.73 66 545.46 \ vlastní

  
  

x
x
l
x

>
<   
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% rm:

XStreamT'V' —Wassergekůhlte

Kůhlmaschinen mit Schraubenverdichter

und Wasser/Wasser-Wármepumpen

Káltemittelfůllung R134a — R513A

Modell RTWF SE, HE, HSE 100 - 515 (370 bis 1.860 kW)

Modell RTWF XSE 115 - 375 (405 bis 1.315 kW)

Modell RTHF XE, HSE 330 - K00 (1.140 bis 3.670 kW)

Modell RTHF XSE 355 - 995 (2.970 bis 3.635 kW)
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chladící výkon fits chillem 671 kW

průměrná provozní účinnost: SEER = 8.67 (účinnost: 344%)

2 nezávlslé chladící okruhy

plynulá rogulaco — osazeno frekvenčním měničem

chiller má dvoje provozní podmínky

1) v letním období - odpaoni teplo na kondenzátorové straně mařono na suchém chladiči

2) v zimním období - výstupní teplota 85°C využili k topení (režim TC)

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Položka—'— 75— __“——W "“ — Pow

A1 Vodou chlazemf- chiller RTWF 235 xss __ _ 2__*Í

AL _Mz more, fl ,._v_>é‘«:§;0,s,!999_2g2fl>;2_81_—7§eo§0 ___ _ z _. e

Položka A1

Dian m mDasa-beim Option Besam

_____ Model Unit 7 RTWFXSE __ _ _

_ _ Unit size 235 _ __

_ _ Electrical supply _ _ Single - 401W- Sal-iz » Bob 7 _ 7 _

_ Factory .,_ __ Europe _ __ _

_ Efficiency level XSE

_ _ Compressor starter type AFD with Danfoss TRZDO _

_ _ 7 _ __ Ageng listing CE marking

__ _ _ Pressure vessel code 7 PEDYPressure equipement directive)

_ Unit application " Cooling Onllmode _

_ Refrigerant type R1340 with all & Factory charge _

_ _ Sound attenuation package Low noise option _ _ _ _

Reliefvalve option Single Relief Valve Condenser & Evop

__ Compressor type 6P4 compressor

Evaporator size 53310

Configuration _ _ _ _ Standard tubes _

Water connection —- Single pass standard (aoss flow)

__ __ _ Water pressure 7 10 Bar evaporator water pressure _ _

Evaporator application Comfort cooling {above 4.4T)

Cold parts thermal insulation Standard

Condenser size C3610 _

Configuration Single pass

Water connection Single pass standard (cross flow)

_ _ Tube tme Enhancedfin - Copper

_ Water pressure 10 Barcondenser water pressure _ __

_ _ Condenser thermal insulation Wrthout condenser waterEli/gyga _ __

_ Oil cooler With _

_ Evop pump smartflow control None

Power protection Dlsconnect switch with fuses

__ Under/Over voltage protection Standard

_ __ Haman interface language __ _ _ Multi language

_ Smart com protocols _ ModBus RTU interface _

Communication customer External setpoint& capo voltage signal

__ _ input/output _

Outdoor air sensor No air outdoor temp sensor

 

 

 

Elean'gll IP protection Enclosure with deadfront protection 7 _ _ _



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Masterslave set None

Cond pump smartflow control None

* Installation accessory Neoprene lsolotor

Connection accessory Grooved pipe connection

Flow switch Evaporator and Condenser

Literature language English

Shipping package Standard protection

EXVseIectlon Large EXV

AFD selection Max RLA

Design special _ _ None
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Položka A2

©£l£š

Flow

inlet Temp

Outlet Temp

vassure Drag

FNH Velocity

Fluid

Model

Size

Total Capacity

Required Capacity

F'm matenaiřspacing

No. 01 Circuits

Tube Volume

Connections MOU!

Sound Level

Sound Power Level, LwA

Reduced speed

No. of Fans/DiameterfSpeed

Mom! Data/motor

Total Elm Inlet Power P1

Dimension L x W x H

Sudace Area

Dry vvn-m WDx

Alowable Pressure, Ps

Accessories

PS - Standard RAL 7045

Fluid Data Remark

37,78 VS

51,0 "C

45,0 ’C

38 1:98

1,50 m‘s

35 % Wayans =ca

VXXJ-O—iOOQŽL—QG—dD—ZB l ÚSO-“AGO

26

856.8 kW

8540 kw

Aluminium © Zi m

23:60

459.81

4xDNBO/PN10 JIXOMCVPNlDSarmSMe

52 dBi/Ry 10 m EN13487149 dB(Aě. 10 m Free Field)

85 dB(A). [LWA]

Win

12! 1000 rnrn ! “ISO/min

3~4OOV1.BkWZ_70ALWEDefgyMWI AEC

8,85 kW

8849 x 2244 x 2910 mm

23335an 410%me

2341 kg

10 be!

LSS — Lockable Safety Switches Standard

ECC-EC Communication System

CT » Temperature Sense:

EC = Common Fault Signal

BC ' Bypass Contador

' rouchmvPr-un mac. duh-32560. szlpw 10.1.1006.

TmóRspoltm..hmm-tw“ mwfmu; Ic: 6:24 Ilw Dle 02924 mm buhvnlapjunl (humanus Jungmamavuuflso Pun-l

1'- ma
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KLIDNÝ ŽIVOT. S NÁMI.

AZ KLIMA a.s.

Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Česká republika

 

Praha, 18. května 2022

Váženýpan-
.v;

Od 1.1.2021 platí přísnějS| limity energetické účinnosti pro chladící stroje, uvedené v nařízení evropské

komise, které se jmenuje Ecodesign dle přílohy Tier 2. Tato legislativa stanovuje minimální celoroční

energetickou účinnost chladících strojů pro nízkoteplotní aplikace pro komfortníchlazení (SEER).

Původně navržené stroje pro projekt „IKEM" z výrobní řady HWF, které byly v projektu 2 roku

2017, nesplňují tuto novou směrnici, protoje na tento projekt není možné dodat v aktuálním roce. Stroje,

které neplní směrnici Ecodesign v aktuálním znění není možné uvádět na jednotný trh EU.

Místo starých strojů HWF byly navrženyjednotky z nové řady WFN, které jsou přímou náhradou

jednotek HWF a splňují aktuálně platné požadavky směrnice Ecodesign. Nabídnuté nové řešení

s jednotkami WFN splňuje výkonově původní zadání projektu.

Jednotky řady WFN jsou vybavené vysoce účinnými šroubovými kompresory Bitzer a výrazně se

zvětšily teplosměnné plochy výměníků (výparník a kondenzátor) a jednotka je vybavená nejmodernější,

řídicím elektronickým systémem, který umožňuje využít maximum z dané technologie. Původní stroj

HWF3212°A°"°° mél hodnotu SEER 5,87 (W/W). Nová jednotka WFN3202°AXL°°°° má hodnotu SEER 7,07

(W/W).

Podobné úpravy museli udělat všichni výrobci, aby splnili nové požadavky Ecodesignu, což všem

přineslo podobné navýšení ceny zařízení. Jsme přesvědčeni, že stále nabízíme technologie s nejlepším

poměrem cena/výkon na našem trhu.

S pozdravem

 

Technická podpora

Korespondenční adresa: Fakturační adresa:

COMPLETE (2. spoj. s r. o., V Novinách 520/46, COMPLETE CZ, spol. s r. a., Legerova 1853/24, Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, 1 1

140 DO Praha 4, Czech Republic 120 00 Praha 2, (lech Republic odd" C, vložka 88727,|Č125707829, DIČ: a26707829 Z





 


