
Milníky předání informací - Milník 7 - Podklady pro DPS
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UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

PZTS.
PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A
automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U
ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V
vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC.
EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X
zóny hlavního
potrubí protipožárního systému

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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SHZ.RwO.M
hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ

SOZ.
SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK
(odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ

SOZ.RO.V ventilátory SOZ

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory

PUS požární úsek

POD podlaží

MI místnost

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata

DDU vnější užitkové dveře

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT.
VZT (vzduchotechnika včetně požárního
větrání (CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT
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Milníky předání informací - Milník 8 - Aktualizace PBŘ a
POV
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UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 8 - Aktualizace PBŘ a
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CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

PZTS.
PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A
automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U
ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V
vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC.
EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X
zóny hlavního
potrubí protipožárního systému

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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SHZ.RwO.M
hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ

SOZ.
SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK
(odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ

SOZ.RO.V ventilátory SOZ
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Legenda požadavků na informace

Legenda požadavků na informace

Klíč Typ název Popis
Ověřovací
pravidlo

Hodnota Jednotky Značky

1 IFC CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
CCI 2 Vybudované prostory - kód, popis: základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru -
kód

Jakákoli
hodnota

DSS
agentury
čas

2 IFC CZ_CCI-CCI_ComponentsCode CCI 5 Komponenty - kód, popis: základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:
Jakákoli
hodnota

DSS
agentury
čas

3 IFC
CZ_CCI-
CCI_FunctionalSystemsCode

CCI 3 Funkční systémy - kód, popis: základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:
Jakákoli
hodnota

DSS
agentury
čas

4 IFC
CZ_CCI-
CCI_TechnicalSystemsCode

CCI 4 Technické systémy - kód, popis: základní specifikace klasifikace technického systému - kód,
pozn:

Jakákoli
hodnota

DSS
agentury
čas

5 IFC CZ_DTcommon-DT_name název datové šablony, popis: název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:
Jakýkoli
text

identifikace

6 IFC
CZ_ElementCommon-
ElementProjectSpecificIdentifier

označení modelovaného prvku, popis: projektové označení pro identifikaci v projektu (volí
projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEP, pozn: S01, PD01.01, OV01, ZV01.02

Jakákoli
hodnota

DSS
agentury
čas

7 IFC
CZ_SteelElementGeneral-
SteelClass

třída oceli, popis: třída oceli, pozn: S235 JR
Jakákoli
hodnota

DSS
agentury
čas

8 Identifikace
CZ_ElementCommon-
ElementProjectSpecificName

název modelovaného prvku, popis: název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí
zhotovitel, pozn: OV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová
PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře

Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas

9 Identifikace CZ_ElementCommon-Reference
číslo prvku, popis: konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka),
projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt., pozn: SNN01.003

Jakýkoli
text

vlastní

10 Identifikace
CZ_ElementCommon-
StoreyProjectSpecificIdentifier

podlaží modelovaného prvku, popis: neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na
šikmých plochách schodiště, pozn: 1NP, -1PP, 10NP

Jakákoli
hodnota

vlastní

11 Identifikace Pset_BuildingCommon-Reference
identifikátor stavby, popis: projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit
"identifikačním číslem stavby (IČS)", pozn: B7920

Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas
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Klíč Typ název Popis
Ověřovací
pravidlo

Hodnota Jednotky Značky

12 Kvantifikace CZ_PileQuantities-Diameter
průměr (pilota, mikropilota), popis: číselná hodnota udávající průměr kruhového stavebního prvku v
mm, pozn: 600

Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

13 Kvantifikace CZ_SpaceQuantities-Length délka (parkovací místo), popis: číselná hodnota udávající délku v mm, pozn: 5000
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

14 Kvantifikace CZ_SpaceQuantities-Width šířka (parkovací místo), popis: číselná hodnota udávající šířku v mm, pozn: 5000
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

15 Kvantifikace
Pset_ElectricalDeviceCommon-
RatedVoltage

jmenovité napětí, popis: číselná hodnota udávající jmenovité napětí ve V (s jednotkou), pozn: 230
Jakékoliv
číslo

volt (V)
DSS
agentury
čas

16 Kvantifikace
Pset_TankTypeCommon-
EffectiveCapacity

objem, popis: číselná hodnota objemu - koncepční návrh, pozn: 1
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

17 Kvantifikace
Pset_TransportElementCommon-
CapacityPeople

kapacita - cestující, popis: číselná hodnota udávající počet cestujících, pozn: 12
Jakékoliv
číslo

DSS
agentury
čas

18 Kvantifikace Qto_BeamBaseQuantities-Length délka, popis: číselná hodnota udávající osovou délku v mm (půdorysný rozměr), pozn: 1500
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

19 Kvantifikace
Qto_BuildingBaseQuantities-
GrossVolume

obestavěný prostor, popis: číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3, pozn: 500
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

20 Kvantifikace
Qto_BuildingBaseQuantities-
NetFloorArea

užitná plocha, popis: číselná hodnota udávající užitnou plochu, pozn: 200
Jakékoliv
číslo

square
meter
(m²)

DSS
agentury
čas

21 Kvantifikace
Qto_BuildingStoreyBaseQuantities-
GrossFloorArea

hrubá plocha patra, popis: Vypočítaný součet všech ploch pokrytých podlažím budovy., pozn: 123
Jakékoliv
číslo

square
meter
(m²)

IFC
common

22 Kvantifikace
Qto_CableSegmentBaseQuantities-
Length

délka, popis: číselná hodnota udávající délku v mm, pozn: 1500
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas
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Klíč Typ název Popis
Ověřovací
pravidlo

Hodnota Jednotky Značky

23 Kvantifikace
Qto_ColumnBaseQuantities-
NetVolume

objem, popis: číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn: 1
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

24 Kvantifikace
Qto_CoveringBaseQuantities-
NetArea

plocha, popis: číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku),
pozn: 20,8

Jakékoliv
číslo

square
meter
(m²)

DSS
agentury
čas

25 Kvantifikace Qto_DoorBaseQuantities-Height výška, popis: číselná hodnota velikosti stavebního otvoru, pozn: 2300
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

26 Kvantifikace Qto_DoorBaseQuantities-Width šířka, popis: číselná hodnota velikosti stavebního otvoru, pozn: 6000
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

27 Kvantifikace
Qto_DuctSegmentBaseQuantities-
Length

délka, popis: číselná hodnota udávající délku v mm, pozn: 1500
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

28 Kvantifikace
Qto_FootingBaseQuantities-
NetVolume

objem, popis: číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

29 Kvantifikace
Qto_MemberBaseQuantities-
Length

délka, popis: číselná hodnota udávající délku v mm, pozn: 2000
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

30 Kvantifikace
Qto_MemberBaseQuantities-
NetVolume

objem, popis: číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m3, pozn: 1
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

31 Kvantifikace
Qto_PileBaseQuantities-
NetVolume

objem, popis: číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m3, pozn: 1,414
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

32 Kvantifikace
Qto_PipeSegmentBaseQuantities-
Length

délka, popis: číselná hodnota udávající délku v mm, pozn: 100
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

33 Kvantifikace Qto_RailingBaseQuantities-Length délka, popis: číselná hodnota udávající (půdorysnou) délku v mm, pozn: 5000
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas
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Klíč Typ název Popis
Ověřovací
pravidlo

Hodnota Jednotky Značky

34 Kvantifikace
Qto_RampFlightBaseQuantities-
NetVolume

objem, popis: číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m3, pozn: 1
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

35 Kvantifikace Qto_SlabBaseQuantities-NetArea
plocha, popis: číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany
stavebního prvku), pozn: 400

Jakékoliv
číslo

square
meter
(m²)

DSS
agentury
čas

36 Kvantifikace
Qto_SlabBaseQuantities-
NetVolume

objem, popis: číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m3, pozn: 30
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

37 Kvantifikace
Qto_SpaceBaseQuantities-
NetFloorArea

plocha místnosti, popis: přebírá se jako podklad ze společných vlastností pro ARS,.., pozn: 1
Jakékoliv
číslo

square
meter
(m²)

DSS
agentury
čas

38 Kvantifikace
Qto_StairFlightBaseQuantities-
Length

žebřík, popis: číselná hodnota udávající délku v mm, pozn: 5000
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

39 Kvantifikace
Qto_StairFlightBaseQuantities-
NetVolume

objem, popis: číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m3, pozn: 1
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

40 Kvantifikace
Qto_WallBaseQuantities-
NetSideArea

plocha, popis: číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku),
pozn: 1

Jakékoliv
číslo

square
meter
(m²)

DSS
agentury
čas

41 Kvantifikace
Qto_WallBaseQuantities-
NetVolume

objem, popis: číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m3, pozn: 1
Jakékoliv
číslo

cubic
meter
(m³)

DSS
agentury
čas

42 Kvantifikace Qto_WindowBaseQuantities-Height výška, popis: číselná hodnota velikosti stavebního otvoru, pozn: 1400
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

43 Kvantifikace Qto_WindowBaseQuantities-Width šířka, popis: číselná hodnota velikosti stavebního otvoru, pozn: 1800
Jakékoliv
číslo

millimeter
(mm)

DSS
agentury
čas

44 Specifikace
CZ_BuildingCommon-
CadastralUnit

katastrální území, popis: identifikace katastrálního území (název a kód), pozn: Běchovice (601527)
Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas
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Klíč Typ název Popis
Ověřovací
pravidlo

Hodnota Jednotky Značky

45 Specifikace CZ_BuildingCommon-Designation název stavby, popis: projektové označení, které volí zhotovitel, pozn: bytový dům Běchovice
Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas

46 Specifikace
CZ_BuildingCommon-
PlaceOfConstruction

místo stavby, popis: místo stavby - obec, městská část nebo městský obvod, pozn: Běchovice
Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas

47 Specifikace
CZ_BuildingStoreyCommon-
IsAboveGround

nadzemní podlaží, popis: označení nadzemních podlaží Ano=nadzemní, Ne=podzemní, pozn: Ano/
Ne

Boolean
(pravda/
nepravda)

True/Fal
se

vlastní

48 Specifikace
CZ_ElementCommon-
ElementProjectObjectIdentifier

označení stavebního objektu, popis: kódové označení stavebního objektu, pozn: SO01,A
Jakýkoli
text

vlastní

49 Specifikace
CZ_ElementCommon-
ElementProjectSpecificDescription

popis modelovaného prvku, popis: obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci
(účel) apod., pozn: revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři
apod.

Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas

50 Specifikace
CZ_FirePerformance-
FireResistance

požární odolnost, popis: popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30,
45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …), pozn: EI60DP1

Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas

51 Specifikace CZ_Material-MaterialDescription materiál, popis: základní specifikace materiálu, pozn: nerez/litina/mosaz atd
Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas

52 Specifikace CZ_SiteCommon-BuiltArea zastavěná plocha, popis: číselná hodnota udávající zastavěnou plochu, pozn: 100
Jakékoliv
číslo

square
meter
(m²)

DSS
agentury
čas

53 Specifikace CZ_SpaceProperties-Charging nabíjení, popis: základní popis požadavku, pozn: příprava, nabíjecí stanice
Jakákoli
hodnota

DSS
agentury
čas

54 Specifikace
CZ_SpaceProperties-
DisabledParking

stání pro invalidy, popis: možnost stání pro invalidy - Ano=vyhrazeno, Ne=nevyhrazeno, pozn: Ano/
Ne

Boolean
(pravda/
nepravda)

True/Fal
se

vlastní

55 Specifikace CZ_SpaceProperties-LpgParking
stání pro auta na plyn, popis: možnost stání aut na plyn (LPG/CNG) - Ano=může stát, Ne=nemůže
stát, pozn: Ano/Ne

Boolean
(pravda/
nepravda)

True/Fal
se

vlastní

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Klíč Typ název Popis
Ověřovací
pravidlo

Hodnota Jednotky Značky

56 Specifikace Pset_SiteCommon-Reference
identifikátor pozemku, popis: projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit
"identifikačním číslem stavby (IČS)", pozn: B7920

Jakýkoli
text

DSS
agentury
čas

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol

LE
G
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Úroveň Typ Cesta / Skupina vlastnostíNázev vlastnosti Měrná jednotka Grafická podrobnost / Datový typPopis Poznámka Kód / GUID IFC Pset IFC property IFC Datatype IFC type Účely užití - HKÚU001Účely užití - HKÚU002Účely užití - HKÚU003Účely užití - DSSU001Účely užití - DSSU003Účely užití - DSSU004Účely užití - DSSU008
1 Folder Pozemní stavby
2 Folder 02 - Budova
3 Folder stavební konstrukce a vybavení
4 Folder místnosti a prostory
5 Element parkovací místo Obecný / Studie PM
6 Information parkovací místo délka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 5e43042a-abc0-6ee0-cebd-283ba5fd8469CZ_SpaceQuantitiesLength IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo šířka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající šířku v mm5000 765b5be3-d51b-8443-1aaa-75afaabba783CZ_SpaceQuantitiesWidth IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo nabíjení Textová hodnota základní popis požadavkupříprava, nabíjecí stanicef61d8c8e-1432-72f0-cf30-b15e5e76570bCZ_SpacePropertiesCharging IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro invalidy IfcBoolean možnost stání pro invalidy - Ano=vyhrazeno, Ne=nevyhrazenoAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesDisabledParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro auta na plyn IfcBoolean možnost stání aut na plyn (LPG/CNG) - Ano=může stát, Ne=nemůže státAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesLpgParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
4 Folder svislé a vodorovné nosné konstrukce
5 Element sloup Obecný / Studie SL
6 Information sloup název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m31 c985daaf-f92f-9f19-b09b-620c49dbafb3Qto_ColumnBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vodorovné konstrukce
4 Folder schodiště a rampy
4 Folder vnější obalové konstrukce a fasády a obklady
4 Folder výplně otvorů
4 Folder výrobky_zámečnické
4 Folder vnitřní vybavení a zařizovací předměty
4 Folder vnitřní úpravy povrchů
4 Folder výrobky klempířské
3 Folder TZB (Technické zařízení budov)
4 Folder KAN (domovní kanalizace) KAN.
5 Folder koncové prvky - KAN KAN.KP.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - KAN KAN.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN KAN.RO.
4 Folder VOD (domácí vodovod) VOD.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - VOD VOD.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD VOD.RO.
5 Folder stroje a zařízení - VOD VOD.ST.
5 Folder tvarovky - VOD VOD.TV.
4 Folder RUV (rozvod užitkové vody) RUV.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - RUV RUV.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV RUV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - RUV RUV.ST.
5 Folder tvarovky - RUV RUV.TV.
4 Folder VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC)) VZT.
5 Folder koncové prvky - VZT VZT.KP.
5 Folder prostory a zóny - VZT VZT.PZ.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT VZT.RO.
5 Folder tvarovky - VZT VZT.TV.
4 Folder UT (vytápění) UT.
5 Folder koncové prvky - UT UT.KP.
5 Folder prostory a zóny - UT UT.PZ.
4 Folder ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody) ESI.
5 Folder koncové prvky - ESI ESI.KP.
5 Folder osvětlení - ESI ESI.OS.
5 Folder rozvody elektroinstalace - ESI ESI.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESI ESI.ST.
5 Folder tvarovky - ESl ESI.TV.
4 Folder Uzemnění a bleskosvody BLK.
5 Folder jímače - BLK BLK.JM.



5 Folder pásy a vodiče - BLK BLK.PV.
5 Folder prvky uzemnění a pospojení - BLK BLK.UZ.
4 Folder FVE (Fotovoltaika) FVE.FVE
4 Folder Dobíjecí stanice DBS.
5 Folder dobíjecí stanice - DBS DBS.DS.
4 Folder ESL (Elektroinstalace slaboproud) ESL.
5 Folder rozvody a elektroinstalace - ESL ESL.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESL ESL.ST.
4 Folder CCTV (kamerový systém) CCTV.
5 Folder koncové prvky - CCTV CCTV.KP.
5 Folder rozvody - slaboproud - CCTV CCTV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - CCTV CCTV.ST.
4 Folder PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém PZTS.
5 Folder koncové prvky - PZTS (EZS) PZTS.KP.
5 Folder stroje a zařízení - PZTS PZTS.ST.
4 Folder EPS (elektrická požární signalizace) EPS.
5 Folder koncové prvky - EPS EPS.KP.
5 Folder rozvody elektroinstalace - EPS EPS.RO.
4 Folder EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem) EVAC.
5 Folder koncové prvky - EVAC EVAC.KP.
4 Folder SHZ (stabilní hasící zařízení) SHZ.
5 Folder koncové prvky - SHZ SHZ.KP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ SHZ.RwO.
5 Folder stroje a zařízení - SHZ SHZ.ST.
4 Folder SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK (odvod tepla a kouře) SOZ.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ SOZ.RO.



Úroveň Typ Cesta / Skupina vlastnostíNázev vlastnosti Měrná jednotka Grafická podrobnost / Datový typPopis Poznámka Kód / GUID IFC Pset IFC property IFC Datatype IFC type Účely užití - HKÚU001Účely užití - HKÚU002Účely užití - HKÚU003Účely užití - DSSU001Účely užití - DSSU003Účely užití - DSSU004Účely užití - DSSU008
1 Folder Pozemní stavby
2 Folder 01- Pozemek
3 Folder pozemek
4 Item pozemek IfcSite
5 Information pozemek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information pozemek zastavěná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající zastavěnou plochu100 c44b7855-cb6f-4c33-eb1c-e0c8e95260ffCZ_SiteCommon BuiltArea IfcAreaMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information pozemek identifikátor pozemku Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 b2b5b5bc-a812-7a3f-c344-6918a33b9a21Pset_SiteCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
4 Element odstraňování a ořezávání stromů a keřů Symbolický / Studie OSK
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element výsadba rostlin, stromů a keřů Symbolický / Studie ROS
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Group Organizace staveniště Obecný / Studie OS
5 Element plochy Obecný / Studie OSA
6 Information plochy označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information plochy číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stávající objekty Obecný / Studie OSE
6 Information stávající objekty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element silnice Obecný / Studie OSC
6 Information silnice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information silnice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
2 Folder 02 - Budova
3 Folder budova
4 Item budova (stavba) IfcBuilding
5 Information budova (stavba) název stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitelbytový dům Běchovice120d44b4-2e2c-65ff-545a-98bec96ef5f0CZ_BuildingCommonDesignation IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) identifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne



5 Information budova (stavba) obestavěný prostorm³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3500 36cfc58d-28fa-2a6d-3b1c-3fa431a57f33Qto_BuildingBaseQuantitiesGrossVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) užitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
3 Folder stavební konstrukce a vybavení
4 Folder místnosti a prostory
5 Element požární úsek Obecný / Studie PUS
6 Information požární úsek název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element podlaží Obecný / Studie POD
6 Information podlaží název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží hrubá plocha patram² Fyzikální veličina (s jednotkou)Vypočítaný součet všech ploch pokrytých podlažím budovy.123 libovolný Qto_BuildingStoreyBaseQuantitiesGrossFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží nadzemní podlaží IfccBoolean označení nadzemních podlaží Ano=nadzemní, Ne=podzemníAno/Ne libovolný CZ_BuildingStoreyCommonIsAboveGround IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element místnost Obecný / Studie MI
6 Information místnost název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost plocha místnosti m² Fyzikální veličina (s jednotkou)přebírá se jako podklad ze společných vlastností pro ARS,..1 0862e199-1a77-53ef-34f8-f8da03f393dbQto_SpaceBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element parkovací místo Obecný / Studie PM
6 Information parkovací místo délka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 5e43042a-abc0-6ee0-cebd-283ba5fd8469CZ_SpaceQuantitiesLength IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo šířka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající šířku v mm5000 765b5be3-d51b-8443-1aaa-75afaabba783CZ_SpaceQuantitiesWidth IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo nabíjení Textová hodnota základní popis požadavkupříprava, nabíjecí stanicef61d8c8e-1432-72f0-cf30-b15e5e76570bCZ_SpacePropertiesCharging IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro invalidy IfcBoolean možnost stání pro invalidy - Ano=vyhrazeno, Ne=nevyhrazenoAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesDisabledParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro auta na plyn IfcBoolean možnost stání aut na plyn (LPG/CNG) - Ano=může stát, Ne=nemůže státAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesLpgParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
4 Folder základové konstrukce
4 Folder svislé a vodorovné nosné konstrukce
5 Element sloup Obecný / Studie SL
6 Information sloup název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m31 c985daaf-f92f-9f19-b09b-620c49dbafb3Qto_ColumnBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nosná Obecný / Studie SN
6 Information stěna nosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information stěna nosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)1 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetSideArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nenosná Obecný / Studie SNN
6 Information stěna nenosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stropní deska Obecný / Studie SD
6 Information stropní deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element trám, průvlak Obecný / Studie TRA
6 Information trám, průvlak název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající osovou délku v mm (půdorysný rozměr)1500 libovolný Qto_BeamBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěny jádra / šachty Obecný / Studie SJ
6 Information stěny jádra / šachtynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyidentifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder vodorovné konstrukce
5 Element střešní zatravnění Obecný / Studie SZA
6 Information střešní zatravnění název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder schodiště a rampy
5 Element rampa Obecný / Studie RP
6 Information rampa název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



6 Information rampa označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 8c781576-3b3e-2880-1279-b9d7d409ee16Qto_RampFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_podesta Obecný / Studie SP
6 Information schodiště_podestanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_rameno Obecný / Studie SR
6 Information schodiště_ramenonázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenočíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenonázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenopopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenooznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenooznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 0821c2a9-f8fb-68a7-a0b6-8bb39e64af2aQto_StairFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnější obalové konstrukce a fasády a obklady
4 Folder výplně otvorů
5 Element okno Obecný / Studie ON
6 Information okno název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information okno název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information okno popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1400 53b8b0c3-d6de-c61f-7977-a5e7bc310edfQto_WindowBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1800 libovolný Qto_WindowBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dveře_vnitřní Obecný / Studie DD
6 Information dveře_vnitřní název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vrata Obecný / Studie DDV
6 Information vrata název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information vrata označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vnější užitkové dveře Obecný / Studie DDU
6 Information vnější užitkové dveřenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřemateriál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřevýška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřešířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder výrobky_zámečnické
4 Folder vnitřní vybavení a zařizovací předměty
5 Element výtah Obecný / Studie VT
6 Information výtah název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah kapacita - cestující Celé číslo číselná hodnota udávající počet cestujících12 3bd41b33-c1ad-8848-c14a-1b41c94d98a0Pset_TransportElementCommonCapacityPeople IfcCountMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní úpravy povrchů
4 Folder výrobky klempířské
3 Folder TZB (Technické zařízení budov)
4 Folder KAN (domovní kanalizace) KAN.
5 Folder koncové prvky - KAN KAN.KP.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - KAN KAN.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN KAN.RO.
4 Folder VOD (domácí vodovod) VOD.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - VOD VOD.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD VOD.RO.
5 Folder stroje a zařízení - VOD VOD.ST.
5 Folder tvarovky - VOD VOD.TV.
4 Folder RUV (rozvod užitkové vody) RUV.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - RUV RUV.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV RUV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - RUV RUV.ST.
5 Folder tvarovky - RUV RUV.TV.
4 Folder VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC)) VZT.
5 Folder koncové prvky - VZT VZT.KP.
5 Folder prostory a zóny - VZT VZT.PZ.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT VZT.RO.
5 Folder tvarovky - VZT VZT.TV.
4 Folder UT (vytápění) UT.
5 Folder koncové prvky - UT UT.KP.
5 Folder prostory a zóny - UT UT.PZ.
4 Folder ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody) ESI.
5 Folder koncové prvky - ESI ESI.KP.
6 Element zásuvka (a podlahový box) ESI Obecný / Studie ESI.KP.Z
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder osvětlení - ESI ESI.OS.



6 Element svítidlo ESI Obecný / Studie ESI.OS.S
7 Information svítidlo ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody elektroinstalace - ESI ESI.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESI ESI.ST.
5 Folder tvarovky - ESl ESI.TV.
4 Folder Uzemnění a bleskosvody BLK.
5 Folder jímače - BLK BLK.JM.
5 Folder pásy a vodiče - BLK BLK.PV.
5 Folder prvky uzemnění a pospojení - BLK BLK.UZ.
4 Folder FVE (Fotovoltaika) FVE.FVE
5 Element fotovoltaické / solární panely Obecný / Studie FVE.FVE.KPP
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
4 Folder Dobíjecí stanice DBS.
5 Folder dobíjecí stanice - DBS DBS.DS.
6 Element dobíjecí stanice Obecný / Studie DBS.DS.S
7 Information dobíjecí stanice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESL (Elektroinstalace slaboproud) ESL.
5 Folder rozvody a elektroinstalace - ESL ESL.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESL ESL.ST.
4 Folder CCTV (kamerový systém) CCTV.
5 Folder koncové prvky - CCTV CCTV.KP.
5 Folder rozvody - slaboproud - CCTV CCTV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - CCTV CCTV.ST.
4 Folder PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém PZTS.
5 Folder koncové prvky - PZTS (EZS) PZTS.KP.
5 Folder stroje a zařízení - PZTS PZTS.ST.
4 Folder EPS (elektrická požární signalizace) EPS.
5 Folder koncové prvky - EPS EPS.KP.
5 Folder rozvody elektroinstalace - EPS EPS.RO.
4 Folder EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem) EVAC.
5 Folder koncové prvky - EVAC EVAC.KP.
4 Folder SHZ (stabilní hasící zařízení) SHZ.
5 Folder koncové prvky - SHZ SHZ.KP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ SHZ.RwO.
5 Folder stroje a zařízení - SHZ SHZ.ST.
4 Folder SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK (odvod tepla a kouře) SOZ.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ SOZ.RO.



Úroveň Typ Cesta / Skupina vlastnostíNázev vlastnosti Měrná jednotka Grafická podrobnost / Datový typPopis Poznámka Kód / GUID IFC Pset IFC property IFC Datatype IFC type Účely užití - HKÚU001Účely užití - HKÚU002Účely užití - HKÚU003Účely užití - DSSU001Účely užití - DSSU003Účely užití - DSSU004Účely užití - DSSU008
1 Folder Pozemní stavby
2 Folder 01- Pozemek
3 Folder pozemek
4 Item pozemek IfcSite
5 Information pozemek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information pozemek zastavěná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající zastavěnou plochu100 c44b7855-cb6f-4c33-eb1c-e0c8e95260ffCZ_SiteCommon BuiltArea IfcAreaMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information pozemek identifikátor pozemku Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 b2b5b5bc-a812-7a3f-c344-6918a33b9a21Pset_SiteCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
4 Element ochranná zóna rozvodu kyslíku Obecný / Studie ZRK
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkučíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkupopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro přípojky kanalizace Obecný / Studie ZPK
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro elektrické vedení Obecný / Studie ZEV
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element odstraňování a ořezávání stromů a keřů Symbolický / Studie OSK
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element výsadba rostlin, stromů a keřů Symbolický / Studie ROS
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Group Organizace staveniště Obecný / Studie OS
5 Element parkovací místo stavby Obecný / Studie OSM
6 Information parkovací místo stavbynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element plochy Obecný / Studie OSA
6 Information plochy označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information plochy číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information plochy CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stavební buňky Obecný / Studie OSB
6 Information stavební buňky označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element oplocení staveniště Obecný / Studie OSP
6 Information oplocení staveništěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element skládky materiálu / zeminy Obecný / Studie OSS
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stávající objekty Obecný / Studie OSE
6 Information stávající objekty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element silnice Obecný / Studie OSC
6 Information silnice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information silnice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element kontejnery Obecný / Studie OSK
6 Information kontejnery označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information kontejnery číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information kontejnery název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information kontejnery název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



2 Folder 02 - Budova
3 Folder budova
4 Item budova (stavba) IfcBuilding
5 Information budova (stavba) katastrální území Textová hodnota identifikace katastrálního území (název a kód)Běchovice (601527)1d73d859-704a-5912-0e03-ffa318a781d6CZ_BuildingCommonCadastralUnit IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) název stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitelbytový dům Běchovice120d44b4-2e2c-65ff-545a-98bec96ef5f0CZ_BuildingCommonDesignation IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) místo stavby Textová hodnota místo stavby - obec, městská část nebo městský obvodBěchovice 2f2d176f-78f7-8134-2d79-afb8b00ae3faCZ_BuildingCommonPlaceOfConstructionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) identifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) obestavěný prostorm³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3500 36cfc58d-28fa-2a6d-3b1c-3fa431a57f33Qto_BuildingBaseQuantitiesGrossVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) užitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
3 Folder stavební konstrukce a vybavení
4 Folder místnosti a prostory
5 Element požární úsek Obecný / Studie PUS
6 Information požární úsek název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element podlaží Obecný / Studie POD
6 Information podlaží název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží hrubá plocha patram² Fyzikální veličina (s jednotkou)Vypočítaný součet všech ploch pokrytých podlažím budovy.123 libovolný Qto_BuildingStoreyBaseQuantitiesGrossFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží nadzemní podlaží IfccBoolean označení nadzemních podlaží Ano=nadzemní, Ne=podzemníAno/Ne libovolný CZ_BuildingStoreyCommonIsAboveGround IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element místnost Obecný / Studie MI
6 Information místnost název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost plocha místnosti m² Fyzikální veličina (s jednotkou)přebírá se jako podklad ze společných vlastností pro ARS,..1 0862e199-1a77-53ef-34f8-f8da03f393dbQto_SpaceBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element parkovací místo Obecný / Studie PM
6 Information parkovací místo délka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 5e43042a-abc0-6ee0-cebd-283ba5fd8469CZ_SpaceQuantitiesLength IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo šířka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající šířku v mm5000 765b5be3-d51b-8443-1aaa-75afaabba783CZ_SpaceQuantitiesWidth IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo nabíjení Textová hodnota základní popis požadavkupříprava, nabíjecí stanicef61d8c8e-1432-72f0-cf30-b15e5e76570bCZ_SpacePropertiesCharging IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro invalidy IfcBoolean možnost stání pro invalidy - Ano=vyhrazeno, Ne=nevyhrazenoAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesDisabledParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro auta na plyn IfcBoolean možnost stání aut na plyn (LPG/CNG) - Ano=může stát, Ne=nemůže státAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesLpgParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
4 Folder základové konstrukce
5 Element opěrná stěna Obecný / Studie ZO
6 Information opěrná stěna název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder svislé a vodorovné nosné konstrukce
5 Element hlavice sloupu Obecný / Studie HLS
6 Information hlavice sloupu název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano



6 Information hlavice sloupu název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element sloup Obecný / Studie SL
6 Information sloup název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information sloup podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m31 c985daaf-f92f-9f19-b09b-620c49dbafb3Qto_ColumnBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nosná Obecný / Studie SN
6 Information stěna nosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)1 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetSideArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nenosná Obecný / Studie SNN
6 Information stěna nenosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stropní deska Obecný / Studie SD
6 Information stropní deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stropní deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element trám, průvlak Obecný / Studie TRA
6 Information trám, průvlak název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information trám, průvlak CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající osovou délku v mm (půdorysný rozměr)1500 libovolný Qto_BeamBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěny jádra / šachty Obecný / Studie SJ
6 Information stěny jádra / šachtynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyidentifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtypožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder vodorovné konstrukce
5 Element střešní zatravnění Obecný / Studie SZA
6 Information střešní zatravnění název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dřevěný rošt Obecný / Studie DRS
6 Information dřevěný rošt název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31,414 90d39e0b-0ed3-b3ea-4dda-9898a5b4d710Qto_PileBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder schodiště a rampy
5 Element rampa Obecný / Studie RP
6 Information rampa název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information rampa CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 8c781576-3b3e-2880-1279-b9d7d409ee16Qto_RampFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_podesta Obecný / Studie SP
6 Information schodiště_podestanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne



5 Element schodiště_rameno Obecný / Studie SR
6 Information schodiště_ramenonázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenočíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenonázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenopopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenooznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenooznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 0821c2a9-f8fb-68a7-a0b6-8bb39e64af2aQto_StairFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnější obalové konstrukce a fasády a obklady
4 Folder výplně otvorů
5 Element okno Obecný / Studie ON
6 Information okno název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information okno název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information okno popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information okno označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1400 53b8b0c3-d6de-c61f-7977-a5e7bc310edfQto_WindowBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1800 libovolný Qto_WindowBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dveře_vnitřní Obecný / Studie DD
6 Information dveře_vnitřní název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vrata Obecný / Studie DDV
6 Information vrata název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vrata označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vnější užitkové dveře Obecný / Studie DDU
6 Information vnější užitkové dveřenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřepodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information vnější užitkové dveřeoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřemateriál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřevýška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřešířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder výrobky_zámečnické
5 Element zábradlí Obecný / Studie BG
6 Information zábradlí název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající (půdorysnou) délku v mm5000 9a87cded-0f9d-d862-ebbb-2907faf07279Qto_RailingBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní vybavení a zařizovací předměty
5 Element výtah Obecný / Studie VT
6 Information výtah název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah kapacita - cestující Celé číslo číselná hodnota udávající počet cestujících12 3bd41b33-c1ad-8848-c14a-1b41c94d98a0Pset_TransportElementCommonCapacityPeople IfcCountMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní úpravy povrchů
4 Folder výrobky klempířské
3 Folder TZB (Technické zařízení budov)
4 Folder KAN (domovní kanalizace) KAN.
5 Folder koncové prvky - KAN KAN.KP.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - KAN KAN.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN KAN.RO.
4 Folder VOD (domácí vodovod) VOD.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - VOD VOD.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD VOD.RO.
5 Folder stroje a zařízení - VOD VOD.ST.
5 Folder tvarovky - VOD VOD.TV.
4 Folder RUV (rozvod užitkové vody) RUV.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - RUV RUV.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV RUV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - RUV RUV.ST.
5 Folder tvarovky - RUV RUV.TV.
4 Folder VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC)) VZT.
5 Folder koncové prvky - VZT VZT.KP.
5 Folder prostory a zóny - VZT VZT.PZ.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT VZT.RO.
5 Folder tvarovky - VZT VZT.TV.
4 Folder UT (vytápění) UT.
5 Folder koncové prvky - UT UT.KP.
5 Folder prostory a zóny - UT UT.PZ.
4 Folder ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody) ESI.
5 Folder koncové prvky - ESI ESI.KP.
6 Element zásuvka (a podlahový box) ESI Obecný / Studie ESI.KP.Z
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder osvětlení - ESI ESI.OS.
6 Element svítidlo ESI Obecný / Studie ESI.OS.S
7 Information svítidlo ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



7 Information svítidlo ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody elektroinstalace - ESI ESI.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESI ESI.ST.
5 Folder tvarovky - ESl ESI.TV.
4 Folder Uzemnění a bleskosvody BLK.
5 Folder jímače - BLK BLK.JM.
5 Folder pásy a vodiče - BLK BLK.PV.
5 Folder prvky uzemnění a pospojení - BLK BLK.UZ.
4 Folder FVE (Fotovoltaika) FVE.FVE
5 Element fotovoltaické / solární panely Obecný / Studie FVE.FVE.KPP
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
4 Folder Dobíjecí stanice DBS.
5 Folder dobíjecí stanice - DBS DBS.DS.
6 Element dobíjecí stanice Obecný / Studie DBS.DS.S
7 Information dobíjecí stanice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESL (Elektroinstalace slaboproud) ESL.
5 Folder rozvody a elektroinstalace - ESL ESL.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESL ESL.ST.
4 Folder CCTV (kamerový systém) CCTV.
5 Folder koncové prvky - CCTV CCTV.KP.
5 Folder rozvody - slaboproud - CCTV CCTV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - CCTV CCTV.ST.
4 Folder PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém PZTS.
5 Folder koncové prvky - PZTS (EZS) PZTS.KP.
5 Folder stroje a zařízení - PZTS PZTS.ST.
4 Folder EPS (elektrická požární signalizace) EPS.
5 Folder koncové prvky - EPS EPS.KP.
5 Folder rozvody elektroinstalace - EPS EPS.RO.
4 Folder EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem) EVAC.
5 Folder koncové prvky - EVAC EVAC.KP.
4 Folder SHZ (stabilní hasící zařízení) SHZ.
5 Folder koncové prvky - SHZ SHZ.KP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ SHZ.RwO.
5 Folder stroje a zařízení - SHZ SHZ.ST.
6 Element hasicí nádrže SHZ Obecný / Studie SHZ.ST.N
7 Information hasicí nádrže SHZ název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
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Úroveň Typ Cesta / Skupina vlastnostíNázev vlastnosti Měrná jednotka Grafická podrobnost / Datový typPopis Poznámka Kód / GUID IFC Pset IFC property IFC Datatype IFC type Účely užití - HKÚU001Účely užití - HKÚU002Účely užití - HKÚU003Účely užití - DSSU001Účely užití - DSSU003Účely užití - DSSU004Účely užití - DSSU008
1 Folder Pozemní stavby
2 Folder 01- Pozemek
3 Folder pozemek
4 Item pozemek IfcSite
5 Information pozemek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information pozemek zastavěná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající zastavěnou plochu100 c44b7855-cb6f-4c33-eb1c-e0c8e95260ffCZ_SiteCommon BuiltArea IfcAreaMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information pozemek identifikátor pozemku Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 b2b5b5bc-a812-7a3f-c344-6918a33b9a21Pset_SiteCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
4 Element ochranná zóna rozvodu kyslíku Obecný / Studie ZRK
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkučíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkupopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro přípojky kanalizace Obecný / Studie ZPK
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro elektrické vedení Obecný / Studie ZEV
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element odstraňování a ořezávání stromů a keřů Symbolický / Studie OSK
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element výsadba rostlin, stromů a keřů Symbolický / Studie ROS
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Group Organizace staveniště Obecný / Studie OS
5 Element parkovací místo stavby Obecný / Studie OSM
6 Information parkovací místo stavbynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element plochy Obecný / Studie OSA
6 Information plochy označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information plochy číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information plochy CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stavební buňky Obecný / Studie OSB
6 Information stavební buňky označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element oplocení staveniště Obecný / Studie OSP
6 Information oplocení staveništěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element skládky materiálu / zeminy Obecný / Studie OSS
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stávající objekty Obecný / Studie OSE
6 Information stávající objekty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element silnice Obecný / Studie OSC
6 Information silnice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information silnice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element kontejnery Obecný / Studie OSK
6 Information kontejnery označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information kontejnery číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information kontejnery název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information kontejnery název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



2 Folder 02 - Budova
3 Folder budova
4 Item budova (stavba) IfcBuilding
5 Information budova (stavba) katastrální území Textová hodnota identifikace katastrálního území (název a kód)Běchovice (601527)1d73d859-704a-5912-0e03-ffa318a781d6CZ_BuildingCommonCadastralUnit IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) název stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitelbytový dům Běchovice120d44b4-2e2c-65ff-545a-98bec96ef5f0CZ_BuildingCommonDesignation IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) místo stavby Textová hodnota místo stavby - obec, městská část nebo městský obvodBěchovice 2f2d176f-78f7-8134-2d79-afb8b00ae3faCZ_BuildingCommonPlaceOfConstructionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) identifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) obestavěný prostorm³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3500 36cfc58d-28fa-2a6d-3b1c-3fa431a57f33Qto_BuildingBaseQuantitiesGrossVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) užitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
3 Folder stavební konstrukce a vybavení
4 Folder místnosti a prostory
5 Element požární úsek Obecný / Studie PUS
6 Information požární úsek název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element podlaží Obecný / Studie POD
6 Information podlaží název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží hrubá plocha patram² Fyzikální veličina (s jednotkou)Vypočítaný součet všech ploch pokrytých podlažím budovy.123 libovolný Qto_BuildingStoreyBaseQuantitiesGrossFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží nadzemní podlaží IfccBoolean označení nadzemních podlaží Ano=nadzemní, Ne=podzemníAno/Ne libovolný CZ_BuildingStoreyCommonIsAboveGround IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element místnost Obecný / Studie MI
6 Information místnost název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost plocha místnosti m² Fyzikální veličina (s jednotkou)přebírá se jako podklad ze společných vlastností pro ARS,..1 0862e199-1a77-53ef-34f8-f8da03f393dbQto_SpaceBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element parkovací místo Obecný / Studie PM
6 Information parkovací místo délka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 5e43042a-abc0-6ee0-cebd-283ba5fd8469CZ_SpaceQuantitiesLength IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo šířka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající šířku v mm5000 765b5be3-d51b-8443-1aaa-75afaabba783CZ_SpaceQuantitiesWidth IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo nabíjení Textová hodnota základní popis požadavkupříprava, nabíjecí stanicef61d8c8e-1432-72f0-cf30-b15e5e76570bCZ_SpacePropertiesCharging IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro invalidy IfcBoolean možnost stání pro invalidy - Ano=vyhrazeno, Ne=nevyhrazenoAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesDisabledParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro auta na plyn IfcBoolean možnost stání aut na plyn (LPG/CNG) - Ano=může stát, Ne=nemůže státAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesLpgParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
4 Folder základové konstrukce
5 Element opěrná stěna Obecný / Studie ZO
6 Information opěrná stěna název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder svislé a vodorovné nosné konstrukce
5 Element hlavice sloupu Obecný / Studie HLS
6 Information hlavice sloupu název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano



6 Information hlavice sloupu název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element sloup Obecný / Studie SL
6 Information sloup název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information sloup podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m31 c985daaf-f92f-9f19-b09b-620c49dbafb3Qto_ColumnBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nosná Obecný / Studie SN
6 Information stěna nosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)1 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetSideArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nenosná Obecný / Studie SNN
6 Information stěna nenosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stropní deska Obecný / Studie SD
6 Information stropní deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stropní deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element trám, průvlak Obecný / Studie TRA
6 Information trám, průvlak název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information trám, průvlak CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající osovou délku v mm (půdorysný rozměr)1500 libovolný Qto_BeamBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěny jádra / šachty Obecný / Studie SJ
6 Information stěny jádra / šachtynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyidentifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtypožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder vodorovné konstrukce
5 Element střešní zatravnění Obecný / Studie SZA
6 Information střešní zatravnění název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dřevěný rošt Obecný / Studie DRS
6 Information dřevěný rošt název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31,414 90d39e0b-0ed3-b3ea-4dda-9898a5b4d710Qto_PileBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder schodiště a rampy
5 Element rampa Obecný / Studie RP
6 Information rampa název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information rampa CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 8c781576-3b3e-2880-1279-b9d7d409ee16Qto_RampFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_podesta Obecný / Studie SP
6 Information schodiště_podestanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne



5 Element schodiště_rameno Obecný / Studie SR
6 Information schodiště_ramenonázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenočíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenonázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenopopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenooznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenooznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 0821c2a9-f8fb-68a7-a0b6-8bb39e64af2aQto_StairFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnější obalové konstrukce a fasády a obklady
4 Folder výplně otvorů
5 Element okno Obecný / Studie ON
6 Information okno název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information okno název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information okno popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information okno označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1400 53b8b0c3-d6de-c61f-7977-a5e7bc310edfQto_WindowBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1800 libovolný Qto_WindowBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dveře_vnitřní Obecný / Studie DD
6 Information dveře_vnitřní název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vrata Obecný / Studie DDV
6 Information vrata název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vrata označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vnější užitkové dveře Obecný / Studie DDU
6 Information vnější užitkové dveřenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřepodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information vnější užitkové dveřeoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřemateriál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřevýška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřešířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder výrobky_zámečnické
5 Element zábradlí Obecný / Studie BG
6 Information zábradlí název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající (půdorysnou) délku v mm5000 9a87cded-0f9d-d862-ebbb-2907faf07279Qto_RailingBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní vybavení a zařizovací předměty
5 Element výtah Obecný / Studie VT
6 Information výtah název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah kapacita - cestující Celé číslo číselná hodnota udávající počet cestujících12 3bd41b33-c1ad-8848-c14a-1b41c94d98a0Pset_TransportElementCommonCapacityPeople IfcCountMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní úpravy povrchů
4 Folder výrobky klempířské
3 Folder TZB (Technické zařízení budov)
4 Folder KAN (domovní kanalizace) KAN.
5 Folder koncové prvky - KAN KAN.KP.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - KAN KAN.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN KAN.RO.
4 Folder VOD (domácí vodovod) VOD.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - VOD VOD.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD VOD.RO.
5 Folder stroje a zařízení - VOD VOD.ST.
5 Folder tvarovky - VOD VOD.TV.
4 Folder RUV (rozvod užitkové vody) RUV.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - RUV RUV.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV RUV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - RUV RUV.ST.
5 Folder tvarovky - RUV RUV.TV.
4 Folder VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC)) VZT.
5 Folder koncové prvky - VZT VZT.KP.
5 Folder prostory a zóny - VZT VZT.PZ.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT VZT.RO.
5 Folder tvarovky - VZT VZT.TV.
4 Folder UT (vytápění) UT.
5 Folder koncové prvky - UT UT.KP.
5 Folder prostory a zóny - UT UT.PZ.
4 Folder ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody) ESI.
5 Folder koncové prvky - ESI ESI.KP.
6 Element zásuvka (a podlahový box) ESI Obecný / Studie ESI.KP.Z
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder osvětlení - ESI ESI.OS.
6 Element svítidlo ESI Obecný / Studie ESI.OS.S
7 Information svítidlo ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



7 Information svítidlo ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody elektroinstalace - ESI ESI.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESI ESI.ST.
5 Folder tvarovky - ESl ESI.TV.
4 Folder Uzemnění a bleskosvody BLK.
5 Folder jímače - BLK BLK.JM.
5 Folder pásy a vodiče - BLK BLK.PV.
5 Folder prvky uzemnění a pospojení - BLK BLK.UZ.
4 Folder FVE (Fotovoltaika) FVE.FVE
5 Element fotovoltaické / solární panely Obecný / Studie FVE.FVE.KPP
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
4 Folder Dobíjecí stanice DBS.
5 Folder dobíjecí stanice - DBS DBS.DS.
6 Element dobíjecí stanice Obecný / Studie DBS.DS.S
7 Information dobíjecí stanice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESL (Elektroinstalace slaboproud) ESL.
5 Folder rozvody a elektroinstalace - ESL ESL.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESL ESL.ST.
4 Folder CCTV (kamerový systém) CCTV.
5 Folder koncové prvky - CCTV CCTV.KP.
5 Folder rozvody - slaboproud - CCTV CCTV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - CCTV CCTV.ST.
4 Folder PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém PZTS.
5 Folder koncové prvky - PZTS (EZS) PZTS.KP.
5 Folder stroje a zařízení - PZTS PZTS.ST.
4 Folder EPS (elektrická požární signalizace) EPS.
5 Folder koncové prvky - EPS EPS.KP.
5 Folder rozvody elektroinstalace - EPS EPS.RO.
4 Folder EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem) EVAC.
5 Folder koncové prvky - EVAC EVAC.KP.
4 Folder SHZ (stabilní hasící zařízení) SHZ.
5 Folder koncové prvky - SHZ SHZ.KP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ SHZ.RwO.
5 Folder stroje a zařízení - SHZ SHZ.ST.
6 Element hasicí nádrže SHZ Obecný / Studie SHZ.ST.N
7 Information hasicí nádrže SHZ název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
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Úroveň Typ Cesta / Skupina vlastnostíNázev vlastnosti Měrná jednotka Grafická podrobnost / Datový typPopis Poznámka Kód / GUID IFC Pset IFC property IFC Datatype IFC type Účely užití - HKÚU001Účely užití - HKÚU002Účely užití - HKÚU003Účely užití - DSSU001Účely užití - DSSU003Účely užití - DSSU004Účely užití - DSSU008
1 Folder Pozemní stavby
2 Folder 01- Pozemek
3 Folder pozemek
4 Item pozemek IfcSite
5 Information pozemek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information pozemek zastavěná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající zastavěnou plochu100 c44b7855-cb6f-4c33-eb1c-e0c8e95260ffCZ_SiteCommon BuiltArea IfcAreaMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information pozemek identifikátor pozemku Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 b2b5b5bc-a812-7a3f-c344-6918a33b9a21Pset_SiteCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
4 Element ochranná zóna rozvodu kyslíku Obecný / Studie ZRK
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkučíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkupopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro přípojky kanalizace Obecný / Studie ZPK
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro elektrické vedení Obecný / Studie ZEV
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element odstraňování a ořezávání stromů a keřů Symbolický / Studie OSK
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element výsadba rostlin, stromů a keřů Symbolický / Studie ROS
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Group Organizace staveniště Obecný / Studie OS
5 Element parkovací místo stavby Obecný / Studie OSM
6 Information parkovací místo stavbynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element plochy Obecný / Studie OSA
6 Information plochy označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information plochy číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information plochy označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stavební buňky Obecný / Studie OSB
6 Information stavební buňky označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element oplocení staveniště Obecný / Studie OSP
6 Information oplocení staveništěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element skládky materiálu / zeminy Obecný / Studie OSS
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stávající objekty Obecný / Studie OSE
6 Information stávající objekty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element silnice Obecný / Studie OSC
6 Information silnice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information silnice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element kontejnery Obecný / Studie OSK
6 Information kontejnery označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information kontejnery číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information kontejnery název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information kontejnery název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
2 Folder 02 - Budova
3 Folder budova
4 Item budova (stavba) IfcBuilding
5 Information budova (stavba) katastrální území Textová hodnota identifikace katastrálního území (název a kód)Běchovice (601527)1d73d859-704a-5912-0e03-ffa318a781d6CZ_BuildingCommonCadastralUnit IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) název stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitelbytový dům Běchovice120d44b4-2e2c-65ff-545a-98bec96ef5f0CZ_BuildingCommonDesignation IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) místo stavby Textová hodnota místo stavby - obec, městská část nebo městský obvodBěchovice 2f2d176f-78f7-8134-2d79-afb8b00ae3faCZ_BuildingCommonPlaceOfConstructionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) identifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne



5 Information budova (stavba) obestavěný prostorm³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3500 36cfc58d-28fa-2a6d-3b1c-3fa431a57f33Qto_BuildingBaseQuantitiesGrossVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) užitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
3 Folder stavební konstrukce a vybavení
4 Folder místnosti a prostory
5 Element požární úsek Obecný / Studie PUS
6 Information požární úsek název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element podlaží Obecný / Studie POD
6 Information podlaží název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží hrubá plocha patram² Fyzikální veličina (s jednotkou)Vypočítaný součet všech ploch pokrytých podlažím budovy.123 libovolný Qto_BuildingStoreyBaseQuantitiesGrossFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží nadzemní podlaží IfccBoolean označení nadzemních podlaží Ano=nadzemní, Ne=podzemníAno/Ne libovolný CZ_BuildingStoreyCommonIsAboveGround IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element místnost Obecný / Studie MI
6 Information místnost název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost plocha místnosti m² Fyzikální veličina (s jednotkou)přebírá se jako podklad ze společných vlastností pro ARS,..1 0862e199-1a77-53ef-34f8-f8da03f393dbQto_SpaceBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element parkovací místo Obecný / Studie PM
6 Information parkovací místo délka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 5e43042a-abc0-6ee0-cebd-283ba5fd8469CZ_SpaceQuantitiesLength IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo šířka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající šířku v mm5000 765b5be3-d51b-8443-1aaa-75afaabba783CZ_SpaceQuantitiesWidth IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo nabíjení Textová hodnota základní popis požadavkupříprava, nabíjecí stanicef61d8c8e-1432-72f0-cf30-b15e5e76570bCZ_SpacePropertiesCharging IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro invalidy IfcBoolean možnost stání pro invalidy - Ano=vyhrazeno, Ne=nevyhrazenoAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesDisabledParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro auta na plyn IfcBoolean možnost stání aut na plyn (LPG/CNG) - Ano=může stát, Ne=nemůže státAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesLpgParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
4 Folder základové konstrukce
5 Element opěrná stěna Obecný / Studie ZO
6 Information opěrná stěna název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element pilota, mikropilota Obecný / Studie PP
6 Information pilota, mikropilotanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element základová deska Obecný / Studie ZD
6 Information základová deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



6 Information základová deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element základová patka Obecný / Studie ZP
6 Information základová patka název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element základový pas Obecný / Studie ZS
6 Information základový pas název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder svislé a vodorovné nosné konstrukce
5 Element hlava piloty Obecný / Studie HLP
6 Information hlava piloty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element hlavice sloupu Obecný / Studie HLS
6 Information hlavice sloupu název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element nosník Obecný / Studie TM
6 Information nosník název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information nosník číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information nosník název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information nosník popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information nosník označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information nosník podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm2000 8bf0bc91-ce57-cd5f-6950-9b74ae421813Qto_MemberBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 a2466b94-2aaf-6bbe-68d2-de54d0d2d5f8Qto_MemberBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element sloup Obecný / Studie SL



6 Information sloup název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information sloup podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m31 c985daaf-f92f-9f19-b09b-620c49dbafb3Qto_ColumnBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nosná Obecný / Studie SN
6 Information stěna nosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)1 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetSideArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nenosná Obecný / Studie SNN
6 Information stěna nenosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stropní deska Obecný / Studie SD
6 Information stropní deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stropní deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element trám, průvlak Obecný / Studie TRA
6 Information trám, průvlak název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající osovou délku v mm (půdorysný rozměr)1500 libovolný Qto_BeamBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěny jádra / šachty Obecný / Studie SJ
6 Information stěny jádra / šachtynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyidentifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information stěny jádra / šachtyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtypožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder vodorovné konstrukce
5 Element střešní zatravnění Obecný / Studie SZA
6 Information střešní zatravněnínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravněníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravněnínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravněnípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravněníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněnípodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dřevěný rošt Obecný / Studie DRS
6 Information dřevěný rošt název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31,414 90d39e0b-0ed3-b3ea-4dda-9898a5b4d710Qto_PileBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder schodiště a rampy
5 Element rampa Obecný / Studie RP
6 Information rampa název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information rampa CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 8c781576-3b3e-2880-1279-b9d7d409ee16Qto_RampFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_podesta Obecný / Studie SP
6 Information schodiště_podestanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_rameno Obecný / Studie SR
6 Information schodiště_ramenonázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenočíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenonázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenopopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenooznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenooznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 0821c2a9-f8fb-68a7-a0b6-8bb39e64af2aQto_StairFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnější obalové konstrukce a fasády a obklady
4 Folder výplně otvorů
5 Element okno Obecný / Studie ON
6 Information okno název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



6 Information okno číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information okno název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information okno popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information okno označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1400 53b8b0c3-d6de-c61f-7977-a5e7bc310edfQto_WindowBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1800 libovolný Qto_WindowBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dveře_vnitřní Obecný / Studie DD
6 Information dveře_vnitřní název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vrata Obecný / Studie DDV
6 Information vrata název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vrata označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vnější užitkové dveře Obecný / Studie DDU
6 Information vnější užitkové dveřenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřepodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřemateriál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřevýška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřešířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder výrobky_zámečnické
5 Element zábradlí Obecný / Studie BG
6 Information zábradlí název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající (půdorysnou) délku v mm5000 9a87cded-0f9d-d862-ebbb-2907faf07279Qto_RailingBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element žebřík Obecný / Studie ZEB
6 Information žebřík název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



6 Information žebřík název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík žebřík mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 6db683fc-f0a8-6560-618b-08918ba6b55bQto_StairFlightBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní vybavení a zařizovací předměty
5 Element zařizovací předmět Obecný / Studie ZT
6 Information zařizovací předmětnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element vybavení parkoviště Obecný / Studie VPA
6 Information vybavení parkovištěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element výtah Obecný / Studie VT
6 Information výtah název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah kapacita - cestující Celé číslo číselná hodnota udávající počet cestujících12 3bd41b33-c1ad-8848-c14a-1b41c94d98a0Pset_TransportElementCommonCapacityPeople IfcCountMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní úpravy povrchů
4 Folder výrobky klempířské
3 Folder TZB (Technické zařízení budov)
4 Folder KAN (domovní kanalizace) KAN.
5 Folder koncové prvky - KAN KAN.KP.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - KAN KAN.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN KAN.RO.
4 Folder VOD (domácí vodovod) VOD.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - VOD VOD.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD VOD.RO.
5 Folder stroje a zařízení - VOD VOD.ST.
5 Folder tvarovky - VOD VOD.TV.
4 Folder RUV (rozvod užitkové vody) RUV.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - RUV RUV.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV RUV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - RUV RUV.ST.
6 Element zásobní nádrž užitkové vody RUV Obecný / Studie RUV.ST.N
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota objemu - koncepční návrh1 libovolný Pset_TankTypeCommonEffectiveCapacity IfcVolumeMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
5 Folder tvarovky - RUV RUV.TV.
4 Folder VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC)) VZT.



5 Folder koncové prvky - VZT VZT.KP.
5 Folder prostory a zóny - VZT VZT.PZ.
6 Element větraný prostor a zóna Obecný / Studie VZT.PZ.P
7 Information větraný prostor a zónanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT VZT.RO.
5 Folder tvarovky - VZT VZT.TV.
4 Folder UT (vytápění) UT.
5 Folder koncové prvky - UT UT.KP.
6 Element konvektory UT Obecný / Studie UT.KP.K
7 Information konvektory UT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element otopná tělesa UT Obecný / Studie UT.KP.T
7 Information otopná tělesa UT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder prostory a zóny - UT UT.PZ.
6 Element vytápěný prostor a zóna UT Podrobné prvky / Návrh UT.PZ.P
7 Information vytápěný prostor a zóna UTnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UToznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UToznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody) ESI.
5 Folder koncové prvky - ESI ESI.KP.
6 Element vypínač, spínač, čidlo ESI Obecný / Studie ESI.KP.S
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element zásuvka (a podlahový box) ESI Obecný / Studie ESI.KP.Z
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder osvětlení - ESI ESI.OS.
6 Element svítidlo ESI Obecný / Studie ESI.OS.S
7 Information svítidlo ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



7 Information svítidlo ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element nouzové / únikové osvětlení Obecný / Studie ESI.OS.N
7 Information nouzové / únikové osvětlenípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětlenínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětlenínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětlenípodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody elektroinstalace - ESI ESI.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESI ESI.ST.
5 Folder tvarovky - ESl ESI.TV.
4 Folder Uzemnění a bleskosvody BLK.
5 Folder jímače - BLK BLK.JM.
5 Folder pásy a vodiče - BLK BLK.PV.
5 Folder prvky uzemnění a pospojení - BLK BLK.UZ.
4 Folder FVE (Fotovoltaika) FVE.FVE
5 Element fotovoltaické / solární panely Obecný / Studie FVE.FVE.KPP
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
4 Folder Dobíjecí stanice DBS.
5 Folder dobíjecí stanice - DBS DBS.DS.
6 Element dobíjecí stanice Obecný / Studie DBS.DS.S
7 Information dobíjecí stanice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESL (Elektroinstalace slaboproud) ESL.
5 Folder rozvody a elektroinstalace - ESL ESL.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESL ESL.ST.
4 Folder CCTV (kamerový systém) CCTV.
5 Folder koncové prvky - CCTV CCTV.KP.
5 Folder rozvody - slaboproud - CCTV CCTV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - CCTV CCTV.ST.
4 Folder PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém PZTS.
5 Folder koncové prvky - PZTS (EZS) PZTS.KP.
5 Folder stroje a zařízení - PZTS PZTS.ST.
4 Folder EPS (elektrická požární signalizace) EPS.
5 Folder koncové prvky - EPS EPS.KP.
5 Folder rozvody elektroinstalace - EPS EPS.RO.
4 Folder EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem) EVAC.
5 Folder koncové prvky - EVAC EVAC.KP.
4 Folder SHZ (stabilní hasící zařízení) SHZ.
5 Folder koncové prvky - SHZ SHZ.KP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ SHZ.RwO.
5 Folder stroje a zařízení - SHZ SHZ.ST.
6 Element hasicí nádrže SHZ Obecný / Studie SHZ.ST.N
7 Information hasicí nádrže SHZ název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano



7 Information hasicí nádrže SHZ číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK (odvod tepla a kouře) SOZ.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ SOZ.RO.



Úroveň Typ Cesta / Skupina vlastnostíNázev vlastnosti Měrná jednotka Grafická podrobnost / Datový typPopis Poznámka Kód / GUID IFC Pset IFC property IFC Datatype IFC type Účely užití - HKÚU001Účely užití - HKÚU002Účely užití - HKÚU003Účely užití - DSSU001Účely užití - DSSU003Účely užití - DSSU004Účely užití - DSSU008
1 Folder Pozemní stavby
2 Folder 01- Pozemek
3 Folder pozemek
4 Item pozemek IfcSite
5 Information pozemek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information pozemek zastavěná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající zastavěnou plochu100 c44b7855-cb6f-4c33-eb1c-e0c8e95260ffCZ_SiteCommon BuiltArea IfcAreaMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information pozemek identifikátor pozemku Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 b2b5b5bc-a812-7a3f-c344-6918a33b9a21Pset_SiteCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
4 Element ochranná zóna rozvodu kyslíku Obecný / Studie ZRK
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkučíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkupopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro přípojky kanalizace Obecný / Studie ZPK
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro elektrické vedení Obecný / Studie ZEV
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element odstraňování a ořezávání stromů a keřů Symbolický / Studie OSK
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element výsadba rostlin, stromů a keřů Symbolický / Studie ROS
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element vyčištění vegentace Symbolický / Studie VEG
5 Information vyčištění vegentaceoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information vyčištění vegentacečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information vyčištění vegentacenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information vyčištění vegentacenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentaceCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentaceCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentaceCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentacepodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentacepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentaceoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element gabiony Obecný / Studie GAB
5 Information gabiony označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information gabiony číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information gabiony název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne



5 Information gabiony název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information gabiony CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element demolice opěrné stěny Obecný / Studie DOS
5 Information demolice opěrné stěnyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information demolice opěrné stěnyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information demolice opěrné stěnynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information demolice opěrné stěnynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element výkopy Obecný / Studie VYK
5 Information výkopy označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information výkopy číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information výkopy název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information výkopy název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne
5 Information výkopy CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Group Organizace staveniště Obecný / Studie OS
5 Element parkovací místo stavby Obecný / Studie OSM
6 Information parkovací místo stavbynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element plochy Obecný / Studie OSA
6 Information plochy označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information plochy číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stavební buňky Obecný / Studie OSB
6 Information stavební buňky označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element oplocení staveniště Obecný / Studie OSP
6 Information oplocení staveništěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information oplocení staveništěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element skládky materiálu / zeminy Obecný / Studie OSS
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stávající objekty Obecný / Studie OSE
6 Information stávající objekty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element silnice Obecný / Studie OSC
6 Information silnice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information silnice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element vstupy a brány na staveniště Obecný / Studie OSV
6 Information vstupy a brány na staveništěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element trasy pro pěší Obecný / Studie OSH
6 Information trasy pro pěší označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information trasy pro pěší číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information trasy pro pěší název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information trasy pro pěší název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element trasy pro vozidla Obecný / Studie OST
6 Information trasy pro vozidla označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information trasy pro vozidla číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information trasy pro vozidla název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information trasy pro vozidla název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element kontejnery Obecný / Studie OSK
6 Information kontejnery označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information kontejnery číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne



6 Information kontejnery název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information kontejnery název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element nakládání s odpady Obecný / Studie OSX
6 Information nakládání s odpadyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information nakládání s odpadyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information nakládání s odpadynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information nakládání s odpadynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
2 Folder 02 - Budova
3 Folder budova
4 Item budova (stavba) IfcBuilding
5 Information budova (stavba) katastrální území Textová hodnota identifikace katastrálního území (název a kód)Běchovice (601527)1d73d859-704a-5912-0e03-ffa318a781d6CZ_BuildingCommonCadastralUnit IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) název stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitelbytový dům Běchovice120d44b4-2e2c-65ff-545a-98bec96ef5f0CZ_BuildingCommonDesignation IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) místo stavby Textová hodnota místo stavby - obec, městská část nebo městský obvodBěchovice 2f2d176f-78f7-8134-2d79-afb8b00ae3faCZ_BuildingCommonPlaceOfConstructionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) identifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) obestavěný prostorm³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3500 36cfc58d-28fa-2a6d-3b1c-3fa431a57f33Qto_BuildingBaseQuantitiesGrossVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) užitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
3 Folder stavební konstrukce a vybavení
4 Folder místnosti a prostory
5 Element požární úsek Obecný / Studie PUS
6 Information požární úsek název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element podlaží Obecný / Studie POD
6 Information podlaží název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží hrubá plocha patram² Fyzikální veličina (s jednotkou)Vypočítaný součet všech ploch pokrytých podlažím budovy.123 libovolný Qto_BuildingStoreyBaseQuantitiesGrossFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží nadzemní podlaží IfccBoolean označení nadzemních podlaží Ano=nadzemní, Ne=podzemníAno/Ne libovolný CZ_BuildingStoreyCommonIsAboveGround IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element místnost Obecný / Studie MI
6 Information místnost název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost plocha místnosti m² Fyzikální veličina (s jednotkou)přebírá se jako podklad ze společných vlastností pro ARS,..1 0862e199-1a77-53ef-34f8-f8da03f393dbQto_SpaceBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element parkovací místo Obecný / Studie PM
6 Information parkovací místo délka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 5e43042a-abc0-6ee0-cebd-283ba5fd8469CZ_SpaceQuantitiesLength IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo šířka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající šířku v mm5000 765b5be3-d51b-8443-1aaa-75afaabba783CZ_SpaceQuantitiesWidth IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo nabíjení Textová hodnota základní popis požadavkupříprava, nabíjecí stanicef61d8c8e-1432-72f0-cf30-b15e5e76570bCZ_SpacePropertiesCharging IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information parkovací místo označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro invalidy IfcBoolean možnost stání pro invalidy - Ano=vyhrazeno, Ne=nevyhrazenoAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesDisabledParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro auta na plyn IfcBoolean možnost stání aut na plyn (LPG/CNG) - Ano=může stát, Ne=nemůže státAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesLpgParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
4 Folder základové konstrukce
5 Element opěrná stěna Obecný / Studie ZO
6 Information opěrná stěna název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element pilota, mikropilota Obecný / Studie PP
6 Information pilota, mikropilotanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element základová deska Obecný / Studie ZD
6 Information základová deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element základová patka Obecný / Studie ZP
6 Information základová patka název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element základový pas Obecný / Studie ZS
6 Information základový pas název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder svislé a vodorovné nosné konstrukce
5 Element hlava piloty Obecný / Studie HLP
6 Information hlava piloty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information hlava piloty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element hlavice sloupu Obecný / Studie HLS
6 Information hlavice sloupu název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element nosník Obecný / Studie TM
6 Information nosník název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information nosník číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information nosník název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information nosník popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information nosník označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information nosník podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm2000 8bf0bc91-ce57-cd5f-6950-9b74ae421813Qto_MemberBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 a2466b94-2aaf-6bbe-68d2-de54d0d2d5f8Qto_MemberBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element sloup Obecný / Studie SL
6 Information sloup název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information sloup podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m31 c985daaf-f92f-9f19-b09b-620c49dbafb3Qto_ColumnBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nosná Obecný / Studie SN
6 Information stěna nosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)1 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetSideArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nenosná Obecný / Studie SNN
6 Information stěna nenosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne



5 Element stropní deska Obecný / Studie SD
6 Information stropní deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stropní deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element trám, průvlak Obecný / Studie TRA
6 Information trám, průvlak název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající osovou délku v mm (půdorysný rozměr)1500 libovolný Qto_BeamBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěny jádra / šachty Obecný / Studie SJ
6 Information stěny jádra / šachtynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyidentifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtypožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder vodorovné konstrukce
5 Element střešní zatravnění Obecný / Studie SZA
6 Information střešní zatravnění název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravnění označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravnění plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dřevěný rošt Obecný / Studie DRS
6 Information dřevěný rošt název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31,414 90d39e0b-0ed3-b3ea-4dda-9898a5b4d710Qto_PileBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder schodiště a rampy
5 Element rampa Obecný / Studie RP
6 Information rampa název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



6 Information rampa označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information rampa CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 8c781576-3b3e-2880-1279-b9d7d409ee16Qto_RampFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_podesta Obecný / Studie SP
6 Information schodiště_podestanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_rameno Obecný / Studie SR
6 Information schodiště_ramenonázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenočíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenonázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenopopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenooznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenooznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 0821c2a9-f8fb-68a7-a0b6-8bb39e64af2aQto_StairFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnější obalové konstrukce a fasády a obklady
4 Folder výplně otvorů
5 Element okno Obecný / Studie ON
6 Information okno název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information okno název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information okno popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information okno označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1400 53b8b0c3-d6de-c61f-7977-a5e7bc310edfQto_WindowBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1800 libovolný Qto_WindowBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dveře_vnitřní Obecný / Studie DD
6 Information dveře_vnitřní název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vrata Obecný / Studie DDV
6 Information vrata název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



6 Information vrata označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vrata označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vnější užitkové dveře Obecný / Studie DDU
6 Information vnější užitkové dveřenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřepodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřemateriál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřevýška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřešířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder výrobky_zámečnické
5 Element zábradlí Obecný / Studie BG
6 Information zábradlí název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající (půdorysnou) délku v mm5000 9a87cded-0f9d-d862-ebbb-2907faf07279Qto_RailingBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element žebřík Obecný / Studie ZEB
6 Information žebřík název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík žebřík mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 6db683fc-f0a8-6560-618b-08918ba6b55bQto_StairFlightBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasure Q_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní vybavení a zařizovací předměty
5 Element zařizovací předmět Obecný / Studie ZT
6 Information zařizovací předmětnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element vybavení parkoviště Obecný / Studie VPA
6 Information vybavení parkovištěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information vybavení parkovištěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element výtah Obecný / Studie VT
6 Information výtah název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah kapacita - cestující Celé číslo číselná hodnota udávající počet cestujících12 3bd41b33-c1ad-8848-c14a-1b41c94d98a0Pset_TransportElementCommonCapacityPeople IfcCountMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní úpravy povrchů
4 Folder výrobky klempířské
3 Folder TZB (Technické zařízení budov)
4 Folder KAN (domovní kanalizace) KAN.
5 Folder koncové prvky - KAN KAN.KP.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - KAN KAN.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN KAN.RO.
4 Folder VOD (domácí vodovod) VOD.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - VOD VOD.PP.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD VOD.RO.
5 Folder stroje a zařízení - VOD VOD.ST.
5 Folder tvarovky - VOD VOD.TV.
4 Folder RUV (rozvod užitkové vody) RUV.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - RUV RUV.PP.
6 Element řídící jednotka RUV Obecný / Studie RUV.PP.R
7 Information řídící jednotka RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV RUV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - RUV RUV.ST.
6 Element zásobní nádrž užitkové vody RUV Obecný / Studie RUV.ST.N
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota objemu - koncepční návrh1 libovolný Pset_TankTypeCommonEffectiveCapacity IfcVolumeMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
5 Folder tvarovky - RUV RUV.TV.
4 Folder VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC)) VZT.
5 Folder koncové prvky - VZT VZT.KP.
5 Folder prostory a zóny - VZT VZT.PZ.
6 Element větraný prostor a zóna Obecný / Studie VZT.PZ.P
7 Information větraný prostor a zónanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT VZT.RO.
5 Folder tvarovky - VZT VZT.TV.
4 Folder UT (vytápění) UT.
5 Folder koncové prvky - UT UT.KP.
6 Element konvektory UT Obecný / Studie UT.KP.K



7 Information konvektory UT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element otopná tělesa UT Obecný / Studie UT.KP.T
7 Information otopná tělesa UT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder prostory a zóny - UT UT.PZ.
6 Element vytápěný prostor a zóna UT Podrobné prvky / Návrh UT.PZ.P
7 Information vytápěný prostor a zóna UTnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UToznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UToznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody) ESI.
5 Folder koncové prvky - ESI ESI.KP.
6 Element vypínač, spínač, čidlo ESI Obecný / Studie ESI.KP.S
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element zásuvka (a podlahový box) ESI Obecný / Studie ESI.KP.Z
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder osvětlení - ESI ESI.OS.
6 Element svítidlo ESI Obecný / Studie ESI.OS.S
7 Information svítidlo ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element nouzové / únikové osvětlení Obecný / Studie ESI.OS.N
7 Information nouzové / únikové osvětlenípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětlenínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne



7 Information nouzové / únikové osvětlenínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětlenípodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody elektroinstalace - ESI ESI.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESI ESI.ST.
5 Folder tvarovky - ESl ESI.TV.
4 Folder Uzemnění a bleskosvody BLK.
5 Folder jímače - BLK BLK.JM.
5 Folder pásy a vodiče - BLK BLK.PV.
5 Folder prvky uzemnění a pospojení - BLK BLK.UZ.
4 Folder FVE (Fotovoltaika) FVE.FVE
5 Element fotovoltaické / solární panely Obecný / Studie FVE.FVE.KPP
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
4 Folder Dobíjecí stanice DBS.
5 Folder dobíjecí stanice - DBS DBS.DS.
6 Element dobíjecí stanice Obecný / Studie DBS.DS.S
7 Information dobíjecí stanice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESL (Elektroinstalace slaboproud) ESL.
5 Folder rozvody a elektroinstalace - ESL ESL.RO.
5 Folder stroje a zařízení - ESL ESL.ST.
4 Folder CCTV (kamerový systém) CCTV.
5 Folder koncové prvky - CCTV CCTV.KP.
5 Folder rozvody - slaboproud - CCTV CCTV.RO.
5 Folder stroje a zařízení - CCTV CCTV.ST.
4 Folder PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém PZTS.
5 Folder koncové prvky - PZTS (EZS) PZTS.KP.
5 Folder stroje a zařízení - PZTS PZTS.ST.
4 Folder EPS (elektrická požární signalizace) EPS.
5 Folder koncové prvky - EPS EPS.KP.
5 Folder rozvody elektroinstalace - EPS EPS.RO.
4 Folder EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem) EVAC.
5 Folder koncové prvky - EVAC EVAC.KP.
4 Folder SHZ (stabilní hasící zařízení) SHZ.
5 Folder koncové prvky - SHZ SHZ.KP.
6 Element sprinklery Obecný / Studie SHZ.KP.S
7 Information sprinklery název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information sprinklery číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information sprinklery označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information sprinklery název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information sprinklery popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information sprinklery označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information sprinklery podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information sprinklery CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information sprinklery CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information sprinklery CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element požární hlásiče Obecný / Studie SHZ.KP.A
7 Information požární hlásiče název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information požární hlásiče číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano



7 Information požární hlásiče označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information požární hlásiče název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information požární hlásiče popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information požární hlásiče označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information požární hlásiče podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information požární hlásiče CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information požární hlásiče CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information požární hlásiče CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element armatury protipožárního systému Obecný / Studie SHZ.KP.K
7 Information armatury protipožárního systémunázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information armatury protipožárního systémučíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information armatury protipožárního systémuoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information armatury protipožárního systémunázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information armatury protipožárního systémupopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information armatury protipožárního systémuoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury protipožárního systémupodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information armatury protipožárního systémuCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury protipožárního systémuCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury protipožárního systémuCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ SHZ.RwO.
6 Element zóny hlavního potrubí protipožárního systému Obecný / Studie SHZ.RwO.X
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémunázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémučíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémuoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémupopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémunázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémuoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémuCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémuCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémuCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zóny hlavního potrubí protipožárního systémupodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder stroje a zařízení - SHZ SHZ.ST.
6 Element hasicí nádrže SHZ Obecný / Studie SHZ.ST.N
7 Information hasicí nádrže SHZ název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
7 Information hasicí nádrže SHZ označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information hasicí nádrže SHZ podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK (odvod tepla a kouře) SOZ.
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ SOZ.RO.



Úroveň Typ Cesta / Skupina vlastnostíNázev vlastnosti Měrná jednotka Grafická podrobnost / Datový typPopis Poznámka Kód / GUID IFC Pset IFC property IFC Datatype IFC type Účely užití - HKÚU001Účely užití - HKÚU002Účely užití - HKÚU003Účely užití - DSSU001Účely užití - DSSU003Účely užití - DSSU004Účely užití - DSSU008
1 Folder Pozemní stavby
2 Folder 01- Pozemek
3 Folder pozemek
4 Item pozemek IfcSite
5 Information pozemek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information pozemek zastavěná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající zastavěnou plochu100 c44b7855-cb6f-4c33-eb1c-e0c8e95260ffCZ_SiteCommon BuiltArea IfcAreaMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information pozemek identifikátor pozemku Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 b2b5b5bc-a812-7a3f-c344-6918a33b9a21Pset_SiteCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
4 Element ochranná zóna rozvodu kyslíku Obecný / Studie ZRK
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkučíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkunázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkupopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information ochranná zóna rozvodu kyslíkuoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro přípojky kanalizace Obecný / Studie ZPK
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizacepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro přípojky kanalizaceCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element zóny pro elektrické vedení Obecný / Studie ZEV
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedenípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information zóny pro elektrické vedeníCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element odstraňování a ořezávání stromů a keřů Symbolický / Studie OSK
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information odstraňování a ořezávání stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element výsadba rostlin, stromů a keřů Symbolický / Studie ROS
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information výsadba rostlin, stromů a keřůužitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element vyčištění vegentace Symbolický / Studie VEG
5 Information vyčištění vegentaceoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information vyčištění vegentacečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information vyčištění vegentacenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information vyčištění vegentacenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentaceCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentaceCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentaceCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentacepodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentacepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information vyčištění vegentaceoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element gabiony Obecný / Studie GAB
5 Information gabiony označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information gabiony číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information gabiony název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information gabiony název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



5 Information gabiony CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information gabiony označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Element demolice opěrné stěny Obecný / Studie DOS
5 Information demolice opěrné stěnyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information demolice opěrné stěnyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information demolice opěrné stěnynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information demolice opěrné stěnynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information demolice opěrné stěnyobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Element výkopy Obecný / Studie VYK
5 Information výkopy označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
5 Information výkopy číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information výkopy název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
5 Information výkopy název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne
5 Information výkopy CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Information výkopy objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Group Organizace staveniště Obecný / Studie OS
5 Element parkovací místo stavby Obecný / Studie OSM
6 Information parkovací místo stavbynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information parkovací místo stavbynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo stavbyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element plochy Obecný / Studie OSA
6 Information plochy označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information plochy číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information plochy název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plochy označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stavební buňky Obecný / Studie OSB
6 Information stavební buňky označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stavební buňky název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stavební buňky označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element oplocení staveniště Obecný / Studie OSP
6 Information oplocení staveništěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information oplocení staveništěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplocení staveništěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information oplocení staveništěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element skládky materiálu / zeminy Obecný / Studie OSS
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information skládky materiálu / zeminynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information skládky materiálu / zeminyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element stávající objekty Obecný / Studie OSE
6 Information stávající objekty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information stávající objekty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stávající objekty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element silnice Obecný / Studie OSC
6 Information silnice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information silnice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information silnice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information silnice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element vstupy a brány na staveniště Obecný / Studie OSV
6 Information vstupy a brány na staveništěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vstupy a brány na staveništěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element trasy pro pěší Obecný / Studie OSH
6 Information trasy pro pěší označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information trasy pro pěší číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information trasy pro pěší název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information trasy pro pěší název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro pěší označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element trasy pro vozidla Obecný / Studie OST
6 Information trasy pro vozidla označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information trasy pro vozidla číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information trasy pro vozidla název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information trasy pro vozidla název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trasy pro vozidla označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element kontejnery Obecný / Studie OSK
6 Information kontejnery označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information kontejnery číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information kontejnery název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne



6 Information kontejnery název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontejnery označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element nakládání s odpady Obecný / Studie OSX
6 Information nakládání s odpadyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
6 Information nakládání s odpadyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information nakládání s odpadynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne
6 Information nakládání s odpadynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nakládání s odpadyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
2 Folder 02 - Budova
3 Folder budova
4 Item budova (stavba) IfcBuilding
5 Information budova (stavba) katastrální území Textová hodnota identifikace katastrálního území (název a kód)Běchovice (601527)1d73d859-704a-5912-0e03-ffa318a781d6CZ_BuildingCommonCadastralUnit IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) název stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitelbytový dům Běchovice120d44b4-2e2c-65ff-545a-98bec96ef5f0CZ_BuildingCommonDesignation IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) místo stavby Textová hodnota místo stavby - obec, městská část nebo městský obvodBěchovice 2f2d176f-78f7-8134-2d79-afb8b00ae3faCZ_BuildingCommonPlaceOfConstructionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Information budova (stavba) identifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) obestavěný prostorm³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3500 36cfc58d-28fa-2a6d-3b1c-3fa431a57f33Qto_BuildingBaseQuantitiesGrossVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) užitná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající užitnou plochu200 e6a3bd9e-1198-11c7-90ff-161d22d34acbQto_BuildingBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
5 Information budova (stavba) název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
3 Folder stavební konstrukce a vybavení
4 Folder místnosti a prostory
5 Element požární úsek Obecný / Studie PUS
6 Information požární úsek název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information požární úsek označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information požární úsek popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element podlaží Obecný / Studie POD
6 Information podlaží název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží hrubá plocha patram² Fyzikální veličina (s jednotkou)Vypočítaný součet všech ploch pokrytých podlažím budovy.123 libovolný Qto_BuildingStoreyBaseQuantitiesGrossFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží nadzemní podlaží IfccBoolean označení nadzemních podlaží Ano=nadzemní, Ne=podzemníAno/Ne libovolný CZ_BuildingStoreyCommonIsAboveGround IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information podlaží označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaží popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element místnost Obecný / Studie MI
6 Information místnost název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information místnost plocha místnosti m² Fyzikální veličina (s jednotkou)přebírá se jako podklad ze společných vlastností pro ARS,..1 0862e199-1a77-53ef-34f8-f8da03f393dbQto_SpaceBaseQuantitiesNetFloorArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information místnost označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information místnost popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element parkovací místo Obecný / Studie PM
6 Information parkovací místo délka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 5e43042a-abc0-6ee0-cebd-283ba5fd8469CZ_SpaceQuantitiesLength IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo šířka (parkovací místo)mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající šířku v mm5000 765b5be3-d51b-8443-1aaa-75afaabba783CZ_SpaceQuantitiesWidth IfcPositiveLengthMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo nabíjení Textová hodnota základní popis požadavkupříprava, nabíjecí stanicef61d8c8e-1432-72f0-cf30-b15e5e76570bCZ_SpacePropertiesCharging IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo CCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parkovací místo označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information parkovací místo stání pro invalidy IfcBoolean možnost stání pro invalidy - Ano=vyhrazeno, Ne=nevyhrazenoAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesDisabledParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information parkovací místo stání pro auta na plyn IfcBoolean možnost stání aut na plyn (LPG/CNG) - Ano=může stát, Ne=nemůže státAno/Ne libovolný CZ_SpacePropertiesLpgParking IfcBoolean P_SINGLEVALUE Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
4 Folder základové konstrukce
5 Element opěrná stěna Obecný / Studie ZO
6 Information opěrná stěna název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information opěrná stěna označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element pilota, mikropilota Obecný / Studie PP
6 Information pilota, mikropilotanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information pilota, mikropilotaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element základová deska Obecný / Studie ZD
6 Information základová deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element základová patka Obecný / Studie ZP
6 Information základová patka název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základová patka označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základová patka objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element základový pas Obecný / Studie ZS
6 Information základový pas název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information základový pas označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information základový pas objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder svislé a vodorovné nosné konstrukce
5 Element hlava piloty Obecný / Studie HLP
6 Information hlava piloty název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information hlava piloty podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlava piloty objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, pozn. 1libovolný Qto_FootingBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element hlavice sloupu Obecný / Studie HLS
6 Information hlavice sloupu název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information hlavice sloupu podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information hlavice sloupu objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element nosník Obecný / Studie TM
6 Information nosník název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information nosník číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information nosník název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information nosník popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information nosník označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information nosník podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm2000 8bf0bc91-ce57-cd5f-6950-9b74ae421813Qto_MemberBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information nosník objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 a2466b94-2aaf-6bbe-68d2-de54d0d2d5f8Qto_MemberBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element sloup Obecný / Studie SL
6 Information sloup název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information sloup popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sloup označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information sloup podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sloup objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající objem konstrukce v m31 c985daaf-f92f-9f19-b09b-620c49dbafb3Qto_ColumnBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nosná Obecný / Studie SN
6 Information stěna nosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nosná plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)1 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetSideArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěna nenosná Obecný / Studie SNN
6 Information stěna nenosná název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěna nenosná podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěna nenosná objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stropní deska Obecný / Studie SD



6 Information stropní deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information stropní deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stropní deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stropní deska objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element trám, průvlak Obecný / Studie TRA
6 Information trám, průvlak název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information trám, průvlak podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information trám, průvlak délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající osovou délku v mm (půdorysný rozměr)1500 libovolný Qto_BeamBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element stěny jádra / šachty Obecný / Studie SJ
6 Information stěny jádra / šachtynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyidentifikátor stavby Textová hodnota projektové označení, které volí zhotovitel; v budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"B7920 43bc22f8-ade0-c494-d271-cdfd8ea099dbPset_BuildingCommonReference IfcIdentifier P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtypožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information stěny jádra / šachtypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information stěny jádra / šachtyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder vodorovné konstrukce
5 Element kotevní deska Obecný / Studie KD
6 Information kotevní deska název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kotevní deska třída oceli Textová hodnota třída oceli S235 JR 5e4c28d0-a020-f1c8-420e-f25a336f3561CZ_SteelElementGeneralSteelClass IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element překlad Obecný / Studie PA
6 Information překlad název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information překlad číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information překlad název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information překlad popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information překlad označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information překlad CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information překlad CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information překlad CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information překlad podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information překlad označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information překlad délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající osovou délku v mm (půdorysný rozměr)1500 libovolný Qto_BeamBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element plášť ploché střechy Obecný / Studie ST
6 Information plášť ploché střechynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information plášť ploché střechyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information plášť ploché střechyplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element podhled Obecný / Studie PH
6 Information podhled název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information podhled číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information podhled název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information podhled popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information podhled označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information podhled CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podhled CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podhled CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podhled podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podhled označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podhled plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element podlaha Obecný / Studie PS
6 Information podlaha název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information podlaha číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information podlaha název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information podlaha popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information podlaha označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaha CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaha CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaha CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaha podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaha označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podlaha plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)20,8 libovolný Qto_CoveringBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element podkladní beton Obecný / Studie DZ
6 Information podkladní beton název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information podkladní beton číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information podkladní beton název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information podkladní beton popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information podkladní beton označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information podkladní beton CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podkladní beton CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podkladní beton CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podkladní beton podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podkladní beton označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information podkladní beton plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element střešní zatravnění Obecný / Studie SZA
6 Information střešní zatravněnínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravněníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravněnínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravněnípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information střešní zatravněníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněnípodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní zatravněníplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dřevěný rošt Obecný / Studie DRS
6 Information dřevěný rošt název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dřevěný rošt objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31,414 90d39e0b-0ed3-b3ea-4dda-9898a5b4d710Qto_PileBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder schodiště a rampy
5 Element rampa Obecný / Studie RP
6 Information rampa název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information rampa číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information rampa popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



6 Information rampa označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information rampa CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information rampa objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 8c781576-3b3e-2880-1279-b9d7d409ee16Qto_RampFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_podesta Obecný / Studie SP
6 Information schodiště_podestanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestapožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_podestaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_podestaobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m330 libovolný Qto_SlabBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element schodiště_rameno Obecný / Studie SR
6 Information schodiště_ramenonázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenočíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenonázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenopopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenooznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenopožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information schodiště_ramenooznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information schodiště_ramenoobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 0821c2a9-f8fb-68a7-a0b6-8bb39e64af2aQto_StairFlightBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnější obalové konstrukce a fasády a obklady
5 Element kontaktní zateplovací systém Obecný / Studie IT
6 Information kontaktní zateplovací systémnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information kontaktní zateplovací systémplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)20,8 libovolný Qto_CoveringBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element panel Obecný / Studie PN
6 Information panel název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information panel číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information panel název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information panel popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information panel označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information panel CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information panel CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information panel CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information panel podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information panel označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information panel objem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající čistý objem konstrukce v m31 libovolný Qto_WallBaseQuantitiesNetVolume IfcVolumeMeasureQ_VOLUME Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element provětrávaná fasáda Obecný / Studie FS
6 Information provětrávaná fasádanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádaCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádaCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádaCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information provětrávaná fasádaplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)20,8 libovolný Qto_CoveringBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne



5 Element fasádní nátěr Obecný / Studie FMB
6 Information fasádní nátěr název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fasádní nátěr plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)20,8 libovolný Qto_CoveringBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element sanitární obklad Obecný / Studie ODS
6 Information sanitární obklad název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information sanitární obklad plocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)20,8 libovolný Qto_CoveringBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder výplně otvorů
5 Element okno Obecný / Studie ON
6 Information okno název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information okno název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information okno popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information okno označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information okno označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information okno materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1400 53b8b0c3-d6de-c61f-7977-a5e7bc310edfQto_WindowBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information okno šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru1800 libovolný Qto_WindowBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element dveře_vnitřní Obecný / Studie DD
6 Information dveře_vnitřní název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information dveře_vnitřní označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information dveře_vnitřní šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vrata Obecný / Studie DDV
6 Information vrata název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vrata popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vrata označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata požární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vrata označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vrata šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element vnější užitkové dveře Obecný / Studie DDU



6 Information vnější užitkové dveřenázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřečíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřenázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřepožární odolnost Textová hodnota popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, 60,…), mezní stav (R, E, I, W, …)EI60DP1 libovolný CZ_FirePerformanceFireResistance IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
6 Information vnější užitkové dveřepodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřeoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřemateriál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřevýška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information vnější užitkové dveřešířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder výrobky_zámečnické
5 Element zábradlí Obecný / Studie BG
6 Information zábradlí název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zábradlí délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající (půdorysnou) délku v mm5000 9a87cded-0f9d-d862-ebbb-2907faf07279Qto_RailingBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element žebřík Obecný / Studie ZEB
6 Information žebřík název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information žebřík označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information žebřík žebřík mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm5000 6db683fc-f0a8-6560-618b-08918ba6b55bQto_StairFlightBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Element revizní dvířka Obecný / Studie RDV
6 Information revizní dvířka název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka materiál Textová hodnota základní specifikace materiálunerez/litina/mosaz atdlibovolný CZ_Material MaterialDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka výška mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru2300 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesHeight IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information revizní dvířka šířka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota velikosti stavebního otvoru6000 libovolný Qto_DoorBaseQuantitiesWidth IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní vybavení a zařizovací předměty
5 Element vpusť Obecný / Studie VPT
6 Information vpusť název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vpusť číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vpusť název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vpusť popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vpusť označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vpusť CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vpusť CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vpusť CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vpusť podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vpusť označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element zařizovací předmět Obecný / Studie ZT
6 Information zařizovací předmětnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information zařizovací předmětpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information zařizovací předmětoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element vybavení parkoviště Obecný / Studie VPA
6 Information vybavení parkovištěnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information vybavení parkovištěoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element výtah Obecný / Studie VT
6 Information výtah název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information výtah označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information výtah kapacita - cestující Celé číslo číselná hodnota udávající počet cestujících12 3bd41b33-c1ad-8848-c14a-1b41c94d98a0Pset_TransportElementCommonCapacityPeople IfcCountMeasure P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder vnitřní úpravy povrchů
5 Element malba Obecný / Studie MB
6 Information malba název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information malba číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information malba název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information malba popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information malba označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information malba CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information malba CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information malba CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information malba podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information malba označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element omítka vnitřní Obecný / Studie OM
6 Information omítka vnitřní název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information omítka vnitřní označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder výrobky klempířské
5 Element oplechování atiky Obecný / Studie OAK
6 Information oplechování atiky název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information oplechování atiky označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element parapet Obecný / Studie PRP
6 Information parapet název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parapet číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parapet název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parapet popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information parapet označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parapet CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parapet CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



6 Information parapet CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parapet podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information parapet označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element střešní svod Obecný / Studie BCS
6 Information střešní svod název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střešní svod číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střešní svod název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information střešní svod popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střešní svod označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní svod CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní svod CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní svod CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní svod podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní svod označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element střešní žlab Obecný / Studie BC
6 Information střešní žlab název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střešní žlab délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm100 libovolný Qto_PipeSegmentBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
3 Folder TZB (Technické zařízení budov)
4 Folder KAN (domovní kanalizace) KAN.
5 Folder koncové prvky - KAN KAN.KP.
6 Element ventilační hlavice KAN Obecný / Studie KAN.KP.H
7 Information ventilační hlavice KANnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ventilační hlavice KANoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element vpusti KAN Obecný / Studie KAN.KP.V
7 Information vpusti KAN název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vpusti KAN označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element zařizovací předměty KAN Obecný / Studie KAN.KP.P
7 Information zařizovací předměty KANnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zařizovací předměty KANoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element žlaby Obecný / Studie KAN.KP.Z
7 Information žlaby název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information žlaby číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information žlaby název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information žlaby popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information žlaby označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information žlaby CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information žlaby CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information žlaby CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



7 Information žlaby podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information žlaby označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information žlaby délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm100 libovolný Qto_PipeSegmentBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder prvky na potrubích a trasách - KAN KAN.PP.
6 Element armatury a ventily KAN Obecný / Studie KAN.PP.A
7 Information armatury a ventily KANnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily KANoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN KAN.RO.
6 Element izolace potrubí KAN Obecný / Studie KAN.RO.I
7 Information izolace potrubí KANnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí KANoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element potrubí KAN Obecný / Studie KAN.RO.P
7 Information potrubí KAN název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí KAN délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm100 libovolný Qto_PipeSegmentBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
4 Folder VOD (domácí vodovod) VOD.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - VOD VOD.PP.
6 Element armatury a ventily VOD Obecný / Studie VOD.PP.A
7 Information armatury a ventily VODnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily VODoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element pojišťovací a uzavírací sestavy VOD Obecný / Studie VOD.PP.P
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy VODoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element vodoměrné sestavy VOD Obecný / Studie VOD.PP.V
7 Information vodoměrné sestavy VODnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vodoměrné sestavy VODčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vodoměrné sestavy VODnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vodoměrné sestavy VODpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vodoměrné sestavy VODoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodoměrné sestavy VODCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodoměrné sestavy VODCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



7 Information vodoměrné sestavy VODCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodoměrné sestavy VODpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodoměrné sestavy VODoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD VOD.RO.
6 Element izolace potrubí VOD Obecný / Studie VOD.RO.I
7 Information izolace potrubí VODnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VODoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element potrubí VOD Obecný / Studie VOD.RO.P
7 Information potrubí VOD název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí VOD délka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm100 libovolný Qto_PipeSegmentBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Folder stroje a zařízení - VOD VOD.ST.
6 Element přečerpávací stanice VOD Obecný / Studie VOD.ST.P
7 Information přečerpávací stanice VODnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice VODoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element průtokové ohřívače VOD Obecný / Studie VOD.ST.O
7 Information průtokové ohřívače VODnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information průtokové ohřívače VODoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder tvarovky - VOD VOD.TV.
6 Element izolace tvarovek VOD Obecný / Studie VOD.TV.I
7 Information izolace tvarovek VODnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VODoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element tvarovky VOD Obecný / Studie VOD.TV.T
7 Information tvarovky VOD název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VOD číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VOD název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VOD popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VOD označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VOD CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VOD CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VOD CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



7 Information tvarovky VOD podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VOD označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder RUV (rozvod užitkové vody) RUV.
5 Folder prvky na potrubích a trasách - RUV RUV.PP.
6 Element armatury a ventily RUV Obecný / Studie RUV.PP.A
7 Information armatury a ventily RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information armatury a ventily RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element pojišťovací a uzavírací sestavy RUV Obecný / Studie RUV.PP.P
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information pojišťovací a uzavírací sestavy RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element řídící jednotka RUV Obecný / Studie RUV.PP.R
7 Information řídící jednotka RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information řídící jednotka RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV RUV.RO.
6 Element izolace potrubí RUV Obecný / Studie RUV.RO.I
7 Information izolace potrubí RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element potrubí RUV Obecný / Studie RUV.RO.P
7 Information potrubí RUV název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information potrubí RUV označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder stroje a zařízení - RUV RUV.ST.
6 Element přečerpávací stanice RUV Obecný / Studie RUV.ST.P
7 Information přečerpávací stanice RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information přečerpávací stanice RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



7 Information přečerpávací stanice RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element zásobní nádrž užitkové vody RUV Obecný / Studie RUV.ST.N
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásobní nádrž užitkové vody RUVobjem m³ Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota objemu - koncepční návrh1 libovolný Pset_TankTypeCommonEffectiveCapacity IfcVolumeMeasureP_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
5 Folder tvarovky - RUV RUV.TV.
6 Element izolace tvarovek RUV Obecný / Studie RUV.TV.I
7 Information izolace tvarovek RUVnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek RUVoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element tvarovky RUV Obecný / Studie RUV.TV.T
7 Information tvarovky RUV název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky RUV označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC)) VZT.
5 Folder koncové prvky - VZT VZT.KP.
6 Element dveřní clony VZT Obecný / Studie VZT.KP.C
7 Information dveřní clony VZT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dveřní clony VZT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element fan-coily VZT Obecný / Studie VZT.KP.F
7 Information fan-coily VZT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information fan-coily VZT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element výfukové hlavice VZT Obecný / Studie VZT.KP.H
7 Information výfukové hlavice VZTnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZTčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZTnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZTpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZToznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZTCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZTCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZTCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZTpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information výfukové hlavice VZToznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne



5 Folder prostory a zóny - VZT VZT.PZ.
6 Element větraný prostor a zóna Obecný / Studie VZT.PZ.P
7 Information větraný prostor a zónanázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónačíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónanázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónapopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónapodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information větraný prostor a zónaoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT VZT.RO.
6 Element izolace potrubí VZT Obecný / Studie VZT.RO.I
7 Information izolace potrubí VZTnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZTčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZTnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZTpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZToznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZTCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZTCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZTCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZTpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace potrubí VZToznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element ohebné potrubí VZT Obecný / Studie VZT.RO.O
7 Information ohebné potrubí VZTnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZTčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZTnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZTpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZToznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZTCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZTCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZTCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZTpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZToznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ohebné potrubí VZTdélka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm1500 libovolný Qto_DuctSegmentBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Element vzduchotechnické potrubí VZT Obecný / Studie VZT.RO.P
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZToznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZToznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vzduchotechnické potrubí VZTdélka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm1500 libovolný Qto_DuctSegmentBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Folder tvarovky - VZT VZT.TV.
6 Element izolace tvarovek VZT Obecný / Studie VZT.TV.I
7 Information izolace tvarovek VZTnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZTčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZTnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZTpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZToznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZTCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZTCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZTCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZTpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information izolace tvarovek VZToznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element tvarovky VZT Obecný / Studie VZT.TV.T
7 Information tvarovky VZT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky VZT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder UT (vytápění) UT.
5 Folder koncové prvky - UT UT.KP.



6 Element konvektory UT Obecný / Studie UT.KP.K
7 Information konvektory UT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information konvektory UT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element měřiče tepla UT Obecný / Studie UT.KP.M
7 Information měřiče tepla UT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information měřiče tepla UT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element otopná tělesa UT Obecný / Studie UT.KP.T
7 Information otopná tělesa UT název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information otopná tělesa UT označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder prostory a zóny - UT UT.PZ.
6 Element vytápěný prostor a zóna UT Podrobné prvky / Návrh UT.PZ.P
7 Information vytápěný prostor a zóna UTnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UToznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTCCI 2 Vybudované prostory - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód5f976296-d9cc-8149-ddfb-8bf2f9417b6fCZ_CCI CCI_BuiltSpacesCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UTpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vytápěný prostor a zóna UToznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody) ESI.
5 Folder koncové prvky - ESI ESI.KP.
6 Element vypínač, spínač, čidlo ESI Obecný / Studie ESI.KP.S
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vypínač, spínač, čidlo ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element zásuvka (a podlahový box) ESI Obecný / Studie ESI.KP.Z
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zásuvka (a podlahový box) ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder osvětlení - ESI ESI.OS.
6 Element svítidlo ESI Obecný / Studie ESI.OS.S
7 Information svítidlo ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne



7 Information svítidlo ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information svítidlo ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element nouzové / únikové osvětlení Obecný / Studie ESI.OS.N
7 Information nouzové / únikové osvětlenípopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětlenínázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětlenínázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětlenípodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information nouzové / únikové osvětleníoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder rozvody elektroinstalace - ESI ESI.RO.
6 Element kabel ESI Obecný / Studie ESI.RO.K
7 Information kabel ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabel ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESI Obecný / Studie ESI.RO.T
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder stroje a zařízení - ESI ESI.ST.
6 Element rozvaděč ESI Obecný / Studie ESI.ST.R
7 Information rozvaděč ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděč ESI jmenovité napětí V Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající jmenovité napětí ve V (s jednotkou)230 fedcee3e-bae1-37b5-f91e-7615ecab1e37Pset_ElectricalDeviceCommonRatedVoltage IfcElectricVoltageMeasureP_BOUNDEDVALUENe Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Element záložní zdroj (UPS) ESI Obecný / Studie ESI.ST.U
7 Information záložní zdroj (UPS) ESInázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESIčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESInázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESIpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESIoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESICCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESICCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESICCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESIpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information záložní zdroj (UPS) ESIoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder tvarovky - ESl ESI.TV.
6 Element tvarovky ESI Obecný / Studie ESI.TV.T
7 Information tvarovky ESI název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky ESI číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky ESI název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne



7 Information tvarovky ESI popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information tvarovky ESI označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky ESI CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky ESI CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky ESI CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky ESI podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information tvarovky ESI označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder Uzemnění a bleskosvody BLK.
5 Folder jímače - BLK BLK.JM.
6 Element jímací tyče Obecný / Studie BLK.JM.T
7 Information jímací tyče název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information jímací tyče označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Folder pásy a vodiče - BLK BLK.PV.
6 Element vodič (kulatý) a pásek Obecný / Studie BLK.PV.V
7 Information vodič (kulatý) a páseknázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a páseknázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information vodič (kulatý) a pásekdélka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm1500 libovolný Qto_CableSegmentBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Folder prvky uzemnění a pospojení - BLK BLK.UZ.
6 Element zemnící tyč Obecný / Studie BLK.UZ.T
7 Information zemnící tyč název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information zemnící tyč označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder FVE (Fotovoltaika) FVE.FVE
5 Element fotovoltaické / solární panely Obecný / Studie FVE.FVE.KPP
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelynázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelypodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information fotovoltaické / solární panelyplocha m² Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající pohledovou (půdorysnou) plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku)400 243c00a1-a0f4-99f3-33fd-2c30c1ae09a3Qto_SlabBaseQuantitiesNetArea IfcAreaMeasure Q_AREA Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
5 Element baterie Obecný / Studie FVE.FVE.SZ.B
6 Information baterie název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information baterie popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information baterie číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information baterie název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information baterie označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information baterie CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information baterie CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information baterie CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information baterie podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information baterie označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
5 Element střídač Obecný / Studie FVE.FVE.SZ.S
6 Information střídač název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne



6 Information střídač popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střídač název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střídač číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
6 Information střídač označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střídač CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střídač CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střídač CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střídač podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Information střídač označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder Dobíjecí stanice DBS.
5 Folder dobíjecí stanice - DBS DBS.DS.
6 Element dobíjecí stanice Obecný / Studie DBS.DS.S
7 Information dobíjecí stanice název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information dobíjecí stanice označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder ESL (Elektroinstalace slaboproud) ESL.
5 Folder rozvody a elektroinstalace - ESL ESL.RO.
6 Element kabelové trasy ESL Obecný / Studie ESL.RO.K
7 Information kabelové trasy ESLnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information kabelové trasy ESLdélka mm Fyzikální veličina (s jednotkou)číselná hodnota udávající délku v mm1500 libovolný Qto_CableSegmentBaseQuantitiesLength IfcLengthMeasureQ_LENGTH Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
5 Folder stroje a zařízení - ESL ESL.ST.
6 Element rozvaděče (RACK) ESL Obecný / Studie ESL.ST.R
7 Information rozvaděče (RACK) ESLnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče (RACK) ESLoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element rozvaděče ESL Obecný / Studie ESL.ST.V
7 Information rozvaděče ESL název modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL číslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL název datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL popis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL označení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL CCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL CCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL CCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL podlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information rozvaděče ESL označení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
6 Element ústředny, řídicí jednotky ESL Obecný / Studie ESL.ST.U
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLnázev modelovaného prvku Textová hodnota název typu modelovaného prvku; projektové označení, které volí zhotovitelOV01 revizní dvířka 600/600, ZV01 zábradlí teras 1100, SN01 stěna mezibytová PTH 250…, PD01 podlaha 130 kanceláře04526b04-9809-60df-0064-c66b08b668eeCZ_ElementCommonElementProjectSpecificNameIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLčíslo prvku Textová hodnota konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu, stěna nenosná (příčka), projektantova typu 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.SNN01.003 libovolný CZ_ElementCommonReference IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLnázev datové šablony Textová hodnota název datové šablony podle standardu vydaného agenturou čas, pozn:62e4dd5f-3f7e-1c0b-53d1-14ce35259cfdCZ_DTcommon DT_name IfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLpopis modelovaného prvku Textová hodnota obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel) apod.revizní dvířka v podhledu, zábradlí terasy, stěna mezibytová, podlaha v kanceláři apod.8d825739-96ad-e39f-385e-c5057c0203acCZ_ElementCommonElementProjectSpecificDescriptionIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLoznačení modelovaného prvku Textová hodnota projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), podle BEPS01, PD01.01, OV01, ZV01.0208687e13-daa6-6434-5340-6d0c8c78cd54CZ_ElementCommonElementProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLCCI 3 Funkční systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód, pozn:518d1fce-735c-2da5-c250-80703ba9e361CZ_CCI CCI_FunctionalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLCCI 4 Technické systémy - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace technického systému - kód, pozn:453c31e2-701d-dbb3-1559-ab91ffbfcf3cCZ_CCI CCI_TechnicalSystemsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLCCI 5 Komponenty - kód Textová hodnota základní specifikace klasifikace komponenty - kód, pozn:2c087a22-50d6-8785-92fa-d68778dea158CZ_CCI CCI_ComponentsCodeIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLpodlaží modelovaného prvku Textová hodnota neplatí pro komíny, obvodové pláště/fasády, zábradlí na šikmých plochách schodiště1NP, -1PP, 10NP libovolný CZ_ElementCommonStoreyProjectSpecificIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
7 Information ústředny, řídicí jednotky ESLoznačení stavebního objektu Textová hodnota kódové označení stavebního objektuSO01,A libovolný CZ_ElementCommonElementProjectObjectIdentifierIfcLabel P_SINGLEVALUE Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
4 Folder CCTV (kamerový systém) CCTV.
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