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Příloha č. 1 
Osoby oprávněné k vyžádání servisního zásahu 

(aktualizaci oprávněných osob zajišťuje písemně objednatel) 

 

1. Ing. Aleš Šupina tel: xxxxxxxxxx   

2. xxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxx   

3. xxxxxxxxxxx tel:  xxxxxxxxxx      

4. xxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxx    
 

 

 

Preventivní údržba PZTS/EPS VPBZ dle: 

dle ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN EN 50131 ed. 2 a ČSN CLC/TS 50131-7 čl. 13 

vyhlášek 268/2011Sb., 246/2001Sb. a změny ve vyhlášce 221/2014Sb. 

ČSN 730875, ČSN 342710, ČSN 331500, ČSN EN 54 

 

a) úkony roční údržby a kontroly PZTS/EPS VPBZ: 

kontrola funkce ústředny a smyček/linek; kontrola signalizace poplachu a poruchy, 

kontrola detektorů, hlásičů EPS a jejich funkčnost a vykrytí prostoru, kontrola záložního 

zdroje a provoz na akumulátor, měření kapacity AKU, optická kontrola kabeláže, 

upevnění detektorů aj. příslušenství PZTS/EPS, aktualizace dokumentace; provedení 

zápisu do servisní knihy, kontrola a měření smyček, zakončení smyček, kontrola 

provozuschopnosti zařízení včetně vystavení protokolu a revizní zprávy, kontrola SW, 

FW a nastaveného programu, dle potřeby mechanické vyčištění detektorů, hlásičů  

a ústředny; 

b) úkony pololetní s protokolem provozuschopnosti o provozní zkoušce VPBZ: 

kontrola funkce ústředny a klávesnic, kontrola signalizace poplachu, optická kontrola 

hlásičů a detektorů a jejich funkčnost, kontrola záložního zdroje a provoz na 

akumulátor, optická kontrola stavu namontovaných komponentů, aktualizace 

dokumentace, provedení zápisu do servisní knihy a kontrola vedení knihy, opravy 

zjištěných závad, vystavení protokolu o provozní zkoušce, ostatní požadavky uživatele. 

 

 

Preventivní údržba CCTV dle: 

dle ČSN EN 62676-4 čl. 17, ČSN 331500 a ČSN 332000-6 ed. 2 

 

a) povinné úkony údržby každé prohlídky a 1x ročně s revizí: 

kontrola hardwaru a příslušenství kamerového systému, funkce jednotlivých částí, 

mechanické vyčištění, funkčnost a kontinuita kabelového rozvodu, kontrola FW, SW  

a jeho nastavení, kontrola HDD, kontrola jednotlivých funkcí DVR, kontrola obrazu, 

zaostření, kvalita obrazu den/noc, vyčištění optiky (je-li znečištěná), technicko 

poradenská a konzultační činnost, opravy výše uvedených zařízení dle požadavku  

a existujících zjištěných závad, pravidelná revize systému CCTV a napájecího zdroje 

b) volitelné úkony dle potřeby: 

ostatní požadované montážní a ostatní práce a úkony týkající instalované techniky dle 

požadavku oprávněných osob, rozšíření HW a SW, upgrade FW zařízení, dodání  

a montáž zařízení ze sortimentu firmy PRISIMA, spol. s r.o. dle vlastního výběru. 
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Preventivní údržba EKV dle: 

dle ČSN EN 60839-11-2 čl. 10, ČSN 331500, ČSN 332000-6 ed.2, 

 ČSN 331500, ČSN 331600 ed.2, ČSN EN 60839-11-2 čl. 10 

 

a) úkony údržby 1x ročně s revizí: 

kontrola hardwaru a příslušenství přístupového systému, funkce jednotlivých částí, 

mechanické vyčištění, funkčnost a kontinuita kabelového rozvodu, kontrola SW, FW  

a jeho nastavení, kontrola jednotlivých funkcí EKV, technicko poradenská  

a konzultační činnost, opravy výše uvedených zařízení dle požadavku a existujících 

zjištěných závad, pravidelná revize systému EKV a napájecích zdrojů 

b) volitelné úkony dle potřeby: 

 ostatní požadované montážní a ostatní práce a úkony týkající instalované techniky dle 

požadavku oprávněných osob, 

 rozšíření HW a SW, upgrade zařízení, 

 dodání a montáž zařízení ze sortimentu firmy PRISIMA s.r.o. dle vlastního výběru. 

 

 

Preventivní údržba PbTÚ a ostatní zařízení dle: 

ČSN 331500, ČSN 331600 ed.2 a ČSN 332000-6 ed.2 

 

a) povinné úkony údržby: 

kontrola hardwaru PbTÚ a příslušenství, funkce jednotlivých modulů a napájecího 

zdroje, případné mechanické vyčištění PbTÚ, měření zdroje a záložního zdroje, funkce 

mechanických částí, funkčnost hlavního rozvodu a přívodu, kontrola SW a FW PbTÚ  

a příslušenství, ověření funkcí programu, aktualizace a kontrola dokumentace PbTÚ  

a příslušenství, kontrola funkcí koncových zařízení (tel. přístrojů, komunikátorů aj.), 

technická, poradenská a konzultační činnost, opravy výše uvedených zařízení dle 

požadavku a existujících zjištěných závad na místě. 

b) volitelné úkony dle potřeby: 

 změny programu dle požadavku, aktualizace a nabídka SW, 

 ostatní požadované montážní a ostatní práce a úkony týkající se telekomunikační 

techniky dle požadavku oprávněných osob, 

 rozšíření HW PbTÚ a programování,  

 dodání a montáž telekomunikační techniky dle vlastního výběru ze sortimentu firmy 

PRISIMA, spol. s r.o. 

 

 

 

 Za zhotovitele dne …………    Za objednatele dne ……..….. 

 

 

 

 

 

 ………………………                                                             ……….………………. 

     Daniel Malý                Ing. Aleš Šupina 

            PRISIMA, spol. s r.o.                                                    Zámek Dolní Životice p.o.    


