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PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozdílový výkaz výměr 

DOTČENÉ MÍSTO: Vzduchotechnika 

ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.107-Podhledy-R01  

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový výkaz výměr 

 

 

Cena celkem ZL č.5 bez DPH:                                19 357,- Kč 

 

 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: 

 

Rozdílový výkaz výměr se týká změn v dodávce VZT. 

 

Revize předána dne 12.9.2022 Ing.arch.Fikejsem. 
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 Pediatrie

P.č. Kód Popis MJ Množství Cena / MJ Cena celkem 

Zařízení č. 1 - Větrání dětského koutku a hyg. prostor
1.1.13.1 vlastní Talířový ventil plastový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a 

montáže, RAL dle architekta

ks -6 260,00 -1 560,00

1.1.13.2 vlastní Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá 225x125 s regulací; vč. 

plechového nástavce s připojovací dimenzí DN 100; RAL dle architekta, 

vč. montáže

ks -3 3 380,00 -10 140,00

1.1.13.1 vlastní Talířový ventil kovový odvodní DN 100, vč. montážního kroužku a 

montáže, RAL bílá

ks 6 380,00 2 280,00

1.1.13.2 vlastní Talířový ventil kovový přívodní DN 125, vč. montážního kroužku a 

montáže, RAL bílá, vč. montáže

ks 3 3 520,00 10 560,00

Celkem za Zařízení č. 1 - Větrání dětského koutku a hyg. prostor 1 140,00

Zařízení č. 3 - Chlazení pediatrie
3.8.1 vlastní Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá 1000x100; vč. tep. Izolovaného 

plechového nástavce s připojovací dimenzí 3xDN 100; RAL dle 

architekta, vč. montáže

ks -2 11 340,00 -22 680,00

3.8.2 vlastní Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá 500x500; vč. plechového 

nástavce s připojovací dimenzí 4xDN 125; RAL dle architekta, vč. 

montáže

ks -1 5 514,00 -5 514,00

3.8.3 vlastní Štěrbinová výusť krajní délky 1050; počet štěrbin 4; vč. tep. izolovaného 

plenum boxu s připojovací dimenzí 1xDN 200; RAL dle architekta, vč. 

montáže

ks -2 8 136,00 -16 272,00

3.8.4 vlastní Štěrbinová výusť krajní délky 1050; počet štěrbin 4; vč. plenum boxu s 

připojovací dimenzí 1xDN 200; RAL dle architekta, vč. montáže

ks -2 8 136,00 -16 272,00

3.8.1 vlastní Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá 1000x140; vč. tep. Izolovaného 

plechového nástavce s připojovací dimenzí 3xDN 100; RAL bílá, vč. 

montáže

ks 2 11 700,00 23 400,00

3.8.2 vlastní Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá 800x100; vč. plechového 

nástavce s připojovací dimenzí 3xDN100; RAL bílá, vč. montáže

ks 2 5 514,00 11 028,00

3.8.3 vlastní 3 x Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá 825x75; vč. tep. Izolovaného 

plechového nástavce s připojovací dimenzí 2 x DN100; RAL dle 

architekta, vč. montáže

ks 2 7 400,00 14 800,00

3.8.4 vlastní Štěrbinová výusť krajní délky 1050; počet štěrbin 4; vč. plenum boxu s 

připojovací dimenzí 1xDN 200; RAL černá, vč. montáže

ks 2 8 136,00 16 272,00

Celkem za Zařízení č. 3 - Chlazení pediatrie 4 762,00

Zařízení č. 4 - Vzduchová clona

4.1 vlastní Vzduchová clona do podhledu; EC motor, délka clony 1,5 m; do výšky 

3,5 m; elektrický ohřev 13,5 kW; vč. regulační sady, prostorového čidla 

teploty a dveřního kontaktu; zprovoznění a montáž

ks -1 150 045,00 -150 045,00

4.1 vlastní Vzduchová clona volně zavěšená; EC motor, délka clony 1,5 m; do 

výšky 3,5 m; elektrický ohřev 13,5 kW; vč. regulační sady, prostorového 

čidla teploty a dveřního kontaktu; zprovoznění a montáž, carva černá

ks 1 163 500,00 163 500,00

Celkem za Zařízení č. 4 - Vzduchová clona 13 455,00

Revize VZT celkem 19 357,00
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