
 

 

Příloha č. 6 – Předávací protokol – počáteční stavy měřidel ke dni zahájení dodávky 
 
Den zahájení dodávky: ____________________ 
 
Teplo: 
Měření tepla – označení BKOM 
Landys Gyr  Měřič tepla 2ER5 – výrobní číslo 65 545 968 – stav ________________ 
Měření tepla I. Poschodí – označení BKOM 
Landys Gyr  Měřič tepla 2ER5 – výrobní číslo 65 139 199 – stav ________________ 
 
Chlad: 
Měření chladu I.poschodí – označení BKOM 
Siemens – UH 50-A50C-CZ00-G – výrobní číslo 67 786 939 – stav _______________ 
 
Voda: 
Hlavní vodoměr – výrobní číslo 12326119 – stav____________ 
Vodoměr Parma - teplá – výrobní číslo 137297/12 - satv_____________ 
Vodoměr Parma - studená – výrobní číslo  213140/13 - satv_____________ 
Vodoměr OD - teplá – výrobní číslo 14DB006554 - satv_____________ 
Vodoměr OD - studená – výrobní číslo 16CB015220 - satv_____________ 
 
Elektroměry podružné: 
 2.NP patro – označení BKOM – rozvaděč R1 2.NP administrativní budova 
MANELER – 9905D – výrobní číslo 076606 – stav__________ 
 

Podružné elektroměry v rozvodně NN  
Závory – Parkovací systém -  označení BKOM 
ENERGY - ENG 101D – stav ____________ 
Výtah – označení BKOM 
NERIS – DVH5161- M – výrobní číslo 13400305 – stav______________ 
Vestibul – Vestibul -SV. + ZAS. – označení BKOM 
NERIS – DVH5161- M – výrobní číslo 134003000 – stav______________ 
Vestibul II – Vestibul, osvětlení WC přízemí, schodiště – označení BKOM 
PRO1D – výrobní číslo 17912041389 – stav______________ 
Místnost v přízemí – Prostor A - označení BKOM 
Křižík Prešov – ET 404 B2 – výrobní číslo 3253434 - stav________________ 

Prostor v přízemí – Měření Thierra vstup - označení BKOM 
NERIS – DVH5161- M – výrobní číslo 17455989 – stav______________ 
Chlazení – označení BKOM 
NERIS – DVH5161- M – výrobní číslo 13400299 – stav______________ 
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Měření tepla I. Poschodí - označení BKOM
Landys Gyr Měřič tepla 2ER5 - výrobní číslo 65 139 199 - Stav

Chlad:
Měření chladu l.poSchOdí - Označení BKOM
Siemens - UH 50-A50C-CZ00-G - výrobní číslo 67 786 939 - Stav

Voda:
Hlavní vodoměr - výrobní číslo 12326119 - Stav
Vodoměr Parma - teplá - výrobní číslo 137297/12 - Satv
Vodoměr Parma - Studená - výrobní číslo 213140/13 - Satv
Vodoměr OD - teplá - výrobní číslo 14DB006554 - Satv
Vodoměr OD - Studená - výrobní číslo 16CB015220 - Satv

Elektroměry podružné:
2.NP patro - označení BKOM - rozvaděč R1 2.NP adminiStrativnı'budOva
MAN ELER - 9905D - výrobní číslo 076606 - Stav

Podružné elektroměry v rozvodně NN
Závory - Parkovací Systém - Označení BKOM
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Výtah - Označení BKOM
NERIS - DVH5161- M - výrobní číslo 13400305 - Stav
Vestibul - Vestibul -SV. + ZAS. - označení BKOM
NERIS - DVH5161- M - výrobní číslo 134003000 - Stav
Vestibul Il - Vestibul, Osvětlení WC přízemí, Schodiště - Označení BKOM
PRO1D - výrobní číslo 17912041389 - Stav
Místnost v přízemí- Prostor A - označení BKOM
Křižík Prešov - ET 404 B2 - výrobní číslo 3253434 - Stav
Prostor V přízemí- Měření Thierra vstup - Označení BKOM
NERIS - DVH5161- M - výrobní číslo 17455989 - Stav
Chlazení - označení BKOM
NERIS - DVH5161- M - výrobní číslo 13400299 - Stav
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2.NP patro - označení BKOM - rozvaděč R1 2.NP adminiStrativnı'budOva
MAN ELER - 9905D - výrobní číslo 076606 - Stav

Podružné elektroměry v rozvodně NN
Závory - Parkovací Systém - Označení BKOM
ENERGY - ENG 101D - Stav
Výtah - Označení BKOM
NERIS - DVH5161- M - výrobní číslo 13400305 - Stav
Vestibul - Vestibul -SV. + ZAS. - označení BKOM
NERIS - DVH5161- M - výrobní číslo 134003000 - Stav
Vestibul Il - Vestibul, Osvětlení WC přízemí, Schodiště - Označení BKOM
PRO1D - výrobní číslo 17912041389 - Stav
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Prostor V přízemí- Měření Thierra vstup - Označení BKOM
NERIS - DVH5161- M - výrobní číslo 17455989 - Stav
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NERIS - DVH5161- M - výrobní číslo 13400299 - Stav



 

 
 

Příloha č. 8 – Zajištění revizí a kontrol ze strany pronajímatele 
 
NÁZEV KONTROLY A REVIZE: 

Kontrola PHP a hydranty 

Revize a kontrola VZT a chlazení 

Revize protipožárních klapek 

Energetická kontrola chlazení 

Odborná prohlídka výtahu 
Odborná zkouška výtahu 
Inspekční prohlídka 
 Kontrola výtahu obsluhou 

Kontrola ÚT, čištění ohř. TUV 

Revize tlak. nádob 
Kontrola pojistných ventilů 
Nulování manometrů 
Vnitřní revize tlakových nádob 

Revize a kontrola EZS 

Revize elektro souhrnná 
Revize  hromosvodu 
Revize rozvodna nn- rozvaděč  
 

Revize přívodu pro výtah 

Kontrola MaR 
Revize MaR rozvaděč 

Kontrola a čištění úpravny vody 

Kontrola a čištění ohřívače vody 

Úprava stromu na p. 900/2 

Čištění vodních filtrů 
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