




Nabídka č.: 2023ZA1 93/FNHK/Výměna_bat

Dobrý den,

Na Základě výsledků profylaktickě kontroly Vám Zasílám cenovou nabídku na výměnu
baterií, případně v UPS umístěných ve Fakultní nemocnicí Hradec Králově .

( PoZ.Ž1 )

UP SP Pll 10-31 v.č.842221308100037 -dětská klinika 2.L - 0305

Položka
'

Mn. Počet Cena Za
'

Cena celkem'
H

- jed jednotku Kč bez DPH
not
ka

Baterie HRL1234 (2ks bateriových modulů) ks 20 695,F 13 900,-Kč
Práce Spojené S výměnou à'nastavenim j

' '
2 560,-Kč

(Spojené s profylaktlckou kontrolou)
Kalibrace UPS na nově baterie V ceně práce

Nastavení a uvedení do provozu vč.software
'

V ceně prace
nastavení _
Odvoz a ekologická likvidace původních baterií V ceně baterií

Doprava materiálu a techniků 'V2 poloviční - 1 600,-
spojení s další Zakázkou _
CENA CELKEM 18 060,-Kč bez DPH

Výměna baterii obsahuje následující pracovní úkony:
- demontáž stávajících baterií
- montáž nových baterií
- drobný montážní materiál (úprava propojek, ok atd.)
- následně nastavení zdroje, kalibrace
- ekolodická likvidace starých baterií
- práce a doprava techniků v běžnou pracovní dobu

ŽÉQUÉŠLLE' ĚĚHĚĚÉŠQGY aid, Pšvüvarařičä 353, Fâüžriüv piš, Ýšê 51, EC: ůáflžfšöšäë, UĚG: CľüěiÉă-Ťšřiäëišš





Nabídka č.: 2023ZA1 95/FNHK/výměnaJJat

Dobrý den,

Na základě výsledků profylaktické kontroly Vam zasílám cenovou nabídku na výměnu
baterií, případně v UPS umístěných ve Fakultní nemocnici Hradec Králové _

Poz.63 _
Qhrack USML 20 v.č.MKL36UT176520002 -Vasografie - rozvodna

Položka
' H 'u ' ' '

Mn.
'
Počet Cena Za

'U '
Cena celkem

jed jednotku Kč bez DPH
not

'

ka
'

Baterie HRL1234 ks 80 695,- 55 600,-Kč

Práce spojené-'S výměnou a nastavením
'_ ' " '

5 120,-Kč
(Spojené s profylaktickou kontrolou) “

Kalibrace UPS na nove baterie V cene práce

Nastavení a uvedení do' provozu vcsoftware
U

V cene prace
nastavení _ _
Odvoz a ekologická likvidace původních baterií V ceně baterií

Doprava materiálu a techniků 'K-z poloviční - Í '
1 600,-

Spojeni S další zakazkou _ _
CENA CELKEM 62 320,-Kč bez DPH

Výměna baterií obsahuje následující pracovní úkony:
- demontáž Stavajících baterií
- montáž nových baterií
- drobný monta'žní material (úprava propojek, ok atd.)
- nasledne nastavení Zdroje, kalibrace
- ekolooicka likvidace Starých baterií
- pra'ce a doprava techniků v běžnou pracovní dobu
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