
„Kontrola provozuschopnosti stávajících požárních

ucpávek prostupů a evidence prostupů bez ucpávek v objektech IKEM"

Smlouva o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-Il/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: cz00023001

zastoupená: Ing. Helenou Rógnerovou, ředitelkou

bankovní spojení: ČNB, a.s., č. účtu 42334041/0710

(dále jen "objednatel")

a

PREPO-TEAM S.R.O.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, spis. zn.: 17423

se sídlem Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany

IČO: 25954580, DIČ: C225954580

zastoupená Jaroslavem Němečkem -jednatelem

bankovní spojení: KB Chrudim, č. účtu 43-2872990207/0100

(dále jen „zhotovitel")

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „02“ nebo „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"),

a to na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu.

CI. I.

Úvodní ustanovení

1. Tuto Smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu (dále

jen „VZMR") s názvem: „Kontrola provozuschopnosti stávajících požárních ucpávek prostupů a

evidence prostupů bez ucpávek v objektech IKEM“, s evidenčním číslem VZMR PZ-2023-0000278,

a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené VZMR a z nabídky zhotovitele podané v rámci

citovaného řízení.

Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy smluvních stran

podmínky a požadavky obsažené vzadávacích podmínkách řízení uvedeného vodst. 1. tohoto

článku, v nabídce zhotovitele a v občanském zákoníku.

Čl.II.

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí jak kontrolní činnost stávajících požárních ucpávek prostupů, tak evidenci prostupů,

které nejsou opatřeny požárním utěsněním, umístěných ve všech objektech v areálu objednatele

(dále též „dílo" nebo „předmět plnění" nebo „kontrola provozu schopnosti") v souladu vyhláškou

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu plněníje rovněž

dokladová část. Vypracování a předání objednateli jak evidence stávajících ucpávek po revizi, tak

evidence prostupů, kde ucpávka není provedena. Dále soupis závad na stávajících ucpávkách.

Veškerá evidence bude zpracována v tabulkách, bude zahrnovat označení prostupů ve výkresech

a fotodokumentaci osobou odborně způsobilou v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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„Kontrola provozuschopnosti stávajících požárních

ucpávek prostupů a evidence prostupů bez ucpávek v objektech IKEM”

Objednatel se zavazuje vždy převzít objednané a provedené dílo nebo jeho část a zaplatit

zhotoviteli cenu ve sjednané výši, ato způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Seznam požárních ucpávek a přepážek, které jsou předmětem díla dle této Smlouvy, jsou uvedeny

v Příloze č. 1 této Smlouvy — Seznam požárních ucpávek. Objednatel si vyhrazuje právo během

plnění veřejné zakázky průběžně aktualizovat požadavky na kontrolu provozuschopnosti, stejně

jako seznam a počty zařízení dle skutečného stavu.

Zhotovitel stanoví plán revizí v souladu s rozsahem a termíny danými platnou právní úpravou a v

souladu se seznamem a typem ucpávek uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel je

povinen písemně upozornit na případné neshody s obecně platnými právními předpisy a platnými

technickými normami (ČSN).

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí a v rozsahu, kvalitě a termínech v souladu

s touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Požadovaná kvalita prováděných pracíje vymezena obecně závaznými platnými právními předpisy

a platnými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů a ČSN při provádění díla ze strany

zhotovitele vznikne objednateli nebo jakékoli třetí osobě škoda, nese odpovědnost za vznik škody

zhotovitel, a je povinen tuto škodu nahradit.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této Smlouvy, spadají do

předmětu jeho podnikání a že je pro tuto práci plně kvalifikován.

Zhotovitel, resp. jeho revizní technik, bude provádět revizní činnost bez trvalého doprovodu

odborného technického pracovníka objednatele. Vstupy do objektů a revidovaných prostor budou

umožněny po dohodě a dle pokynů příslušného odpovědného pracovníka objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši limitu

pojistného plnění minimálně 2 mil Kč, kterou kdykoli na vyžádání předloží odpovědnému zástupci

objednatele.

Zhotovitel bude poskytovat zdarma objednateli konzultační a poradenskou činnost vsouvislosti

s prováděnou revizí.

Předmětem plnění Smlouvy je rovněž zajištění případného potřebného pomocného materiálu,

jakož ijeho ekologická likvidace v souladu se zákony na ochranu životního prostředí.

ČI. |||.

Cena díla a platební podmínky

v

. Smluvm’ strany se ve smyslu zákona c. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

dohodly na cenách za revizní činnost, které jsou stanoveny v Příloze č. 2 — Ceník. Konečná cena bude

účtována dle skutečně provedených prací.

. Ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými za revizní činnost, jsou

neměnné po celou dobu účinnosti Smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady zhotovitele

souvisejícís revizníčinností podle této Smlouvya zadávacídokumentace (zejména náklady na revize

a vlastní provedení, náklady na dopravu, čas strávený na cestě, pojištění, náklady na případný

materiál a ostatní náklady apod.)

DPH bude k ceně připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Na výši ceny rovněž nemá vliv vynaložení jakýchkoli případných poplatků, kjejichž úhradě je

zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

. Zhotoviteli vzniká právo na vystavení konečné faktury po řádném provedení díla, nebo jeho částí.

Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno, a to na základě oboustranně odsouhlaseného

předávacího protokolu, který bude vždy přílohou vystavené faktury. Objednatel nebude poskytovat

žádné zálohy na provedení díla.

Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu

(faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
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doručení řádně vystavené faktury objednateli na adresu:—

7. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a že číslo

bankovního účtu zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj

zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo

číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu

daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána

na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani

z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č.

235/2004 Sb.

8. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo

bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena

platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden

v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí,

odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit

objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet

vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu

(faktury) s náležítostmi podle § 29 zák. 235/2004 Sb. Uchazeč je povinen nahradit objednateli

škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

10.Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých vsouvislosti stouto

Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.Zhotovite| prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu

provádění díla ve smyslu § 2611 OZ.

12.Na každé faktuře zhotovitele musí být uvedeno systémové číslo veřejné zakázky, tzv. identifikátor

veřejné zakázky a evidenční číslo VZMR IKEM. Obě čísla jsou uvedena v zápatí této Smlouvy.

13.Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo nebude-li na faktuře uvedeno evidenční

číslo veřejné zakázky nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je Objednatel oprávněn

fakturu Zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozím odstavci začíná běžet až

dnem doručení řádné faktury Objednateli.

14.Sm|uvní strany se dohodly, že v případě růstu inflace se stávajícíjednotkové ceny mohou, počínaje

dnem 1. 4. 2024, zvýšit o tolik procent, která budou odpovídat míře inflace, vyjádřené průměrným

ročním vývojem spotřebitelských cen zjištěným Českým statistickým úřadem za předchozí rok.

Takové navýšení je možné pouze v případě, že míra inflace bude vyšší než 3 %. Základem pro

výpočet navýšení jednotkových cen v důsledku míry inflace jsou jednotkové ceny sjednané na

základě této smlouvy. V následujících letech budou smluvní strany při úpravě ceny postupovat

obdobně, přičemž základem pro výpočet nové jednotkové ceny bude vždy poslední platná cena v

předchozím kalendářním roce trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

Čl.IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen oznámit odpovědnému zástupci objednatele nejméně 5 pracovních dnů

předem počátek nástupu na vykonání plánované revize s ohledem na organizační zajištění provozu

příslušného pracoviště, resp. kliniky, tak, aby nedošlo vtermínu provádění revizní činnosti

komezení provozu objednatele nebo došlo v případě revizí elektrických instalací pouze

k minimálnímu omezení provozu objednatele. Za tímto účelem je možno po předchozí domluvě s

objednatelem provádět revize i o sobotách a nedělích. Odpovědný zástupce objednatele předá
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zhotoviteli vždy ktermínu počátku nástupu na plánovanou revizi potřebné podklady a poskytne

potřebnou součinnost zhotoviteli.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky 1 560 000,- Kč bez

DPH. K ukončení smlouvy dojde podle toho, která ze skutečnosti uvedených v předchozí větě

nastane dříve.

3. Účinnosti smlouvy začíná běžet dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

4. První kontrola musí proběhnout během prvních 4 měsíců od počátku účinnosti smlouvy

10.

11.

12.

13.

Ev. č.

č|. v.

Práva a povinnosti zhotovitele

Při provádění revizní činnosti zhotovitel postupuje samostatně a s potřebnou odbornou péčí.

Zhotovitel nemůže pověřit revizní činnostíjinou osobu než revizního technika, s nímž má uzavřen

pracovněprávnívztah podle zákoníku práce.

V případě, že reviznímu technikovi zhotovitele nebude umožněn vstup do některých prostor,

oznámí tuto skutečnost neprodleně odpovědnému zástupci objednatele.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a požární

předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele a dodržovat

provozní podmínky objednatele.

Zhotovitel splní svou povinnost řádného provedení díla, resp. části díla této smlouvy předáním

revizních protokolů odpovědnému zástupci objednatele.

Zhotovitel je povinen zachovávat na pracovišti čistotu a pořádek, odstraňovat případné odpady a

nečistoty vzniklé prováděním prací.

Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoli nejasnosti nebo případné

změny při provádění revizní činnosti.

Odpovědnost za škodu, způsobenou v důsledku chybné nebo neúplně provedené revize, nese

zhotovitel. Zhotovitel v plné míře přebírá odpovědnost za dodržování všech platných předpisů o

BOZP a PO při provádění své práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.

V případě, že reviznítechnik při revizi zjistí závadu, která bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví

uživatelů, provede ihned nezbytné technické opatření k zajištění bezpečnosti a vyrozumí

odpovědného zástupce objednatele.

Pokud činností zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanovení této Smlouvy dojde ke

způsobení škody objednateli nebojinému subjektu, ažjiž z nedbalosti nebo úmyslně, je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, poskytnout objednateli

finanční kompenzaci. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dbát zvýšené ochrany životního prostředí a minimalizoval vznik odpadů, a

to v rozsahu, ve kterém to realizace díla dovoluje, zavazuje se přijmout vhodná opatření k

ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního

prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, dále se zavazuje

k ekologickému odstranění odpadů v souladu s čl. II. této Smlouvy a v souladu se zadávacími

podmínkami.

Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím způsobené škody (či škody způsobené osobami činnými

pro zhotovitele) bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s dokumentem „Bezpečnostní

předpisy a požadavky platné pro externífirmy dodávajícís/užby v areálu IKEM" (příloha č. 3).

Dále zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s místem plnění a všemi

podklady, které mu objednatel předložil, a řádně překontroloval předané podkladové materiály

pro provedení předmětu plnění; vyjasnil si s objednatelem všechny podmínky pro provedení

předmětu plnění a bylo mu umožněno provést šetření na místě plnění; zahrnul všechny technické
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a dodací podmínky provedení předmětu plnění do cenové kalkulace; a veškeré své požadavky na

objednatele uplatnil v této Smlouvě

ČI. VI.

Pra’va a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s provozními podmínkami areálu, resp. místy plnění

díla.

2. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení revizní činnosti v souladu sjeho potřebami a

oprávněnými zájmy.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění revizní činnosti. Zjisti-li, že zhotovitel provádí

revizní činnost v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli

odstranění vady vzniklé vadným prováděním.

4. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat

mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení revizní činnosti nezbytné.

5. Při opakovaném prodlení zhotovitele (více než dvakrát) s prováděním revizníčinnosti oproti plánu

revizí má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Č|.VII.

Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek vždy dnem řádného dokončení a předání díla nebo jeho části

objednateli. Předání a převzetí díla bude doloženo dodacím listem, revizní zprávou, ev. dalšími

doklady nutnými k převzetí díla.

ČI. VIII.

Smluvní pokuty

1. Strany se dohodly, že v případě prodlení s dokončením díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

2. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ.

3. Objednatel je oprávněn započíst případné smluvní pokuty proti faktuře vystavené zhotovitelem.

ČI. Ix.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem a

touto Smlouvou.

ČI. x.

Ostatní ujednání

1. Obsah této Smlouvy je možno měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným

oběma smluvními stranami.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, jde-li

o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pak nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v

registru smluv.
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„Kontrola provozuschopnosti stávajících požárních

ucpávek prostupů a evidence prostupů bez ucpávek v objektech IKEM”

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy, jakož i s uveřejněním dalších aspektů tohoto

smluvního vztahu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Tato Smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní

strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 občanského zákoníku. Ve vztazích

mezi stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními

zákona, jež nemají donucující účinky.

5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk

s platností originálu.

6. Ve věcech technických a organizačních je za objednatele oprávněn jednat: vedoucí

údržby technického zabezpečení a správy budov, tel—, email

7. Ve věcech technických a organizačních je za zhotovitele oprávněn jednat: Jaroslav Němeček

8. HOTLINE zhotovitele pro nahlášení servisních zásahů pro odstranění poruch a havárií vzniklých

v důsledku revizní činnosti:

9. Nedílnou součástítéto SoD jsou přílohy:

Příloha č. 1 Seznam požárních ucpávek

Příloha č. 2 Ceník

Příloha č. 3 Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externífirmy dodávající služby

v areálu IKEM

V Praze dne V Digitálně

. .. , . , , ., Jaroslav podepsalJaroslav
za Institut klinicke a expenmentalnl medlcmy: za

Digitálně podepsal
Nemecek

Helena Helena Rógnemvá N ěmeček Datum: 2023.09.13

-- , Datum:2023.09.15 _ _ , ,

Rognerova 09:42:01 +0200 182113402 00

Ing. Helena Rógnerová,

ředitelka

Ev. č. IKEM: VZMR PZ-2023-0000278
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#####

Seznam požárních ucpávek

, . v , „, Požární

Celkove EVIdencnI Clslo , „ , Rok , . ., , ,

„ , Umlstenl _ odolnost System protlpozarnl ochrany pozn.

porad| prostupu aphkace _

(mm)

1 A2PP-001 A0201—chodba 2016 60 HHTICP611A fléna

2 A2PP-002 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

3 A2PP-003 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK Héna

4 A2PP-004 A0201—chodba 2016 60 HflTICP6704-CP611A fiéna

5 A2PP-005 A0201—chodba 2016 60 HflTICP6704-CP611A fléna

6 A2PP-006 A0201—chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

7 A2PP - 007 A 0201 — chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K Sténa

8 A2PP-008 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK Héna

9 A2PP-009 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

10 A2PP - 010 A 0201 — chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K Sténa

11 A2PP-011 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK “čna

12 A2PP-012 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK shop

13 A2PP - 013 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC :2:

14 A2PP - 014 A 0201 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

15 A2PP-015 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK shop

16 A2PP - 016 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

17 A2PP - 017 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI PS 25/60 D+ shop

18 A2PP - 018 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

19 A2PP - 019 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

DUNAMENTI PS30 110

20 A2PP - 020 A 0201 - chodba 2016 60 „ / strop

MANZETA

21 A2PP-021 A0201—chodba 2016 60 DUNAMENTIKG shop

22 A2PP - 022 A 0201 - chodba 2016 60 Dun. P525/60 + K + IVIANŽETA strop

23 A2PP - 023 A 0201 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K strop

24 A2PP-024 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK shop

25 A2PP-025 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

26 A2PP - 026 A 0201 — chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K shop

27 A2PP-027 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK Hěna

28 A2PP-028 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

29 A2PP-029 A0201-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fiéna

30 A2PP - 030 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K stěna

31 A2PP - 031 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K Stěna

32 A2PP-032 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK Hěna

33 A2PP - 033 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

34 A2PP-034 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK shop

35 A2PP - 035 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic shop

36 A2PP-036 A0201—chodba 2016 60 DUNAMENTIKG měna

37 A2PP-037 A0201—chodba 2016 60 HHIICP6WJ+CP611A fléna

38 A2PP - 038 A 0201 — chodba 2016 60 HILTI CP67O sténa

39 A2PP - 039 A 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP67O stěna

40 A2PP - 040 A 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP67O stěna

41 A2PP-041 A0201—chodba 2016 60 HflTICP670 fléna

42 A2PP - 042 A 0201 — chodba 2016 60 HILTI CP67O sténa

43 A2PP-043 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK Hěna

44 A2PP-044 A0201—chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

45 A2PP - 045 A 0201 — chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K Stěna        
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Celkové Evidenční číslo , „ , Rok Pozarnl , _ „ , ,

„ , Umlstenl _ odolnost System protlpozarnl ochrany pozn.

poradi prostupu apllkace _

(mm)

46 A2PP - 046 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/6O + Elastic Stěna

47 A2PP-047 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

48 A2PP-048 AOZOl—chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

49 A2PP - 049 A 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP67O sténa

50 A2PP - 050 A 0201 — chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/6O + K stěna

51 A2PP - 051 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K měna

52 A2PP-052 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

53 A2PP - 053 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/6O + K stěna

54 A2PP-054 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

55 A2PP-055 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

56 A2PP - 056 A 0201 - chodba 2021 60 HILTI CP673 měna

57 A2PP-057 A0201-chodba 2021 60 HuTICP673 měna

58 A2PP-058 AOZOl—chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

59 A2PP-059 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

60 A2PP-060 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

61 A2PP-061 A0201-chodba 2021 60 HHTICP611A měna

62 A2PP-062 AOZOl—chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

63 A2PP-063 AOZOl—chodba 2016 60 DUNANENTIKG měna

64 A2PP-064 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

65 A2PP-065 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG měna

66 A2PP - 066 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K stěna

67 A2PP-067 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

68 A2PP - 068 A 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

69 A2PP-069 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

70 A2PP-070 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG měna

71 A2PP-071 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

72 A2PP-072 AOZOl—chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

73 A2PP-073 AOZOl—chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

74 A2PP-074 AOZOl—chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

75 A2PP-075 A0201-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

76 A2PP-076 AOZOl—chodba 2016 60 HHTICP611A měna

77 A2PP-077 AOZOl—chodba 2016 60 HHTICP67O měna

78 A2PP-078 AOZOl—chodba 2021 60 HHTICP6WJ+CP611A měna

79 A2PP - 079 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC :22:

80 A2PP-080 AOZOl-chodba 2016 60 HuTICP67O měna

81 A2PP-081 A0201-chodba 2021 60 HHTICP611A měna

82 A2PP - 082 A 0201 - chodba 2021 60 INTUMEXI stěna

83 A2PP-083 AOZOl-chodba 2016 60 HuTICP67O měna

84 A2PP-084 A0201-chodba 2016 60 HHTICP6WJ+CP611A měna

85 A2PP - 085 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stě. spára

86 A2PP - 086 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

87 A2PP - 087 A 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

88 A2PP-349 A0201-chodba 2021 60 HHTICP611A měna

89 A2PP - 088 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

90 A2PP - 089 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

91 A2PP - 090 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

92 A2PP - 091 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

93 A2PP - 092 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

94 A2PP - 093 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

95 A2PP - 094 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

96 A2PP - 095 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

97 A2PP - 096 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

98 A2PP - 097 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop        
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Cdkové vaenénifido , „ , Rok Pozanu , _ „, ,

„ , Umlstenl _ odolnost System protlpozarnl ochrany pozn.

poradl prostupu aphkace _

(mm)

99 A2PP - 098 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

100 A2PP - 099 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

101 A2PP - 100 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

102 A2PP - 101 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

103 A2PP - 102 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

104 A2PP—359 AOZOSd—kabemvérozvodna 2021 60 KNAUFFFC shop

105 A2PP - 104 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

106 A2PP - 105 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

107 A2PP—360 A0205d—kabemvérozvodna 2021 60 KNAUFFFC shop

108 A2PP - 107 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

109 A2PP - 108 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

110 A2PP — 109 A 0205d - kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

111 A2PP - 110 A 0205d — kabelová rozvodna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

112 A2PP—111 A0205d-kabemvérozvodna 2016 60 HuTICP67O shop

113 A2PP—112 /\0205d—kabemvérozvodna 2016 60 HuTICP67O shop

114 A2PP-113 A0205d-kabemvározvodna 2016 60 HHTICP611A shop

115 A2PP—361 AOZOSd—kabemvérozvodna 2021 60 KNAUFFPC fléna

116 A2PP — 114 A 0203- předsíň 2016 60 HILTI CP67O + CP611A stěna

117 A2PP - 115 A 0203- předsíň 2016 60 HILTI CP611A stěna

118 A2PP - 116 A 0203— předsíň 2016 60 HILTI CP67O + CP611A stěna

119 A2PP - 117 A 0203- předsíň 2016 60 DUNAMENTI K stěna

120 A2PP - 118 A 0203— předsíň 2016 60 DUNAMENTI K stěna

121 A2PP - 119 A 0203- předsíň 2016 60 HILTI CP67O + CP611A Stěna

122 A2PP - 120 A 0203— předsíň 2016 60 HILTI CP67O + CP611A Stěna

123 A2PP - 121 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP67O shop

124 A2PP - 122 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

125 A2PP - 123 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP67O sténa

126 A2PP - 124 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

127 A2PP - 125 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP67O sténa

128 A2PP — 126 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP67O sténa

129 A2PP - 127 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP67O + CP611A stěna

130 A2PP - 128 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K + KG Stěna

131 A2PP - 129 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI P525/6O stěna

132 A2PP - 130 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + KG stěna

133 A2PP - 131 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + KG Stěna

134 A2PP-132 A0202achodbauvýmhů 2016 60 DUNANENTIKG fléna

135 A2PP — 133 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP67O sténa

136 A2PP - 134 A 0202a chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP67O sténa

137 A2PP - 135 A 0202a chodba u výtahů 2021 60 HILTI CFS D 25 kabel

138 A2PP - 136 A 0204 - ZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

139 A2PP - 137 A 0204 - ZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

140 A2PP - 138 A 0204 — ZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

141 A2PP - 139 A 0204 - ZT 2016 60 DUNAIVIEN. P525/60 + K Stěna

142 A2PP - 140 A 0204 - ZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

143 A2PP—141 AOZOSk-firmovnaVZT 2016 60 HHTICP67O Měna

144 A2PP—142 AOZOSk-firmovnaVZT 2016 60 HHTICP67O fléna

145 A2PP-143 AOZOSk-firmovnaVZT 2016 60 HHTICP67O něha

146 A2PP - 144 A 0205k — strojovna VZT 2016 60 HILTI CP67O stěna

147 A2PP—145 AOZOSk-firmovnaVZT 2016 60 HHTICP67O Héna

148 A2PP — 146 A 0205k — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

149 A2PP - 147 A 0205k — strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

150 A2PP—148 AOZOSk-firmovnaVZT 2016 60 HHTICP611A fiéna

151 A2PP — 149 A 0205k — strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna        
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Celkové Evidenční číslo , „ , Rok Pozarnl , _ „ , ,

„ , Umlstenl _ odolnost System protlpozarnl ochrany pozn.

poradi prostupu apllkace _

(mm)

152 A2PP - 150 A 0205k - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

153 A2PP—151 A0205k-SUvanaVZT 2016 60 DUNAMENTIK Hěna

154 A2PP—152 A0205k-SUvanaVZT 2016 60 DUNANENTIKG Hěna

155 A2PP-153 AOZOSk-onhvnaVZT 2016 60 DUNAMENTIK fléna

156 A2PP — 154 A 0205k - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI PS 30/60 stěna

157 A2PP - 155 A 0205k - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

158 A2PP—156 A0205h—chodbaúzká 2016 60 DUNARAENTIK Hěna

159 A2PP—157 AOZOSh—chodbaúzká 2016 60 DUNARAENTIK Hěna

160 A2PP—158 AOZOSh-chodbaúzká 2016 60 DUNARAENTIK Hěna

161 A2PP — 159 A 0205h — chodba úzká 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

162 A2PP - 160 A 0205h — chodba úzká 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K Sténa

163 A2PP - 161 A 0205h - chodba úzká 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

164 A2PP—162 A0205h—chodbaúzká 2016 60 DUNARAENTIK “ěna

165 A2PP — 163 A 0205h - chodba úzká 2016 60 HILTI CP670 stěna

166 A2PP—362 AOZOSh—chodbaúzká 2016 60 HflTICP670 fiéna

167 A2PP—363 AOZOSh-chodbaúzká 2016 60 HHIICPSllAi—CP670 fléna

168 A2PP—364 A0205h—chodbaúzká 2016 60 HflTICP670 fléna

169 A2PP — 365 A 0205h — chodba úzká 2016 60 DUNAMENTI PS 30/110 strop

170 A2PP—366 AOZOSh-chodbaúzká 2016 60 HHTICP611A měna

171 A2PP—367 A0205h—chodbaúzká 2016 60 HflTICP670 fléna

172 A2PP — 164 A 0205c - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

173 A2PP - 165 A 0205c — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

174 A2PP - 166 A 0205c - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

175 A2PP - 167 A 0205c — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

176 A2PP - 168 A 0205c - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

177 A2PP - 169 A 0205c — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP673 stěna

178 A2PP - 170 A 0205c — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

179 A2PP - 171 A 0205c - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

180 A2PP - 172 A 0205c - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

181 A2PP - 173 A 0205c — Chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

182 A2PP - 174 A 0205c - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K strop

183 A2PP - 175 A 0205c — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K strop

184 A2PP - 176 A 0205c - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K strop

185 A2PP - 177 A 0205c — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K strop

186 A2PP - 178 A 0205c — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K strop

187 A2PP - 179 A 0205c - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 strop

188 A2PP - 180 A 0205c — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K strop

189 A2PP - 181 A 0205f - strojovna el. 2016 60 HILTI CP673 strop

190 A2PP - 182 A 0205f - strojovna el. 2021 60 INTUMEX AN strop

191 A2PP - 183 A 0205f - strojovna el. 2016 60 DUNAMENTI KG strop

192 A2PP - 184 A 0205f - strojovna el. 2016 60 HILTI CP670 strop

193 A2PP - 185 A 0205f - strojovna el. 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K strop

194 A2PP - 186 A 0205f - strojovna el. 2016 60 HILTI CP670 strop

195 A2PP-187 A0205e-rozv.NN 2016 60 HHTICP673 Hěna

196 A2PP—188 A0205€-rDzv.NN 2016 60 HHTICP670 fléna

197 A2PP — 189 A 0205e - rozv. NN 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K Stěna

198 A2PP - 190 A 0205e - rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

199 A2PP—191 A0205€-rDzv.NN 2016 60 HHTICP670 fléna

200 A2PP - 192 A 0205e - rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

201 A2PP - 193 A 0205e - rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

202 A2PP - 194 A 0205e - rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

203 A2PP - 195 A 0205e - rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

204 A2PP - 196 A 0205e - rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

205 A2PP—197 A0205€-rDzv.NN 2016 60 HHTICP670 fléna

206 A2PP — 198 A 0205e - rozv. NN 2016 60 HILTI CP673 sténa

207 A2PP—199 A0205€-rDzv.NN 2016 60 HHTICP670 fléna        
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Celkové Evidenční číslo , „ , Rok Pozarnl , _ „ , ,

„ , Umlstenl _ odolnost System protipozarnl ochrany pozn.

poradi prostupu apllkace _

(mm)

208 A2PP—200 A0205e-rozv.NN 2016 60 HHJICP611A fiéna

209 A2PP — 201 A 205i 2016 60 HILTI CP611A stěna

210 A2PP—202 A205 2016 60 DUNAMENTIHASHC shop

211 A2PP—203 A0205b—§adflaemka 2016 60 DUNANENT|K+KG fléna

212 A2PP — 204 A 0205b - šachta elektro 2016 60 HILTI CP670 sténa

213 A2PP - 205 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

214 A2PP - 206 A 0205b - šachta elektro 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

215 A2PP—207 AOZOSb—éadfiaekaO 2016 60 DUNANENT|K+KG fléna

216 A2PP — 208 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI P525/6O + Elastic stěna

217 A2PP-209 A0205b—šadnaemkho 2016 60 DUNANENTIK fléna

218 A2PP — 210 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

219 A2PP - 211 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

220 A2PP - 212 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

221 A2PP - 213 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

222 A2PP - 214 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

223 A2PP - 215 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

224 A2PP - 216 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

225 A2PP - 217 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

226 A2PP - 218 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

227 A2PP - 219 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

228 A2PP - 220 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

229 A2PP - 221 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

230 A2PP - 222 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

231 A2PP - 223 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

232 A2PP - 224 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

233 A2PP—225 A0205b—šadnaemkho 2016 60 DUNANENTIK shop

234 A2PP — 226 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

235 A2PP — 227 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

236 A2PP — 228 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

237 A2PP — 229 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

238 A2PP — 230 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

239 A2PP — 231 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

240 A2PP - 232 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

241 A2PP - 233 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

242 A2PP - 234 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

243 A2PP - 235 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

244 A2PP - 236 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

245 A2PP - 237 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

246 A2PP - 238 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

247 A2PP - 239 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

248 A2PP - 240 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

249 A2PP - 241 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

250 A2PP - 242 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

251 A2PP - 243 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

252 A2PP - 244 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

253 A2PP - 245 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

254 A2PP - 246 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

255 A2PP - 247 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

256 A2PP - 248 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

257 A2PP-249 A0205b—šaduaemkho 2016 60 DUNANENTIK shop

258 A2PP - 250 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

259 A2PP - 251 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

260 A2PP - 252 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI K strop

261 A2PP - 253 A 0205b — šachta elektro 2021 60 KNAUF FPC strop

262 A2PP - 254 A 0205b - šachta elektro 2021 60 KNAUF FPC strop        
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263 A2PP—255 AOZOSb—éadflaemkno 2016 60 DUNANENTIK shop

264 A2PP-256 A0205b-šaduaemkho 2016 60 DUNANENTIK shop

265 A2PP—257 A0205b-šadnaemkho 2016 60 DUNANENTIK shop

266 A2PP—258 A0205b—éadnaemka 2016 60 DUNANENTIK shop

267 A2PP—259 A0205b-šadnaemkho 2016 60 DUNANENTIK shop

268 A2PP-260 A0205b—šachuidekho 2016 60 HuTICP673 Hěna

269 A2PP—261 A0205b-šadnaemkho 2016 60 DUNANENTIK shop

270 A2PP - 262 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

271 A2PP - 263 A 0205b - šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

272 A2PP - 264 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

273 A2PP - 265 A 0205b — šachta elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

274 A2PP-266 A0205b-šachhaemkho 2016 60 HuTICP67O Hěna

275 A2PP-267 A0205b—šadnaemkho 2016 60 DUNANENTIK fiéna

276 A2PP - 268 A 0205b - šachta elektro 2016 60 INTUMEX C.MA.ORS stěna

277 A2PP - 269 A 0205b — šachta elektro 2016 60 HILTI CP67O stěna

278 A2PP - 350 A 0205b - šachta elektro 2020 60 HILTI CP60lS stěna

279 A2PP - 270 A 0205b — schodiště nad šachtou 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K Stěna

280 A2PP-271 AOZOSb-schodštěnadšadnou 2016 60 HuTICP673 měna

281 A2PP-272 šachůadekho 2016 60 HuTICP673 Měna

282 A2PP-273 šachuadekho 2016 60 HuTICP673 Hěna

283 A2PP—274 šachhadekho 2016 60 HuTICP673 Hěna

284 A2PP—275 šachhadekho 2016 60 HuTICP67O “ěna

285 A2PP — 276 šachta elektro 2016 60 INTUMEX MG stěna

286 A2PP-277 šachuadekho 2016 60 HuTICP673 Měna

287 A2PP - 278 šachta elektro 2016 60 HILTI CP673 stěna

288 A2PP-279 šachhadekho 2016 60 HuTICP673 Měna

289 A2PP—280 éachuadeka 2016 60 HuTICP673 Hěna

290 A2PP—281 §achuadeka 2016 60 HuTICP673 něna

291 A2PP—282 éachUadeka 2016 60 HuTICP673 Hěna

292 A2PP-283 šachuadekho 2016 60 HuTICP673 něna

293 A2PP-284 šachhidekho 2016 60 HuTICP673 fléna

294 A2PP—285 šachhadekho 2016 60 HuTICP673 měna

295 A2PP—286 šachhadekho 2016 60 HuTICP673 něna

296 A2PP—287 éachkadekflo 2016 60 HuTICP67O fléna

297 A2PP—288 šachh1dekho 2016 60 HuTICP673 něna

298 A2PP—289 šachhidekho 2016 60 HuTICP673 Hěna

299 A2PP-290 šachuadekho 2016 60 HuTICP673 něna

300 A2PP-291 šachtaekkho 2016 60 HuTICP673 Hěna

301 A2PP - 292 šachta elektro 2005 60 PROMAT 620.12 stěna

302 A2PP - 293 šachta elektro 2005 60 PROMAT 620.12 stěna

303 A2PP—351 šachhadekho 2016 60 HuTICP67O něna

304 A2PP—352 šachuidekho 2016 60 HuTICP67O Hěna

305 A2PP—353 éachtaemka 2016 60 HuTICP67O Héna

306 A2PP—354 šachuadekho 2016 60 HuTICP67O Hěna

307 A2PP—355 éachtaemka 2016 60 HuTICP67O fléna

308 A2PP—356 éachUadeka 2016 60 HuTICP67O Měna

309 A2PP—357 šachhidekho 2016 60 HuTICP67O Hěna

310 A2PP—358 šachuldekho 2016 60 HuTICP67O něna

311 A2PP - 295 A 0206b 2016 60 HILTI CP611A stěna

312 A2PP - 296 A 0206b 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

313 A2PP - 297 A 0206b 2016 60 HILTI CP611A stěna

314 A2PP—298 A0206b 2016 60 HuTICP67O fléna

315 A2PP—299 A0206b 2016 60 HuTICP67O fiéna

316 A2PP—300 A0206b 2016 60 HuTICP67O fléna        
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317 A2PP—301 A0206b 2016 60 HHIICP611A fiéna

318 A2PP—302 A0206b 2016 60 HHIICP611A fléna

319 A2PP—303 A0206b 2016 60 HHIICP611A Héna

320 A2PP - 304 A 0206b 2016 60 HILTI CP611A stěna

321 A2PP—305 A0206b 2016 60 HHTICP67O Hěna

322 A2PP—306 A0206b 2016 60 DUNANENTIK fiéna

323 A2PP - 307 A 0206b 2016 60 HILTI CP611A stěna

324 A2PP—308 A0206b 2016 60 HuTICP67O fiéna

325 A2PP—309 A0206b 2016 60 HHTICP671 fléna

326 A2PP—310 A0206b 2016 60 HuTICP672 fiéna

327 A2PP — 311 A 0206b 2016 60 DUNAMENTVI PS30/110 sténa

MANZETA

328 A2PP—312 A0206b 2016 60 HuTICP67O fiéna

329 A2PP — 313 A 0206b 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K sténa

330 A2PP — 314 A 0206b 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K stěna

331 A2PP—315 A0206b 2021 60 HHIICP611A fléna

332 A2PP — 316 A 0206b 2016 60 HILTI CP611A stěna

333 A2PP—317 A0206b 2021 60 HuTICP673 “čna

334 A2PP—318 A0206b 2016 60 HuTICP67O měna

335 A2PP-319 A0206b 2016 60 HHTICP67O Hěna

336 A2PP—320 A0206b 2016 60 HuTICP67O Héna

337 A2PP—321 A0206b 2016 60 HuTICP67O Měna

338 A2PP—322 A0206b 2016 60 HuTICP67O měna

339 A2PP—323 A0206b 2016 60 DUNANENTIK shop

340 A2PP—324 A0206b 2016 60 HuTICP67O fléna

341 A2PP—325 A0206b 2016 60 HuTICP67O Měna

342 A2PP—326 A0206b 2016 60 HuTICP67O fiéna

343 A2PP—327 A0206b 2016 60 HuTICP67O Měna

344 A2PP—328 A0206b 2016 60 DUNANENTIKG fléna

345 A2PP — 329 A 0206b 2016 60 PROMAT - 500.30 sténa

346 A2PP - 330 A 0206b 2016 60 PROMAT - 500.30 stěna

347 A2PP - 331 A 0206b 2016 60 PROMAT - 500.30 stěna

348 A2PP - 332 A 0206b 2016 60 PROMAT - 500.30 stěna

349 A2PP—333 A0206b 2021 60 INWJMEXAN měna

350 A2PP—334 A0206b 2016 60 HuTICP67O fiéna

351 A2PP — 335 A 0206b 2021 60 INTUMEX AN sténa

352 A2PP—336 A0206b 2016 60 HuTICP67O fléna

353 A2PP — 337 A 0206b 2016 60 PROMAT - 500.30 sténa

354 A2PP - 338 A 0206b 2016 60 PROMAT - 500.30 stěna

355 A2PP - 339 A 0206b 2021 60 INTUMEX AN Sténa

356 A2PP—340 A0206b 2016 60 HuTICP67O fiéna

357 A2PP—341 A0206b 2016 60 HHIICP611A fléna

358 A2PP—342 A0206b 2016 60 DUNAMENTIK Měna

359 A2PP - 343 A 0206b 2021 60 INTUMEX AN stěna

360 A2PP - 344 A 0206b 2016 60 HILTI CP670 + CP611A shop

361 A2PP—345 A0206b 2016 60 DUNANENT|K+KG shop

362 A2PP - 346 A 0206b shop

363 A2PP - 347 A 0206b 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K shop

364 A2PP—348 A0206b 2016 60 DUNAMENTIK shop

365 A1PP-001 A0101—chodba 2015 60 HHTICP670 fléna

366 A1PP-002 A0101-chodba 2015 60 HHTICP670 fléna

367 A1PP-003 A0101-chodba 2015 60 HHTICP670 fléna

368 A1PP-004 A0101—chodba 2015 60 HHTICP67O Hěna

369 A1PP-005 A0101—chodba 2015 60 HHTICP67O Hěna

370 A1PP-006 A0101—chodba 2015 60 HHTICP611A fiéna

371 A 1PP - 007 A 0101 — chodba 2015 60 DUNAMEN. P525/60 + K sténa        
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372 A 1PP - 008 A 0101 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

373 A 1PP - 009 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 Sténa

374 A 1PP - 010 A 0101 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

375 A 1PP-010A A 0101 - chodba 2020 60 HILTI CP611A stěna

376 A 1PP - 011 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 sténa

377 A 1PP - 012 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

378 A 1PP - 013 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 Sténa

379 A 1PP - 014 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 sténa

380 A 1PP - 015 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

381 A 1PP - 016 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 sténa

382 A 1PP - 017 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

383 A 1PP - 018 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 Sténa

384 A 1PP - 019 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 sténa

385 A 1PP - 020 A 0101 — chodba 2015 60 DUNAIVIEN. P525/60 + K Stěna

386 A 1PP - 021 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

387 A 1PP - 022 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

388 A 1PP - 023 A 0101 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

389 A 1PP - 024 A 0101 - chodba 2015 60 HILTI CP670 strop

390 A 1PP - 025 A 0103 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

391 A 1PP - 026 A 0109 2016 60 DUNAMENTI PS 30/125 stěna

392 A 1PP - 027 A 0109 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

393 A 1PP - 028 A 0109 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

394 A 1PP - 029 A 0109 2016 60 INTUMEX RS 10/75 strop

395 A 1PP - 030 A 0103 — umývárna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

396 A 1PP - 031 A 0103 - umývárna 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

397 A 1PP - 032 A 0103 — umývárna 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 stěna

398 A 1PP - 033 A 0103 — umývárna 2016 60 DUNAIVIEN. P525/60 + K Stěna

399 A 1PP - 034 A 0104 — umývárna 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

400 A 1PP - 035 A 0104 — WC muži 2015 60 HILTI CP670 strop

401 A 1PP - 036 A 0104 - WC muži 2015 60 HILTI CP670 Sténa

402 A 1PP - 037 A 0101 — chodba 2016 60 DUNAIVIEN. P525/60 + K Stěna

403 A 1PP - 038 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

404 A 1PP - 039 A 0101 — chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

405 A 1PP - 040 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

406 A 1PP - 041 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

407 A 1PP - 042 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

408 A 1PP - 043 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 Sténa

409 A 1PP - 044 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

410 A 1PP - 045 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 Sténa

411 A 1PP - 046 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

412 A 1PP - 047 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 Sténa

413 A 1PP - 048 A 0101 — chodba 2017 60 HILTI CP611A stěna

414 A 1PP - 049 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

415 A 1PP - 050 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP611A Stěna

416 A 1PP - 051 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

417 A 1PP - 052 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP611A Stěna

418 A 1PP - 053 A 0101 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

419 A 1PP - 054 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 Sténa

420 A 1PP - 055 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

421 A 1PP - 056 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

422 A 1PP - 057 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP611A Stěna

423 A 1PP - 058 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

424 A 1PP - 059 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

425 A 1PP - 060 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

426 A 1PP - 061 A 0101 — chodba 2016 60 HILTI CP670 Sténa        
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427 A1PP-062 A 0101-chodba 2016 60 HHTICP67O fiéna

428 A1PP-063 A 0101-chodba 2016 60 HHTICP67O fléna

429 A 1PP - 064 A 0101 - chodba 2016 60 PROMAT 61051200 sténa

430 A1PP-065 A(N01-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG+ELASHC fléna

431 A1PP-066 A(N01-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG+ELASHC měna

432 A1PP-067 A(N01-chodba 2016 60 DUNAMENTIHASHC shop

433 A 1PP - 068 A 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC spára

434 A1PP-069 A 0101-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

435 A1PP-070 A 0101-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

436 /\1PP-071 A 0101-chodba 2020 60 lflLTICP611A sténa

437 A1PP-072 A 0101-chodba 2016 60 HHTICP643 shop

438 A1PP-073 A 0101-chodba 2016 60 DUNANENTIK Měna

439 A1PP-074 A 0101-chodba 2016 60 DUNANENTIKG fiéna

440 A1PP-075 A 0101-chodba 2016 60 HlTICP643 něha

441 A 1PP - 076 A 0101 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

442 A 1PP - 077 A 0101 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K sténa

443 A1PP-078 A 0101-chodba 2016 60 HHTICP611A fiéna

444 A 1PP - 079 A 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 stěna

445 /\1PP-080 A 0101-chodba 2016 60 lflLTICP611A sténa

446 A1PP-081 A 0101-chodba 2016 60 HHTICP67O Hěna

447 A 1PP - 082 A 0101 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K sténa

448 A 1PP - 083 A 0101 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K sténa

449 /\1PP-084 A 0101-chodba 2016 60 lflLTICP611A sténa

450 A 1PP - 085 A 0101 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K stěna

451 A 1PP - 086 A 0101 - chodba 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K stěna

452 A 1PP - 087 A 0101 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

453 A1PP-088 A 0101-chodba 2015 60 HHTICP67O aěna

454 A 1PP - 089 A 0101 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

455 A1PP-090 A 0101-chodba 2015 60 HHTICP67O fléna

456 A1PP-091 A 0101-chodba 2015 60 HHTICP67O měna

457 /\1PP-092 A 0101-chodba 2015 60 lflLTICP611A sténa

458 A 1PP - 093 A 0101 - chodba 2015 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

459 A1PP-094 A 0101-chodba 2015 60 HnTICP670+CP648T fléna

460 /\1PP-095 A 0101-chodba 2015 60 lflLTICP611A stěna

461 A 1PP - 096 A 0108f - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 sténa

462 A 1PP - 097 A 0108e - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

463 A 1PP - 098 A 0110b — chodba u výtahů 2017 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

464 A 1PP - 099 A 0110b - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG + K shop

465 A1PP-100 AOllOb-chodbauvýmhů 2016 60 HHTICP670 shop

466 A 1PP - 101 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 HILTI CP611A sténa

467 A 1PP - 102 A 0110e rozvodna SLB 2017 60 HILTI CP611A sténa

468 A 1PP - 103 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 HILTI CP670 stěna

469 A 1PP - 104 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 HILTI CP611A sténa

470 A 1PP - 105 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K stěna

471 A 1PP - 106 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 HILTI CP611A sténa

472 A 1PP - 107 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 HILTI CP611A sténa

473 A 1PP - 108 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 HILTI CP611A sténa

474 A 1PP - 109 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K shop

475 A 1PP - 110 A 0110e rozvodna SLB 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + K shop

476 A 1PP - 111 A 0110d - rozvodna 2016 60 HILTI CP611A sténa

477 A 1PP - 112 A 0110d - rozvodna 2016 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

478 A 1PP - 113 A 0110d - rozvodna 2016 60 HILTI CP611A sténa

479 A 1PP - 114 A 0110d - rozvodna 2016 60 HILTI CP611A sténa

480 A 1PP - 115 A 0110d - rozvodna 2016 60 HILTI CP611A sténa

481 A 1PP - 116 A 0110d - rozvodna 2016 60 HILTI CP611A sténa

482 A 1PP - 117 A 0110d - rozvodna 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
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483 A 1PP - 118 A 0110d - rozvodna 2016 60 DUNAMENTI K stěna

484 A 1PP - 119 A 0110d - rozvodna 2016 DUNAMENTI K Stěna

485 A 1PP - 120 A 0110d - rozvodna 2016 DUNAMENTI K sténa

486 A 1PP - 121 A 0110d - rozvodna 2016 60 DUNAMENTI K sténa

487 A 1PP - 122 A 0108b — rozvodna el. 2015 DUNAMENTI CP 25/60 + K + stěna

FOAM

488 A 1PP - 123 A 0108b — rozvodna el. 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

489 A 1PP - 124 A 0108b — rozvodna el. 2021 60 INTUMEX AN stěna

490 A 1PP - 125 A 0108b — rozvodna el. 2015 60 DUNAMENTI K sténa

491 A 1PP - 126 A 0108b — rozvodna el. 2015 60 HILTI CP 657 + CP611A Stěna

492 A 1PP - 127 A 0108b — rozvodna el. 2015 60 HILTI CP 657 + CP611A Stěna

493 A 1PP - 128 A 0108b — rozvodna el. 2015 60 DUNAMENTI MG stěna

494 A 1PP - 129 A 0108b - rozvodna el. 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC :22:

495 A 1PP - 130 A 0108b — rozvodna el. 2015 60 HILTI CP670 stěna

496 A 1PP - 131 A 0108b — rozvodna el. 2021 60 INTUMEX AN sténa

497 A 1PP - 132 A 0108c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

498 A 1PP - 133 A 0108c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

499 A 1PP - 134 A 0108c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

500 A 1PP - 135 A 0108c - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

501 A 1PP - 136 A 0108c - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

502 A 1PP - 137 A 0108c - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

503 A 1PP - 138 A 0108c - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K sténa

504 A 1PP - 139 A 0108a — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

505 A 1PP - 140 A 0108a - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP 643 sténa

506 A 1PP - 141 A 0108a — chodba u výtahů 2021 60 INTUIVIEX CSP stěna

507 A1PP-142 A0108a—chodbauvýmhů 2016 60 HHTICP670 Hěna

508 A 1PP - 143 A 0108a - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

509 A 1PP - 144 A 0108a - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

510 A 1PP - 145 A 0108a — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

511 A 1NP - 001 A 1001- akutní příjem 2016 60 HILTI CP670 strop

512 A 1NP - 002 A 1001— akutní příjem 2016 60 HILTI CP671 strop

513 A 1NP - 003 A 1001- akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

514 A 1NP - 004 A 1001— akutní příjem 2018 60 HILTI CP611A Stěna

515 A 1NP - 005 A 1001— akutní příjem 2018 60 HILTI CP670 stěna

516 A 1NP - 006 A 1001- akutní příjem 2018 60 HILTI CP611A + CP670 stěna

517 A 1NP - 007 A 1001— akutní příjem 2018 60 HILTI CP611A + CP671 Stěna

518 A 1NP - 008 A 1001- akutní příjem 2018 60 HILTI CP611A + CP672 stěna

519 A 1NP - 009 A 1001— akutní příjem 2018 60 HILTI CP611A + CP673 Stěna

520 A 1NP - 010 A 1001- akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

521 A 1NP - 011 A 1001— akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

522 A 1NP - 012 A 1001— akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

523 A1NP-013 A100LakuUfipmem 2016 60 DUNAMENHELASHC shop

524 A 1NP - 014 A 1001— akutní příjem 2018 60 HILTI CP611A strop

525 A 1NP - 015 A 1001- akutní příjem 2018 60 HILT| CP611A stěna

526 A 1NP - 016 A 1001— akutní příjem 2018 60 HILTI CP611A stěna

527 A 1NP - 017 A 1001- akutní příjem 2018 60 HILT| CP611A stěna

528 A 1NP - 018 A 1001— akutní příjem 2018 60 HILTI CP670 stěna

529 A 1NP - 019 A 1001- akutní příjem 2018 60 HILTI CP670 stěna

530 A 1NP - 020 A 1001- akutní příjem 2018 60 HILT| CP611A stěna

531 A 1NP - 021 A 1001- akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

532 A 1NP - 022 A 1001- akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

533 A 1NP - 023 A 1001— akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI K stěna

534 A 1NP - 024 A 1001- akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI K stěna

535 A 1NP - 025 A 1001— akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

536 A 1NP - 026 A 1001- akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI KG stěna        
10/91
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537 A 1NP - 027 A 1001— akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI K stěna

538 A 1NP - 028 A 1001- akutní příjem 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

539 A 1NP - 029 A 1001- akutní příjem 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

540 A 1NP - 030 A 1001— akutní příjem 2016 60 HILTI CP670 stěna

541 A 1NP - 031 A 1001- akutní příjem 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

542 A 1NP - 032 A 1001— akutní příjem 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

543 A 1NP - 033 A 1002 - chodba 2021 60 INTUMEX MG Stěna

544 A1NP—034 A1002—chodba 2021 60 HHJTCSF-FFX Héna

545 A1NP—035 A1002—chodba 2016 60 HHIICPGW) fléna

546 A1NP—036 A1002—chodba 2016 60 HHTICPGW) Hěna

547 A 1NP - 037 A 1002 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

548 A 1NP - 038 A 1002 - chodba 2016 60 HILTI CP611A Stěna

549 A 1NP - 039 A 1002 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

550 A 1NP - 040 A 1002 - chodba 2016 60 HILTI CP611A Stěna

551 A 1NP - 041 A 1002 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K Stěna

552 A 1NP - 042 A 1002 - chodba 2016 60 HILTI CP670 Stěna

553 A 1NP - 043 A 10023 - chodba do L 2016 60 DUNAMENTI K stěna

554 A 1NP - 044 A 10023 - chodba do L 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

555 A 1NP - 045 A 10023 - chodba do L 2016 60 HILTI CP611A stěna

556 A 1NP - 046 A 10023 - chodba do L 2016 60 HILTI CP611A stěna

557 A 1NP - 047 A 10023 - chodba do L 2016 60 DUNAMENTI K + KG Stěna

558 A 1NP - 048 A 1002a - chodba do L 2016 60 HILTI CP670 stěna

559 A 1NP - 049 A 1026b - rozvodn3 NN 2021 60 HILTI CP611A Stěna

560 A 1NP - 050 A 1026b - rozvodn3 NN 2016 60 HILTI CP 657 + CP611A Stěna

561 A 1NP - 051 A 1026b - rozvodn3 NN 2021 60 HILTI CP611A Stěna

562 A 1NP - 052 A 1026b - rozvodna NN 2021 60 HILTI CP611A stěna

563 A 1NP - 053 A 1026b - rozvodn3 NN 2016 60 DUNAMENTI K + KG Stěna

564 A 1NP - 054 A 1026b - rozvodn3 NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

565 A 1NP - 055 A 1026b - rozvodn3 NN 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

566 A 1NP - 056 A 1026b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

567 A 1NP - 057 A 1026b - rozvodn3 NN 2016 60 DUNAMENTI K + KG strop

568 A 1NP - 058 A 1026b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

569 A 1NP - 059 A 1026b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K + KG strop

570 A 1NP - 060 A 1026a 2016 60 HILTI CP611A stěna

571 A1NP—061 A10263 2021 60 INWJMEXAN “ěna

572 A 1NP - 062 A 10263 2015 60 HILTI CP611A stěna

573 A 1NP - 063 A 10263 2015 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

574 A 1NP - 064 A 10263 2015 60 HILTI CP670 stěna

575 A 1NP - 065 A 10263 2015 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

576 A 1NP - 066 A 10263 2015 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

577 A 1NP - 067 A 10263 2015 60 HILTI CP611A stěna

578 A 1NP - 068 A 1026 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

579 A 1NP - 069 A 1026 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

580 A 1NP - 070 A 1026 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

581 A 1NP - 071 A 1026 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

582 A 1NP - 072 A 1026 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

583 A 1NP - 073 A 1026 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

584 A 1NP - 074 A 1026 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

585 A 1NP - 075 A 1026 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

586 A 1NP - 076 A 1026 — Chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

587 A 1NP - 077 A 1026 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

588 A 1NP - 078 A 1026 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

589 A 1NP - 079 A 1026 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

590 A 1NP - 080 A 1026 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

591 A 1NP - 081 A 1026 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

592 A 1NP - 082 A 1005b - rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 Stěna        
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593 A 1NP - 083 A 1005b — rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

594 A1NP-O84 A1005b-KHV.NN 2016 60 DUNAMENTIK shop

595 A 1NP - 085 A 1005b — rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

596 A1NP-O86 A1005b-KHV.NN 2016 60 DUNAMENTIK+KG shop

597 A1NP-O87 A1005b-KHV.NN 2016 60 DUNAMENTIK+KG shop

598 A1NP-O88 A1005b-KHV.NN 2016 60 DUNAMENTIK shop

599 A 1NP - 089 A 1005b — rozv. NN 2016 60 INTUMEX MG Stěna

600 A 1NP - 090 A 1005b — rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

601 A 1NP - 091 A 1005b — rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

602 A1NP—092 A1005b-KHV.NN 2016 60 DUNAMENTIK Hěna

603 A1NP—093 A1005b-KHV.NN 2016 60 DUNAMENTIK+KG Hěna

604 A 1NP - 094 A 1005c 2016 60 DUNAMEN. P525/60 + KG strop

605 A 1NP - 095 A 1005c 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K strop

606 A1NP-O96 A1005c 2016 60 DUNAMENTIKG shop

607 A1NP—097 A1005c 2016 60 DUNAMENTIK+KG Hěna

608 A 1NP - 098 A 1005c 2018 60 HILTI CP611A Stěna

609 A 1NP - 099 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP670 sténa

610 A 1NP - 100 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP611A Stěna

611 A 1NP - 101 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP611A stěna

612 A 1NP - 102 A 1005 - chodba k G 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

613 A1NP—103 A1005-chodbakG 2021 60 INTUMEXAN Héna

614 A1NP-104 A1005-chodbakG 2021 60 INTUMEXCSP fléna

615 A 1NP - 105 A 1005 - chodba k G 2021 60 HILTI CP670 strop

616 A 1NP - 106 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP670 sténa

617 A 1NP - 107 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP670 Stěna

618 A 1NP - 108 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP670 stěna

619 A 1NP - 109 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP611A stěna

620 A 1NP - 110 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP611A Stěna

621 A 1NP - 111 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP611A stěna

622 A 1NP - 112 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP670 stěna

623 A 1NP - 113 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP671 Stěna

624 A 1NP - 114 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP611A stěna

625 A 1NP - 115 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP670 stěna

626 A 1NP - 116 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP611A stěna

627 A 1NP - 117 A 1005 - chodba k G 2018 60 HILTI CP611A stěna

628 A 1NP - 118 A 1005 - chodba k G 2016 60 HILTI CP611A stěna

629 A 1NP - 119 A 1005 - chodba k G 2016 60 DUNAMENTI K + KG Stěna

630 A1NP—120 A1005-chodbakG 2016 60 HHTICP670+CP611A Hěna

631 A1NP—121 A1005-chodbakG 2021 60 INWJMEXAN měna

632 A1NP—122 A1005-chodbakG 2016 60 DUNAMENTIHASHC shop

633 A1NP—123 A1005-chodbakG 2016 60 DUNAMENTIHASHC shop

634 A 1NP - 124 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A stěna

635 A 1NP - 125 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP670 stěna

636 A 1NP - 126 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A stěna

637 A 1NP - 127 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Spára

638 A 1NP - 128 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A strop

639 A 1NP - 129 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

640 A 1NP - 130 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP670 stěna

641 A 1NP - 131 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A Stěna

642 A 1NP - 132 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP670 stěna

643 A1NP-133 A1004—chodbadbuhá 2016 60 DUNAMENTIKG Hěna

644 A1NP—134 A1004-chodbadbuhá 2016 60 DUNAMENTIKG Hěna

645 A 1NP - 135 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

646 A 1NP - 136 A 1004 - chodba dlouha’ 2016 60 HILTI CP670 stěna

647 A 1NP - 137 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A stěna

648 A 1NP - 138 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
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649 A 1NP — 139 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 DUNAMENTI K stěna

650 A 1NP — 140 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A stěna

651 A 1NP — 141 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP670 stěna

652 A 1NP — 142 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

653 A 1NP - 143 A 1004 - chodba dlouha’ 2016 60 HILTI CP670 stěna

654 A 1NP — 144 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A + CP670 stěna

655 A 1NP - 145 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP670 stěna

656 A 1NP — 146 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP670 stěna

657 A 1NP — 147 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A stěna

658 A 1NP — 148 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A stěna

659 A 1NP — 149 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 HILTI CP611A stěna

660 A 1NP - 150 A 1004 - chodba dlouhá 2016 60 DUNAMENTI K stěna

661 A 1NP — 151 A 1004 — chodba dlouhá 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

662 A2NP- 001 A2003b - rozvodna elektro 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

663 A2NP- 002 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 HILTI CP670 stěna

664 A2NP- 003 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 HILTI CP670 sténa

665 A2NP- 004 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

666 A2NP- 005 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

667 A2NP- 006 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

668 A2NP- 007 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

669 A2NP- 008 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

670 A2NP- 009 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

671 A2NP- 010 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

672 A2NP- 011 A2003b - rozvod na elektro 2015 60 INTUMEX AC sténa

673 A2NP- 012 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

674 A2NP- 013 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

675 A2NP- 014 A2003b - rozvodna elektro 2016 60 HILTI CP611A stěna

676 A2NP- 015 A2003b - rozvodna elektro 2015 60 HILTI CP670 sténa

677 A2NP- 016 A2003b - rozvodna elektro 2021 60 INTUMEX MG sténa

678 A2NP- 017 A2003b - rozvod na elektro 2021 60 INTUMEX CSP sténa

679 A2NP- 018 A2003b - rozvod na elektro 2016 60 HILTI CP670 sténa

680 A2NP- 019 A2003b - rozvodna elektro 2021 60 INTUMEX MG sténa

681 A2NP- 020 A2003b - rozvod na elektro 2020 60 HILTI CP611A sténa

682 A2NP— 021 A 2001 2014 60 HILTI CP611A stěna

683 A2NP- 022 A 2008b — vedle schodiště 2016 60 HILTI CP611A stěna

684 A2NP- 023 A 2008b - vedle schodiště 2016 60 HILTI CP670 stěna

685 A2NP— 024 A 2008b — vedle schodiště 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

686 A2NP- 025 A 2008b — vedle schodiště 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

687 A2NP- 026 A 2008b — vedle schodiště 2021 60 HILTI CFS D25 sténa

688 A2NP- 027 A 2008b - vedle schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

689 A2NP- 028 A 2008b — vedle schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

690 A2NP- 029 A 2008b - vedle schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

691 A2NP- 030 A 2008b - vedle schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

692 A2NP- 031 A 2008b — vedle schodiště 2016 60 INTUMEX MG stěna

693 A2NP- 032 A 2008b - vedle schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

694 A2NP- 033 A 2008b — vedle schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

695 A2NP- 034 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP670 stěna

696 A2NP- 035 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP670 stěna

697 A2NP- 036 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP670 stěna

698 A2NP- 037 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP670 stěna

699 A2NP- 038 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP611A sténa

700 A2NP- 039 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP670 stěna

701 A2NP- 040 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP611A stěna

702 A2NP- 041 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP611A sténa

703 A2NP- 042 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP611A strop

704 A2NP- 043 A 2008c - strojovna el. 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K strop        



nřl'lnha ř 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Celkové Evidenční číslo , „ , Rok Pozarnl , _ „ , ,

„ , Umlstenl _ odolnost System protipozarnl ochrany pozn.

poradi prostupu apllkace _

(mm)

705 A2NP- 044 A 2008c - strojovna el. 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

706 A2NP- 045 A 2008c - strojovna el. 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

707 A2NP- 046 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP611A strop

708 A2NP- 047 A 2008c - strojovna el. 2016 60 HILTI CP611A strop

709 A2NP- 048 A 2008c - strojovna el. 2021 60 INTUMEX MG strop

710 A2NP- 049 A 2008c - strojovna el. 2018 60 HILTI CP611A podlaha

711 A2NP- 050 A 2008 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

712 A2NP- 051 A 2008 — chodba u výtahů 2021 60 INTUMEX MG stěna

713 A2NP- 052 A 2008 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

714 A2NP- 053 A 2008 — chodba u výtahů 2017 60 HILTI CP670 stěna

715 A2NP- 054 A 2008 — chodba u výtahů 2017 60 HILTI CP670 stěna

716 A2NP- 055 A 2008 - chodba u výtahů 2017 60 HILTI CP670 stěna

717 A2NP- 056 A 2008 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

718 A2NP- 057 A 2008 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

719 A2NP- 058 A 2008 — chodba u výtahů 2021 60 INTUMEX CSP stěna

720 A2NP- 059 A 2008 - chodba u výtahů 2021 60 INTUMEX CSP stěna

721 A2NP- 060 A 2008 — chodba u výtahů 2021 60 INTUMEX CSP stěna

722 A2NP- 061 A 2008 - chodba u výtahů 2021 60 INTUMEX CSP stěna

723 A2NP- 062 A 2008 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

724 A2NP- 063 A 2008 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

725 A2NP- 064 A 2008 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

726 A2NP- 065 A 2008 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

727 A2NP- 066 A 2008 - chodba u výtahů 2021 60 HILTI CFS D25 sténa

728 A2NP- 067 A 2001a - chodba 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

729 A2NP- 068 A 2001a - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

730 A2NP- 069 A 2001a - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

731 A2NP-070 A2001a-chodba 2016 60 HHTICP611A Hěna

732 A2NP- 071 A 2001a - chodba 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

733 A2NP- 072 A 2001a - chodba 2016 60 H|LTI CP670 stěna

734 AZNP-073 A2001a-chodba 2016 60 HHIICP611A uěna

735 A2NP- 074 A 2001a - chodba 2016 60 H|LTI CP670 stěna

736 A2NP-075 A2001a-chodba 2016 60 HHTICP611A aěna

737 A2NP- 076 A 2001a - chodba 2016 60 H|LTI CP670 stěna

738 A2NP- 077 A 2001a - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC spára stěna

739 A2NP- 078 A 2001a - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC spára strop

740 A2NP- 079 A 2001a - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC spára stěna

741 AZNP-080 A2001a-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

742 AZNP-081 A2001a-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

743 AZNP-082 A2001a-chodba 2016 60 DUNANENTIK aěna

744 AZNP-083 A2001a-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

745 A 3NP - 001 A 3014 — Chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

746 A 3NP - 002 A 3014 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

747 A 3NP - 003 A 3014 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

748 A 3NP - 004 A 3014 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

749 A 3NP - 005 A 3014 - chodba u výtahů 2021 60 INTUMEX MG stěna

750 A 3NP - 006 A 3014 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K stěna

751 A 3NP - 007 A 3014 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

752 A 3NP - 008 A 3014 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

753 A 3NP - 009 A 3014 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

754 A 3NP - 010 A 3014b - rozvod na NN 2016 60 H|LTI CP670 stěna

755 A 3NP - 011 A 3014b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

756 A 3NP - 012 A 3014b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

757 A 3NP - 013 A 3014b - rozvod na NN 2016 60 H|LTI CP670 stěna

758 A3NP-014 A3014b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK shop

759 A3NP-015 A3014b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK shop

760 A 3NP - 016 A 3014b - rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K strop   
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761 A3NP-017 A3014b—nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK shop

762 A 3NP - 018 A 3014b — rozvod na NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

763 A 3NP - 019 A 3014 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

764 A3NP—020 A3014—chodbauvýmhů 2021 60 INTUMEXAS fléna

765 A 3NP - 021 A 3014 - chodba u výtahů 2021 60 INTUMEX AS stěna

766 A 3NP — 022 A 3001 - chodba 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

767 A 3NP — 023 A 3001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

768 A3NP-024 A3001-chodba 2016 60 HHJTCP670 aěna

769 A 3NP — 025 A 3001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

770 A3NP—026 A3001-chodb3 2016 60 DUNANENTIKG fléna

771 A 3NP - 027 A 3001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

772 A3NP-028 A3001-chodba 2016 60 HHJTCP670 měna

773 A 3NP — 029 A 3001 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

774 A 3NP - 030 A 3001 - chodba 2021 60 CFS D25 sténa

775 A 3NP - 031 A 3001 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

776 A 3NP — 032 A 3001 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

777 A3NP—033 A3001-chodb3 2016 60 HHJTCP670 fléna

778 A3NP-034 A3001-chodba 2016 60 HHJTCP670 “čna

779 A3NP-035 A3001-chodba 2016 60 DUNANENTIK Měna

780 A 3NP — 036 A 3001 - chodba 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC spára stěna

781 A 3NP — 037 A 3001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

782 A3NP—038 A3001-chodb3 2016 60 DUNANENTIK fléna

783 A 3NP - 039 A 3001 - chodba 2016 60 HILTI CP611A sténa

784 A 3NP — 040 A 3001 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

785 A 3NP — 041 A 3001 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

786 A 3NP — 042 A 3001 - chodba 2016 60 HILTI CP611A + CP670 stěna

787 A 3NP — 043 A 3001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

788 A3NP—044 A3001-chodb3 2016 60 HHJTCP670 Měna

789 A3NP—045 A3010-chodb3 2016 60 HHJTCP670 fléna

790 A3NP-O46 A3010-chodba 2016 60 HHJTCP670 uěna

791 A 3NP — 047 A 3010 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

792 A 3NP - 048 A 3010 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

793 A 3NP — 049 A 3010 - chodba 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

794 A3NP—050 A3010-chodb3 2016 60 DUNANENTIK fléna

795 A 3NP - 051 A 3010 - chodba 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

796 A3NP—052 A3010-chodb3 2016 60 DUNANENTIK Měna

797 A 3NP - 053 A 3010b — rozvod na NN 2021 60 INTUMEX CSP sténa

798 A 3NP - 054 A 3010b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

799 A 3NP - 055 A 3010b - rozvod na NN 2021 60 CFS D25 stěna

800 A 3NP - 056 A 3010b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP611A shop

801 A 3NP - 057 A 3010b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K+ KG shop

802 A 3NP - 058 A 3010b - rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K stěna

803 A 3NP - 059 A 3010b - rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K stěna

804 A 3NP - 060 A 3010b - rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K stěna

805 A3NP-061 A3010 2016 60 HHJTCP670 fléna

806 A 3NP - 062 A 3010 2016 60 HILTI CP670

807 A 3NP - 063 A 3014c 2021 60 INTUMEX MG sténa

808 A3NP—064 A3014c 2016 60 DUNANENTIK+KG shop

809 A3NP—065 A3014c 2016 60 DUNANENTIK+KG shop

810 A 3NP — 066 A 3010a 2015 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

811 A 3NP — 067 A 30103 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

812 A 3NP — 068 A 3010a 2015 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

813 A 3NP — 069 A 30103 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

814 A 3NP — 070 A 3010a 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC sténa

815 A 3NP - 071 A 3010a 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC stěna

816 A 3NP — 072 A 30103 2016 60 HILTI CP670 + CP611A sténa        
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817 A 3NP — 073 A 3010a 2021 60 INTUMEX MG stěna

818 A 4NP — 001 A 4016b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

819 A 4NP - 002 A 4016b - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX MG stěna

820 A 4NP - 003 A 4016b — rozvod na NN 2016 60 H|LT| CP611A sténa

821 A 4NP - 004 A 4016b — rozvod na NN 2016 60 H|LT| CP670 sténa

822 A 4NP - 005 A 4016b — rozvod na NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

823 A 4NP - 006 A 4016b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

824 A 4NP — 007 A 4016b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

825 A 4NP - 008 A 4016b - rozvod na NN 2021 60 INTUMEX CSP stěna

826 A 4NP — 009 A 4016b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

827 A 4NP — 010 A 4016b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

828 A 4NP - 011 A 4016b - rozvod na NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

829 A 4NP - 012 A 4016b - rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

830 A 4NP - 013 A 4016b — rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

831 A 4NP - 014 A 4016b — rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

832 A4NP-015 A4016b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK+KG shop

833 A 4NP — 016 A 4016 — Chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

834 A 4NP - 017 A 4016 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

835 A 4NP — 018 A 4016 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

836 A4NP—019 A4017-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG Hěna

837 A4NP—020 A4017-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG měna

838 A4NP—021 A4017-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG Hěna

839 A4NP—022 A4017-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG uěna

840 A4NP—023 A4017-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

841 A4NP—024 A4017-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG uěna

842 A 4NP — 025 A 4017 - chodba 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

843 A4NP—026 A4017-chodba 2016 60 HHJTCP670 Hěna

844 A 4NP — 027 A 4017 - chodba 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

845 A4NP—028 A4017-chodba 2016 60 HHJTCP670 Hěna

846 A 4NP — 029 A 4017 - chodba 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

847 A4NP-O30 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG Héna

848 A4NP-O31 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG aěna

849 A4NP—032 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK “ěna

850 A4NP—033 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

851 A4NP-O34 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

852 A4NP-O35 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK Měna

853 A4NP—036 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK uěna

854 A4NP—037 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

855 A4NP—038 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG aěna

856 A4NP—039 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG měna

857 A4NP—04O A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG aěna

858 A4NP—041 A4004-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG Hěna

859 A 4NP - 042 A 4004 - chodba 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

860 A 4NP — 043 A 4004 - chodba 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

861 A 4NP — 044 A 4004 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

862 A 4NP — 045 A 4004 - chodba 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

863 A 4NP — 046 A 4004 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

864 A 4NP — 047 A 4011 2016 60 HILTI CP670 stěna

865 A 4NP — 048 A 4011 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

866 A 4NP — 049 A 4011 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

867 A 4NP — 050 A 4011 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

868 A 4NP — 051 A 4011 2016 60 DUNAIVIEN. P525/60+K+KG stěna

869 A 4NP — 052 A 4011 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

870 A 4NP - 053 A 4011 c - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

871 A 4NP — 054 A 4011 c — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

872 A 4NP - 055 A 4011 c - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna        
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873 A 4NP - 056 A 4011 c — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

874 A 4NP - 057 A 4011 c - chodba u výtahů 2021 60 INTUMEX CSP stěna

875 A 4NP - 058 A 4011 c - chodba u výtahů 2016 60 DU NAMEN. P525/60+K+KG sténa

876 A 4NP - 059 A 4011 c — chodba u výtahů 2016 60 DU NAMEN. P525/60+K+KG strop

877 A 4NP - 060 A 4011 c - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

878 A 4NP - 061 A 4011 c — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMEN. P525/60+K+KG stěna

879 A 4NP - 062 A 4011 e - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

880 A 4NP - 063 A 4011 e - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

881 A 4NP - 064 A 4011 e - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

882 A 4NP - 065 A 4011e 2012 60 INTUMEX CSP + MG stěna

883 A 4NP - 066 A 4011e 2016 60 DUNAMENTI KG + ELASTIC stěna

884 A4NP-067 A4011e 2016 60 DUNAMENTIKG+ELASHC měna

885 A 4NP - 068 A 4011e 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC stěna

886 A 4NP - 069 A 4011e 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC stěna

887 A4NP-070 A4011d—rommděč 2016 60 HHTICP670+CP611A aěna

888 A 4NP - 071 A 4011 d - rozvaděč 2015 60 DUNAMENTI P525/60 + K stěna

889 A4NP-072 A4011d—rommděč 2015 60 HHTICP670+CP611A fléna

890 A 4NP - 073 A 4011 d — rozvaděč 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

891 A4NP-074 A4011d-rommděč 2016 60 HHTICP670+CP611A měna

892 A4NP-075 A4011d—rommděč 2016 60 HHTICP670+CP611A onp

893 A4NP-076 A4011d-rommděč 2016 60 DUNAMENTHíASHC měna

894 A 4NP - 077 A 4016 c — rozvod na 2016 60 HILTI CP670 stěna

895 A 4NP - 078 A 4016 c — rozvod na 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

896 A 4NP - 079 A 4016 c — rozvod na 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

897 A 4NP - 080 A 4016 c — rozvod na 2018 60 HILTI CP611A sténa

898 A 4NP - 081 A 4016 c — rozvod na 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

899 A 4NP - 082 A 4016 c — rozvod na 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

900 A 4NP - 083 A 4016 c — rozvod na 2016 60 HILTI CP611A sténa

901 A 4NP - 084 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

902 A 4NP - 085 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

903 A 4NP - 086 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

904 A 4NP - 087 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

905 A 4NP - 088 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 sténa

906 A 4NP - 089 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 sténa

907 A 4NP - 090 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

908 A 4NP - 091 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 sténa

909 A 4NP - 092 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

910 A 4NP - 093 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 sténa

911 A 4NP - 094 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 sténa

912 A 4NP - 095 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

913 A 4NP - 096 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

914 A 4NP - 097 A 4016 c - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX AN sténa

915 A 4NP - 098 A 4016 c - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

916 A 5NP - 001 A 5011 - foyer 2016 60 DUNAMENTI K strop

917 A 5NP - 002 A 5011 — foyer 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

918 A 5NP - 003 A 5011 — foyer 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

919 A5NP-004 A5011—flwer 2016 60 DUNAMENTIK měna

920 A5NP-005 A5011—flwer 2016 60 DUNAMENTIK aěna

921 A5NP-006 A5011—flwer 2021 60 INTUMEXAN měna

922 A 5NP - 007 A 5011 — foyer 2016 60 HILTI CP611A strop

923 A 5NP - 008 A 5011 — foyer 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K sténa

924 A 5NP - 009 A 5011 — foyer 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K strop

925 A 5NP - 010 A 5014a WC 2016 60 DU NAMENTI K strop

926 A 5NP - 011 A 5014a WC 2016 60 DU NAMENTI K strop

927 A 5NP - 012 A 5014a WC 2016 60 DU NAMENTI K sténa

928 A5NP-013 A5014 2016 60 DUNAMENTIK shop        
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929 A5NP-014 A5014 2016 60 DUNAMENTIK shop

930 A5NP-015 A5013 2016 60 DUNAMENTIK shop

931 A 5NP - 016 A 5001 - chodba 2016 60 DU NAMENTI PS25/6O + K měna

932 A 5NP - 017 A 5001 - chodba 2016 60 HILTI CP611A měna

933 A 5NP - 018 A 5401a - chodba 2016 60 H|LT| CP670 sténa

934 A 5NP - 019 A 5401a - chodba 2016 60 DU NAMENTI K měna

935 A 5NP - 020 A 5002a — rozvodna NN 2021 60 INTUMEX AN sténa

936 A 5NP - 021 A 5002a — rozvodna NN 2021 60 INTUMEX AN stěna

937 A 5NP - 022 A 5002a — rozvodna NN 2016 60 H|LT| CP611A stěna

938 A 5NP - 023 A 5002a — rozvodna NN 2016 60 H|LT| CP611A stěna

939 A 5NP - 024 A 5002a — rozvodna NN 2016 60 H|LT| CP670 sténa

940 A5NP-025 A5002b-shomvnaVZT 2017 60 DUNANENTIKRF měna

941 A 5NP - 026 A 5002b - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

942 A 5NP - 027 A 5002b - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 + CP611A měna

943 A 5NP - 028 A 5004 — chodba u výtahů 2016 60 DU NAMENTI K+ KG měna

944 A 5NP - 029 A 5004 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

945 A 5NP - 030 A 5004 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A měna

946 A 5NP - 031 A 5004 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

947 A 5NP - 032 A 5004 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A měna

948 A 5NP - 033 A 5004 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 měna

949 A 5NP - 034 A 5004 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

950 A 5NP - 035 A 5004 - chodba k G 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC shop

951 A 5NP - 036 A 5004 - chodba k G 2021 60 INTUMEX CSP měna

952 A 5NP - 037 A 5004 - chodba k G 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC měna

953 A 5NP - 038 A 5004 - chodba k G 2016 60 DUNAMENTI K+ KG měna

954 A 5NP - 039 A 5004 - chodba k G 2016 60 DUNAMENTI K+ KG měna

955 A 5NP - 040 A 5004 - chodba k G 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC měna

956 A 5NP - 041 A 5004 -rozvod na slaboproudu 2016 60 DU NAMENTI K stěna

957 A 5NP - 042 A 5004 -rozvod na slaboproudu 2016 60 DU NAMENTI K stěna

958 A 5NP - 043 A 5004 -rozvod na slaboproudu 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

959 A 5NP - 044 A 5004 -rozvod na slaboproudu 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

960 A 5NP - 045 A 5004 -rozvod na slaboproudu 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

961 A 5NP - 046 A 5004 -rozvod na slaboproudu 2016 60 DU NAMENTI P525/60 + K stěna

962 A 5NP - 047 A 5004 -rozvod na slaboproudu 2021 60 INTUMEX CSP podlaha

963 A 5NP - 048 A 5004 -rozvod na slaboproudu 2016 60 HILTI CP611A stěna

964 A5NP-049 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIKG měna

965 A5NP-050 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIKG měna

966 A5NP-051 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK měna

967 A5NP-052 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENT|K+KG měna

968 A5NP-053 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENT|K+KG měna

969 A5NP-054 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIKG měna

970 A5NP-055 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIKG měna

971 A5NP-056 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIKG měna

972 A5NP-057 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIKG měna

973 A5NP-058 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENT|K+KG shop

974 A5NP-059 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIKG shop

975 A5NP-O60 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIKG měna

976 A5NP-O61 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK měna

977 A5NP-062 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK měna

978 A5NP-063 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK měna

979 A5NP-064 A5004b-nnvodnaNN 2016 60 DUNANENTIK měna

980 A 5NP - 065 A 5004b -rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

981 A 5NP - 066 A 5004b -rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

982 A 5NP - 067 A 5004b -rozvod na NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

983 A 5NP - 068 A 5018 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

984 A 5NP - 069 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna        
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985 A 5NP - 070 A 5018 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

986 A 5NP - 071 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

987 A 5NP - 072 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

988 A 5NP - 073 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

989 A 5NP - 074 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + KG stěna

990 A 5NP - 075 A 5018 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

991 A 5NP - 076 A 5018 - chodba u výtahů 2018 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

992 A 5NP - 077 A 5018 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

993 A 5NP - 078 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A strop

994 A 5NP - 079 A 5018 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

995 A5NP—080 A5018—chodbauvýmhů 2021 60 INTUMEXAN aěna

996 A 5NP - 081 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

997 A 5NP - 082 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

998 A 5NP - 083 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

999 A 5NP - 084 A 5018 — chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 stěna

1000 A 5NP — 085 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP611A stěna

1001 A5NP-086 A5018—chodbauvýmhů 2021 60 INTUMEXCSP fléna

1002 A 5NP — 087 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

1003 A 5NP — 088 A 5018 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + KG strop

1004 A 5NP — 089 A 5018 — chodba u výtahů 2021 60 HILTI CP670 stěna

1005 A 5NP — 090 A 5018b — rozvod na elektro 2016 60 HILTI CP670 sténa

1006 A 5NP — 091 A 5018b — rozvod na elektro 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

1007 A 5NP — 092 A 5018b — rozvod na elektro 2016 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

1008 A 5NP — 093 A 5018b — rozvod na elektro 2016 60 HILTI CP611A sténa

1009 A 5NP — 094 A 5018b — rozvod na elektro 2021 60 INTUMEX AN sténa

1010 A 5NP — 095 A 5018b — rozvodna elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1011 A 5NP — 096 A 5018b — rozvodna elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1012 A 5NP — 097 A 5018b — rozvodna elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1013 A 5NP — 098 A 5018b — rozvodna elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1014 A 5NP — 099 A 5018b — rozvodna elektro 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1015 A 5NP — 100 A 5018a- rozvaděč 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1016 A 5NP — 101 A 5018a— rozvaděč 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1017 A 5NP — 102 A 5018a- rozvaděč 2016 60 HILTI CP611A stěna

1018 A 5NP — 103 A 5018a— rozvaděč 2016 60 HILTI CP611A stěna

1019 A 5NP — 104 A 5018a— rozvaděč 2016 60 HILTI CP611A stěna

1020 A 6NP - 001 A 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1021 A 6NP - 002 A 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1022 A 6NP - 003 A 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1023 A 6NP - 004 A 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1024 A6NP-005 A6002 2016 60 HHTICPGWJ měna

1025 A 6NP - 006 A 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1026 A6NP-007 A6002 2021 60 INTUMEXAG “čna

1027 A6NP—008 A6001 2016 60 HHIICP6flJ měna

1028 A6NP-009 A6001 2016 60 HHTICPGWJ fiéna

1029 A 6NP - 010 A 6001 2016 60 HILTI CP670 stěna

1030 A 6NP - 011 A 6001 2016 60 HILTI CP670 stěna

1031 A 6NP - 012 A 6001 2016 60 HILTI CP611A stěna

1032 A 6NP - 013 A 6001 2021 60 INTUIVIEX MG stěna

1033 A 6NP - 014 A 6001 2016 60 HILTI CP611A stěna

1034 A 6NP - 015 A 6001 2016 60 HILTI CP611A stěna

1035 A 6NP - 016 A 6001 2016 60 HILTI CP611A stěna

1036 A 6NP - 017 A 6001 2016 60 HILTI CP611A stěna

1037 A 6NP - 018 A 6001a 2016 60 HILTI CP611A podlaha

1038 A 6NP - 019 A 6001a 2016 60 HILTI CP611A stěna

1039 A 6NP - 020 A 6001a 2016 60 HILTI CP611A stěna

1040 A 6NP - 021 A 6001a 2016 60 HILTI CP611A stěna        
19/91
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1041 A 6NP - 022 A 6001a 2016 60 HILTI CP670 stěna

1042 A 6NP - 023 A 6001a 2016 60 HILTI CP670 stěna

1043 A6NP—024 A6005 2016 60 HHIICP6fl) “čna

1044 A6NP-025 A6005 2016 60 HHTICP670 aěna

1045 A 6NP — 026 A 6005 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1046 A 6NP - 027 A 6005 2016 60 DUNAM. P525/60 +K+KG stěna

1047 A 6NP - 028 A 6005 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1048 A 6NP - 029 A 6005 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1049 A 6NP - 030 A 6005 2016 60 HILTI CP611A stěna

1050 A 6NP - 031 A 6005 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1051 A 6NP - 032 A 6005 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1052 A 6NP - 033 A 6005 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podla ha

1053 A 6NP — 034 A 6005 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

1054 A 6NP - 035 A 6005 2016 60 HILTI CP611A stěna

1055 A6NP-036 A6005 2016 60 HHIICP6WJ “čna

1056 A 6NP - 037 A 6003 2016 60 HILTI CP611A stěna

1057 A 6NP - 038 A 6003 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K stěna

1058 A6NP-039 A6003 2016 60 DUNAMENTIK fléna

1059 A 6NP — 040 A 6003 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K stěna

1060 A6NP-041 A6003 2016 60 HHIICP6WJ “čna

1061 A 6NP - 042 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podla ha

1062 A 6NP — 043 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podla ha

1063 A 6NP — 044 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1064 A 6NP - 045 A 6003 2021 60 INTUIVIEX MG stěna

1065 A6NP-046 A6003 2016 60 DUNAMENTIK fléna

1066 A6NP—O47 A6003 2016 60 DUNAMENTIK fléna

1067 A6NP—O48 A6003 2016 60 DUNAMENTIK fléna

1068 A6NP—O49 A6003 2016 60 DUNAMENTIK měna

1069 A 6NP - 050 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1070 A 6NP - 051 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1071 A6NP-052 A6003 2016 60 DUNAMENTIK “čna

1072 A6NP-053 A6003 2016 60 DUNAMENTIK aěna

1073 A6NP-054 A6003 2016 60 DUNAMENTIK “čna

1074 A6NP-055 A6003 2016 60 DUNAMENTIK fléna

1075 A 6NP — 056 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podla ha

1076 A6NP—057 A6003 2016 60 DUNAMENTIK Měna

1077 A 6NP - 058 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1078 A 6NP - 059 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1079 A 6NP - 060 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1080 A 6NP - 061 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1081 A 6NP - 062 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1082 A6NP-063 A6003 2016 60 HHIICP6WJ “čna

1083 A6NP-064 A6003 2016 60 HHIICP6WJ měna

1084 A 6NP - 065 A 6003 2016 60 HILTI CP670 stěna

1085 A6NP-066 A6003 2016 60 HHIICP6WJ fléna

1086 A6NP—067 A6003 2016 60 HHIICP6fl) “čna

1087 A 6NP - 068 A 6003 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1088 A 6NP - 069 A 6004 2016 60 HILT| CP670 stěna

1089 A 6NP - 070 A 6004 2016 60 HILTI CP611A stěna

1090 A 6NP - 071 A 6004 2016 60 HILTI CP611A stěna

1091 A 6NP - 072 A 6004 2016 60 HILTI CP611A stěna

1092 A 6NP - 073 A 6004 2016 60 HILTI CP611A stěna

1093 A 6NP - 074 A 6004 2016 60 HILTI CP611A stěna

1094 A 6NP - 075 A 6004 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1095 A 6NP - 076 A 6004 2016 60 HILTI CP611A stěna

1096 A 6NP - 077 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna        
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1097 A 6NP - 078 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna

1098 A 6NP - 079 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna

1099 A 6NP - 080 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna

1100 A 6NP - 081 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna

1101 A6NP-O82 A6007 2016 60 HHIICPGWJ aěna

1102 A 6NP - 083 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna

1103 A 6NP - 084 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna

1104 A 6NP - 085 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna

1105 A 6NP - 086 A 6007 2016 60 HILTI CP611A stěna

1106 A 6NP - 087 A 6007a 2016 60 HILTI CP611A stěna

1107 A 6NP - 088 A 6007a 2016 60 HILTI CP670 stěna

1108 A 6NP - 089 A 6007a 2016 60 DU NAIVIENTI ELASTIC podla ha

1109 A 6NP — 090 A 6007a 2016 60 HILTI CP611A stěna

1110 A 6NP - 091 A 6007a 2016 60 DU NAIVIENTI ELASTIC podla ha

1111 A 6NP — 092 A 6007a 2016 60 HILTI CP670 stěna

1112 A 6NP - 093 A 6007b 2016 60 HILTI CP611A stěna

1113 A 6NP — 094 A 6007b 2016 60 HILTI CP611A stěna

1114 A 6NP - 095 A 6007b 2016 60 HILTI CP611A stěna

1115 A 6NP - 096 A 6007b 2016 60 HILTI CP611A stěna

1116 A 6NP - 097 A 6007b 2016 60 HILTI CP611A stěna

1117 A 6NP - 098 A 6007b 2016 60 HILTI CP611A stěna

1118 A 6NP - 099 A 6007b 2016 60 HILTI CP611A stěna

1119 A 6NP - 100 A 6007b 2016 60 HILTI CP670 stěna

1120 A 6NP - 101 A 6007b 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC + K podlaha

1121 A 6NP - 102 A 6007b 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC + K podlaha

1122 A 6NP - 103 A 6007 — schodiště 2016 60 HILTI CP611A stěna

1123 A 6NP — 104 A 6007 — schodiště 2016 60 HILTI CP611A stěna

1124 BZPP—001 B0201-chodba 2016 60 HHTICP670 stěna

1125 BZPP-002 BOZOl-chodba 2016 60 HuTICP67O sténa

1126 BZPP-OO3 BOZOl—chodba 2016 60 HuTICP67O sténa

1127 BZPP—004 B0201-chodba 2016 60 HflTICP611A stěna

1128 BZPP-OOS BOZOl—chodba 2016 60 HuTICP67O “čna

1129 BZPP-006 BOZOl—chodba 2016 60 HflTICP611A stěna

1130 BZPP-007 BOZOl—chodba 2016 60 HflTICP611A stěna

1131 BZPP-008 BOZOl—chodba 2016 60 HflTICP611A sténa

1132 BZPP—009 B0201-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1133 BZPP-OlO BOZOl—chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1134 BZPP — 011 B 0201 - chodba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1135 BZPP — 012 B 0201 - chodba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1136 BZPP — 013 B 0201 - chodba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1137 BZPP — 014 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVI. P525/60 + K stěna

1138 BZPP—015 B0201-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1139 BZPP-016 BOZOl—chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG Měna

1140 BZPP-017 BOZOl—chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1141 BZPP — 018 B 0201 — chod ba 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

1142 BZPP — 019 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1143 BZPP—020 B0201-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG sténa

1144 BZPP—021 B0201-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1145 BZPP-022 BOZOl—chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1146 BZPP — 023 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1147 BZPP—024 B0201-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1148 BZPP — 025 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVI. P525/60 + K stěna

1149 BZPP — 026 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1150 BZPP — 027 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K sténa

1151 BZPP — 028 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1152 BZPP — 029 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna        
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1153 BZPP - 030 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1154 BZPP — 031 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1155 BZPP—032 BOZOl-chodba 2016 60 HflTICP611A stěna

1156 BZPP — 033 B 0201 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1157 BZPP—034 BOZOl-chodba 2016 60 HHTICP67O stěna

1158 BZPP — 035 B 0201b — chodba malá HUV 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1159 BZPP - 036 B 0201b - chodba mala’ HUV 2016 60 HILTI CP670 stěna

1160 BZPP — 037 B 0201b — chodba malá HUV 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1161 BZPP — 038 B 0201b - chodba malá HUV 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1162 BZPP-039 B0201b—chodbarnaů HUV 2016 60 IMLTICP670 stěna

1163 BZPP—040 B0201b—chodbarnaů HUV 2016 60 IMLTICP671 stěna

1164 BZPP—041 BOZOlb-chodbarnam HUV 2016 60 IMLTICP672 stěna

1165 BZPP—042 B0201b—chodbarhaů HUV 2016 60 IMLTICP673 stěna

1166 BZPP - 043 B 0201b — chodba mala’ HUV 2016 60 HILTI CP674 stěna

1167 BZPP—044 B0201b—chodbarhaň HUV 2016 60 IMLTICP675 stěna

1168 BZPP - 045 B 0201b - chodba malá HUV 2016 60 HILTI CP676 stěna

1169 B2PP-046 B0202-skbd 2016 60 DUNAhAENTIPSBO/QO úrop

1170 BZPP—047 BOZOZ-skbd 2016 60 DUNAhflENTIPS30/110 firop

1171 BZPP-048 BOZOZ-skbd 2016 60 DUNAhAENTIPS 30/60 firop

1172 B2PP-O49 B0202-skbd 2016 60 DUNAhA.PSZS/60+—Hasfic firop

1173 B2PP - 050 B 0202 - sklad 2016 60 DU NAM. P525/6O + K strop

1174 BZPP — 051 B 0202 - sklad 2016 60 DUNAM. P525/60 + K strop

1175 BZPP — 052 B 0202 - sklad 2016 60 DUNAM. P525/60+Elastic strop

1176 B2PP-214 B0202-skbd 2020 60 PROhAASTOPFC stěna

1177 BZPP — 215 B 0202 - sklad 2020 60 PROMASTOP FC stěna

1178 B2PP-216 B0202-skbd 2020 60 PROhAASEALAG sténa

1179 BZPP—217 BOZOZ-skbd 2020 60 PROhAASEALAG firop

1180 B2PP-053 B0203-skbd 2016 60 DUNAhA.P525/60+Ebsfic firop

1181 B2PP-218 B0203-skbd 2020 60 PROhAASTOPFC úrop

1182 B2PP-219 B0203-skbd 2020 60 PROhAASEALAG sténa

1183 B2PP-220 B0203-skbd 2020 60 PROhAASEALAG úrop

1184 B2PP-221 B0203-skbd 2020 60 PROhAASEALAG úrop

1185 B2PP-222 B0203-skbd 2020 60 PROhAASEALAG úrop

1186 B2PP-223 B0203-skbd 2020 60 PROhAASEALAG úrop

1187 B2PP-224 B0203-skbd 2020 60 PROhAASEALAG úrop

1188 B2PP-225 B0203-skbd 2020 60 PROhAASTOPFC úrop

1189 B2PP-226 B0203-skbd 2020 60 PROhAASTOPFC úrop

1190 B2PP-227 B0203-skbd 2020 60 PROhAASTOPFC sténa

1191 BZPP — 054 B 0204 - sklad 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

1192 BZPP - 055 B 0204 - sklad 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

1193 BZPP — 056 B 0205 - sklad 2016 60 DUNAMANTI PS30/160 strop

1194 BZPP - 057 B 0205 - sklad 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

1195 BZPP — 058 B 0206 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

1196 BZPP - 059 B 0206 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

1197 BZPP - 061 B 0203 — sklad prádla strop

1198 BZPP - 062 B 0206 - sklad prádla 2021 60 PROMASTOP FC 3 strop

1199 BZPP - 063 B 0206 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI PS 30/60 strop

1200 B2PP - 064 B 0206 - sklad prádla 2021 60 PROMASTOP FC 3 strop

1201 BZPP - 065 B 0206 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI PS25/60 + Elastic strop

1202 BZPP - 066 B 0206 - sklad prádla 2021 60 PROMASTOP FC 3 strop

1203 BZPP - 067 B 0206 — sklad prádla 2021 60 PROMASTOP FC 3 strop

1204 BZPP - 068 B 0206 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI PS30/125 strop        
22/91
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1205 BZPP - 069 B 0206 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

1206 BZPP - 070 B 0206 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI KG strop

1207 BZPP - 071 B 0206 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI KG strop

1208 BZPP - 072 B 0206 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI PS30/125 strop

1209 BZPP - 073 B 0206 - sklad prádla 2016 60 DUNAMANTI PS30/160 strop

1210 BZPP - 228 B 0206 — sklad prádla 2016 60 DUNAMANTI P525/60 + Elastic strop

1211 BZPP - 074 sklad MTZ 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1212 BZPP - 075 sklad MTZ 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1213 BZPP - 076 sklad MTZ 2016 60 DUNAMENTI PS 30/60 strop

1214 BZPP - 077 sklad MTZ 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

1215 BZPP - 078 sklad MTZ 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1216 BZPP - 079 B 0201 — chodba dokončení 2016 60 DUNAMENTI PS 30/75 strop

1217 BZPP - 080 B 0201 — chodba dokončení 2016 60 DUNAMENTI PS 30/75 strop

1218 BZPP - 081 B 0201 — chodba dokončení strop

1219 BZPP - 082 B 0201 - chodba dokončení 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1220 BZPP - 083 B 0201 — chodba dokončení 2016 60 DUNAM. P525/60 + K strop

1221 BZPP - 084 B 0201 - chodba dokončení 2016 60 DUNAM. P525/60 + K strop

1222 BZPP - 085 B 0201 - chodba dokončení 2016 60 DUNAMENTI K + KG strop

1223 BZPP - 086 B 0201 — chodba dokončení 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1224 BZPP - 087 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1225 BZPP - 088 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1226 BZPP - 089 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1227 BZPP - 090 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1228 BZPP - 091 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1229 BZPP - 092 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1230 BZPP - 093 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1231 BZPP - 094 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1232 BZPP - 095 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1233 BZPP - 096 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1234 BZPP - 097 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1235 BZPP - 098 B 0212 - manipulace 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

1236 B2PP - 099 B 0209 -chodba 2016 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

1237 B2PP - 100 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1238 BZPP - 101 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1239 BZPP-102 B0209-chodba 2021 60 INTUhAEXCSP sténa

1240 BZPP - 103 B 0209 -chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

1241 BZPP-104 BO209-chodba 2021 60 INTUhAEXCSP sténa

1242 B2PP - 105 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1243 BZPP - 106 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1244 BZPP - 107 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. PSZS/60 + K stěna

1245 BZPP - 108 B 0209d - Iapol 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1246 BZPP-109 BO209d- bpol 2016 60 DUNANENTIKG fléna

1247 BZPP-110 BOZO9d- bpol 2016 60 DUNANENTIKG “čna

1248 BZPP - 111 B 0209 d - Iapol 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1249 BZPP - 112 B 0209 d - Iapol 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1250 BZPP - 113 B 0209 d - Iapol 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1251 BZPP - 114 B 0209 d - Iapol 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1252 BZPP - 115 B 0209 d - Iapol 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1253 BZPP - 116 B 0209 d - Iapol 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1254 BZPP - 117 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. PSZS/60 + K stěna

1255 BZPP-118 BO209-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG sténa

1256 BZPP-119 BO209-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1257 BZPP-120 BO209-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG sténa

1258 B2PP - 121 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1259 B2PP - 122 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna        
23/91



nřílnha ř 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Celkové Evidenční číslo , „ , Rok Pozarnl , _ „ , ,

„ , Umisteni _ odolnost System protipozarnl ochrany pozn.

poradi prostupu aplikace _

(mm)

1260 B2PP - 123 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1261 B2PP - 124 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

1262 BZPP-125 B0209-ch0dba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1263 BZPP - 126 B 0209 -chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1264 B2PP - 127 B 0209f - úklidová komora 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1265 BZPP - 128 B 0209f — úklidová komora 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1266 B2PP - 129 B 0209f - úklidová komora 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1267 BZPP - 130 B 02091c — úklidová komora 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1268 B2PP - 131 B 0209f — úklidová komora 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1269 B2PP - 132 B 0209f — úklidová komora 2016 60 HILTI CP670 sténa

1270 BZPP - 133 B 0209c — předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1271 B2PP - 134 B 0209c - předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1272 B2PP - 135 B 0209c — předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1273 BZPP - 136 B 0209c - předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1274 B2PP - 137 B 0209c — předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1275 B2PP - 138 B 0209c - předávací stanice 2021 60 HILTI CSF -F-Fx stěna

1276 B2PP - 139 B 0209c — předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1277 B2PP - 140 B 0209c — předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1278 B2PP - 141 B 0209c - předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1279 B2PP - 142 B 0209c — předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1280 B2PP - 143 B 0209c - předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1281 B2PP - 144 B 0209c — předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1282 B2PP - 145 B 0209c - předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1283 B2PP - 146 B 0209c — předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1284 B2PP - 147 B 0209c - předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI KG + Elastic stěna

1285 BZPP - 148 B 0209b — rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1286 B2PP - 149 B 0209b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1287 BZPP - 150 B 0209b — rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1288 BZPP - 151 B 0209b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1289 B2PP - 152 B 0209b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1290 B2PP - 153 B 0209b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1291 BZPP - 154 B 0209b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1292 BZPP - 155 B 0209b - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

1293 BZPP - 156 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1294 BZPP-157 BOZO9-chodbadoL 2016 60 DUNANENTIKG fléna

1295 BZPP - 158 B 0209 - chodba do L 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1296 BZPP-159 BOZO9-chodbadoL 2016 60 DUNANENTIKG fléna

1297 BZPP-160 BOZO9-chodbadoL 2016 60 DUNANENTIKG fléna

1298 BZPP - 161 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

1299 BZPP - 162 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1300 BZPP - 163 B 0209 - chodba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1301 BZPP - 164 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1302 BZPP - 165 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K Stěna

1303 BZPP - 166 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1304 BZPP - 167 B 0209 — chod ba 2021 60 INTUMEX MG stěna

1305 BZPP - 168 B 0209 — chod ba 2021 60 INTUMEX MG stěna

1306 BZPP-169 B0209-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1307 BZPP - 170 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1308 BZPP - 171 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K Stěna

1309 BZPP - 172 B 0209 — chod ba 2016 60 DU NAIVIENTI K stěna

1310 BZPP-173 B0209—chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1311 BZPP-174 B0209—chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG stěna

1312 B2PP - 175 B 0209 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

1313 B2PP - 176 B 0209 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop        
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1314 BZPP - 177 B 0209 — chod ba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

1315 BZPP-178 BOZO9-chodba 2016 60 DUNAhAENTIP525/604-Hasůc úrop

1316 BZPP-179 BOZO9-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC firop

1317 BZPP-180 BOZO9-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC firop

1318 BZPP - 181 B 0209e - archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1319 BZPP - 182 B 0209e — archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1320 BZPP - 183 B 0209e - archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1321 BZPP - 184 B 0209e — archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1322 B2PP — 185 B 0209e — archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1323 BZPP - 186 B 0209e - archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1324 BZPP - 187 B 0209e — archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1325 BZPP - 188 B 0209e - archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1326 BZPP - 189 B 0209e — archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1327 BZPP - 190 B 0209e - archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1328 BZPP - 191 B 0209e — archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1329 BZPP - 192 B 0209e - archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1330 BZPP - 193 B 0209e - archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1331 BZPP - 194 B 0209e — archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1332 BZPP - 195 B 0209e/a - archiv 2021 60 INTUMEX CSP strop

1333 BZPP-196 BOZl3-skbd 2016 60 DUNAhAENTIK stěna

1334 B2PP — 197 B 0213 - sklad 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1335 B2PP - 198 B 0213 - sklad 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1336 B2PP - 199 B 0213 - sklad 2016 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

1337 BZPP-200 BOZl3-skbd 2016 60 DUNAhAENTIK shop

1338 BZPP—201 BOZl3-skbd 2016 60 DUNAhAENTIK stěna

1339 B2PP-202 BOZl3-skbd 2016 60 Dun.PSZS/60+-K sténa

1340 BZPP - 203 B 0214 - archiv kartotéky 2021 60 INTUMEX CSP strop

1341 B2PP — 204 B 0201 chodba — klec HUV 2021 60 INTUMEX RS 160 stěna

1342 BZPP - 205 B 0201 chodba - klec HUV 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

1343 B2PP — 206 B 0201 chodba — klec HUV 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

1344 B2PP — 207 B 0201 chodba — klec HUV 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1345 BZPP - 208 B 0209i — mrazící boxy 2009 60 INTUMEX CSP stěna

1346 BZPP - 209 B 0209i - mrazící boxy strop

1347 BZPP - 210 B 0209i - mrazící boxy 2016 60 DUNAMENTI P525/60 strop

1348 B2PP — 211 B 0212a 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1349 B2PP — 212 B 0212b 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1350 B2PP — 213 B 0212b 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1351 B 1PP — 001 B 0104 - chodba 2017 60 DUNAMENTI ELASTIC C 217 stěna

1352 B1PP-002 BOlO4-chodba 2017 60 HHTICP670 “čna

1353 BlPP-003 BOlO4—chodba 2017 60 HHTICP670 “čna

1354 B1PP-OO4 BOlO4-chodba 2017 60 HHTICP670-FCP611A stěna

1355 B1PP-005 BOlO4-chodba 2017 60 HHTICP670-FCP611A stěna

1356 B1PP-006 BOlO4-chodba 2017 60 HHTICP670-FCP611A stěna

1357 B1PP-OO7 BOll3-chodba 2017 60 HHTICP670-FCP611A stěna

1358 BlPP-008 BOll3—chodba 2017 60 HHTICP670-FCP611A stěna

1359 B1PP-OO9 BOll3-chodba 2017 60 HHTICP670-FCP611A stěna

1360 B 1PP — 010 B 0113c — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1361 B 1PP — 011 B 0113c — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1362 B 1PP — 012 B 0113c — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1363 B 1PP — 013 B 0113g - WC 2013 60 INTUMEX CSP — M WRAP strop

1364 B 1PP — 014 B 0113i — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1365 B 1PP — 015 B 0113i - šatna 2021 60 INTUMEX CSP strop

1366 B 1PP — 016 B 0103a - chodba 2013 60 INTUMEX CSP — M WRAP stěna

1367 B 1PP — 017 B 0103a - chodba 2013 60 INTUMEX CSP -M AN strop        
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1368 B 1PP - 018 B 0103a — chodba 2013 60 INTUMEX CSP —M AN strop

1369 B 1PP - 019 B 0103a — chod ba 2013 60 INTUMEX CSP - M sténa

1370 B1PP-020 BOlOS-chodba 2017 60 HHTICP670 úěna

1371 B1PP-021 BOlOS—chodba 2017 60 HHTICP670-FCP611A stěna

1372 B1PP-022 BOlOS-chodba 2017 60 HHTICP670-FCP611A flrop

1373 B 1PP - 023 B 0105 — chod ba 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP stěna

1374 B1PP-025 BOlOS-chodba 2017 60 HHTICP670 úrop

1375 B 1PP - 026 B 0105 — chod ba 2017 60 DUNAMENTI PS25/60 + K strop

1376 B 1PP — 027 B 0102 — chod ba 2017 60 DUNAMENTI PS25/60 + K strop

1377 B1PP-028 BOlOl—chodba|<A 2017 60 HflTICP611A flrop

1378 B1PP-029 BOlOl—chodba|<A 2013 60 HflTICP611A arap

1379 B1PP-030 BOlOl—chodba|<A 2013 60 HflTICP611A arap

1380 B1PP-031 BOlOl—chodba|<A 2017 60 HHTICP670 shop

1381 B 1PP — 032 B 0101 - chodba k A 2017 60 DUNAMENTI PS25/60 + K strop

1382 B1PP-033 BOlOl-chodbakA 2017 60 DUNANENTIKG shop

1383 B1PP-034 BOlOl—chodbakA 2017 60 DUNANENTIKG shop

1384 B1PP-035 BOlOl—chodbakA 2017 60 DUNANENTIK shop

1385 B1PP-036 BOlOl—chodba|<A 2017 60 HflTICP611A flrop

1386 B 1PP - 037 B 0120a - šatna 2017 60 HILTI CP670 strop

1387 B 1PP — 038 B 0120a — šatna 2013 60 DUNAMENTI PS25/60 + K strop

1388 B 1PP — 039 B 0120a - šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1389 B 1PP — 040 B 0120a — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M strop

1390 B 1PP — 041 B 0120a - šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1391 B 1PP — 042 B 0120a — šatna 2013 60 INTUMEX RS 10 CSP strop

1392 B 1PP — 043 B 0120a - šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1393 B 1PP — 044 B 0120a — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1394 B 1PP - 045 B 0120b - sprchy 2017 60 HILTI CP670 strop

1395 B 1PP — 046 B 0120b — sprchy 2013 60 INTUMEX CSP — M WRAP strop

1396 B1PP-047 B0120e-VVC 2017 60 HHTICP670 úrop

1397 B 1PP — 048 B 0120g — šatna 2013 60 INTUMEX RS 10 CSP strop

1398 B 1PP - 049 B 0120g - šatna 2013 60 INTUMEX RS 10 CSP strop

1399 B 1PP — 050 B 0120g — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1400 B1PP-051 BOlZOg-šahw 2013 60 |NTUMEXRS10CSP shop

1401 B1PP-052 BOlZOg—šahm 2013 60 |NTUMEXRS10CSP shop

1402 B 1PP — 053 B 0120g — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP shop

1403 B 1PP — 054 B 0120g — šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP shop

1404 B 1PP — 055 B 0120g — šatna 2013 60 INTUMEX MG shop

1405 B 1PP — 056 B 0120g - šatna 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP shop

1406 B1PP-057 BOlZOg—šatna 2017 60 HHTICP670 shop

1407 B 1PP — 058 B 0120g - šatna 2017 60 INTUMEX CSP - M WRAP shop

1408 B1PP-059 BOlZO—chodbňkau\NC 2017 60 HHTICP670 shop

1409 B 1PP — 060 B 0121a - šatna 2017 60 DUNAMENTI PS25/60 + K stěna

1410 B1PP-061 BOlZla-šahm 2017 60 HHTICP670 Měna

1411 B 1PP — 062 B 0121a — šatna 2017 60 DUNAMENTI PS25/60 stěna

1412 B 1PP — 063 B 0121a - šatna 2017 60 DUNAMENTI PS25/60 stěna

1413 B 1PP 064 a B 0121a — šatna 2017 60 INTUMEX RS 10 CSP stěna

1414 B 1PP - 064b B 0121a - šatna 2017 60 INTUMEX CSP - M WRAP shop

1415 B 1PP — 065 B 0121a — šatna 2017 60 INTUMEX CSP - M WRAP shop

1416 B 1PP — 066 B 0121a - šatna 2021 60 INTUMEX CSP + WRAP shop

1417 B1PP-067 BOlZlb—umýváha 2017 60 INWJMEXCSP-NI shop

1418 BlPP-068 BOlZlb—umývána 2017 60 HflTICP611A shop

1419 B 1PP - 069 B 0121b- umývárna 2017 60 HILTI CP611A strop

1420 B 1PP - 070 B 0121c - WC 2013 60 INTUMEX CSP - M CN strop

1421 B 1PP — 071 B 0121c - WC 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1422 B 1PP — 072 B 0121e — WC 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1423 B 1PP - 073 B 0121h - sprcha 2017 60 HILTI CP670 strop        
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1424 B 1PP - 074 B 0121h - sprcha 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1425 B 1PP - 075 B 0121g 2013 60 INTUMEX CSP -M AN strop

1426 B 1PP - 076 B 0121g 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1427 B1PP-077 B0121g 2017 60 HHTICP670 shop

1428 B 1PP - 078 B 0121g 2013 60 INTUMEX CSP -M AN strop

1429 B 1PP - 079 B 0120h - sprchy 2013 60 INTUMEX CSP - M strop

1430 B 1PP - 080 B 0120h - sprchy 2013 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1431 B 1PP - 081 B 0121 — chodbička k umývárně 2017 60 INTUMEX CSP - M WRAP strop

1432 B 1PP - 082 B 0116 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

1433 B1PP-083 B0116-chodb3 2017 60 HHTICP670 “čna

1434 B 1PP — 084 B 0116 - Chodba 2017 60 DUNAMENTI PS25/60 + K Stěna

1435 B1PP-085 B0116-chodb3 2017 60 HHTICP6704-CP611A fléna

1436 B 1PP - 086 B 0116 - chodba 2013 60 INTUMEX RS 10 CSP strop

1437 B1PP-087 B0116-chodb3 2017 60 HHTICP670 “čna

1438 B1PP-088 B0116-chodb3 2017 60 HuTICP611A fléna

1439 B 1PP — 089 B 0116 - chodba 2021 60 INTUMEX MG strop

1440 B1PP-090 B0116-chodb3 2017 60 HuTICP611A “čna

1441 B1PP-091 B0116-chodb3 2017 60 HuTICP611A měna

1442 B1PP-092 B0116-chodb3 2017 60 HuTICP611A Hěna

1443 B1PP-093 B0116-chodb3 2017 60 HHTICP670 Hěna

1444 B 1PP - 094 B 0116 - chodba 2017 60 DUNAMENTI PS25/60 + K Stěna

1445 B1PP-095 B0116-chodb3 2017 60 HHTICP670 měna

1446 B1PP-096 B0116-chodb3 2017 60 HHTICP6704-CP611A fléna

1447 B 1PP - 097 B 0116 — chodba 2017 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1448 B 1PP - 098 B 0116 - chodba 2013 60 INTUMEX RS 10 CSP stěna

1449 B 1NP - 001 B 1005b - sklad 2012 60 INTUMEX CSP - M stěna

1450 B 1NP - 002 B 1005b - sklad 2012 60 INTUMEX CSP - M stěna

1451 B 1NP - 003 B 1002 - nově dveře 1002a 2013 60 HILTI PLST+CP611$+PS673 stěna

1452 B 1NP - 004 B 1002 — nově dveře 10023 2013 60 HILTI PLST+CP611S+PS673 Stěna

1453 B 1NP - 005 B 1002 - nově dveře 10023 2012 60 INTUMEX CSP - S stěna

1454 B 1NP - 006 B 1002 — nově dveře 10023 2022 60 INTUMEX MG stěna

1455 B 1NP - 007 B 1002 - nově dveře 10023 2022 60 HILTI CFS D 25 stěna

1456 B 1NP - 008 B 1002 — nově dveře 10023 2022 60 INTUMEX PS 300 stěna

1457 B 1NP - 009 B 1002 — nově dveře 10023 2012 60 INTUMEX CSP strop

1458 B 1NP - 010 B 10013 - sklad /ne3ktu3|. 2022 60 INTUMEX MG stěna

1459 B 1NP - 011 B 10013 - sklad /ne3ktu3|. 2022 60 HILTI CFS D 25 stěna

1460 B 1NP - 012 B 10013 - sklad /ne3ktu3|. 2022 60 INTUMEX MG stěna

1461 B 1NP - 013 B 1005 — mytí nádobí nově 2022 60 HILTI CSF - F-Fx stěna

1462 B1NP—014 BlOZlnově 2012 60 INTUMEXCSP—Nl měna

1463 B1NP—015 B1021nově 2012 60 INTUMEXCSP—Nl “čna

1464 B 1NP - 016 B 1014 - nově 2022 60 INTUMEX MG stěna

1465 B 1NP-017 B 1014-—n0vě 2013 60 HILTIPLST+CP611S+PS673 Stěna

1466 B1NP—018 B1014—nově 2012 60 INTUMEXCSP—Nl Uop(vrohu

1467 B 1NP - 019 B 1014 - nově 2013 60 HILTI PLST+CP611S+PS673 a (nade dve

1468 B1NP—020 B1006—wepůmpmnku 2012 60 INTUMEXCSP—M “čna

1469 B 1NP - 021 B 1006 - dle pův.p|ánku 2022 60 INTUMEX MG stěna

1470 B 1NP - 022 B 1006 — dle pův.p|ánku 2013 60 HILTI PLST+CP611S+PS673 Stěna

1471 B 1NP - 023 B 1006 - dle pův.p|ánku 2013 60 HILTI PLST+CP611$+PS673 stěna

1472 B 1NP - 024 B 1006 — dle pův.p|ánku 2013 60 HILTI PLST+CP611S+PS673 Stěna

1473 B 1NP - 025 B 1006 — dle pův.p|ánku stěna

1474 B 1NP - 026 B 1006 - dle pův.p|ánku stěna

1475 B 1NP - 027 B 1006 — dle pův.p|ánku stěna

1476 B 1NP - 028 B 1025 - schodiště nově 1012 2012 60 HILTI PLST+CP611$+PS673 na (schodiš

1477 B 1NP - 029 B 1025 — schodiště nově 1012 2021 60 HILTI CP611A ade dveřmi

1478 B2NP—001 B20243 2021 60 INTUMEXA shop |
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1479 B2NP—002 B2024a 2021 60 INTUMEXCSP shop

1480 B 2NP - 003 B 202026 2017 60 HILTI CP611A stěna

1481 B 2NP — 004 B 202027 2017 60 HILTI CP611A stěna

1482 B 2NP — 005 B 202028 2017 60 HILTI CP611A stěna

1483 B2NP—006 BZOOl-chodba 2017 60 HHIICP611A fléna

1484 B2NP-007 BZOOl—chodba 2017 60 HHTICP670 aěna

1485 B2NP-008 BZOOl—chodba 2017 60 HHIICP611A fiéna

1486 B2NP-009 BZOOl—chodba 2017 60 HHIICP611A fléna

1487 B 3NP - 001 B 3023a - chodbička k WC 2021 60 INTUMEX A strop

1488 B 3NP — 002 B 3023a — chodbička k WC 2015 60 DUN. PS 25/60 +FOAM+ELASTIC strop

1489 B 3NP — 003 B 3026 - chodbička k výtahům 2017 60 HILTI CP611A stěna

1490 B 3NP - 004 B 3026 - chodbička k výtahům 2017 60 HILTI CP611A stěna

1491 B 3NP — 005 B 3026 - chodbička k výtahům 2017 60 HILTI CP611A stěna

1492 B 3NP - 006 B 3026 - chodbička k výtahům 2017 60 HILTI CP611A stěna

1493 B 3NP - 007 B 3001 u VZT 2017 60 HILTI CP670 stěna

1494 B 3NP — 008 B 3001 u VZT 2017 60 HILTI CP670 stěna

1495 B 3NP — 009 B 3001 u VZT 2017 60 HILTI CP670 stěna

1496 B 3NP — 010 B 3001 u VZT 2017 60 HILTI CP670 stěna

1497 B3NP—011 B3001-chodba 2021 60 INTUMEXAN Měna

1498 B3NP—012 B3001-chodba 2017 60 HHTICP670 “čna

1499 B3NP—013 B3001-chodba 2017 60 HHIICP611A fléna

1500 B 3NP - 014 B 3001 - chodba 2015 60 DUNAMENTI PS25/60 +K+KG stěna

1501 B3NP—015 B3001-chodba 2017 60 HHTICP670 uěna

1502 B3NP—016 B3026 2017 60 HHIICP611A “čna

1503 B4NP-001 B4001a—chodba 2017 60 HHTICP670 “čna

1504 B4NP—002 B4001a-chodba 2017 60 HHIICP611A měna

1505 B 4NP — 003 B 4026a 2017 60 HILTI CP611A stěna

1506 B 4NP — 004 B 4028 2017 60 HILTI CP611A stěna

1507 B 4NP - 005 B 4001a 2021 60 strop

1508 B4NP—006 B4022b 2021 60 HHIICFSD25 shop

1509 B 4NP - 007 B 4026a - chodbička k WC 2021 60 INTUMEX CSP strop

1510 B 4NP — 008 B 4021 2012 60 HILTI CP673, 670 stěna

1511 B 4NP — 009 B 4020 2012 60 HILTI CP673, 670 stěna

1512 B 5NP - 001 B 5001 - chodba strop

1513 B 5NP - 002 B 5001 — chodba strop

1514 B 5NP - 003 B 5001 — chodba strop

1515 B 5NP - 004 B 5001 — chodba strop

1516 B5NP-005 BSOOl—chodba 2021 60 INWJMEXAG shop

1517 B 5NP - 006 B 5009 2021 60 INTUMEX CSP strop

1518 B5NP-007 B5001 2021 60 INTUMEXCSP shop

1519 B 5NP - 008 B 5014 — schodiště strop

1520 B5NP—009 B5001-chodba 2021 60 INTUhAEXCSP shop

1521 B5NP-010 B5001-chodba 2021 60 INTUMEXCSP shop

1522 B 6NP - 001 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1523 B 6NP - 002 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

1524 B 6NP - 003 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1525 B 6NP - 004 B 6002 2016 60 HILTI CP611A Sténa

1526 B 6NP - 005 B 6002 2016 60 HILTI CP670 stěna

1527 B 6NP - 006 B 6002 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

1528 B 6NP - 007 B 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1529 B 6NP - 008 B 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1530 B 6NP - 009 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1531 B 6NP - 010 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1532 B 6NP - 011 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1533 B 6NP - 012 B 6002 2021 60 INTUMEX CSP stěna

1534 B 6NP - 013 B 6002 2016 60 HILTI CP670 stěna        
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1535 B 6NP - 014 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1536 B 6NP - 015 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1537 B 6NP - 016 B 6002 2016 60 HILTI CP670 sténa

1538 B 6NP - 017 B 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1539 B 6NP - 018 B 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1540 B 6NP - 019 B 6002 2016 60 HILTI CP670 stěna

1541 B 6NP - 020 B 6002 2016 60 HILTI CP670 stěna

1542 B 6NP - 021 B 6002a 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1543 B 6NP - 022 B 60023 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1544 B 6NP - 023 B 60023 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1545 B 6NP - 024 B 6002 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

1546 B 6NP - 025 B 6002 2016 60 HILTI CP670 sténa

1547 B6NP-026=028 B6002 2016 60 HHTICP670 něna

1548 B 6NP - 027 B 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1549 B 6NP - 028 B 6002 2021 60 HILTI CSP 611A stěna

1550 B 6NP - 029 B 6002 2016 60 HILTI CP670 sténa

1551 B 6NP - 030 B 6002 2016 60 HILTI CP611A stěna

1552 C2PP - 001 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAM.P525/6O + K stěna

1553 C2PP — 002 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1554 C2PP-003 COZOZ—poUubnípoůa 2016 60 DUNAAAENTIK Hěna

1555 C2PP - 004 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAM.P525/6O + K stěna

1556 C2PP - 005 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1557 C2PP - 006 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1558 C2PP - 007 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 HILTI CP611A stěna

1559 C2PP - 008 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1560 C2PP - 009 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAM.P525/6O + K stěna

1561 C2PP - 010 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAM.P525/6O + K stěna

1562 C2PP - 011 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAM.P525/6O + K stěna

1563 C2PP - 012 C 0202 - potrubní pošta 2021 60 INTUMEX AG stěna

1564 C2PP - 013 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1565 C2PP - 014 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1566 C2PP - 015 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1567 C2PP - 016 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1568 C2PP - 017 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1569 C2PP - 018 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAM.P525/6O + K Stěna

1570 C2PP - 019 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1571 C2PP - 020 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1572 C2PP - 021 C 0202 - potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1573 C2PP — 022 C 0202 — potrubní pošta 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1574 C2PP - 023 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1575 C2PP - 024 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1576 C2PP - 025 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1577 C2PP - 026 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAM.P525/6O + K stěna

1578 C2PP - 027 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAM.P525/6O + K stěna

1579 C2PP - 028 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1580 C2PP - 029 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1581 C2PP - 030 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

1582 C2PP - 031 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1583 C2PP - 032 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1584 C2PP - 033 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1585 C2PP - 034 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1586 C2PP - 035 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAM.P525/6O + K stěna

1587 C2PP - 036 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1588 C2PP - 037 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAM.P525/6O + K strop

1589 C2PP - 038 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAMENTI KG strop

1590 C2PP - 039 C 0203 - kompresorovna 2016 60 HILTI CP611A strop        
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1591 C2PP - 040 C 0203 - kompresorovna 2016 60 DUNAM. P525/60 + Elastic stěna

1592 C2PP - 041 C 0204 — vakuovna 2016 60 DUNAM.PS25/60 + K sténa

1593 C2PP — 042 C 0204 - vakuovna 2016 60 DU NAMENTI K sténa

1594 C2PP - 043 C 0204 — vakuovna 2016 60 DU NAMENTI K sténa

1595 C2PP - 044 C 0204 - vakuovna 2016 60 DUNAM.P525/60 + K strop

1596 C2PP - 045 C 0204 - vakuovna 2016 60 DU NAMENTI K stěna

1597 C2PP - 046 C 0204 — vakuovna 2016 60 DU NAMENTI K Stěna

1598 C2PP-047 C0204-vakuovna 2016 60 HuTICP611A fléna

1599 C2PP—048 C0204—vakuovna 2016 60 HHTICP67O fléna

1600 C2PP-049 C0204-vakuovna 2016 60 HHTICP67O fléna

1601 C2PP—050 C0204—vakuovna 2016 60 HHTICP67O fiéna

1602 C2PP—051 C0204—vakuovna 2016 60 HHTICP67O Héna

1603 C2PP—052 C0204—vakuovna 2016 60 DUNAhAPS25/604-K fiéna

1604 C2PP-053 C0204-vakuovna 2016 60 HuTICP611A Héna

1605 C2PP—054 C0204—vakuovna 2016 60 HHIICP670 fiéna

1606 C2PP—055 C0204—vakuovna 2016 60 HHTICP67O fléna

1607 C2PP—056 C0206—stnflovnapéry 2016 60 HHTICP670 fléna

1608 C2PP—057 C0206-stnflovnapéry 2016 60 HuTICP611A “čna

1609 C2PP - 058 C 0206 - strojovna páry 2016 60 DUNAM.P525/60 + K stěna

1610 C2PP - 059 C 0206 — strojovna páry 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1611 C2PP - 060 C 0206 - strojovna páry 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1612 C2PP - 061 C 0206 — strojovna páry 2016 60 DUNAMENTI K + KG Stěna

1613 C2PP—062 C0206-stnýovnapáry 2016 60 HHTICP670 Héna

1614 C2PP — 063 C 0206 — strojovna péry 2016 60 HILTI CP670 stěna

1615 C2PP—064 C0206-stnflovnapéry 2016 60 HHTICP670 fléna

1616 C2PP — 065 C 0206 — strojovna páry 2021 60 INTUMEX MG stěna

1617 C2PP - 066 C 0206 — strojovna páry 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1618 C2PP—067 C0206-stnflovnapéry 2016 60 HHTICP670 fléna

1619 C2PP—068 C0206-stnflovnapéry 2016 60 HHTICP670 fléna

1620 C2PP-069 C0206—stnýovnapáry 2016 60 HHTICP670 fléna

1621 C2PP—070 C0206-svomvnapáv 2016 60 DUNAMENTIKG Hěna

1622 C2PP-071 C0206—stnnovnapáry 2016 60 HHTICP670 fléna

1623 C2PP—072 C0206-stnflovnapéry 2021 60 HuTICP611A fléna

1624 C2PP — 073 C 0206 — strojovna páry 2016 60 DUNAM.P525/60 + K stěna

1625 C2PP-074 C0206—stnýovnapáry 2016 60 HHTICP670 “čna

1626 C2PP-075 C0206-snomvnapáw 2016 60 DUNAMENTIKG Hěna

1627 C2PP - 076 C 0206 — strojovna páry 2016 60 DUNAM.P525/60 + K sténa

1628 C2PP-077 C0206-stnýovnapáry 2016 60 HHTICP670 fléna

1629 C2PP—078 C0206—stnflovnapéry 2016 60 HHTICP670 fiéna

1630 C2PP — 079 C 0206 - strojovna páry 2016 60 DUNAMENTI PS 30/90 strop

1631 C2PP—080 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O fiéna

1632 C2PP—081 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O fléna

1633 C2PP—082 C0203a-sHad 2016 60 DUNAMENTIKG něna

1634 C2PP—083 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O fléna

1635 C2PP—084 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O fléna

1636 C2PP—085 C0203a-sHad 2016 60 DUNANENTIK fléna

1637 C2PP — 086 C 0203a - sklad 2016 60 DUNAM.P525/60 + K sténa

1638 C2PP—087 C0203a-skbd 2016 60 DUNAhAENTIPS30/125 Héna

1639 C2PP—088 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O fléna

1640 C2PP—089 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O “čna

1641 C2PP-090 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O fléna

1642 C2PP-091 C0203a-sHad 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

1643 C2PP-092 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O fléna

1644 C2PP-093 C0203a-sHad 2016 60 HHTICP67O fléna

1645 C2PP — 094 C 0203a - sklad 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1646 C2PP-095 C0203a-sHad 2016 60 DUNAMENTIKG fléna        
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1647 C2PP-096 C0203a-sHad 2016 60 DUNANENTIKG měna

1648 C2PP-097 C0203a-sHad 2016 60 DUNANENTIK měna

1649 C2PP — 098 C 0203a - sklad 2016 60 DUNAM.PSZS/60 + K sténa

1650 C2PP - 099 C 0207 — chodba u výtahů 2021 60 HILTI CSP673 mrop

1651 C2PP—099a C 0207 - chodba u výtahů 2020 60 HILTI CP611A měna

1652 C2PP-O99b C 0207 — chodba u výtahů 2020 60 HILTI CP611A stěna

1653 C2PP - 100 C 0207 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K měna

1654 C2PP - 101 C 0207 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1655 C2PP - 102 C 0207 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K měna

1656 C2PP—103 C0207—Chodba uvýtahů 2021 60 IHLTICSP673 stěna

1657 C2PP - 104 C 0207 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAM.P525/6O + K Stěna

1658 C2PP - 105 C 0207 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG měna

1659 C2PP - 106 C 0207 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1660 C2PP - 107 C 0207 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K měna

1661 C2PP - 108 C 0207 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1662 C2PP - 109 C 0207 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI KG měna

1663 C2PP - 110 C 0207 — chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K/F 120 stěna

1664 C2PP - 111 C 0207 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K/F 120 měna

1665 C2PP - 112 C 0207 - chodba u výtahů 2016 60 DUNAMENTI K/F 120 stěna

1666 C2PP—113 C0207f 2016 60 DUNAhAENTlK/F12O měna

1667 C2PP-114 C0207f 2016 60 DUNAhAENTlK/F12O měna

1668 C2PP-115 C0207f 2016 60 DUNAhAENTlK/F12O měna

1669 C2PP—116 C0207f 2016 60 DUNAhAENTlK/F12O měna

1670 C2PP — 117 C 0207f 2021 60 INTUMEX AG strop

1671 C2PP—118 C0207f 2016 60 HHTICP670 měna

1672 C2PP-119 C0207f 2016 60 HHTICP670 měna

1673 C2PP - 120 C 0207f 2016 60 DUNAMENTI P525/60 měna

1674 C2PP - 121 C 0207f 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1675 C2PP - 122 C 0207f 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1676 C2PP—123 C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK měna

1677 C2PP-124 C0208—chodba 2016 60 DUNAhAENTIELASHC mrop

1678 C2PP - 125 C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1679 C2PP - 126 C 0208 - chodba měna

1680 C2PP-127 C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK měna

1681 C2PP—128 C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK měna

1682 C2PP - 129 C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K mrop

1683 C2PP—130 C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC měna

1684 C2PP—131 C0208-chodba 2016 60 DUNANENTIKG měna

1685 C2PP—132 C0208-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG měna

1686 C2PP—133 C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK měna

1687 C2PP - 134 C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1688 C2PP—135 C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK měna

1689 C2PP—136 C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK měna

1690 C2PP—137 C0208-chodba 2016 60 DUNARAENTIELASHC mrop

1691 C2PP—138 C0208-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG měna

1692 C2PP-139a C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIKG měna

1693 C2PP139b C0208-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC mrop

1694 C2PP - 140a C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG měna

1695 C2PP-14Gb C0209-skhd 2016 60 DUNARAENTIELASHC mrop

1696 C2PP-141 C0209-skmd 2016 60 DUNAhAENTIPS30/125 měna

1697 C2PP-142 C0209-skmd 2016 60 DUNAhAP525/604-K měna

1698 C2PP—143 C0209-sHad 2016 60 DUNAAAENTIK měna

1699 C2PP - 144 C 0209 - sklad 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1700 C2PP - 145 C 0209 - sklad 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1701 C2PP - 146 C 0209 - sklad 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1702 C2PP-147 C0209-sHad 2016 60 DUNANENTIKG měna        
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1703 C2PP—148 C0209-sHad 2016 60 DUNANENTIKG fléna

1704 C2PP-149 C0209-sHad 2016 60 DUNANENTIKG fléna

1705 C2PP — 150 C 0209 - sklad 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1706 C2PP - 151 C 0209 - sklad 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1707 C2PP - 152 C 0209 - sklad 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1708 C2PP - 153 C 0210 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

1709 C2PP-154 C0210 2016 60 HHTICP670 “čna

1710 C2PP-155 C0210 2016 60 DUNANENTIKG fléna

1711 C2PP—156 C0210 2016 60 HflTICP611A fléna

1712 C2PP — 157 C 0210 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K strop

1713 C2PP — 158 C 0210 2016 60 DUNAMENTI K shop

1714 C2PP-159 C0210 “čna

1715 C2PP - 160 C 0210 2016 60 DUNAMENTI K shop

1716 C2PP - 161 C 0210 2016 60 DUNAMENTI K shop

1717 C2PP - 162 C 0210 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1718 C2PP-163 C0210 “čna

1719 C2PP - 164 C 0210 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1720 C2PP-165 C0210 “čna

1721 C2PP—166 C0210 2016 60 HflTICP611A měna

1722 C2PP-167 C0210 2020 60 HuTICPSllA fiéna

1723 C2PP — 168 C 0210 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1724 C2PP-169 C0210 2016 60 HflTICP611A fiéna

1725 C2PP—170 C0210 Héna

1726 C2PP — 171 C 0210 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1727 C2PP-172 C0210 2016 60 HIETICP6704-CP611A stěna

1728 C2PP-173 C0210 2020 60 HuTICPSllA měna

1729 C2PP-174 C0210 2016 60 HHTICP670 fléna

1730 C2PP—175 C0208-chodba 2016 60 HHIICP670 shop

1731 C2PP — 176 C 0208 - chodba 2021 60 INTUMEX MG Sténa

1732 C2PP—177 C0208-chodba 2016 60 HHIICP670 shop

1733 C2PP—178 C0208-chodba 2016 60 HHTICP670 shop

1734 C2PP-179 C0208-chodba 2016 60 HHIICP670 shop

1735 C2PP—180 C0208-chodba 2016 60 HHTICP670 shop

1736 C2PP—181 C0208-chodba 2016 60 HHTICP670 shop

1737 C2PP—182 C0208-chodba 2016 60 HHTICP670 shop

1738 C2PP—183 C0208-chodba 2016 60 HHTICP670 shop

1739 C2PP—184 C0208-chodba 2016 60 HHTICP670 shop

1740 C2PP—185 C0208-chodba 2016 60 HHIICP670 shop

1741 C2PP—186 C0208-chodba 2016 60 HuTICP611A firop

1742 C2PP—187 C0208-chodba 2016 60 HHIICP670 shop

1743 C2PP—188 C0208-chodba 2016 60 HHTICP670 shop

1744 C2PP—189 C0208-chodba 2016 60 HHIICP670 shop

1745 C2PP-190 C0208-chodba 2016 60 DUNARAENTIELASHC firop

1746 C2PP — 191 C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K shop

1747 C2PP — 192 C 0208 - chodba 2021 60 DUNAMENTI K shop

1748 C2PP — 193 C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K shop

1749 C2PP—194 C0208-chodba 2021 60 INTUMEXAS shop

1750 C2PP — 195 C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K shop

1751 C2PP-196 C0208-chodba 2016 60 HuTICP611A Hrop

1752 C2PP—197 C0208-chodba 2016 60 HHIICP670 shop

1753 C2PP—198 C0208-chodba 2016 60 HuTICP611A firop

1754 C2PP-199 C0208-chodba 2016 60 DUNARAENTIELASHC fléna

1755 C2PP—200 C0208-chodba 2016 60 HHTICP670 fléna

1756 C2PP—201 C0208-chodba 2016 60 HuTICPSllA měna

1757 C2PP - 202 C 0208 - chodba 2021 60 INTUMEX AG stěna

1758 C2PP - 203 C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
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1759 C2PP - 204 C 0208 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC spára

1760 C2PP - 205 C 0208 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1761 C2PP-206 C0208-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG “čna

1762 C2PP-207 C0208-chodba 2016 60 DUN.K/F1206OJQlP525 Hěna

1763 C2PP-208 C0208-chodba 2016 60 DUN.K/F1206OJQlP525 shop

1764 C2PP-209 C0208-chodba 2016 60 DUN.K/F1206OJQlP525 shop

1765 C2PP - 210 C 0208 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

1766 C2PP - 211 C 0208 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1767 C2PP - 212 C 0208 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1768 C 1PP - 001 C 0106 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1769 C 1PP - 002 C 0106 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1770 C 1PP - 003 C 0106 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

1771 C 1PP - 004 C 0106 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1772 C1PP-005 C0106-chodba 2016 60 HuTICP670 Héna

1773 C 1PP — 006 C 0106 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1774 C 1PP - 007 C 0106 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG Stěna

1775 C 1PP - 008 C 0110 — chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

1776 C 1PP - 009 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1777 C 1PP - 010 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG+P525/60 stěna

1778 C 1PP - 011 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAIVI. P525/60 + K stěna

1779 C 1PP - 012 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1780 C 1PP - 013 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 stěna

1781 C 1PP - 014 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1782 C 1PP - 015 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1783 C 1PP - 016 C 0110 — chodba 2021 60 INTUMEX AG stěna

1784 C 1PP - 017 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

1785 C 1PP - 018 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG strop

1786 C 1PP - 019 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1787 C 1PP - 020 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1788 C 1PP - 021 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1789 C 1PP - 022 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

1790 C1PP-023 C0110-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

1791 C 1PP — 024 C 0110 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

1792 C1PP-025 C0110-chodba 2016 60 HuTICP670 něna

1793 C1PP-026 C0110-chodba 2016 60 HuTICP670 Hěna

1794 C 1PP - 027 C 0110 — chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

1795 C1PP-028 C0110-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

1796 C1PP—029 C0110-chodba 2016 60 HuTICP67O měna

1797 C1PP-030 C0110-chodba 2016 60 HuTICP670 Hěna

1798 C 1PP - 031 C 0110 — chodba 2021 60 INTUMEX AG stěna

1799 C 1PP - 032 C 0116 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1800 C1PP-033 C0116 2016 60 HHJ1CP611A měna

1801 C 1PP - 180 C 0116 2001 60 DUNAMENTI K/F 60 strop

1802 C 1PP - 181 C 0116 2001 60 DUNAMENTI K/F 60 strop

1803 C 1PP - 034 C 0116 2018 60 DUNAMENTI KG stěna

1804 C 1PP - 035 C 0116 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

1805 C 1PP - 036 C 0116 2018 60 DUNAMENTI K/F 60 stěna

1806 C 1PP - 037 C 0116 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1807 C 1PP - 038 C 0116 2018 60 DUNAMENTI K/F 60 stěna

1808 C 1PP - 039 C 0116 2016 60 DUNAMENTI K/F 60 stěna

1809 C1PP-040 C0116 2016 60 HuTICP6704-CP611A “čna

1810 C 1PP - 041 C 0116 2018 60 DUNAMENTI K/F 60 stěna

1811 C 1PP - 042 C 0116 2016 60 HILTI CP611A sténa

1812 C 1PP - 043 C 0116 2017 60 DUNAMENTI P525/60+K+F Stěna

1813 C 1PP — 044 C 0116 2020 60 HILTI CP611A sténa        
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1814 C 1PP - 045 C 0116 2021 60 INTUMEX AN stěna

1815 C1PP-046 C0116 2016 60 HHTICP670 shop

1816 C1PP-047 C0116 2016 60 DUNANENTIK shop

1817 C1PP—048 C0116 2016 60 HHTICP67O shop

1818 C1PP-049 C0116 2016 60 HHTICP670 shop

1819 C1PP-050 C0116 2016 60 HHTICP670 shop

1820 C1PP-051 C0116 2016 60 DUNANENTIK shop

1821 C 1PP - 052 C 0116 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

1822 C 1PP - 053 C 0116 2016 60 DUNAM. P525/60 + K strop

1823 C 1PP - 055 C 0116 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

1824 C 1PP - 056 C 0116 2016 60 INTUMEX AC shop

1825 C 1PP - 057 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Spára

1826 C 1PP - 058 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC spára

1827 C 1PP - 059 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

1828 C1PP-060 C0110-chodba 2016 60 HHTICP670 fiéna

1829 C1PP-061 C0110—chodba 2017 60 DUNAhflENTlK/F6O fléna

1830 C1PP—062 C0110-chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O fléna

1831 C1PP—063 C0110-chodba 2018 60 DUNAhAENTlK/F6O fléna

1832 C1PP—064 C0110-chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O měna

1833 C1PP-065 C0110—chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O Hěna

1834 C1PP-066 C0110—chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O Héna

1835 C 1PP — 067 C 0110 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

1836 C1PP-068 C0110—chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O fléna

1837 C1PP—069 C0110-chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O fléna

1838 C1PP—070 C0110-chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O fléna

1839 C1PP—071 C0110-chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O Měna

1840 C1PP-072 C0110—chodba 2018 60 DUNAhflENTlK/F6O fiéna

1841 C 1PP — 073 C 0110 — chodba 2018 60 DUNAMENTI K/F ELASTIC stěna

1842 C1PP-074 C0110—chodba 2018 60 DUNANENTHUFELASHC fléna

1843 C1PP—075 C0110-chodba 2018 60 HHTICP670 “čna

1844 C1PP-076 C0110—chodba 2015 60 HHTICP670 “čna

1845 C 1PP - 077 C 0110 - chodba shop

1846 C1PP-078 C0110—chodba 2015 60 HHTICP670 “čna

1847 C 1PP - 079 C 0110 - chodba stěna

1848 C 1PP - 080 C 0110 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

1849 C1PP-081 C0110—chodba 2016 60 DUNAMENTIKG “čna

1850 C1PP-082 C0110—chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1851 C1PP-083 C0110—chodba 2021 60 HflTICP611A fléna

1852 C1PP—084 C0110-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG měna

1853 C1PP-085 C0110—chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1854 C1PP—086 C0110-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

1855 C1PP—087 C0110-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1856 C1PP—088 C0110-chodba 2016 60 HuTICP670 Měna

1857 C1PP-089 C0110-chodba 2016 60 HHTICP670 fléna

1858 C1PP—090 C0110-chodba 2021 60 INTUhAEXA fléna

1859 C 1PP — 091 C 0110 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

1860 C1PP-092 C0106-chodba 2021 60 INTUNEXIMG fléna

1861 C1PP—093 C0106-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

1862 C1PP—094 C0106-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

1863 C1PP—095 C0106-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG “čna

1864 C1PP-096 C0106-chodba 2021 60 INTUNEXIMG fléna

1865 C1PP—097 C0106-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1866 C1PP—098 C0106-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1867 C1PP—099 C0106-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

1868 C1PP-100 C0106-chodba 2016 60 HHTICP670 fiéna

1869 C1PP—101 C0106-chodba 2018 60 HuTICP670 fléna        
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1870 C1PP-102 C0106-chodba 2018 60 HHTICP670 Hěna

1871 C1PP—103 C0106-chodba 2018 60 HHTICP671 fléna

1872 C 1PP — 104 C 0106 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

1873 C 1PP — 105 C 0106 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 sténa

1874 C 1PP — 106 C 0106 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 sténa

1875 C1PP—107 C0106-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fiéna

1876 C 1PP — 108 C 0101 - chodba 2017 60 DUNAMENTI P525/60 Stěna

1877 C1PP-109 C0101—chodba 2016 60 DUNAMENTIKG “čna

1878 C 1PP — 110 C 0101 - chodba 2017 60 DUNAMENTI P525/60 stěna

1879 C1PP—111 C0101-chodba 2017 60 DUNAMENTIKG fléna

1880 C1PP—112 C0101-chodba 2017 60 DUNAMENTIKG fléna

1881 C1PP—113 C0101-chodba 2017 60 DUNANENT|K+KG Héna

1882 C1PP—114 C0101-chodba 2016 60 HHTICP670 fiéna

1883 C 1PP — 115 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

1884 C 1PP — 116 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG+P525/60 Stěna

1885 C 1PP — 117 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1886 C1PP-118 C0101—chodba 2016 60 DUNAMENTIKG “čna

1887 C1PP-119 C0101—chodba 2016 60 HHTICP67O měna

1888 C 1PP — 120 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1889 C 1PP — 121 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

1890 C1PP-122 C0101-chodba 2017 60 HHTICP670 Měna

1891 C 1PP - 123 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

1892 C1PP-124 C0101—chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A aěna

1893 C1PP—125 C0101-chodba 2016 60 DUNANENT|K+KG fléna

1894 C1PP—126 C0101-chodba 2016 60 DUNANENT|K+KG Měna

1895 C1PP-127 C0101—chodba 2016 60 HHTICP67O fiéna

1896 C1PP—128 C0101-chodba 2016 60 HuTICP670 Měna

1897 C1PP—130 C0101-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A fléna

1898 C1PP—131 C0101-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A fléna

1899 C1PP-132 C0101-chodba 2016 60 HHTICP670 “čna

1900 C1PP-134 C0101—chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

1901 C1PP—135 C0101-chodba 2016 60 HHTICP670 fléna

1902 C1PP—136 C0101-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A měna

1903 C1PP—137 C0101-chodba 2016 60 HHTICP670 “čna

1904 C1PP-138 C0101-chodba 2016 60 HHTICP670 Hěna

1905 C1PP-139 C0101—chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

1906 C1PP—140 C0101-chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

1907 C 1PP — 141 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1908 C 1PP — 142 C 0101 - chodba 2018 60 DUNAMENTI P525/60 +K+KC sténa

1909 C 1PP — 143 C 0101 - chodba 2018 60 DUNAMENTI K stěna

1910 C 1PP — 144 C 0101 - chodba 2018 60 DUNAMENTI K Sténa

1911 C1PP-145 C0101—chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

1912 C 1PP — 146 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

1913 C 1PP — 147 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

1914 C 1PP — 148 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1915 C1PP-149 C0101—chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

1916 C1PP—150 C0101-chodba 2019 60 HflTICP611A fléna

1917 C1PP—151 C0101-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A fléna

1918 C 1PP — 152 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

1919 C1PP-153 C0101—chodba 2019 60 HHTICP673 “čna

1920 C 1PP — 154 C 0101 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

1921 C1PP-155 C0101—chodba 2018 60 DUNAhAENTIP525/60+K+KG “čna

1922 C1PP-156 C0101—chodba 2018 60 DUNAhAENTIP525/60+K+KG Hěna        
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1923 C1PP-157 C0101-chodba 2018 60 DUNANENTIK “čna

1924 C1PP-158 C0101-chodba 2021 60 HHJTCP611A fléna

1925 C1PP—159 C0101-chodba 2018 60 DUNAhAENTIK4-KG fléna

1926 C1PP—160 C0101-chodba 2021 60 HHJTCP611A fléna

1927 C1PP—161 C0101-chodba 2016 60 DUNANENTIK Héna

1928 C1PP—162 C0101-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

1929 C1PP—163 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG “čna

1930 C1PP-164 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fiéna

1931 C1PP—165 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

1932 C1PP—166 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fiéna

1933 C1PP—167 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG Měna

1934 C1PP—168 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG Héna

1935 C1PP—169 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fiéna

1936 C1PP—170 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG Héna

1937 C1PP—171 C0101-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fiéna

1938 C1PP-172 C0101-chodba 2016 60 DUNANENTIK “čna

1939 C 1PP - 173 C 0101 - chodba 2021 60 INTUMEX AG stěna

1940 C1PP-174 C0101-chodba 2016 60 HuTICP611A-+CP670 fléna

1941 C 1PP - 175 C 0107c 2016 60 DUNAMENTI PS25/60 + Elastic strop

1942 C1PP-176 C0107d 2016 60 HHJTCP611A něha

1943 C1PP—177 C0107d 2016 60 HHJTCP611A Měna

1944 C1PP—178 C0107 2016 60 HuTICP67O fléna

1945 C1PP—179 C0107-dBpeůnk 2021 60 HHJTCP611A fiéna

1946 C1NP-001 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1947 C1NP-002 C1015-chodba 2013 45 HuTICP671/670 shop

1948 C 1NP - 003 C 1015 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

1949 C 1NP - 004 C 1015 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

1950 C1NP-006 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG fléna

1951 C1NP-007 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

1952 C1NP-008 C1015-chodba 2021 60 INTUMEXhAG fléna

1953 C1NP-009 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG fléna

1954 C 1NP - 011 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

1955 C 1NP - 012 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1956 C1NP-013 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1957 C 1NP - 149 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1958 C 1NP - 150 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1959 C1NP-014 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1960 C1NP-015 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

1961 C1NP-016 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1962 C1NP-017 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

1963 C1NP-018 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1964 C1NP-019 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

1965 C1NP-020 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1966 C1NP-021 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

1967 C 1NP - 022 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC spára

1968 C 1NP - 023 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC spára

1969 C1NP-024 C1015-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG Hěna

1970 C1NP-025 C1019-nnvodnaNN 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

1971 C 1NP - 026 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

1972 C 1NP - 027 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

1973 C 1NP - 028 C 1019 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX MG stěna

1974 C1NP-029 C1019-rommdnaNN 2017 60 INTUMEXCSP “čna

1975 C 1NP - 030 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1976 C 1NP - 031 C 1019 - rozvodna NN 2016 90 INTUMEX CSP + MG stěna

1977 C 1NP - 032 C 1019 - rozvodna NN 2016 90 INTUMEX MG stěna        
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1978 C 1NP - 033 C 1019 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI K sténa

1979 C 1NP - 034 C 1019 - rozvodna NN 2018 60 HILTI CP611A stěna

1980 C 1NP - 035 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 strop

1981 C 1NP - 036 C 1019 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI K strop

1982 C 1NP - 037 C 1019 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI K strop

1983 C 1NP - 038 C 1019 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI K strop

1984 C 1NP - 039 C 1019 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI K strop

1985 C 1NP - 040 C 1019 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI K strop

1986 C 1NP - 041 C 1019 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI K strop

1987 C 1NP - 042 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

1988 C 1NP - 146 C 1019 - rozvodna NN 2021 60 DUNAMENTI K,F sténa

1989 C 1NP - 147 C 1019 - rozvodna NN 2021 60 DUNAMENTI K,F strop

1990 C 1NP - 148 C 1019 - rozvodna NN 2021 60 DUNAMENTI K,F strop

1991 C 1NP - 043 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

1992 C 1NP - 045 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

1993 C 1NP - 046 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

1994 C 1NP - 047 C 1019 - rozvodna NN 2016 60 INTUMEX KT strop

1995 c 1NP - O48 c 1019 - rozvodna NN 2021 60 PROMASEAL A mh
podlaha

1996 c 1NP - 049 c 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC :2:

1997 C 1NP - 050 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

1998 C 1NP - 051 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

1999 C 1NP - 052 C 1015 - chodba 2021 60 INTUMEX PS 300 stěna

2000 C 1NP - 053 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2001 C 1NP - 054 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2002 C 1NP - 055 C 1015 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2003 C 1NP - 056 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2004 C 1NP - 057 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2005 C 1NP - 058 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2006 C 1NP - 059 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2007 C 1NP - 060 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

2008 C 1NP - 061 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2009 C 1NP - 062 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG+P525/60 stěna

2010 C 1NP - 063 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2011 C 1NP - 064 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2012 C 1NP - 065 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2013 C 1NP - 066 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2014 C 1NP - 067 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2015 C 1NP - 068 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2016 C 1NP - 069 C 1015 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2017 C 1NP - 070 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2018 C 1NP - 071 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2019 C 1NP - 072 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2020 C 1NP - 073 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2021 C 1NP - 074 C 1015 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2022 C 1NP - 075 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2023 C 1NP - 076 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2024 C 1NP - 077 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2025 C 1NP - 078 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2026 C 1NP - 079 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

2027 C 1NP - 080 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2028 C 1NP - 081 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2029 C 1NP - 082 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2030 C 1NP - 083 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
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2031 C 1NP - 084 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2032 C 1NP - 085 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

2033 C 1NP - 086 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

2034 C 1NP — 087 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2035 C 1NP — 088 C 1015 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2036 ClNP-089 C1013-chodba 2016 60 DUNANENTIK “čna

2037 C 1NP — 090 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2038 C 1NP - 091 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

2039 C1NP-O92 C1013-chodba 2016 60 DUNANENTIK “čna

2040 C 1NP — 093 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2041 C 1NP — 094 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2042 C 1NP — 095 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2043 C 1NP — 096 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

2044 C 1NP — 097 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2045 C 1NP — 098 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2046 C 1NP — 099 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

2047 C 1NP — 100 C 1013 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2048 C 1NP — 101 C 1013 - chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

2049 C 1NP — 102 C 1001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2050 C 1NP — 103 C 1001 - chodba 2016 90 INTUMEX AS Stěna

2051 C 1NP — 104 C 1001 — chodba 2017 90 INTUMEX AS stěna

2052 C 1NP — 105 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2053 C 1NP — 106 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2054 C 1NP — 107 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2055 C 1NP — 108 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2056 C 1NP — 109 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2057 C 1NP — 110 C 1001 — chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2058 C1NP-111 C1001-chodba 2016 60 HHTICP670 shop

2059 C 1NP — 112 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2060 C 1NP — 113 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2061 C 1NP — 114 C 1001 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2062 C 1NP — 115 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2063 C 1NP — 116 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2064 C 1NP — 117 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

2065 C 1NP - 118 C 1001 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

2066 C 1NP - 119 C 1001 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

2067 C 1NP — 120 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2068 C 1NP - 121 C 1001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 +K+KG stěna

2069 C 1NP — 122 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2070 C 1NP — 123 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2071 C 1NP — 124 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2072 C 1NP — 125 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2073 C 1NP — 126 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2074 C 1NP — 127 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2075 C 1NP — 128 C 1001 — chodba 2021 60 INTUMEX MG Stěna

2076 C 1NP — 129 C 1001 — chodba 2017 90 INTUMEX SG stěna

2077 C 1NP — 130 C 1001 — chodba 2017 90 INTUMEX CSP Stěna

2078 C 1NP — 131 C 1001 — chodba 2017 90 INTUMEX MG stěna

2079 C 1NP — 132 C 1001 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2080 C 1NP - 133 C 1001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2081 C 1NP — 134 C 1001 — chodba 2017 90 INTUMEX CSP stěna

2082 C 1NP — 135 C 1001 — chodba 2021 60 INTUMEX AN Stěna

2083 C 1NP — 136 C 1001 — chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

2084 C 1NP — 137 C 1001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna        
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2085 C 1NP - 138 C 1001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

2086 C 1NP - 139 C 1001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

2087 C1NP-14O C1001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2088 C1NP-141 C1001-chodba 2021 60 HHJTCFSD25 fléna

2089 C1NP-142 C1001-chodba 2016 60 DUNANENTIK Héna

2090 C1NP-143 C1001-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fiéna

2091 C1NP-144 C1001-chodba 2021 60 HHJTCFSD25 fléna

2092 C1NP-145 C1001-chodba 2021 60 HHJTCFSD25 aěna

2093 C2NP001 C2007-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2094 C 2NP-002 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2095 C 2NP-OO3 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG sténa

2096 C2NP004 C2007-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2097 C 2NP-005 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K + P525/60 sténa

2098 C 2NP-006 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2099 C 2NP-OO7 C 2007 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2100 C2NFLOO8 C2007-chodba 2016 60 HuTICP67O “čna

2101 C2NFLOO9 C2007-chodba 2016 60 HuTICP67O fléna

2102 C 2NP-010 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2103 C 2NP-011 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2104 C 2NP-012 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2105 C 2NP-013 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2106 C 2NP-014 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2107 C 2NP-015 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2108 C2NP016 C2007-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

2109 C 2NP-017 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2110 C 2NP-018 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2111 C 2NP-019 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2112 C 2NP-020 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2113 C 2NP-021 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2114 C 2NP-022 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2115 C 2NP-023 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2116 c 2NP-024 c 2007 - chodba 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC (:22;

strop

2117 C 2NP-025 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC (spára)

2118 C 2NP-026 C 2007 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2119 C 2NP-027 C 2011 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX MG stěna

2120 C 2NP-028 C 2011 - rozvodna NN 2018 60 HILTI CP611A stěna

2121 C 2NP-029 C 2011 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX CSP stěna

2122 C 2NP-O3O C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI KG+K+FOAM stěna

2123 C 2NP-O31 C 2011 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX MG stěna

2124 C 2NP-O32 C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2125 C 2NP-O33 C 2011 - rozvodna NN 2021 60 HILTI CP670 + CP673 strop

2126 C 2NP-O34 C 2011 - rozvodna NN 2013 60 PROMAT 66110 stěna

2127 C 2NP-O35 C 2011 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2128 C 2NP-O36 C 2011 - rozvodna NN 2017 60 DUNAMENTI K strop

2129 C 2NP-O37 C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

2130 C 2NP-O38 C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

2131 C 2NP-O39 C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

2132 C 2NP-O4O C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

2133 C 2NP-O41 C 2011 - rozvodna NN 2021 60 HILTI CP611A strop

2134 C 2NP-O42 C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2135 C 2NP-O43 C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

2136 C 2NP-O44 C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2137 C 2NP-O45 C 2011 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2138 C 2NP-O46 C 2011 - rozvodna NN 2021 60 HILTI CP611A + CP673 stěna        
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2139 C 2NP-O47 C 2011 - rozvodna NN 2021 60 DUNAMENTI F,K strop

2140 C 2NP-048 C 2007 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2141 C2NP—04Sa C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Spára

2142 C 2NP-049 C 2007 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2143 C 2NP-050 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2144 C 2NP-051 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2145 C 2NP-052 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

2146 C 2NP-053 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2147 C 2NP-108 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2148 C 2NP-055 C 2007 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2149 C 2NP-056 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG + K Stěna

2150 C 2NP-057 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Stěna

2151 C 2NP-058 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Stěna

2152 C 2NP-059 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

2153 c 2NP-060 c 2007 - chodba 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC (:22)

2154 C 2NP-061 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2155 C 2NP-062 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

2156 C 2NP-063 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2157 C 2NP-064 C 2007 — chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

2158 C 2NP-065 C 2007 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2159 C 2NP-066 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2160 C 2NP-067 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2161 C 2NP-068 C 2007 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2162 C 2NP-069 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2163 C 2NP-070 C 2007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2164 C2NFLO71 C2005-chodba 2016 60 HflTICP611A fiéna

2165 C2NFL072 C2005-chodba 2016 60 HHTICP670 něha

2166 C 2NP-073 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2167 C 2NP-O74 C 2001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2168 C 2NP-O75 C 2001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2169 C 2NP-076 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2170 C 2NP-O77 C 2001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2171 C 2NP-O78 C 2001 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2172 C 2NP-079 C 2001 - chodba 2021 60 HILTI CSF - F-Fx stěna

2173 C 2NP-080 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2174 C 2NP-081 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2175 C 2NP-O82 C 2001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2176 C 2NP-083 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2177 C 2NP-O84 C 2001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2178 C 2NP-O85 C 2001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2179 C 2NP-086 C 2001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2180 C 2NP-087 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2181 C 2NP-088 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2182 C 2NP-089 C 2001 - chodba 2014 60 DUNAMENTI K stěna

2183 C 2NP-090 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2184 C 2NP-O91 C 2001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2185 C 2NP-092 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2186 C2NFL093 C2001-chodba 2016 60 HHTICP670 “čna

2187 C 2NP-O94 C 2001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2188 C 2NP-095 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2189 C 2NP-096 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2190 C 2NP-097 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2191 C 2NP-098 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2192 C 2NP-099 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2193 C 2NP-100 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
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2194 C2NP401 C2001-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG “čna

2195 C2NP402 C2001-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

2196 C2NP403 C2001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2197 C 2NP-104 C 2001 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

2198 C2NP405 C2001-chodba 2016 60 DUNANENTIK měna

2199 C 2NP-106 C 2008 — schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2200 C 3NP - 001 C 3021 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

2201 C 3NP - 002 C 3021 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX MG stěna

2202 C3NP-003 C3021-rozvodnaNN 2016 60 HuTICP670 fléna

2203 C 3NP - 004 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 sténa

2204 C 3NP - 005 C 3021 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX MG sténa

2205 C 3NP - 006 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

2206 C 3NP - 007 C 3021 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX MG sténa

2207 C 3NP - 008 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2208 C 3NP - 009 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 DUNAM. P525/60 +K+KG stěna

2209 C 3NP - 010 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2210 C 3NP - 011 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

2211 C 3NP - 012 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

2212 C 3NP - 013 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

2213 C 3NP - 014 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K strop

2214 C 3NP - 015 C 3021 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2215 C 3NP - 016 C 3001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2216 C 3NP - 017 C 3001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2217 C 3NP - 018 C 3001 - chodba strop

2218 C 3NP - 019 C 3001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2219 C3NP-020 C3001-chodba 2016 60 HuTICP670 Měna

2220 C3NP-021 C3001-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

2221 C3NP-022 C3001-chodba 2016 60 HHJTCP611A Měna

2222 C3NP-023 C3001-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

2223 C3NP-024 C3001-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

2224 C3NP-025 C3001-chodba 2015 60 DUNANENTIK fléna

2225 C3NP-026 C3001-chodba 2015 60 DUNANENTIK fiéna

2226 C3NP-027 C3001-chodba 2015 60 HHJTCP611A fléna

2227 C3NP-028 C3001-chodba 2015 60 HHJTCP611A měna

2228 C3NP-029 C3001-chodba 2015 60 DUNANENTIK fléna

2229 C3NP-030 C3001-chodba 2015 60 DUNANENTIK fléna

2230 C3NP-031 C3001-chodba 2015 60 DUNANENTIK fléna

2231 C3NP-032 C3001-chodba 2015 60 DUNANENTIK+KG fléna

2232 C3NP-034 C3001-chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG měna

2233 C3NP-035 C3001-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

2234 C 3NP - 036 C 3001 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 +K+KG sténa

2235 C3NP-037 C3001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2236 C3NP-039 C3001-chodba 2015 60 DUNANENTIK měna

2237 C 3NP - 040 C 3001 - chodba 2015 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

2238 C 3NP - 041 C 3001 - chodba stěna

2239 C3NP-042 C3001-chodba 2015 60 DUNANENTIK měna

2240 C3NP-043 C3001-chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

2241 C3NP-044 C3001-chodba 2015 60 HHIICP670+CP611A Héna

2242 C3NP-045 C3001-chodba 2015 60 HHIICP670+CP611A fléna

2243 C3NP-046 C3016-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

2244 C3NP-047 C3016-chodba 2015 60 DUNANENTIK fléna

2245 C3NP-048 C3016-chodba 2015 60 HHJTCP611A fléna

2246 C3NP-049 C3016-chodba 2015 60 HHJTCP611A fléna

2247 C3NP-050 C3016-chodba 2015 60 HHJTCP611A měna

2248 C3NP-051 C3016-chodba 2015 60 HuTICP670 fiéna

2249 C 3NP - 052 C 3016 - chodba 2015 60 HILTI CP611A strop        
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2250 C3NP-053 C3016-chodba 2015 60 HHJTCP611A “čna

2251 C 3NP - 054 C 3016 - chodba 2015 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

2252 C3NP—055 C3016—chodba 2015 60 HuTICP611A fléna

2253 C3NP-056 C3016-chodba 2015 60 HHJ1CP611A Hěna

2254 C 3NP — 057 C 3017 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC + KG Sténa

2255 C 3NP — 058 C 3017 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC + KG stěna

2256 C3NP-059 C3017-chodba 2015 60 HHIICP670+CP611A fléna

2257 C3NP-060 C3017-chodba 2015 60 HHTICP611A fiéna

2258 CZ3NP-O61 C3017-chodba 2015 60 HuTlCP611A-ICP67O fléna

2259 C3NP-O62 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fiéna

2260 C3NP-O63 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 Měna

2261 C3NP-O64 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 Héna

2262 C 3NP - 065 C 3017 - chodba 2015 60 DUNAMENTI K strop

2263 C3NP-O66 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

2264 C3NP-O67 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fiéna

2265 C3NP-O68 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

2266 C3NP-O69 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fiéna

2267 C3NP-O7O C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

2268 C3NP-O71 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 “čna

2269 C3NP-O72 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fiéna

2270 C3NP-O73 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 Héna

2271 C3NP-074 C3017-chodba 2015 60 HHTICP611A fiéna

2272 C3NP-075 C3017-chodba 2015 60 HHTICP611A fléna

2273 C3NP-O76 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fiéna

2274 C3NP-077 C3017-chodba 2015 60 HHTICP611A fléna

2275 C 3NP - 078 C 3017 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2276 C 3NP — 079 C 3017 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2277 C 3NP — 080 C 3017 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2278 C3NP-O81 C3017-chodba 2021 60 INTUMEXhAG fléna

2279 C 3NP - 082 C 3017 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2280 C3NP-O83 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

2281 C3NP-084 C3017-chodba 2015 60 HuTICP670 fiéna

2282 C 3NP - 085 C 3017 - chodba 2015 60 DUNAM. P525/6O + K sténa

2283 C 3NP - 086 C 3017 - chodba 2015 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

2284 C 3NP — 087 C 3017 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2285 C 3NP — 088 C 3017 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2286 C 3NP - 089 C 3017 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2287 C3NP-090 C3017-chodba 2016 60 HHJTCP611A fléna

2288 C 3NP - 091 C 3017 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG strop

2289 C3NP-O92 C3017-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

2290 C3NP-093 C3017-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

2291 CZ3NP-094 C3018-schodště 2015 60 HuTICP670 fléna

2292 C 3NP - 095 C 3018 - schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2293 C 3NP - 096 C 3018 — schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2294 C 4NP001 C 4001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Stěna

2295 C 4NP002 C 4001 — chodba 2016 60 DU NAIVIENTI ELASTIC strop

2296 C4NP003 C4001—chodba 2016 60 DUNAhAENTIELASHC “čna

2297 C 4NP004 C 4001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2298 C4NP005 C4001—chodba 2016 60 DUNAhAENTIELASHC “čna

2299 C 4NP006 C 4001 — chodba 2016 60 DU NAIVIENTI ELASTIC stěna

2300 C4NP007 C4001-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

2301 C4NP008 C4001-chodba 2016 60 HuTICP6704-CP611A Héna

2302 C4NP009 C4001-chodba 2016 60 HuTICP6704-CP611A Hěna

2303 C 4NP010 C 4001 - chodba 2021 60 INTUMEX AN sténa

2304 C4NP011 C4001-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

2305 C4NP012 C4001-chodba 2016 60 HuTICP670 Hěna        
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2306 C4NP013 C4001-chodba 2016 60 HuTICP6704-CP611A “čna

2307 C4NP014 C4019-chodba 2016 60 DUNAhAENTIK+KG Hěna

2308 C4NP015 C4019-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK “čna

2309 C4NP016 C4019-chodba 2016 60 DUNAhAENTIK+KG Hěna

2310 C4NP017 C4019-chodba 2016 60 DUNAAAENTIKG něha

2311 C 4NP018 C 4019 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2312 C 4NP019 C 4019 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2313 C4NP020 C4019-chodba 2016 60 DUNAAAENTIKG fiéna

2314 C 4NP021 C 4019 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2315 C 4NP022 C 4019 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K spára

2316 C 4NP023 C 4024 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K spára

2317 C4NP024 C4024-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A něna

2318 C4NP025 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK fiéna

2319 C4NP026 C4024-chodba 2016 60 HuTICP611A “čna

2320 C4NP027 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC něna

2321 C 4NP028 C 4024 - chodba DUNAMENTI K+ KG stěna

2322 C4NP029 C4024-chodba 2016 60 HHTICP67O fléna

2323 C4NP030 C4024-chodba 2016 60 HuTICP611A “čna

2324 C4NP031 C4024-chodba 2016 60 DUNAhAENTIK+KG měna

2325 C4NP032 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK Hěna

2326 C4NP033 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIKG Měna

2327 C4NP034 C4024-chodba 2018 60 DUNAhAENTIK+KG “čna

2328 C4NP035 C4024-chodba 2016 60 DUNAhAENTIK+KG “čna

2329 C4NP036 C4024-chodba 2017 60 DUNAhAENTIK+KG shop

2330 C4NP037 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC firop

2331 C4NP038 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC Měna

2332 C4NP039 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC Hěna

2333 C 4NP040 C 4002 - posluchárna 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2334 C 4NP041 C 4002 - posluchárna 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2335 C 4NP042 C 4002 — posluchárna 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2336 C 4NP043 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 PROMAT 661.30 stěna

2337 C 4NP044 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2338 C 4NP045 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2339 C 4NP046 C 4028 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX CSP strop

2340 C 4NP047 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 INTUMEX CSP stěna

2341 C 4NP048 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2342 C4NP049 C4028-rommdnaNN 2016 60 DUNAMENTIK+FOAM něna

2343 C 4NP050 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2344 C 4NP051 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

2345 C 4NP052 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

2346 C 4NP053 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

2347 C 4NP054 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

2348 C 4NP055 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI P525/60 +K+KG stěna

2349 C 4NP056 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2350 C 4NP057 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

2351 C 4NP058 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

2352 C 4NP059 C 4028 - rozvodna NN 2016 60 DU NAMENTI K strop

2353 C4NP060 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC Hěna

2354 C4NP061 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC firop

2355 C4NP062 C4024-chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG-+ELASHC “čna

2356 C4NP063 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC “čna

2357 C4NP064 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIELASHC fléna

2358 C4NP065 C4024-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A měna

2359 C4NP066 C4024-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A fiéna

2360 C4NP067 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK Hěna        
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2361 C 4NPO68 C 4024 - chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2362 C4NP069 C4024-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK Hěna

2363 C 4NP070 C 4024 - chodba 2016 60 DU NAMENTI K sténa

2364 C 4NP071 C 4024 - chodba 2016 60 DU NAMENTI K sténa

2365 C 4NPO72 C 4024 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2366 C 4NP073 C 4024 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2367 C 4NP074 C 4024 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K Stěna

2368 C 4NP075 C 4024 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2369 C 4NP076 C 4024 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2370 C 4NPO77 C 4024 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2371 C 4NP078 C 4024 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2372 C 4NP079 C 4024 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

2373 C4NP080 C4024—chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG “čna

2374 C 4N P081 C 4024 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2375 C 4N P082 C 4024 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2376 C 4N P083 C 4024 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K Stěna

2377 C4NP084 C4024—chodba 2016 60 DUNAhAENTIKG fléna

2378 C 4N P085 C 4024 - chodba 2016 60 DU NAMENTI K sténa

2379 C 4NP086 C 4025 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2380 C 4N P087 C 4025 — chodba 2016 60 DU NAMENTI K stěna

2381 C 4NP088 C 4025 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2382 C 5NP-001 C 5010 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2383 C SNP-002 C 5010 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2384 C 5NP-003 C 5010 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2385 C 5NP-004 C 5010d - vell'n 2016 60 HILTI CP611A stěna

2386 C 5NP-005 C 5010d — velín 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2387 C 5NP-006 C 5010d - vell'n 2016 60 HILTI CP611A stěna

2388 C 5NP-OO7 C 5010d - velín 2016 60 HILTI CP670 sténa

2389 C SNP-008 C 5010d - velín 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2390 C 5NP-009 C 5010d — velín 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2391 C 5NP-010 C 5010d - vell'n 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

2392 C 5NP-011 C 5010d — velín 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2393 C5NP012 C5010d-vdm 2016 60 DUNAMENTIK “čna

2394 C SNP-013 C 5010d — velín 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2395 C 5NP-014 C 5010d - velín 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2396 C5NP015 C5010d-vdm 2016 60 DUNAMENTIK Hěna

2397 C5NP016 C5010d—vdm 2016 60 DUNAMENTIK “čna

2398 C 5NP-017 C 5010d - vell'n 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Sténa

2399 C SNP-018 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP611A stěna

2400 C SNP-019 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2401 C SNP-020 C 5010a - kotelna 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2402 C SNP-021 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2403 C SNP-022 C 5010a - kotelna 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2404 C SNP-023 C 5010a - kotelna 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2405 C SNP-024 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2406 C SNP-025 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2407 C SNP-026 C 5010a - kotelna 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2408 C SNP-027 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2409 C SNP-028 C 5010a - kotelna 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2410 C SNP-029 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2411 C SNP-030 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2412 C SNP-031 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2413 C SNP-032 C 5010a - kotelna 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2414 C SNP-033 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2415 C SNP-034 C 5010a - kotelna 2016 60 HILTI CP670 sténa

2416 C SNP-035 C 5010b - strojovna 2016 60 HILTI CP670 sténa        
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2417 C SNP-036 C 5010b - strojovna 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Stěna

2418 C 5NP-037 C 5010b - strojovna 2016 60 HILTI CP670 stěna

2419 C SNP-038 C 5010b - strojovna 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2420 C SNP-039 C 5010b - strojovna 2016 60 HILTI CP670 stěna

2421 C 5NP-O4O C 5010b - strojovna 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2422 C 5NP-O41 C 5010c -sk|ad chem. 2016 60 HILTI CP670 stěna

2423 C 5NP-O42 C 5010c -sk|ad chem. 2016 60 HILTI CP670 stěna

2424 C SNP-043 C 5010c -sk|ad chem. 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2425 C 5NP-044 C 5010c -sk|ad chem. 2016 60 HILTI CP611A sténa

2426 C 5NP-O45 C 5010c -sk|ad chem. 2016 60 HILTI CP670 sténa

2427 C 5NP-O46 C 5010c -sk|ad chem. 2016 60 HILTI CP670 sténa

2428 C 5NP-O47 C 5010c -sk|ad chem. 2016 60 HILTI CP611A sténa

2429 C 5NP-048 C 5010c -sk|ad chem. 2016 60 HILTI CP670 sténa

2430 C SNP-049 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2431 C SNP-050 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2432 C SNP-051 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2433 C SNP-052 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2434 C SNP-053 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

2435 C SNP-054 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2436 C SNP-055 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

2437 C SNP-056 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 stěna

2438 C SNP-057 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 HILTI CP670 strop

2439 C SNP-058 C 5010 e — rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI MG strop

2440 C SNP-059 C 5009 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2441 C SNP-060 C 5009 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2442 C SNP-061 C 5009 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2443 C 5NP-062 C 5009 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2444 C SNP-063 C 5009 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2445 C SNP-064 C 5009 — chodba 2021 60 HILTI CFS D25 stěna

2446 C 5NP-O65 C 5009 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2447 C 5NP-O66 C 5009 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2448 C 5NP-O67 C 5009 - chodba 2016 60 HILTI CP673 stěna

2449 C SNP-068 C 5009 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2450 C SNP-069 C 5009 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2451 C 5NP-O7O C 5009 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2452 C 5NP-O71 C 5009 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2453 C 5NP-O72 C 5009 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2454 C SNP-073 C 5009 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG + K Stěna

2455 C 5NP-O74 C 5009 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2456 C SNP-075 C 5009 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2457 C SNP-076 C 5009 — chodba 2021 60 INTUMEX AN strop

2458 C 5NP-O77 C 5011 - strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2459 C 5NP-078 C 5011 — strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI KG strop

2460 C 5NP-079 C 5011 - strojovna chlazem’ 2016 60 DUNAMENTI K strop

2461 C 5NP-080 C 5011 — strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2462 C 5NP-081 C 5011 - strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

2463 C 5NP-082 C 5011 - strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI KG strop

2464 C SNP-083 C 5011 — strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI KG strop

2465 C SNP-084 C 5011 — strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI KG strop

2466 C 5NP-085 C 5011 - strojovna chlazem’ 2016 60 DUN. K/F 120,60,KG,P525/60 strop

2467 C SNP-086 C 5011 - strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2468 C 5NP-087 C 5011 — strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2469 C 5NP-088 C 5011 - strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI KG strop        
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2470 C SNP-089 C 5011 — strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2471 C 5NP-O9O C 5011 - strojovna chlazení 2016 60 HILTI CP670 stěna

2472 C 5NP-O91 C 5011 - strojovna chlazení 2016 60 HILTI CP611A strop

2473 C 5NP-092 C 5011 — strojovna chlazení 2016 60 HILTI CP670 stěna

2474 C SNP-093 C 5011 - strojovna chlazení 2016 60 HILTI CP670 stěna

2475 C 5NP-O94 C 5011 — strojovna chlazení 2016 60 DUNAMENTI K+ KG strop

2476 C 5NP-O95 C 5011a - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2477 C 5NP-O96 C 5011a - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2478 C 5NP-O97 C 5011a - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2479 C SNP-098 C 5011b - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2480 C 5NP-O99 C 5011b - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2481 C 5NP-1OO C 5011b — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

2482 C 5NP-101 C 5011b — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2483 C 5NP-102 C 5011b — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2484 C 5NP-103 C 5011b — strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2485 C 5NP-104 C 5011b - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2486 C 5NP-105 C 5011b — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2487 C 5NP-106 C 5011b - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2488 C 5NP-107 C 5011b - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2489 C SNP-108 C 5011b - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2490 C 5NP-109 C 5011b - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2491 C 5NP-110 C 5011b — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2492 C 5NP-111 C 5011b — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2493 C 5NP-112 C 5011b — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2494 C 5NP-113 C 5011b — strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2495 C 5NP-114 C 5012 — chladícíjednotky 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2496 C 5NP-115 C 5012 — chladícíjednotky 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2497 C 5NP-116 C 5012 - chladícíjednotky 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2498 C 5NP-117 C 5012 - chladícíjednotky 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2499 C 5NP-118 C 5012 — chladícíjednotky 2016 60 HILTI CP673 strop

2500 C 5NP-119 C 5012 - chladícíjednotky strop

2501 C 5NP-120 C 5012 — chladícíjednotky strop

2502 C 5NP-121 C 5012 - chladícíjednotky 2016 60 HILTI CP670 strop

2503 C 5NP-122 C 5012 — chladícíjednotky strop

2504 C 5NP-123 VZT u C 5012 2016 60 HILTI CP670 stěna

2505 C 5NP-124 VZT u C 5012 2016 60 HILTI CP670 stěna

2506 C 5NP-125 VZT u C 5012 2016 60 DUNAMENTI P525/6O + Elastic Stěna

2507 C 5NP-126 VZT u C 5012 2016 60 DUNAMENTI P525/6O + Elastic Stěna

2508 C 5NP-127 VZT u C 5012 2016 60 DUNAIVI. PS25/60 + K Stěna

2509 C 5NP-128 VZT u C 5012 2016 60 HILTI CP611A Stěna

2510 C 5NP-129 C 5015 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

2511 C 5NP-13O C 5015 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

2512 C 5NP-131 C 5015 - chodba 2016 60 HILTI CP670 Stěna

2513 C SNP-132 C 5015 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2514 C SNP-133 C 5015 za dveřmi 2016 60 HILT| CP611A stěna

2515 C 5NP-134 C 5015 za dveřmi 2016 60 HILTI CP670 stěna

2516 C SNP-135 C 5015 za dveřmi 2016 60 HILTI CP670 stěna

2517 C 5NP-136 C 5012a 2016 60 HILTI CP670 stěna

2518 C 5NP-137 C 5012a 2016 60 HILTI CP670 sténa

2519 C 5NP-138 C 5007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Sténa

2520 C 5NP-139 C 5007 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

2521 C 5NP-14O C 5007 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG stěna

2522 C 5NP-141 C 5007 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

2523 C 5NP-142 C 5007 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna        
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2524 C5NPJA3 C5007-chodba 2016 60 HHTICP67O fiéna

2525 C5NPJA4 C5007-chodba 2016 60 HHTICP611A fléna

2526 C5NPJA5 C5007-chodba 2016 60 HHTICP611A fléna

2527 C5NPJA6 C5007-chodba 2016 60 HHTICP611A fléna

2528 C5NPJA7 C5007-chodba 2016 60 HHTICP67O fléna

2529 C5NP448 C5007-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

2530 C 5NP-149 C 5007 f — chodba 2016 60 DU NAMENTI K sténa

2531 C 5NP-150 C 5007 f — chodba 2016 60 DUNAMENTI PS25/60 + Elastic Stěna

2532 C 5NP-151 C 5007 f — chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

2533 C5NP452 C5007f—chodba 2016 60 HHTICP611A fléna

2534 C5NP453 C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK Héna

2535 C5NP454 C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

2536 C 5NP-155 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

2537 C 5NP-156 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Stěna

2538 C 5NP-157 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2539 C 5NP-158 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2540 C5NP459 C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2541 C5NPJ6O C5001-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG měna

2542 C5NP461 C5001-chodba 2021 60 HHIICFSD25 Hěna

2543 C 5NP-162 C 5001 - chodba 2016 60 INTUMEX MG Stěna

2544 C 5NP-163 C 5001 - chodba 2016 60 INTUMEX MG sténa

2545 C 5NP-164 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2546 C5NPJ65 C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2547 C5NPJ66 C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2548 C5NP467 C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK Měna

2549 C5NPJ68 C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fiéna

2550 C 5NP-169 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2551 C5NPJJO C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

2552 C 5NP-171 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2553 C 5NP-172 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

2554 C5NPJJ3 C5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK Héna

2555 C 5NP-174 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2556 C5NP-175 C5001-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A měna

2557 C 5NP-176 C 5001 - chodba 2016 60 INTUMEX MG sténa

2558 C 5NP-177 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2559 C 5NP-178 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

2560 C 5NP-179 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Sténa

2561 C 5NP-180 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2562 C 5NP-181 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG+K+FOAM Sténa

2563 C 5NP-182 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Stěna

2564 C 5NP-183 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Sténa

2565 C 5NP-184 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG sténa

2566 C5NP-185 C5001-chodba 2016 60 HHTICP611A fléna

2567 C 5NP-186 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG sténa

2568 C 5NP-187 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Stěna

2569 C 5NP-188 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Sténa

2570 C 5NP-189 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2571 C 5NP-190 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Sténa

2572 C 5NP-191 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2573 C 5NP-192 C 5001 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

2574 C 5NP-193 C 5001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

2575 C 5NP-194 C 5001 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2576 C 5NP-195 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

2577 C 5NP-196 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A sténa

2578 C SNP-197 C 5005 - rozvodna NN 2021 60 INTUMEX MG sténa        
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2579 C SNP-198 C 5005 — rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2580 C 5NP-199 C 5005 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

2581 C 5NP-200 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

2582 C 5NP-201 C 5005 — rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

2583 C 5NP-202 C 5005 - rozvodna NN 2017 60 PROMAT 61051200 sténa

2584 C SNP-203 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP611A stěna

2585 C 5NP-204 C 5005 — rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

2586 C 5NP-205 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 INTUMEX AC stěna

2587 C 5NP-206 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 INTUMEX AC sténa

2588 C 5NP-207 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 sténa

2589 C 5NP-208 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 HILTI CP670 Sténa

2590 C SNP-209 C 5005 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2591 C 5NP-210 C 5002 — schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2592 C 5NP-211 C 5002 - schodiště 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

2593 C 5NP-212 C 5002 — schodiště 2016 60 DUNAMENTI P525/60 +K+KG stěna

2594 C SNP-213 C 5002 — schodiště 2021 60 INTUMEX MG stěna

2595 C 5NP-214 C 5002 - schodiště 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2596 C 5NP-215 C 5002 - schodiště 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2597 C 5NP-216 C 5002 - schodiště 2016 60 EPOS stěna

2598 C 5NP-217 C 5002 - schodiště 2016 60 EPOS stěna

2599 C SNP-218 C 50153 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

2600 C SNP-219 C 50153 2016 60 HILTI CP611A strop

2601 C 5NP-220 C 50153 2016 60 HILTI CP611A strop

2602 C 5NP-221 C 50153 2016 60 HILTI CP611A stěna

2603 C 5NP-222 C 50153 2016 60 HILTI CP611A stěna

2604 C SNP-223 C 50153 2016 60 HILTI CP611A stěna

2605 C 5NP-224 C 50153 2016 60 HILTI CP611A stěna

2606 C 5NP-225 C 50153 2021 60 HILTI CFS D 25 strop

2607 C 6NP - 001 C 6001 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

2608 C 6NP - 002 C 6001 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC Spara
podlaha

spára

2609 C 6NP - 003 C 6001 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC

podlaha

2610 C 6NP - 004 C 6001 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC Spara
podlaha

2611 C 6NP - 005 C 6001 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC Spara
podlaha

2612 C 6NP - 006 C 6001 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC Spara
podlaha

2613 C 6NP - 007 C 6001 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC Spam
podlaha

2614 C 6NP - 008 C 6002 2015 60 HILTI CP670 sténa

2615 C 6NP - 009 C 6002 2015 60 HILTI CP670 stěna

2616 C 6NP - 010 C 6002 2015 60 HILTI CP670 sténa

2617 C 6NP - 011 C 6002 2015 60 HILTI CP670 sténa

2618 C 6NP - 012 C 6002 2015 60 HILTI CP670 sténa

2619 C 6NP — 013 C 6002 2015 60 DU NAIVIENTI ELASTIC podlaha

2620 C 6NP - 014 C 6002 2015 60 HILTI CP611A stěna

2621 C 6NP - 015 C 6002 2015 60 HILTI CP670 sténa

2622 C 6NP - 016 C 6002 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2623 C 6NP - 017 C 6002 2015 60 HILTI CP670 sténa

2624 C 6NP - 018 C 6002 2015 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

2625 C 6NP - 019 C 6002 2015 60 HILTI CP670 sténa

2626 C 6NP - 020 C 6003 2015 60 HILTI CP611A stěna

2627 C 6NP - 021 C 6003 2015 60 HILTI CP611A stěna        
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2628 C 6NP - 022 C 6003 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC podlaha

2629 C6NP-023 C6003 2015 60 HuTICP670 fléna

2630 C 6NP - 024 C 6003 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC podlaha

2631 C 6NP - 025 C 6003 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2632 C 6NP - 026 C 6003 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2633 C 6NP - 027 C 6003 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC podlaha

2634 C 6NP - 028 C 6003 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC podlaha

2635 C 6NP - 029 C 6003 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC podlaha

2636 C6NP-O3O C6003 2015 60 HuTICP670 fléna

2637 C6NP-O31 C6003 2015 60 DUNANENTIK fiéna

2638 C 6NP - 032 C 6003 2015 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

2639 C 6NP - 033 C 6003 2015 60 DU NAMENTI K stěna

2640 C6NP-034 C6003 2015 60 HHJICP611A fiéna

2641 C6NP-035 C6003 2015 60 DUNANENTIK fléna

2642 C6NP-O36 C6003 2015 60 DUNANENTIK fiéna

2643 C 6NP - 037 C 6003 2015 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

2644 C 6NP - 038 C 6003 2015 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

2645 C 6NP - 039 C 6003 2015 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

2646 C6NP-O4O C6003 2015 60 HHJICP611A fléna

2647 C 6NP - 041 C 6003 2015 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

2648 C 6NP — 042 C 6003 2015 60 DU NAMENTI ELASTIC podlaha

2649 C6NP-O43 C6003 2015 60 HuTICP670 fiéna

2650 C6NP-O44 C6003b 2015 60 HHJICP611A Héna

2651 C6NP-045 C6003b 2015 60 HHTICP611A fléna

2652 C6NP-O46 C6003b 2015 60 HHJICP611A fléna

2653 C6NP-O47 C6003b 2015 60 HHJICP611A fléna

2654 C6NP-O48 C6003b 2015 60 HHJICP611A fléna

2655 C 6NP - 049 C 6003b 2015 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

2656 C6NP-050 C6003b 2015 60 DUNANENTIK fléna

2657 C 6NP - 051 C 6003b 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2658 C 6NP — 052 C 6003b 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2659 C 6NP - 053 C 6003b 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2660 C 6NP — 054 C 6003b 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2661 C 6NP — 055 C 6003b 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2662 C6NP-056 C6003b 2015 60 DUNANENTIK fléna

2663 C 6NP - 057 C 6003b 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2664 C 6NP — 058 C 6003b 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2665 C6NP-059 C6003b 2015 60 HHJICP611A fléna

2666 C6NP-O6O C6003b 2015 60 HuTICP670 měna

2667 C6NP-061 C6003b 2015 60 HuTICP670 fléna

2668 C 6NP - 062 C 6003b 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2669 C6NP-063 C6003b 2015 60 HHJICP611A fléna

2670 C6NP-O64 C6003b 2015 60 HHJICP611A měna

2671 C6NP-065 C6003b 2015 60 HHJICP611A fléna

2672 C6NP-O66 C6003b 2015 60 HHJICP611A Héna

2673 C 6NP - 067 C 6003 — chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2674 C 6NP - 068 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2675 C 6NP - 069 C 6003 — chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2676 C 6NP - 070 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2677 C 6NP - 071 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2678 C 6NP - 072 C 6003 — chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2679 C 6NP - 073 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2680 C 6NP - 074 C 6003 — chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2681 C 6NP - 075 C 6003 — chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2682 C 6NP - 076 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2683 C 6NP - 077 C 6003 — chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha        
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2684 C 6NP — 078 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2685 C 6NP - 079 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2686 C 6NP - 080 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2687 C 6NP - 081 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2688 C 6NP - 082 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2689 C 6NP - 083 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2690 C 6NP - 084 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2691 C 6NP - 085 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2692 C 6NP - 086 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2693 C 6NP - 087 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2694 C 6NP - 088 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2695 C 6NP - 089 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2696 C 6NP - 090 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2697 C 6NP - 091 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2698 C 6NP - 092 C 6003 - chodba 2015 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

2699 C6NP-093 C6003-chodba 2016 60 DUNANENTHUF12QGQKG fléna

PSZS+EbsUc

2700 C6NP-094 C6003-chodba 2016 60 DUNANENTHUF12QGQKG “čna

PSZS+EbsUc

2701 c 6NP - 095 c 6003a — strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI K/F l_ZO'GO'KG stěna

PSZS+EbsUc

2702 C 6NP - 096 C 6003a — strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI K/F l_ZO'GO'KG stěna

PSZS+EbsUc

2703 c 6NP - 097 c 6003a - strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI K/F l_ZO'GO'KG stěna

PSZS+EbsUc

2704 c 6NP - 098 (: 6003a - strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI K/F l_ZO'GO'KG stěna

PSZS+EbsUc

2705 c 6NP - 099 c 6003a - strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI K/F l_ZO'GO'KG stěna

PSZS+EbsUc

2706 c 6NP - 100 c 6003a - strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI K/F l_ZO'GO'KG stěna

PSZS+EbsUc

2707 c 6NP - 101 C 6003a - strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI K/F l_ZO'GO'KG stěna

PSZS+EbsUc

2708 C 6NP - 102 C 6003a — strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI K/F l_ZO'GO'KG stěna

PSZS+EbsUc

2709 C6NP-103 C6003a-5Umovnavýmhu 2021 60 HHTICPSDZS fléna

2710 D2PP - 001 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2711 D2PP - 002 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 sténa

2712 D2PP — 003 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 sténa

2713 D2PP - 004 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 sténa

2714 D2PP — 005 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2715 D2PP - 006 D0208 —hala příjmu 2016 60 HILTI CP670 sténa

2716 D2PP — 007 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 sténa

2717 D2PP — 008 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2718 D2PP - 009 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

2719 D2PP — 010 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI P525/60 stěna

2720 D2PP - 011 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI P525/60 stěna

2721 D2PP — 012 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2722 D2PP-013 D0208-haapřmnu 2016 60 DUNANENTIK fléna

2723 D2PP - 014 D0208 —ha|a příjmu 2015 60 DUNAMENTI K/F 120 manžeta stěna

2724 D2PP - 015 D0208 -ha|a příjmu 2015 60 DUNAMENTI K/F 120 manžeta stěna

2725 D2PP - 016 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP611A sténa

2726 D2PP — 017 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 sténa

2727 D2PP - 018 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 sténa        
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2728 D2PP - 019 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP611A stěna

2729 D2PP - 020 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2730 D2PP - 021 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 stěna

MANZETA

2731 D2PP - 022 D0208 -ha|a příjmu 2018 60 HILTI CP611A stěna

2732 D2PP - 023 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP611A + CP670 Stěna

2733 D2PP - 024 D0207 - prádelna 2015 60 DUNAMENTI K/F 120 sténa

MANZETA

2734 D2PP - 025 D0207 - prádelna 2016 60 HILTI CP670 stěna

, DUNAMENTHUF120 ,

2735 D2PP - 026 D0207 — pradelna 2015 60 MANZETA stena

2736 D2PP - 027 D0207 - prádelna 2021 30 INTUMEX AS + WRAP stěna

2737 D2PP - 028 D0208 —hala příjmu 2016 60 DUNAMENTI K/F 120 sténa

MANZETA

2738 D2PP - 029 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI P525/60 strop

2739 D2PP - 030 D0208 -ha|a příjmu 2016 30 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2740 D2PP - 031 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2741 D2PP - 032 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP611A stěna

2742 D2PP - 033 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2743 D2PP - 034 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP611A stěna

2744 D2PP - 035 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2745 D2PP - 036 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2746 D2PP - 037 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2747 D2PP - 038 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP611A + CP670 Stěna

2748 D2PP - 039 D0208 -hala příjmu 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

2749 D2PP - 040 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP611A stěna

2750 D2PP - 041 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2751 D2PP - 042 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2752 D2PP - 043 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2753 D2PP - 044 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP611A stěna

2754 D2PP - 045 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

2755 D2PP - 046 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2756 D2PP - 047 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2757 D2PP - 048 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 Stěna

2758 D2PP - 049 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2759 D2PP - 050 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2760 D2PP - 051 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2761 D2PP - 052 D0208 -ha|a příjmu 2021 60 INTUMEX RS 110 stěna

2762 D2PP - 053 D0208 —ha|a příjmu 2021 60 INTUMEX RS 110 stěna

2763 D2PP - 054 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI K/F 60 stěna

2764 D2PP - 055 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2765 D2PP - 056 D0208 —hala příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2766 D2PP - 057 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2767 D2PP - 058 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2768 D2PP - 059 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2769 D2PP - 060 D0208 —hala příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2770 D2PP - 061 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2771 D2PP - 062 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2772 D2PP - 063 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

2773 D2PP - 064 D0208 —ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2774 D2PP - 065 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 HILTI CP670 stěna

2775 D2PP - 347 D0208 -ha|a příjmu 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2776 D2PP - 066 D0212 - strojovna VZT 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

2777 D2PP - 067 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2778 D2PP - 068 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2779 D2PP - 069 D0212 - strojovna VZT 2016 60 INTUMEX MG stěna        
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2780 D2PP - 070 D0212 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

2781 D2PP - 071 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2782 D2PP - 072 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2783 D2PP-073 D0212- armovnaVZT 2016 60 HuTICP611A-+CP670 “čna

2784 D2PP - 074 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2785 D2PP - 075 D0212 - strojovna VZT 2015 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

2786 D2PP-076 D0212- armovnaVZT 2016 60 HHTICP657+CP611A fléna

2787 D2PP - 077 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

2788 D2PP - 078 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2789 D2PP - 079 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

2790 D2PP - 080 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2791 D2PP - 081 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

2792 D2PP - 082 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

2793 D2PP - 083 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2794 D2PP-084 D0212- armovnaVZT 2016 60 DUNAhAENTIK+-KG fiéna

2795 D2PP - 085 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

2796 D2PP - 086 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2797 D2PP - 087 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2798 D2PP - 088 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 strop

2799 D2PP-089 D0212- armovnaVZT 2016 60 HuTICP670+—CP611A Hěna

2800 D2PP - 090 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

2801 D2PP - 091 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

2802 D2PP - 092 D0212 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

2803 D2PP - 093 D0212 - strojovna VZT 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

2804 D2PP - 094 D0212 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX CSP stěna

2805 D2PP - 095 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2806 D2PP - 096 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2807 D2PP - 097 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2808 D2PP - 098 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2809 D2PP - 099 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2810 D2PP - 100 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTVI PS30/110 stěna

MANZETA

2811 D2PP - 101 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2812 D2PP - 102 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2813 D2PP - 103 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2814 D2PP - 104 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2815 D2PP - 105 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2816 D2PP - 106 D0212 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2817 D2PP-107 D0212- armovnaVZT 2016 60 HuTICP611A-+CP670 “čna

2818 D2PP-108 D0212- armovnaVZT 2016 60 HuTICP611A-+CP670 Hěna

2819 D2PP - 109 D0214 Autoptický trakt 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2820 D2PP - 110 D0214 Autoptický trakt 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2821 D2PP - 111 D0214 Autoptický trakt 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2822 D2PP - 112 D0214 Autoptický trakt 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2823 D2PP - 113 D0214 Autoptický trakt 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2824 D2PP - 114 D0214 Autoptický trakt 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2825 D2PP - 115 D0214 Autoptický trakt 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
52/91
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2826 D2PP — 116 D0211 - chodba 2016 60 DUNAMENTI 25/60 MANŽETA stěna

2827 D2PP-117 D0211-chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A “čna

2828 D2PP-118 D0211-chodba 2016 60 HKTICP611A “čna

2829 D2PP-340 D0211-chodba 2016 60 HHTICP67O Hěna

2830 D2PP-341 D0211-chodba 2016 60 HHTICP67O Hěna

2831 D2PP-342 D0211-chodba 2016 60 HKTICP611A “čna

2832 D2PP-343 D0211-chodba 2016 60 HKTICP611A “čna

2833 D2PP-344 D0211-chodba 2016 60 HKTICP611A “čna

2834 D2PP-345 D0211-chodba 2016 60 HKTICP611A něna

2835 D2PP-346 D0211-chodba 2016 60 HHTICP67O “čna

2836 D2PP — 119 D0215 - NN 2016 60 DUNAIVIEN. P525/60+EL+KB Stěna

2837 D2PP — 120 D0215 - NN 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2838 D2PP — 121 D0215 - NN 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

2839 D2PP — 122 D0215 - NN 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2840 D2PP -123 D0215-—NN 2016 60 HIETICP67O Stěna

2841 D2PP-124 D0215-NN 2016 60 HKTICP611A fléna

2842 D2PP-125 D0215-NN 2016 60 HHTICP611A fléna

2843 D2PP-126 D0215-—NN 2016 60 HIETICP67O Stěna

2844 D2PP -127 D0215-—NN 2016 60 HIETICP67O stěna

2845 D2PP-128 D0215-NN 2016 60 HKTICP611A Měna

2846 D2PP — 129 D0215 - NN 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

DUNAMENH

2847 D2PP-130 D0216předávadstanketepm 2016 60 v Héna

P525/60+EL+MANZ

2848 D2PP - 131 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2849 D2PP - 132 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2850 D2PP - 133 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

DUNAMENH

2851 D2PP-134 D0216pFedévadstanketepb 2016 60 „ aěna

P525/60+EL+MANZ

2852 D2PP - 135 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2853 D2PP - 136 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2854 D2PP - 137 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2855 D2PP - 138 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

2856 D2PP - 139 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2857 D2PP - 140 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2858 D2PP - 141 D0216 předávací stanice tepla 2021 60 INTUMEX MG stěna

2859 D2PP - 142 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2860 D2PP - 143 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

2861 D2PP - 144 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

2862 D2PP - 145 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

2863 D2PP - 146 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI KG stěna        
53/91
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2864 D2PP - 147 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2865 D2PP - 148 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2866 D2PP - 149 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

2867 D2PP - 150 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2868 D2PP - 151 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2869 D2PP - 152 D0216 předávací stanice tepla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

2870 D2PP - 153 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2871 D2PP - 154 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

2872 D2PP - 155 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2873 D2PP - 156 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2874 D2PP - 157 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2875 D2PP - 158 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP611A + CP670 Stěna

2876 D2PP - 159 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

2877 D2PP - 160 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2878 D2PP - 161 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

2879 D2PP - 162 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2880 D2PP - 163 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

2881 D2PP - 164 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2882 D2PP - 165 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2883 D2PP - 166 D 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2884 D2PP - 167 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + KG stěna

2885 D2PP - 168 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

2886 D2PP - 169 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2887 D2PP - 170 D 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2888 D2PP - 171 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP611A Stěna

2889 D2PP - 172 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

2890 D2PP - 173 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2891 D2PP - 174 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 Stěna

2892 D2PP - 175 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2893 D2PP - 176 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2894 D2PP - 177 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2895 D2PP - 178 D 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2896 D2PP - 179 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2897 D2PP - 180 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG Stěna

2898 D2PP - 181 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2899 D2PP - 182 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2900 D2PP - 183 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2901 D2PP - 184 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2902 D2PP - 185 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2903 D2PP - 186 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2904 D2PP - 187 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2905 D2PP - 188 D 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2906 D2PP - 189 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2907 D2PP - 190 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2908 D2PP - 191 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

2909 D2PP - 192 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2910 D2PP - 193 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

2911 D2PP - 194 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2912 D2PP - 195 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2913 D2PP - 196 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna        
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2914 D2PP - 197 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2915 D2PP - 198 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2916 D2PP - 199 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2917 D2PP - 200 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2918 D2PP - 201 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2919 D2PP - 202 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2920 D2PP - 203 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2921 D2PP - 204 D0202- strojovna VZT 2016 60 HILT| CP611A stěna

2922 D2PP - 205 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

2923 D2PP - 206 D0202- strojovna VZT 2016 60 HILT| CP611A stěna

2924 D2PP - 207 D0202- strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 sténa

2925 D2PP - 208 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX CSP stěna

2926 D2PP - 209 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

2927 D2PP - 210 D0202- strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 sténa

2928 D2PP - 211 D0202- strojovna VZT 2016 60 HILT| CP611A stěna

2929 D2PP - 212 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

2930 D2PP - 213 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX CSP stěna

2931 D2PP - 214 D0202- strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 sténa

2932 D2PP - 215 D0202- strojovna VZT 2015 60 DUNAMENTI K/F 120 sténa

MANZETA

2933 D2PP - 216 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX CSP stěna

2934 D2PP - 217 D0202- strojovna VZT 2016 60 INTUMEX S750 stěna

2935 D2PP - 218 D0202- strojovna VZT 2016 60 HILTI CP670 sténa

2936 D2PP - 219 D0202- strojovna VZT 2018 60 DU NAM. P525/60 + K stěna

INTUMEX CSP +

2937 D2PP - 220 D0202- strojovna VZT 2021 60 HILTI CSF -F-Fx + strop

INTUMEX WRAP

2938 D2PP - 221 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 75 strop

2939 D2PP - 222 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 75 strop

2940 D2PP - 223 D0202- strojovna VZT strop

2941 D2PP - 224 D0202- strojovna VZT strop

2942 D2PP - 225 D0202- strojovna VZT 2021 60 HILTI CSF - F-Fx strop

2943 D2PP - 226 D0202- strojovna VZT 2021 60 HILTI CSF - F-Fx strop

2944 D2PP - 227 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 110 strop

2945 D2PP - 228 D0202- strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 110 strop

INTUMEX CSP +

2946 D2PP - 229 D0202- strojovna VZT 2021 60 HILTI CSF -F-Fx stěna

HILTI CSF -F-Fx

2947 D2PP - 230 D0202- strojovna VZT 2021 60 stěna

INTUMEX PS 350 + 750

2948 D2PP - 231 D0202- strojovna VZT 2021 60 stěna

HILTI CSF -F-Fx

2949 D2PP - 232 D0202- strojovna VZT 2021 60 stěna

2950 D2PP - 233 D 0203 - 2021 60 INTUMEX RS 75 stěna

2951 D2PP - 234 D 0203 - 2009 60 HILTI CP611A stěna

2952 D2PP - 235 D 0203 - 2004 120 INTUMEX C800 stěna

2953 D2PP - 236 D 0203 - 2005 90 INTUMEX KS30 HG stěna

2954 D2PP - 237 D 0203 - 2005 90 INTUMEX KS30 HG stěna

2955 D2PP - 238 D 0201 - chodba 2016 120 DUNAMENTI K/F 120 strop

MANZETA

2956 D2PP - 239 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2957 D2PP - 240 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
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2958 D2PP — 241 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2959 D2PP — 242 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2960 D2PP — 243 D 0201 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

2961 D2PP — 244 D 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

2962 D2PP — 245 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2963 D2PP — 246 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2964 D2PP — 247 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2965 D2PP — 248 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2966 D2PP - 249 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 sténa

MANZETA

2967 D2PP - 250 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

2968 D2PP — 251 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2969 D2PP — 252 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2970 D2PP — 253 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2971 D2PP — 254 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2972 D2PP — 255 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2973 D2PP — 256 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2974 D2PP — 257 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2975 D2PP — 258 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2976 D2PP — 259 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2977 D2PP - 260 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

2978 D2PP — 261 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

2979 D2PP — 262 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

2980 DZPP - 263 D 0201 - chodba 2016 60 DUN' K + DUN'VPSZS/SO + stěna
MANZ

2981 D2PP - 264 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2982 D2PP - 265 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2983 D2PP - 266 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

2984 D2PP - 267 D 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

2985 D2PP - 268 D 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX CSP stěna

2986 D2PP - 269 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K/P/60 stěna

2987 D2PP — 270 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K/P/60 stěna

2988 D2PP — 271 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K/P/60 stěna

2989 D2PP — 272 D 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K/P/60 stěna

2990 D2PP - 273 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILT| CP611A stěna

2991 D2PP - 274 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILT| CP611A stěna

2992 D2PP - 275 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 sténa

2993 D2PP - 276 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILT| CP611A stěna

2994 D2PP - 277 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

2995 D2PP - 278 D 0206 - sklad odpadu 2021 60 HILT| CP611A strop

2996 D2PP - 279 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

2997 D2PP - 280 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

2998 D2PP - 281 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP671 strop

2999 D2PP - 282 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP672 strop

3000 D2PP - 283 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILT| CP611A strop

3001 D2PP - 284 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

3002 D2PP - 285 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

3003 D2PP - 286 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILT| CP611A strop

3004 D2PP - 287 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILT| CP611A strop

3005 D2PP - 288 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

3006 D2PP - 289 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

3007 D2PP - 290 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

3008 D2PP - 291 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

3009 D2PP - 292 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 strop

3010 D2PP - 293 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILT| CP611A strop        
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3011 D2PP - 294 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 Dun. P525/60 + K +IV|ANŽETA strop

3012 D2PP - 295 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP611A strop

3013 D2PP - 296 D 0206 - sklad odpadu 2016 60 HILTI CP670 stěna

3014 D2PP - 297 D 0206b - strojovna výtahu 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

3015 D2PP - 298 D 0206b — strojovna výtahu 2016 60 HILTI CP670 stěna

3016 D2PP - 299 D 0206b - strojovna výtahu 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

3017 D2PP - 300 D 0206b — strojovna výtahu 2016 60 HILTI CP670 stěna

3018 D2PP - 301 D 0206b - strojovna výtahu 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3019 D2PP - 302 D 0206b — strojovna výtahu 2016 60 HILTI CP670 stěna

3020 D2PP - 304 D 0208d - mediplyny 2016 60 DUNAMENTVI PS30/110 sténa

MANZETA

3021 D2PP - 305 D 0213 - chodba 2016 60 INTUMEX MG stěna

3022 D2PP - 306 D 0213 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

3023 D2PP - 307 D 0213 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3024 D2PP - 308 D 0213 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3025 D2PP-308A D 0213 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

3026 D2PP - 309 D 0213 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3027 D2PP-310 D0213-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

3028 D2PP - 311 D 0213 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

3029 D2PP - 312 D 0213 - chodba 2005 90 INTUMEX MG stěna

3030 D2PP-313 D0213-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG Hěna

3031 D2PP - 314 D 0213 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Stěna

3032 D2PP - 315 D 0213 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

3033 D2PP - 316 D 0213 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

3034 D2PP - 317 D 0213 - chodba 2016 60 INTUMEX MG stěna

3035 D2PP - 318 D 0213 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

3036 D2PP-319 D0213-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG Hěna

3037 D2PP - 320 D 0213 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3038 D2PP-321 D0213-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG “čna

3039 D2PP - 322 D 0213 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3040 D2PP - 323 D 0213 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3041 D2PP - 324 D 0213 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

3042 D2PP - 325 D 0213 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

3043 D2PP - 326 D 0213 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

3044 D2PP - 327 D 0213 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3045 D2PP - 328 D 0213 - chodba 2005 90 INTUMEX MG stěna

3046 D2PP - 329 D 0213 - chodba 2005 90 INTUMEX MG stěna

3047 D2PP-330 D0213b—schodště 2016 60 HHTICP670 fiéna

3048 D2PP - 331 D 0213 b — schodiště 2005 90 INTUMEX MG stěna

3049 D2PP-332 D0213b—schodště 2016 60 HHTICP670 fiéna

3050 D2PP - 333 D 0213 b - schodiště 2016 60 HILTI CP670 stěna

3051 D2PP-334 D0213b-schodště 2016 60 HHTICP670 fléna

3052 D2PP-335 D0213b—schodště 2016 60 HHTICP670 “čna

3053 D2PP - 336 D 0213 a - chodba u schodště 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

3054 D2PP - 337 D 0213 a — chodba u schodště 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3055 D2PP - 338 D 0213 a - chodba u schodště 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3056 D2PP - 339 D 0213 a - chodba u schodště 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3057 D1PP-001 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3058 D1PP-002 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3059 D1PP-OO3 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3060 D1PP-OO4 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna        
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3061 D1PP—005 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3062 D1PP—OO6 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3063 D1PP—OO7 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3064 D1PP—008 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3065 D1PP-OO9 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3066 D1PP-010 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3067 D1PP-012 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3068 D1PP-013 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3069 D1PP-014 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3070 D1PP—015 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3071 D1PP—Ol6 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3072 D1PP—Ol7 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 sténa

3073 D1PP-018 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3074 D1PP—019 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 sténa

3075 D1PP-020 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3076 D1PP-021 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3077 D1PP-022 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3078 D1PP—023 D 0106 — chod ba 2021 60 INTUMEX AN sténa

3079 D1PP—024 D 0106 — chod ba 2021 60 INTUMEX AN sténa

3080 D1PP—025 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K/F stěna

3081 D1PP-026 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3082 D1PP-027 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3083 D1PP-028 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3084 D1PP-029 D 0106 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3085 D1PP—O30 D 0106 — chod ba 2021 60 INTUMEX AN stěna

3086 D1PP—O31 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3087 D1PP-O32 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3088 D1PP-O33 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3089 D1PP-O34 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3090 D1PP—O35 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa        
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3091 D1PP—O36 D 0106 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3092 D1PP—038 D 0196 — chod ba 2021 60 INTUMEX AN Sténa

3093 D1PP—039 D 0106 — chodba 10x větraná 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3094 D1PP-O40 D 0106 — chodba 10x větraná 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3095 D1PP-O41 D 0106 — chodba 10x větraná 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3096 D1PP-O42 D 0106 — chodba 10x větraná 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3097 D1PP-O43 D 0106 - chodba 10x větraná 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3098 D1PP-O44 D 0106 - chodba 10x větraná 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3099 D1PP-O45 D 0169 - nová el. RZV 2021 60 INTUMEX AN Stěna

3100 D1PP-O46 D 0169 — nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3101 D1PP-O47 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3102 D1PP-O48 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3103 D1PP-O49 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3104 D1PP-050 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3105 D1PP-051 D 0169 — nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3106 D1PP-052 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3107 D1PP-053 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3108 D1PP-054 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3109 D1PP-055 D 0169 — nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3110 D1PP-056 D 0169 — nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3111 D1PP-057 D 0169 — nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3112 D1PP-058 D 0169 — nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3113 D1PP-059 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 sténa

3114 D1PP-060 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3115 D1PP-061 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3116 D1PP-062 D 0169 - nová el. RZV 2021 60 INTUMEX AN Stěna

3117 D1PP-063 D 0169 — nová el. RZV 2021 60 INTUMEX AN stěna

3118 D1PP-064 D 0169 — nová el. RZV 2021 60 INTUMEX AN stěna

3119 D1PP-065 D 0169 - nová el. RZV 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3120 D1PP-066 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna        
59/91



nřl'lnha ř 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Po'érn'

Cdkové vaenénifido , „ , Rok z I , . „, ,

„ , Umlstenl _ odolnost System protlpozarnl ochrany pozn.

poradi prostupu apllkace _

(mm)

3121 D1PP—067 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3122 D1PP—068 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3123 D1PP—069 D 0105 — chod ba 2021 60 INTUMEX A sténa

3124 D1PP—O70 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3125 D1PP-071 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3126 D1PP-072 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3127 D1PP-073 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3128 D1PP-074 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3129 D1PP-075 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K + KG sténa

3130 D1PP—O76 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3131 D1PP—O77 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

3132 D1PP—O78 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3133 D1PP—O79 D 0105 — chodba 2021 60 INTUMEX PS 300 sténa

3134 D1PP—080 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

3135 D1PP—081 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3136 D1PP—082 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

3137 D1PP—083 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3138 D1PP—084 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K sténa

3139 D1PP—085 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K stěna

3140 D1PP-086 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3141 D1PP-087 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG strop

3142 D1PP—088 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI K Sténa

3143 D1PP-089 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3144 D1PP-090 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3145 D1PP-091 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3146 D1PP-092 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3147 D1PP-093 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3148 D1PP-094 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K stěna

3149 D1PP-095 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K stěna

3150 D1PP-096 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3151 D1PP-097 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3152 D1PP-098 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3153 D1PP-099 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3154 D1PP-100 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3155 D1PP-101 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3156 D1PP-102 D 0105 - chodba 2021 60 HILTI CP67O strop

3157 D1PP—103 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3158 D1PP—104 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3159 D1PP-105 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3160 D1PP-106 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3161 D1PP-107 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna        
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3162 D1PP—108 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3163 D1PP—109 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3164 D1PP-110 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3165 D1PP-111 D 0105 - chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

3166 D1PP-112 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3167 D1PP-113 D 0105 — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3168 D1PP-114 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3169 D1PP-115 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3170 D1PP-116 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3171 D1PP-117 D 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3172 D1PP-118 D 0105 - chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

3173 D1PP-119 D 0161 - šatna muži 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3174 D1PP-120 D 0161 - šatna muži 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3175 D1PP-121 D 0161 - šatna muži 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3176 D1PP-122 D 0161 — šatna muži 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3177 D1PP-123 D 0161 - šatna muži 2016 60 DUNAIVIENTI ELASTIC shop

3178 D1PP-125 D 0161 — šatna muži 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3179 D1PP-126 D 0161 — šatna muži 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3180 D1PP-127 D 0161 — šatna muži 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3181 D1PP-128 D 0161 - šatna muži 2016 60 DUNAIVI. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3182 D1PP129 D0161šatna 2016 60 HuTICP611A Hěna

3183 D1PP430 D0135—chodba 2017 60 HHTICP67O shop

3184 D1PP131 D0135-chodba 2017 60 HuTICP611A shop

3185 D1PP432 D0135—chodba 2005 60 HHTICP67O “ěna

3186 D1PP—133 D 0135 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

3187 D1PP134 D0135-chodba 2017 60 HuTICP611A měna

3188 D1PP435 D0135—chodba 2017 60 HHTICP67O shop

3189 D1PP-136 D 0135 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3190 D1PP-137 D 0135 — chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

3191 D1PP—138 D 0135 — chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 Stěna

3192 D1PP-139 D 0135 — chod ba 2021 60 INTUMEX AG stěna

3193 D1PP140 D0135-chodba 2017 60 HHTICP67O shop

3194 D1PP-141 D 0135 - chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

3195 D1PP142 D0135-chodba 2017 60 HuTICP611A “čna

3196 D1PP-143 D 0135 — chodba 2005 60 INTUMEX KS 30 MG Sténa

3197 D1PPJA4 D0135—chodba 2017 60 HflTICP611A fléna

3198 D1PP—145 D 0135 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3199 D1PP-146 D 0135 - chodba 2016 60 INTUMEX KS 30 MG sténa        
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3200 D1PP—147 D 0105d — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3201 D1PP—148 D 0105d — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Sténa

3202 D1PP—149 D 0105d — chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3203 D1PP-150 D 0105d - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 Stěna

3204 D1PP-151 D 0105d - chodba 2016 60 DUNAM. K/F 120,60,KG, PS 25 stěna

3205 D1PP-152 D 0105d - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3206 D1PP-153 D 0137 - kabely 2021 60 INTUMEX MG Stěna

3207 D1PP-154 D 0137 - kabely 2021 60 INTUMEX PS 300 stěna

3208 D1PP-155 D 0137 - kabely 2021 60 INTUMEX PS 300 stěna

3209 D1PP-156 D 0137 - kabely 2021 60 INTUMEX PS 300 stěna

3210 D1PP-157 D 0137 - kabely 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3211 D1PP-158 D 0137 - kabely 2021 60 INTUMEX A stěna

3212 D1PP-159 D 0137 - kabely 2021 60 INTUMEX PS 300 strop

3213 D1PP-160 D 0137 - kabely 2021 60 INTUMEX PS 300 strop

3214 D1PP-161 D 0137 - kabely 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3215 D1PP-162 D 0141 2013 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

3216 D1PP-163 D 0141 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K strop

3217 D1PP-164 D 0141 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K strop

3218 D1PP-165 D0141 2021 60 INTUMEX A strop

3219 D1PP-166 D0141 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K strop

3220 D1PP-167 D0141 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3221 D1PP-168 D0141 2021 60 INTUMEX AN stěna

3222 D1PP-169 D0141 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3223 D1PP-170 D0141 2021 60 INTUMEX A stěna

3224 D1PP—171 D0141 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3225 D1PP-172 D0141 2021 60 INTUMEX A stěna

3226 D1PP-173 D 0152 2021 60 INTUMEX PS 300 stěna

3227 D1PP-174 D0152 2005 120 INTUMEX C100 stěna

3228 D1PP-175 D0152 2016 60 INTUMEX C100 stěna

3229 D1PP-176 D0152 2021 60 INTUMEX AN stěna

3230 D1PP—177 D0152 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3231 D1PP—178 D0152 2016 60 DUNAMENTI KG Sténa

3232 D1PP—179 D0152 2021 60 INTUMEX AN sténa

3233 D1PP—180 D0152 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K Sténa

3234 D1PP—181 D0152 2021 60 INTUMEX AN stěna

3235 D1PP—182 D0152 2021 60 INTUMEX AN strop

3236 D1PP—183 D0152 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3237 D1PP184 D0127 shop

3238 D1PP—185 D0131 2021 60 INTUMEX RS 75 strop

3239 D1NP-001 D1010a—10xvéU. 2016 60 HflTICP611A “čna

3240 D1NP-002 D1010a-10xvěv. 2016 60 HHTICP67O Hěna

3241 D1NP—003 D1010a—10xvéU. 2016 60 HHTICP67O Měna

3242 D1NP-004 D10103-10XvěU. 2016 60 HHTICP67O Hěna

3243 D1NP — 005 D 1010a — 10x větr. 2016 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

3244 D1NP—006 D1010a—10xvěU. 2016 60 HHTICP6704-CP611A “čna

3245 D1NP—007 D1010a-10xvěU. 2016 60 HHTICP6704-CP611A “čna

3246 D1NP—008 D1010a—1OXVéU. 2016 60 HHTICP67O “čna

3247 D1NP - 009 D 1010a - 10x vétr. 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3248 D1NP—010 D1010a—1OXVéU. 2016 60 HHTICP67O fiéna

3249 D1NP—011 D1010a-10XVéU. 2016 60 HHTICP67O Hěna        
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3250 D1NP - 012 D 1010a — 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

3251 D1NP - 013 D 10103 - 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

3252 D1NP - 014 D 1010a - 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 Stěna

3253 D1NP — 015 D 10103 — 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 stěna

3254 D1NP — 016 D 10103 - 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 stěna

3255 D1NP — 017 D 10103 — 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 stěna

3256 D1NP — 018 D 10103 - 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 Stěna

3257 D1NP — 019 D 10103 — 10x větr. 2016 60 DUNAIVI. P525/60 + K Stěna

3258 D1NP — 020 D 10103 - 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

3259 D1NP — 021 D 10103 — 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A stěna

3260 D1NP — 022 D 10103 — 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A stěna

3261 D1NP — 023 D 10103 - 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A Stěna

3262 D1NP — 024 D 10103 — 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A stěna

3263 D1NP-025 D1010a-10xvéU. 2016 60 HHTICP670 Héna

3264 D1NP - 026 D 1010a — 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A stěna

3265 D1NP — 027 D 10103 - 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A Stěna

3266 D1NP — 028 D 10103 — 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 stěna

3267 D1NP-029 D10103-10xvěU. 2016 60 HHTICP670 “čna

3268 D1NP — 030 D 1010a - 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A stěna

3269 D1NP — 031 D 1010a — 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A stěna

3270 D1NP — 032 D 1010a — 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A Stěna

3271 D1NP — 033 D 1010a — 10x větr. 2021 60 HILTI CP611A stěna

3272 D1NP — 034 D 1010a — 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A Stěna

3273 D1NP — 035 D 1010a — 10x větr. 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3274 D1NP — 036 D 10103 - 10X Vétr. 2016 60 HILTI CP611A Stěna

3275 D1NP — 037 D 1010a — 10x větr. 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

3276 D1NP — 038 D 1010a — 10x větr. 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3277 D1NP — 040 D 10103 - 10x větr. 2021 60 HILTI CP670 + WRAP stěna

3278 D1NP — 041 D 10103 - 10X Vétr. 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

3279 D1NP — 044 D 10103 — 10x větr. 2016 60 HILTI CP611A stěna

3280 D1NP — 047 D 10103 - 10X Vétr. 2018 60 HILTI CP611A stěna

3281 D1NP — 048 D 10103 — 10x větr. 2018 60 HILTI CP611A stěna

3282 D1NP — 049 D 10103 - 10X Vétr. 2018 60 HILTI CP611A stěna

3283 D1NP — 050 D 10103 — 10x větr. 2018 60 HILTI CP611A stěna

3284 D1NP — 051 D 10103 — 10x větr. 2018 60 HILTI CP611A stěna

3285 D1NP — 052 D 10103 - 10x větr. 2018 60 HILTI CP611A stěna

3286 D1NP — 053 D 10103 — 10x větr. 2018 60 HILTI CP670 stěna

3287 D1NP — 054 D 10103 - 10x větr. 2018 60 HILTI CP670 Stěna

3288 D2NP — 001 D 2011 - chodba 2021 60 INTUMEX RS 110 strop

3289 D2NP-002 D2011—chodba 2021 60 |NTUhAEXRSllO shop

3290 D2NP-003 D2011-chodba 2021 60 HHJTCSF-F5x Héna

3291 D2NP - 004 D 2011 — chodba 2021 60 INTUMEX RS 110 strop

3292 D2NP - 005 D 2011 — chodba 2021 60 INTUMEX MG strop

3293 D2NP - 006 D 2011d 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3294 D2NP — 007 D 2011d 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3295 D2NP - 008 D 2011d 2021 90 INTUMEX PS 300 sténa

3296 D2NP — 009 D 2011d 2021 60 INTUMEX RS 75 strop

3297 D2NP-010 D2043—chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG Héna

3298 D2NP-011 D2043—chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

3299 D2NP-012 D2043—chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

3300 D2NP-013 D2043—chodba 2017 60 HHTICP670 shop

3301 D2NP — 014 D 2043 — chodba 2005 60 INTUMEX KS 30 MG Sténa

3302 D2NP-015 D2043-chodba 2005 60 |NTUMEXKS30hAG fiéna

3303 D2NP-016 D2043—chodba 2005 60 |NTUMEXKS30hAG Héna

3304 D2NP - 017 D 2043 — chodba 2005 60 INTUMEX KS 30 MG sténa

3305 D2NP-018 D2043—chodba 2005 60 |NTUMEXKS30hAG Hěna        
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3306 D 3NP - 001 D 0334 - rozvod na NN 2021 60 INTUMEX AG sténa

3307 D 3NP - 002 D 0334 - rozvod na NN 2021 60 INTUMEX AG sténa

3308 D 3NP - 003 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX MG sténa

3309 D 3NP - 004 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX CSP sténa

3310 D 3NP - 005 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX CSP sténa

3311 D 3NP - 006 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX CSP stěna

3312 D 3NP - 007 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX CSP sténa

3313 D 3NP - 008 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX CSP stěna

3314 D 3NP - 009 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX CSP sténa

3315 D 3NP - 010 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX A sténa

3316 D 3NP - 011 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX MG sténa

3317 D 3NP - 012 D 3035a — strojovna UT 2021 60 stěna

3318 D 3NP - 013 D 3035a — strojovna UT 2021 60 sténa

3319 D 3NP - 014 D 3035a — strojovna UT 2021 60 sténa

3320 D 3NP - 015 D 3035a — strojovna UT 2021 60 stěna

3321 D 3NP - 016 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX MG sténa

3322 D 3NP - 017 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX MG sténa

3323 D 3NP - 020 D 3035a — strojovna UT 2021 60 INTUMEX MG sténa

3324 D 3NP - 021 D 3035c — rozvod na NN 2021 60 INTUMEX CSP sténa

3325 D 3NP - 022 D 3035c — rozvod na NN 2021 60 INTUMEX CSP sténa

3326 D 3NP - 023 D 3035c — rozvod na NN 2021 60 INTUMEX CSP stěna

3327 D 3NP - 024 D 3035c — rozvod na NN 2021 60 INTUMEX A sténa

3328 D 3NP - 025 D 3035c — rozvod na NN 2021 60 INTUMEX PS 300 sténa

3329 D 3NP - 026 D 3035c — rozvod na NN 2021 60 INTUMEX A stěna

3330 D 3NP - 027 D 3035b — strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG sténa

3331 D 3NP - 028 D 3035b — strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 110 strop

3332 D 3NP - 029 D 3035b — strojovna VZT sténa

3333 D 3NP - 031 D 3035b — strojovna VZT 2021 60 INTUMEX A strop

3334 D 3NP - 032 D 3035b — strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG sténa

3335 D 3NP - 033 D 3035b — strojovna VZT sténa

3336 D3NP-036 D3007—chodba 2015 60 HHJTCP611A fléna

3337 D3NP-037 D3007—chodba 2015 60 HHJTCP611A fiéna

3338 D3NP-038 D3007—chodba 2021 60 INTUhAEXA fléna

3339 D3NP-039 D3007—chodba 2021 60 INTUhAEXA měna

3340 D3NP-040 D3007—chodba 2021 60 INTUMEXAG “čna

3341 D3NP-041 D3007—chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

3342 D 3NP - 042 D 3007 — chod ba 2021 60 INTUMEX RS 50 strop

3343 D3NP-043 D3007-chodba 2021 60 INTUMEXA Hěna

3344 D3NP-044 D3007—chodba 2021 60 INTUMEXA měna

3345 D 3NP - 045 D 3007 - chodba 2021 60 INTUMEX AG stěna

3346 D3NP-046 D3007-chodba fiéna

3347 D3NP-047 D3007—chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

3348 D 3NP - 048 D 3007 — chod ba sténa

3349 D 3NP - 049 D 3007 - chodba 2021 60 INTUMEX AG stěna

3350 D3NP-050 D3007-chodba 2021 60 INTUhAEXA fléna

3351 D 4NP - 001 D 4003 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX A sténa

3352 D 4NP - 002 D 4003 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX A stěna

3353 D 4NP - 003 D 4003 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

3354 D 4NP - 004 D 4003 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX A stěna

3355 D 4NP - 005 D 4003 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX A stěna

3356 D4NP-006 D4003-onmvnaVZT 2021 60 INTUMEXA “čna

3357 D 4NP - 007 D 4003 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX A stěna

3358 D 4NP - 008 D 4003 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX A stěna

3359 D 4NP - 009 D 4003 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX A stěna

3360 D 4NP - 010 D 4002 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

3361 D 4NP - 011 D 4002 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna        
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3362 E2PP - 001 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3363 E2PP-002 E0201-chodba 2021 60 INTUhAEXhAG fléna

3364 E2PP-003 E0201-chodba 2016 60 DUNAhAENTlK/FSO fléna

3365 E2PP-004 E0201-chodba 2016 60 DUNAhAENTlK/FSO fléna

3366 E2PP-005 E0201-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

3367 E2PP - 006 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3368 E2PP-007 E0201-chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

3369 E2PP-008 E0201-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK fiéna

3370 E2PP - 009 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3371 E2PP-010 E0201-chodba 2021 60 HHTICFS[)25 fléna

3372 E2PP - 011 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3373 E2PP - 012 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3374 E2PP — 013 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAIVIENTI K stěna

3375 E2PP — 014 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAIVIENTI K stěna

3376 E2PP — 015 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAIVIENTI K stěna

3377 E2PP - 016 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

3378 E2PP — 017 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAIVIENTI K stěna

3379 E2PP — 018 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAIVIENTI K Stěna

3380 E2PP — 019 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAIVIENTI K stěna

3381 E2PP — 020 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAIVIENTI K stěna

3382 E2PP - 021 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3383 E2PP-022 EOZOl-chodba 2016 60 HuTICP611A Měna

3384 E2PP-023 EOZOl-chodba 2021 60 INTUhAEXhAG “čna

3385 E2PP-024 EOZOl-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3386 E2PP-025 E0201-chodba 2016 60 HuTICP611A fléna

3387 E2PP-026 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 Měna

3388 E2PP-027 EOZOl-chodba 2016 60 HuTICP611A fiéna

3389 E2PP-028 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 Měna

3390 E2PP-029 EOZOl-chodba 2016 60 HuTICP611A fléna

3391 E2PP-O30 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3392 E2PP-O31 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3393 E2PP-O32 E0201-chodba 2016 60 HuTICP611A Héna

3394 E2PP-O33 E0201-chodba 2016 60 HuTICP611A fléna

3395 E2PP - 034 E 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3396 E2PP-035 EOZOl-chodba 2021 60 INTUhAEXhAG fiéna

3397 E2PP-036 E0201-chodba 2021 60 INTUhAEXCSP-PVVRAP fléna

3398 E2PP-O37 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3399 E2PP-O38 E0201-chodba 2016 60 HuTICP611A fléna

3400 E2PP - 039 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3401 E2PP—040 E0201-chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

3402 E2PP-041 E0201-chodba 2016 60 DUNAhAENTIPSZS/604—K fiéna

3403 E2PP-042 E0201-chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

3404 E2PP-043 E0201-chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

3405 E2PP-044 E0201-chodba 2016 60 HHIICP670 fléna

3406 E2PP-O45 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 Héna

3407 E2PP-O46 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3408 E2PP-047 E0201-chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

3409 E2PP-048 E0201-chodba 2016 60 DUNAhflENTIPSZS/60+~K/F fléna

3410 E2PP-O49 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3411 E2PP-050 E0201-chodba 2016 60 HHIICP670 fléna

3412 E2PP-051 E0201-chodba 2016 60 DUNAhflENTIPSZS/60+~K/F fléna

3413 E2PP-052 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 Héna

3414 E2PP-053 E0201-chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

3415 E2PP-054 E0201-chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

3416 E2PP-055 E0201-chodba 2016 60 HflTICP611A fiéna

3417 E2PP - 056 E 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa        
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3418 E2PP - 057 E 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

3419 E2PP - 058 E 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG Sténa

3420 E2PP-059 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 Héna

3421 E2PP-060 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3422 E2PP-061 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 Héna

3423 E2PP-062 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

3424 E2PP - 063 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Stěna

3425 E2PP-064 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

3426 E2PP-065 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3427 E2PP-066 E0201-chodba 2016 60 HuTICP670 fiéna

3428 E2PP - 067 E 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

3429 E2PP-068 E0201-chodba 2021 60 INTUhAEXhAG Héna

3430 E2PP - 069 E 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

3431 E2PP - 070 E 0207 2016 60 HILTI CP611A stěna

3432 E2PP-071 E0207 2016 60 HuTICP670 fiéna

3433 E2PP - 072 E 0207 2016 60 HILTI CP611A Stěna

3434 E2PP - 073 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3435 E2PP — 074 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

3436 E2PP — 075 E 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

3437 E2PP — 076 E 0201 - chodba 2016 60 HILTI CP611A strop

3438 E2PP-O77 E0201-chodba 2016 60 HHIICP643 Héna

3439 E2PP - 078 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3440 E2PP — 079 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3441 E2PP — 080 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3442 E2PP — 081 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3443 E2PP-082 E0201-chodba 2021 60 PROhAASEALI Měna

3444 E2PP — 083 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3445 E2PP — 084 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3446 E2PP — 085 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

3447 E2PP — 086 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3448 E2PP — 087 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3449 E2PP — 088 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3450 E2PP — 089 E 0201 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3451 E2PP — 090 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3452 E2PP — 091 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3453 E2PP — 092 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3454 E2PP — 093 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI K/F 60 stěna

3455 E2PP — 094 E 0201 - chodba 2021 60 PROMASEALI Stěna

3456 E2PP-095 E0201-chodba fiéna

3457 E2PP - 096 E 0201 - chodba 2016 60 DUNAMENTI KG Sténa

3458 E2PP — 277 E 0201 - chodba 2020 60 HILTI CP611A stěna

3459 E2PP — 097 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3460 E2PP — 098 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3461 E2PP — 099 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3462 E2PP — 100 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3463 E2PP — 101 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3464 E2PP — 102 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3465 E2PP — 103 E 0202a - MaR 2021 60 PROMASEALI stěna

3466 E2PP — 104 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K Stěna

3467 E2PP — 105 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3468 E2PP — 106 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K + KG stěna

3469 E2PP — 107 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI KG Stěna

3470 E2PP — 108 E 0202a - MaR 2021 60 PROMASEALI stěna

3471 E2PP — 109 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3472 E2PP — 110 E 0202a - MaR 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3473 E2PP - 111 E OZOZ-předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
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3474 E2PP - 112 E 0202-předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3475 E2PP - 113 E 0202-předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3476 E2PP - 114 E 0202-předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3477 E2PP - 115 E 0202—předávací stanice 2016 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

3478 E2PP - 116 E 0202-předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3479 E2PP - 117 E 0202—předávací stanice 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3480 E2PP - 118 E 0202-předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

3481 E2PP - 119 E 0202—předávací stanice 2016 60 HILTI CP670 stěna

3482 E2PP - 120 E 0202-předávací stanice 2016 60 HILTI CP670 sténa

3483 E2PP - 121 E 0202—předávací stanice 2016 60 HILTI CP670 sténa

3484 E2PP-122 E02021fiedévadstanke 2016 60 HHTICP67O Hěna

3485 E2PP - 123 E 0202-předávací stanice 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3486 E2PP - 124 E 0202—předávací stanice 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3487 E2PP - 125 E 0202-předávací stanice 2016 60 HILTI CP670 sténa

3488 E2PP - 126 E 0202—předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 stěna

3489 E2PP - 127 E 0202-předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

3490 E2PP - 128 E 0202—předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

3491 E2PP - 129 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K stěna

3492 E2PP - 130 prostor vedle E 0202 - 2016 60 HILTI CP670 sténa

3493 E2PP - 131 prostor vedle E 0202 - 2016 60 HILTI CP670 sténa

3494 E2PP - 132 prostor vedle E 0202 - 2016 60 HILTI CP670 stěna

3495 E2PP - 133 prostor vedle E 0202 - 2016 60 HILT| CP611A stěna

3496 E2PP - 134 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3497 E2PP - 135 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI K/F+ PS 25/60 Stěna

3498 E2PP - 136 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI K/F+ PS 25/60 stěna

3499 E2PP - 137 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

3500 E2PP - 138 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3501 E2PP - 139 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3502 E2PP - 140 prostor vedle E 0202 - 2016 60 HILTI CP 670+CF—SACR sténa

3503 E2PP - 141 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3504 E2PP - 142 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3505 E2PP - 143 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3506 E2PP - 144 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3507 E2PP - 145 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3508 E2PP - 146 prostor vedle E 0202 - 2016 60 DUNAMENTI KG - P525/60 + K Stěna

3509 E2PP - 147 E 0202—předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI PS30/110 stěna

3510 E2PP - 148 E 0202-předávací stanice 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

3511 E2PP - 149 E 0203 — šatna ženy 2021 60 INTUMEX AG stěna

3512 E2PP - 150 E 0203 - šatna ženy 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3513 E2PP-151 E0203—šatnaženy 2016 60 DUNAhAENTIKG “čna

3514 E2PP - 153 E 0203 - šatna ženy 2021 60 PROMASEALI strop

3515 E2PP-154 E0203-šatnaženy 2021 60 PROhAASEALI shop

3516 E2PP-155 E0203—šatnaženy 2016 60 DUNARAENTIELASHC fléna

3517 E2PP - 156 E 0203 - šatna ženy 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3518 E2PP - 157 E 0204 — dílna 2016 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

3519 E2PP - 158 E 0204 - dílna 2016 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

3520 E2PP-159 E0204—dflna 2016 60 DUNANENTIKG Měna

3521 E2PP-160 E0204—dflna 2016 60 DUNANENTIKG fléna

3522 E2PP-161 E0204—dflna 2016 60 DUNANENTIKG fléna

3523 E2PP-162 E0204—dflna 2016 60 DUNANENTIKG fléna

3524 E2PP-163 E0204-dflna 2021 60 |NTUhAEXRSllO shop

3525 E2PP-164 E0204—dflna 2016 60 HHTICP67O “čna

3526 E2PP - 165 E 0205 - předsíň rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3527 E2PP - 166 E 0205 — předsíň rozv. NN 2021 60 PROMAT MG stěna

3528 E2PP - 167 E 0205 - předsíň rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna        
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3529 E2PP-168 EOZOS—MÉdáňromLNN 2016 60 DUNAMENTIK “čna

3530 E2PP - 169 E 0205 - předsíň rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3531 E2PP - 170 E 0205 - předsíň rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3532 E2PP-171 E0205—medáňronLNN 2016 60 DUNAMENTIK fléna

3533 E2PP - 172 E 0205 - předsíň rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3534 E2PP-173 E0205—předáňrozv.NN 2021 60 PROhAASEALI fiéna

3535 E2PP - 174 E 0205 - předsíň rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3536 E2PP-175 EOZOS—pkflsfiromLNN 2016 60 DUNAMENTIK fiéna

3537 E2PP - 176 E 0205 — předsíň rozv. NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3538 E2PP-177 EOZOS—pkmserALNN 2016 60 DUNAMENTIK fléna

3539 E2PP-178 E0205—pfiflsfironLNN 2016 60 DUNAMENTIK fiéna

3540 E2PP-179 E0205-pthMronLNN 2016 60 DUNAMENTIK Hěna

3541 E2PP - 180 E 0205a — rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3542 E2PP - 181 E 02053 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3543 E2PP - 182 E 02053 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3544 E2PP - 183 E 02053 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3545 E2PP - 184 E 02053 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3546 E2PP - 185 E 0206 - rozvodna NN 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K + KG stěna

3547 E2PP - 186 E 0206 - rozvodna NN 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3548 E2PP - 274 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

3549 E2PP - 187 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3550 E2PP - 188 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3551 E2PP - 189 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3552 E2PP - 190 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

3553 E2PP - 191 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3554 E2PP - 192 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3555 E2PP - 193 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

3556 E2PP - 194 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 stěna

3557 E2PP - 195 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 stěna

3558 E2PP - 196 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + KG stěna

3559 E2PP-197 EOZOS-stnýovnaVZT 2021 60 HHTICFS “čna

3560 E2PP - 198 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

3561 E2PP - 199 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + K strop

3562 E2PP - 200 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3563 E2PP - 201 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3564 E2PP - 202 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3565 E2PP - 203 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3566 E2PP - 204 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3567 E2PP - 205 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3568 E2PP - 206 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3569 E2PP - 207 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3570 E2PP - 208 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DU NAM. P525/60 + ELASTIC+K strop

3571 E2PP - 209 E 02063 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + ELASTIC+K stěna

3572 E2PP - 210 E 02063 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + ELASTIC+K stěna

3573 E2PP - 211 E 02063 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + ELASTIC+K stěna

3574 E2PP - 212 E 02063 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + ELASTIC+K stěna

3575 E2PP - 213 E 02063 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

3576 E2PP - 214 E 02063 - strojovna VZT 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC stěna

3577 E2PP - 215 E 02063 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + ELASTIC+K stěna        
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3578 E2PP - 216 E 0206a - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC sténa

3579 E2PP - 217 E 0206a - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + ELASTIC+K Stěna

3580 E2PP - 218 E 0206a - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + ELASTIC+K stěna

3581 E2PP - 219 E 0206a - strojovna VZT 2016 60 DUNAM. P525/60 + ELASTIC+K stěna

3582 E2PP - 221 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI PS30/125 strop

3583 E2PP - 222 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DU NAMENTI PS30/125 strop

3584 E2PP - 223 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

3585 E2PP - 224 E 0206 - strojovna VZT 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

3586 E2PP - 225 E 0212 — 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K /F Sténa

3587 E2PP - 226 E 0213 f — šatna 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

3588 E2PP - 227 E 0213 f — šatna 2016 60 DUNAMENTI KG strop

3589 E2PP - 228 E 0213 f- šatna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

3590 E2PP — 229 E 0213 f — šatna 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

3591 E2PP - 230 E 0213b - šatna 2016 60 DUNAMENTI KG strop

3592 E2PP — 232 E 0213b — šatna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC stěna

3593 E2PP-233 E0213b-šatna 2016 60 lflLTICP611A sténa

3594 E2PP — 234 E 0215b - WC 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

3595 E2PP — 235 E 0211 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3596 E2PP - 236 E 0211 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3597 E2PP — 237 E 0211 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3598 E2PP - 238 E 0211 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3599 E2PP - 239 E 0211 - sklad prádla 2016 60 DUNAM. PS25/60 + K sténa

3600 E2PP-240 E0211-sHadprádm 2016 60 HHTICP67O “čna

3601 E2PP-241 EOle—skbdpwédm 2016 60 HHTICP670 fléna

3602 E2PP - 242 E 0211 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic stěna

3603 E2PP - 243 E 0211 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI K/F+ PS 25/60 strop

3604 E2PP — 244 E 0211 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI K/F 60 strop

3605 E2PP — 245 E 0211 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

3606 E2PP - 246 E 0211 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

3607 E2PP — 247 E 0211 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

3608 E2PP - 248 E 0211 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

3609 E2PP - 249 E 0211 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

3610 E2PP — 250 E 0209 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + KG sténa

3611 E2PP - 251 E 0209 — sklad prádla 2021 60 PROMASEALI strop

3612 E2PP - 252 E 0209 - sklad prádla 2021 60 PROMASEALI strop

3613 E2PP - 253 E 0209 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

3614 E2PP - 254 E 0209 — sklad prádla 2021 60 PROMASEALI strop

3615 E2PP - 255 E 0209 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI K/F+ PS 25/60 strop

3616 E2PP - 256 E 0209 — sklad prádla 2021 60 PROMASEALI strop

3617 E2PP — 257 E 0209 — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI KG strop

3618 E2PP - 258 E 0209 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI K/F+ PS 25/60 strop

3619 E2PP - 259 E 0209 — sklad prádla 2016 60 DUNAM. PS25/60 + ELASTIC strop

3620 E2PP - 260 E 0209 - sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

3621 E2PP — 275 E 0209 — sklad prádla 2018 60 DUNAMENTI P525/60 + K /F strop

3622 E2PP-261 E0208a-5Madprédb 2016 60 HuTICP611A fléna        
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3623 E2PP - 262 E 0208a — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K Stěna

3624 E2PP - 276 E 0208a - sklad prádla 2016 60 HILTI CP611A stěna

3625 E2PP - 263 E 0208a — sklad prádla 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

3626 E2PP - 264 E 0217a — sprcha 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

3627 E2PP - 265 E 0217a — sprcha 2021 60 INTUMEX I shop

3628 E2PP - 266 E 0217a — sprcha 2021 60 INTUMEX I shop

3629 E2PP - 267 E 0210 - prostor mezi sklady 2016 60 DUNAMENTI K/F 60 shop

3630 E2PP - 268 E 0210 - prostor mezi sklady 2016 60 DUNAMENTI K/F 60 strop

3631 E2PP - 269 E 0210 - prostor mezi sklady 2016 60 DUNAMENTI K/F+ PS 25/60 strop

3632 E2PP - 270 E 0210 - prostor mezi sklady 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

3633 E2PP - 271 E 0210 - prostor mezi sklady 2016 60 DUNAMENTI K/F+ PS 25/60 strop

3634 E2PP - 272 E 0210 - prostor mezi sklady 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC shop

3635 E2PP - 273 E 0210 - prostor mezi sklady 2016 60 INTUMEX MG shop

3636 E2PP - 278 E 0207a - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3637 E2PP—279 E0207a-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK “čna

3638 E2PP - 280 E 0207a - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3639 E2PP-281 E0207a-chodba 2016 60 DUNAAAENTIP525/60+-K fléna

3640 E2PP - 282 E 0207a - chodba 2016 60 DUNAMENTI K sténa

3641 E2PP - 283 E 0207a - chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K sténa

3642 E2PP-284 E0207a-chodba 2016 60 DUNAAAENTIK Hěna

3643 E4NP—001 E4001— 2015 60 HuTICP611A shop

3644 E4NP-002 E4001- 2015 60 HHIICP643 shop

3645 E4NP—003 E4017—schodště 2015 60 HuTICP611A “čna

3646 E4NP—004 E4009— 2015 60 DUNANENTIK fléna

3647 E4NP—005 E4009— 2015 60 HHTICP67O fléna

3648 E4NP—006 E4009— 2015 60 DUNANENTIK shop

3649 E4NP—007 E4009— 2015 60 DUNANENTIK fiéna

3650 E4NP—008 E4009— 2015 60 DUNANENTIK Měna

3651 E4NP-009 E4001-Chodba 2021 60 INTUMEXAG fléna

3652 E4NP—010 E4001-Chodba 2021 60 INTUMEXAG fiéna

3653 E 4NP — 011 E 4001 - chodba 2015 60 DUNAM. P525/6O + K Stěna

3654 E 5NP — 001 E 5009 — mediciální plyny 2021 60 INTUMEX MG stěna

3655 E 5NP — 002 E 5001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG Sténa

3656 E 5NP — 003 E 5001 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3657 E5NP-—OO4 E5017 2016 60 IflLTICP611A sténa

3658 E 5NP — 005 E 5002 - seminární místnost 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3659 E 5NP — 006 E 5002 — seminární místnost 2016 60 DUNAMENTI K stěna

3660 E 5NP — 007 E 5002 - seminární místnost 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3661 E 5NP — 008 E 5002 — seminární místnost 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3662 E 5NP — 009 E 5002 - seminární místnost 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

3663 E 5NP — 010 E 5002 — seminární místnost 2016 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3664 E 5NP — 011 E 5002 - seminární místnost 2017 60 PROMAT 6105.1200 sténa

3665 E 5NP — 012 E 5002 2016 60 DUNAMENTI KG sténa

3666 F3PP-001 F0308—úkhd 2018 60 HHTICP67O shop

3667 F3PP-002 F0308-úkhd 2018 60 HuTICP670 shop

3668 F3PP-003 F0301-chodba 2018 60 HuTICP670 fléna

3669 F3PP-004 F0301-chodba 2018 60 HuTICP670 fléna

3670 F3PP-005 FO301-chodba 2018 60 HHTICP611A fléna

3671 F3PP-006 F0301-chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3672 F3PP-007 F0301-chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3673 F3PP-008 F0301-chodba 2018 60 DUNAhAENTIPS30/160 fléna

3674 F3PP-009 F0301-chodba 2018 60 HuTICP670 fléna

3675 F 3PP - 010 F 0301 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

3676 F3PP-011 F0306-šahm 2018 60 DUNANENTIK shop

3677 F3PP-012 FO306—šahm 2018 60 DUNANENTIK shop

3678 F3PP-013 F0304-šahm 2005 60 DUNANENTIK shop        
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3679 F3PP-014 FO304—šaUm 2005 60 DUNANENTIK shop

3680 F 3PP - 015 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3681 F 3PP - 016 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3682 F 3PP - 017 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3683 F 3PP - 018 F 0301 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

3684 F 3PP - 019 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 stěna

3685 F 3PP - 020 F 0301 - chodba 2018 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

3686 F 3PP - 021 F 0301 - chodba 2021 60 INTUMEX CSP stěna

3687 F 3PP - 022 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3688 F 3PP - 023 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP611A stěna

3689 F 3PP - 024 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP611A stěna

3690 F 3PP - 025 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 stěna

3691 F 3PP - 026 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3692 F 3PP - 027 F 0301 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

3693 F 3PP - 028 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 stěna

3694 F 3PP - 029 F 0301 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

3695 F 3PP - 030 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3696 F 3PP - 031 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3697 F 3PP - 032 F 0301 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3698 F 3PP - 033 F 0301 - chodba 2021 60 INTUMEX CSP strop

3699 F 3PP - 034 F 0301 - chodba 2021 60 INTUMEX CSP stěna

3700 F 3PP - 035 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3701 F 3PP - 036 F 0301 - chodba 2018 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

3702 F3PP-037 F0301-chodba 2021 60 INTUhAEXR5125 aěna

3703 F 3PP - 038 F 0301 - chodba 2018 60 HILTI CP670 sténa

3704 F 3PP - 039 F 0301 - chodba 2021 60 INTUMEX CSP sténa

3705 F3PP-040 F0301-chodba 2018 60 HuTICPSllA fiéna

3706 F3PP-041 F0301-chodba 2018 60 HuTICPSllA Měna

3707 F3PP-042 FO301—chodba 2018 60 DUNAhAENTIPS30/9O Hěna

3708 F 3PP - 043 F 0301 - chodba 2018 60 DUNAMENTI PS 30/90 sténa

3709 F3PP-044 FO301—chodba 2021 60 |NTUhAEXRSl60 Hěna

3710 F3PP-045 F0301-chodba 2018 60 HHIICP67O fléna

3711 F3PP-046 F0301-chodba 2018 60 HHIICP67O fléna

3712 F3PP-047 F0301-chodba 2005 60 DUNANENTIK “čna

3713 F3PP-048 F0301-chodba 2005 60 DUNANENTIK fiéna

3714 F3PP-049 F0301-chodba 2018 60 DUNAhAENTIPS30/160 Hěna

3715 F2PP - 001 F 0225 — chodba 2021 60 INTUMEX AN strop

3716 F2PP - 002 F 0225 - chodba 2021 60 INTUMEX AN strop

3717 F2PP - 003 F 0225 — chodba 2021 60 INTUMEX AN strop

3718 F2PP - 004 F 0225 — chodba 2021 60 INTUMEX AN strop

3719 F2PP - 005 F 0225 — chodba 2021 60 INTUMEX AN strop

3720 F2PP - 006 F 0225 - chodba 2021 60 INTUMEX AN strop

3721 F2PP - 007 F 0225 - chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 strop

3722 F2PP - 008 F 0225 - chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 strop

3723 F2PP - 009 F 0225 - chodba 2021 60 HILTI CP611A strop

3724 F2PP-010 F0225—chodba 2021 60 HuTICP611A “čna

3725 F2PP-011 F0225—chodba 2021 60 INTUhAEXCSP “čna

3726 F2PP - 012 F 0225 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3727 F2PP - 013 F 0225 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG strop

3728 F2PP - 014 F 0225 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3729 F2PP - 015 F 0225 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3730 F2PP - 016 F 0225 - chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

3731 F2PP-017 F0225—chodba “čna

3732 F2PP - 018 F 0225 - chodba 2021 60 INTUMEX AN strop

3733 F2PP - 019 F 0225 — chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

3734 F2PP - 020 F 0214 - u schodiště 2021 60 INTUMEX AG stěna        
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3735 F2PP - 021 F 0214 — u schodiště 2018 60 DUNAM. P525/60 + K +KG Stěna

3736 F2PP - 022 F 0214 - u schodiště 2018 60 HILTI CP611A stěna

3737 F2PP-023 F0214-—uschodště 2018 60 IMLTICP611A stěna

3738 F2PP-024 F0214-—uschodště 2018 60 IMLTICP611A stěna

3739 F2PP - 025 F 0214 - u schodiště 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3740 F2PP - 026 F 0214 — u schodiště 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3741 F2PP - 027 F 0226 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

3742 F2PP-028 F0214-chodba 2018 60 HuTICP670 fiéna

3743 F2PP-029 F0214-chodba 2018 60 HuTICP670 fléna

3744 F2PP-030 F0223- 2018 60 HuTICP670 shop

3745 F2PP-031 F0214—chodba 2018 60 HuTICP611A Hěna

3746 F2PP - 032 F 0214 - chodba 2018 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

3747 F2PP-033 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O “čna

3748 F2PP-034 F0214—chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3749 F2PP-035 F0214—chodba 2018 60 DUNAhAENTIPSZS/604—K aěna

3750 F2PP-036 F0214—chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG “čna

3751 F2PP-037 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O fléna

3752 F2PP-038 F0214—chodba 2018 60 HuTICP611A Hěna

3753 F2PP-039 F0214-chodba 2018 60 HHTICP67O “čna

3754 F2PP - 040 F 0214 — chodba 2018 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

3755 F2PP-041 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O Hěna

3756 F2PP - 042 F 0214 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3757 F2PP - 043 F 0214 — chodba 2021 60 INTUMEX MG Stěna

3758 F2PP-044 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O aěna

3759 F2PP - 045 F 0214 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

3760 F2PP-046 F0214—chodba 2018 60 DUNAhAENTIPSZS/604—K Měna

3761 F2PP-047 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O fiéna

3762 F2PP-048 F0214—chodba 2018 60 HuTICP611A Měna

3763 F2PP-049 F0214-chodba 2018 60 HHTICP67O fléna

3764 F2PP - 050 F 0214 - chodba 2021 60 INTUMEX AN sténa

3765 F2PP - 051 F 0214 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

3766 F2PP-052 F0214—chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3767 F2PP-053 F0214-chodba 2018 60 HHTICP67O “čna

3768 F2PP - 054 F 0214 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3769 F2PP-055 F0214—chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3770 F2PP-056 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O “čna

3771 F2PP-057 F0214—chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3772 F2PP-058 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O “čna

3773 F2PP-059 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O měna

3774 F2PP-060 F0214—chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3775 F2PP-061 F0214-chodba 2018 60 HHTICP67O fiéna

3776 F2PP-062 F0214-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

3777 F2PP-063 F0214-chodba 2018 60 HHTICP67O Měna

3778 F2PP-064 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O “čna

3779 F2PP - 065 F 0214 — chodba 2018 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

3780 F2PP - 066 F 0214 - chodba 2018 60 DUNAM. P525/6O + K stěna

3781 F2PP-067 F0214—chodba 2021 60 HHTICFS[)25 “čna

3782 F2PP-068 F0214-chodba 2018 60 HuTICP670 fléna

3783 F2PP-069 F0214-chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3784 F2PP-070 F0214-chodba 2021 60 HHTICFS[)25 “čna

3785 F2PP-071 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O Hěna

3786 F2PP-072 F0214—chodba 2021 60 INTUhAEXCSP fléna

3787 F2PP - 073 F 0214 - chodba 2021 60 INTUMEX RS 75 sténa

3788 F2PP-074 F0214—chodba 2018 60 HHTICP67O Hěna

3789 F2PP-075 F0214—chodba 2021 60 INTUhAEXCSP “čna

3790 F2PP-076 F0214-chodba 2018 60 HuTICP670 fléna        
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3791 F2PP - 077 F 0214 - chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

3792 F2PP-078 F0214-Chodba 2021 60 INTUhflEXCSP fléna

3793 F2PP-079 F0214-chodba 2018 60 HHTICP611A fléna

3794 F2PP - 080 F 0214 - chodba 2021 60 INTUMEX AN sténa

3795 F2PP-081 F0214-chodba 2018 60 HHTICP611A firop

3796 F2PP - 082 F 0214 - chodba 2018 60 HILTI CP611A strop

3797 F2PP-083 F0214-chodba 2018 60 DUNAhflENTIPS30/110 shop

3798 F2PP - 084 F 0214 - chodba 2018 60 DUNAM. P525/6O + K strop

3799 F2PP-085 F0214-chodba 2018 60 HHTICP611A fléna

3800 F2PP - 086 F 0214 - chodba 2018 60 HILTI CP611A stěna

3801 F2PP-087 F0214-chodba 2018 60 HHTICP611A Hěna

3802 F2PP - 088 F 0214 - chodba 2018 60 HILTI CP611A stěna

3803 F2PP - 089 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3804 F2PP - 090 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3805 F2PP - 091 F 0215 — předávací stanice 2018 60 HILTI CP611A stěna

3806 F2PP - 092 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILT| CP611A stěna

3807 F2PP - 093 F 0215 — předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3808 F2PP - 094 F 0215 - předávací stanice 2018 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3809 F2PP - 095 F 0215 - předávací stanice 2018 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3810 F2PP - 096 F 0215 — předávací stanice 2021 60 INTUMEX RS 160 strop

3811 F2PP - 097 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILT| CP611A stěna

3812 F2PP - 098 F 0215 — předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3813 F2PP - 099 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILT| CP611A stěna

3814 F2PP - 100 F 0215 — předávací stanice 2018 60 HILT| CP611A stěna

3815 F2PP - 101 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3816 F2PP - 102 F 0215 — předávací stanice strop

3817 F2PP - 103 F 0215 — předávací stanice strop

3818 F2PP - 104 F 0215 - předávací stanice strop

3819 F2PP - 105 F 0215 - předávací stanice strop

3820 F2PP - 106 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3821 F2PP - 107 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3822 F2PP - 108 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3823 F2PP - 109 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3824 F2PP - 110 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP 611A 100 stěna

3825 F2PP - 111 F 0215 — předávací stanice 2018 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

3826 F2PP - 112 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3827 F2PP - 113 F 0215 — předávací stanice 2018 60 HILT| CP611A stěna

3828 F2PP - 114 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILT| CP611A stěna

3829 F2PP - 115 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILT| CP611A stěna

3830 F2PP - 116 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3831 F2PP - 117 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3832 F2PP - 118 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3833 F2PP - 119 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3834 F2PP - 120 F 0215 — předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3835 F2PP - 121 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3836 F2PP - 122 F 0215 — předávací stanice 2018 60 HILTI CP670 stěna

3837 F2PP - 123 F 0215 - předávací stanice 2018 60 HILT| CP611A stěna

3838 F2PP - 124 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 125 stěna

3839 F2PP - 125 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILT| CP611A stěna

3840 F2PP - 126 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX CSP stěna

3841 F2PP - 127 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 110 stěna

3842 F2PP - 128 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

3843 F2PP - 129 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

3844 F2PP - 130 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

3845 F2PP - 131 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG strop

3846 F2PP - 132 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX CFX stěna        
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3847 F2PP - 133 F 0224 - strojovna VZT 2005 90 INTUMEX WRAP u/c Ple sténa

3848 F2PP - 134 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 strop

3849 F2PP - 135 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 DUNAMENTI PS 30/75 strop

3850 F2PP - 136 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3851 F2PP - 137 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP611A stěna

3852 F2PP - 138 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 stěna

3853 F2PP - 139 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3854 F2PP - 140 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3855 F2PP-141 FO224-stnýovnaVZT 2018 60 DUNAhAANTIPS30/160 fléna

3856 F2PP-142 F0224-stnflovnaVZT 2018 60 DUNAhAENTIPS30/125 fléna

3857 F2PP-143 F0224-stnflovnaVZT 2018 60 HuTICP611A fiéna

3858 F2PP - 144 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 stěna

3859 F2PP - 145 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3860 F2PP - 146 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3861 F2PP - 147 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3862 F2PP - 148 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3863 F2PP - 149 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILT| CP611A stěna

3864 F2PP-150 FO224-stnýovnaVZT 2018 60 DUNAhAANTIPS30/160 fléna

3865 F2PP - 151 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP611A stěna

3866 F2PP - 152 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILT| CP611A stěna

3867 F2PP - 153 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILT| CP611A stěna

3868 F2PP - 154 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILT| CP611A stěna

3869 F2PP - 155 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3870 F2PP - 156 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 stěna

3871 F2PP - 157 F 0215 - předávací stanice 2018 60 DUNAMENTI K stěna

3872 F2PP - 158 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3873 F2PP-159 FO224-stnýovnaVZT 2018 60 HuTICP611A fiéna

3874 F2PP - 160 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3875 F2PP - 161 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3876 F2PP - 162 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILT| CP611A stěna

3877 F2PP - 163 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3878 F2PP-164 F0224-sumovnaVZT 2005 90 INTUMEXRSlO/1HJ+CSP fléna

3879 F2PP - 165 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3880 F2PP - 166 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 stěna

3881 F2PP - 167 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILT| CP611A stěna

3882 F2PP - 168 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 HILTI CSF - F-Fx sténa

3883 F2PP - 169 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3884 F2PP - 170 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILT| CP611A stěna

3885 F2PP-171 FO224-stnýovnaVZT 2018 60 DUNAhAENTIPS30/125 měna

3886 F2PP - 172 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3887 F2PP - 173 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3888 F2PP - 174 F 0224 - strojovna VZT 2018 60 HILTI CP670 sténa

3889 F2PP - 175 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 160 + CSP strop

3890 F2PP - 176 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX AN strop

3891 F2PP - 177 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 160 + CSP strop

3892 F2PP - 178 F 0224 - strojovna VZT strop

3893 F2PP - 179 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS 75 strop

3894 F2PP - 180 F 0224 - strojovna VZT 2005 90 INTUMEX RS 10/110 + CSP strop

3895 F2PP - 181 F 0224 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX RS + CSP strop

3896 F2PP - 182 F 0224 - strojovna VZT strop

3897 F2PP-183 F0216-rozvodna NN 2017 60 FHLTICP67O stěna

3898 F2PP - 184 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3899 F2PP - 185 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3900 F2PP - 186 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3901 F2PP - 187 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3902 F2PP-188 F0216-rozvodna NN 2017 60 FHLTICP611A-+CP670 stěna        
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3903 F2PP - 189 F 0216 — rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3904 F2PP - 190 F 0216 — rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3905 F2PP - 191 F 0216 — rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3906 F2PP - 192 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 strop

3907 F2PP - 193 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3908 F2PP - 194 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 stěna

3909 F2PP - 195 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILT| CP611A stěna

3910 F2PP - 196 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILT| CP611A stěna

3911 F2PP-197 F0216-rozvodna NN 2017 60 IMLTICP611A stěna

3912 F2PP - 198 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

3913 F2PP-199 F0216-rozvodna NN 2017 60 FHLTICP611A-+CP670 stěna

3914 F2PP - 200 F 0216 - rozvodna NN 2020 60 HILTI CP611A stěna

3915 F2PP - 201 F 0216 - rozvodna NN 2020 60 HILT| CP611A stěna

3916 F2PP - 202 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3917 F2PP - 203 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 stěna

3918 F2PP - 204 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3919 F2PP - 205 F 0216 - rozvodna NN 2017 60 HILTI CP670 sténa

3920 F1PP-001 F0131d—MP 2021 60 INTUNEXIMG “čna

3921 F1PP-002 F0131d—MP 2021 60 INTUNEXIMG měna

3922 F1PP-003 F0131d—Jw 2005 90 INTUhAEXPS750/3OO fiéna

3923 F1PP-004 F0131d—Jw 2005 90 INTUhAEXPS750/3OO fléna

3924 F1PP-005 F0131d—MP 2005 90 |NTUhAEXCSlOO fiéna

3925 F1PP-006 F0131d—MP 2016 60 HHJWCP611A “čna

3926 F 1PP - 007 F0131d — JIP 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3927 F1PP-008 F0101-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/3OO fléna

3928 F1PP-009 F0101-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/3OO Měna

3929 F1PP-010 FOlOl-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/3OO fiéna

3930 F 1PP - 011 F 0101 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3931 F1PP-012 FOlOl-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/3OO fléna

3932 F1PP-013 F0101-chodba 2016 60 HuTICP67O fléna

3933 F1PP-014 F0101-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/3OO fléna

3934 F1PP-015 F0101-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/3OO fiéna

3935 F 1PP - 016 F 0101 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3936 F1PP-017 F0101-chodba 2016 60 HuTICP67O měna

3937 F1PP-018 FOlOl-chodba 2016 60 HuTICP611A “čna

3938 F1PP-019 FOlOl-chodba 2021 60 HuTICFSE)25 Hěna

3939 F1PP-020 F0130-chodba 2021 60 HuTICP611A něna

3940 F 1PP - 021 F 0130 2021 60 INTUMEX MG stěna

3941 F1PP-022 F0130 2005 60 HHJWCP611A měna

3942 F1PP-023 F0130 2005 60 HHJWCP611A “čna

3943 F1NP-001 F1001-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG “čna

3944 F1NP-002 F1001-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG “čna

3945 F1NP-003 F1001-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG Měna

3946 F1NP-004 F1001-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG “čna

3947 F1NP-005 F1001-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG Hěna

3948 F1NP-006 F1001-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG měna

3949 F1NP-007 F1001-chodba 2021 90 INTUMEXA “čna

3950 F 1NP - 008 F 1005 2021 60 INTUMEX A stěna

3951 F1NP -009 F1005 2016 60 FHLTICP67O stěna

3952 F 1NP - 011 F 1014 - chodba 2021 90 INTUMEX A stěna

3953 F1NP-012 F1014-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

3954 F1NP-013 F1014-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG “čna

3955 F1NP-014 F1014-chodba 2021 90 INTUMEXA fléna

3956 F1NP-015 F1014-chodba 2021 90 INTUhAEXA měna

3957 F1NP-016 F1014-chodba 2016 60 HuTICP67O fiéna

3958 F1NP-017 F1014-chodba 2016 60 HuTICP67O fléna        
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3959 F 1NP - 018 F 1014 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3960 F1NP-019 F1014-chodba 2005 90 |NTUMEXC100 fléna

3961 F 1NP - 020 F 1014 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

3962 F1NP-021 F1014—chodba 2021 90 INTUhAEXA fléna

3963 F 1NP - 022 F 1014 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3964 F1NP-023 F1014—chodba 2016 60 HHTICP6704-CP611A “čna

3965 F1NP-024 F1014—chodba 2021 60 INTUMEXA “čna

3966 F 1NP - 025 F 1014 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3967 F 1NP - 026 F 1014 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3968 F1NP-027 F1014—chodba 2021 60 INTUhAEXA fléna

3969 F1NP-028 F1014-chodba 2016 60 HuTICP670 Měna

3970 F 1NP - 029 F 1014 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Stěna

3971 F 1NP - 030 F 1014 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3972 F 1NP - 031 F 1014 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

3973 F1NP-032 F1019-finr 2005 90 INTUMEXKS30hAG fiéna

3974 F1NP-033 F1019-fiHr 2016 60 HHTICP670 “ěna

3975 F 1NP - 034 F 1019 - filtr 2021 60 INTUMEX A stěna

3976 F 1NP - 035 F 1019 - filtr 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

3977 F1NP-036 F1019-fiHr 2021 60 INTUMEXA Měna

3978 F 2NP - 001 F 2001- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3979 F 2NP - 002 F 2001- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3980 F 2NP - 003 F 2001- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3981 F 2NP - 004 F 2001- chodba 2021 60 INTUMEX MG Stěna

3982 F 2NP - 005 F 2001- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3983 F 2NP - 006 F 2001- chodba 2021 90 INTUMEX MG strop

3984 F 2NP - 007 F 2001- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3985 F 2NP - 008 F 2001- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3986 F 2NP - 009 F 2001- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3987 F2NP-010 F2005-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

3988 F2NP-011 F2005—chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

3989 F 2NP - 012 F 2005- chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3990 F2NP-013 F2005-chodba 2021 60 HuTlCSF-F-Fx fiéna

3991 F 2NP - 014 F 2005- chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

3992 F 2NP - 015 F 2005- chodba 2021 60 INTUMEX A strop

3993 F2NP-016 F2005-chodba 2021 60 HuTlCSF-F-Fx fiéna

3994 F 2NP - 017 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

3995 F 2NP - 018 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3996 F 2NP - 019 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3997 F2NP-02O F2005-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/300 fiéna

3998 F 2NP - 021 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

3999 F 2NP - 022 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4000 F2NP-023 F2005-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/300 fléna

4001 F 2NP - 024 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4002 F2NP-025 F2005-chodba 2005 90 HuTICP670 “čna

4003 F2NP-026 F2005-chodba 2021 60 HuTlCSF-F-Fx Héna

4004 F 2NP - 027 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4005 F2NP-028 F2005-chodba 2016 60 HuTlCSF-F-Fx fléna

4006 F2NP-029 F2005-chodba 2016 60 HuTlCSF-F-Fx fléna

4007 F2NP-030 F2005-chodba 2016 60 HuTlCSF-F-Fx fléna

4008 F 2NP - 031 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4009 F2NP-032 F2005-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/300 fléna

4010 F 2NP - 033 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4011 F2NP-034 F2005-chodba 2021 60 HflTICSF-F-Fx fléna

4012 F 2NP - 035 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4013 F 2NP - 036 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4014 F 2NP - 037 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa        
76/91



nřl'lnha ř 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Celkové Evidenční číslo , „ , Rok Pozarnl , _ „ , ,

„ , Umlstenl _ odolnost System protlpozarnl ochrany pozn.

poradi prostupu apllkace _

(mm)

4015 F 2NP - 038 F 2005— chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG měna

4016 F 2NP - 039 F 2005— chod ba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 sténa

4017 F 2NP - 040 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

4018 F 2NP - 041 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4019 F 2NP - 042 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4020 F2NP-043 F20054modba 2021 90 INTUMEXA měna

4021 F2NP-044 F2005-chodba 2021 60 HflTICSF-F-Fx měna

4022 F 2NP - 045 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 měna

4023 F 2NP - 046 F 2005— chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4024 F 2NP - 047 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4025 F 2NP - 048 F 2005- chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4026 F 2NP - 049 F 2005- chodba 2016 60 HILTI CSF - F - Fx stěna

4027 F3NP-001 F3001- 2015 60 HuTICP611A měna

4028 F3NP-002 F3001- 2015 60 HuTICP611A měna

4029 F3NP - 003 F 3001 - 2015 60 INTUMEX KS 30 MG stěna

4030 F3NP-004 F3001- 2015 60 HHTICP6704-CP611A měna

4031 F3NP - 005 F 3005 - chodba 2015 60 INTUMEX CP 100 + HILTI stěna

CP611A

4032 F3NP - 006 F 3005 - chodba 2021 60 INTUMEX AG sténa

4033 F3NP-007 F3005-chodba 2021 60 INTUMEXAG měna

4034 F3NP - 008 F 3005 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4035 F3NP-009 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4036 F3NP-010 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4037 F3NP-011 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4038 F3NP-012 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4039 F3NP-013 F3005-chodba 2021 60 HuTICPSllA měna

4040 F3NP-014 F3005-chodba 2005 90 |NTUMEXCP100 měna

4041 F3NP-015 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4042 F3NP-016 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4043 F3NP-017 F3005-chodba 2015 60 HHTICP6704-CP611A měna

4044 F3NP-018 F3005-chodba 2015 60 HHTICP670 měna

4045 F3NP-019 F3005-chodba 2015 60 HHTICP6704-CP611A měna

4046 F3NP-020 F3005-chodba 2015 60 HHTICP6704-CP611A měna

4047 F3NP-021 F3005-chodba 2015 60 HHTICP6704-CP611A měna

4048 F3NP-022 F3005-chodba 2015 60 HHTICP6704-CP611A měna

4049 F3NP-023 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4050 F3NP-024 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4051 F3NP-025 F3005-chodba 2015 60 HHTICP611A-FCP67O měna

4052 F3NP - 026 F 3005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4053 F3NP-027 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4054 F3NP-028 F3005-chodba 2015 60 HHTICP670 měna

4055 F3NP-029 F3005-chodba 2015 60 HHTICP670 měna

4056 F3NP-030 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4057 F3NP-031 F3005-chodba 2015 60 HHTICP670 měna

4058 F3NP - 032 F 3005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4059 F3NP - 033 F 3005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4060 F3NP - 034 F 3005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4061 F3NP-035 F3005-chodba 2015 60 HHTICP611A-FCP67O měna

4062 F3NP-036 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4063 F3NP-037 F3005-chodba 2021 60 HuTICPSllA měna

4064 F3NP-038 F3005-chodba 2015 60 HHTICP611A-FCP67O měna

4065 F3NP-039 F3005-chodba 2015 60 HuTICPSllA měna

4066 F3NP - 040 F 3005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4067 F3NP-041 F3005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG měna

4068 F3NP - 042 F 3005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4069 F3NP - 043 F 3005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa        
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4070 F3NP-044 F3005—chodba 2015 60 HflTICP611A fiéna

4071 F3NP-045 F3005-chodba 2015 60 HHIICP670 fléna

4072 F3NP-046 F3005-chodba 2015 60 HHIICP670 fléna

4073 F3NP-047 F3005-chodba 2015 60 HflTICP611A fléna

4074 F3NP-048 F3005-chodba 2015 60 HHIICP670 fléna

4075 F3NP-049 F3005-chodba 2015 60 HHTICP6704-CP611A fiéna

4076 F3NP-050 F3005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4077 F3NP-051 F3005-chodba 2015 60 HHTICP611A-FCP67O fiéna

4078 F3NP-052 F3005-chodba 2015 60 HflTICP611A fléna

4079 F3NP-053 F3005-chodba 2015 60 HHIICP670 fléna

4080 F3NP-054 F3005-chodba 2015 60 HHIICP670 fléna

4081 F3NP-055 F3005-chodba 2015 60 HHIICP670 fléna

4082 F3NP-056 F3005-chodba 2015 60 HuTICP670 fiéna

4083 F3NP-057 F3005-chodba 2015 60 HflTICP611A fléna

4084 F3NP-058 F3005-chodba 2015 60 HflTICP611A fiéna

4085 F3NP-059 F3005-chodba 2015 60 HHTICP6704-CP611A fléna

4086 F3NP-060 F3005-chodba 2015 60 HflTICP611A fléna

4087 F3NP-062 F3005-chodba 2021 60 HflTICP611A fléna

4088 F3NP-063 F3005-chodba 2015 60 HuTlCP611A-FCP67O měna

4089 F3NP-064 F3005—chodba 2015 60 HflTICP611A Hěna

4090 F3NP-065 F3005—chodba 2015 60 HflTICP611A Héna

4091 F3NP-066 F3005-chodba 2005 90 INTUMEXKS30hAG Měna

4092 F3NP-067 F3005—chodba 2015 60 HflTICP611A fléna

4093 F3NP-068 F3005-chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

4094 F4NP-001 F4001-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4095 F4NP-002 F4001-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG Měna

4096 F 4NP - 003 F 4001 - chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4097 F 4NP - 004 F 4001 — chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4098 F4NP-005 F4001—chodba 2005 90 INWJMEXC5100 “čna

4099 F4NP-006 F4005-chodba 2016 60 HflTICP611A měna

4100 F4NP-007 F4005-chodba 2021 60 INTUMEXAG “čna

4101 F4NP-008 F4005—chodba 2021 60 INTUMEXAG fléna

4102 F4NP-009 F4005-chodba 2016 60 HflTICP611A fléna

4103 F4NP-010 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG měna

4104 F4NP-011 F4005-chodba 2016 60 HHTICP670 fiéna

4105 F4NP-012 F4005-chodba 2021 60 INTUMEXAG fléna

4106 F4NP-013 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4107 F4NP-014 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4108 F 4NP - 015 F 4005 - chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4109 F4NP-016 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4110 F 4NP - 017 F 4005 - chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4111 F4NP-018 F4005—chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4112 F 4NP - 019 F 4005 - chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4113 F4NP-020 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG “čna

4114 F4NP-021 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4115 F 4NP - 022 F 4005 - chodba 2005 90 INTUMEX CS 100 + MG Stěna

4116 F4NP-023 F4005—chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4117 F4NP-024 F4005-chodba 2021 60 HHIICSF-F-Fx fléna

4118 F4NP-025 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4119 F4NP-026 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG “čna

4120 F4NP-027 F4005—chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4121 F4NP-028 F4005-chodba 2005 90 INWJMEXC5100 fléna

4122 F4NP-029 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG Hěna

4123 F4NP-030 F4005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4124 F4NP-031 F4005-chodba 2005 90 INWJMEXC5100 fléna

4125 F4NP-032 F4005-chodba 2005 90 |NTUhAEXPS750/300 fléna        
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4126 F 4NP - 033 F 4005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4127 F 4NP - 034 F 4005 — chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 Stěna

4128 F 4NP - 035 F 4005 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4129 F 4NP - 036 F 4005 — chodba 2005 90 INTUMEX CS 100 + MG Stěna

4130 F 4NP - 037 F 4005 — chodba 2021 60 HILTI CSF — F - Fx sténa

4131 F 4NP - 038 F 4005 — chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 sténa

4132 F 4NP - 039 F 4005 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Stěna

4133 F 4NP - 040 F 4005 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4134 F 4NP - 041 F 4015 - chodba u schodiště 2021 60 INTUMEX AG stěna

4135 F 4NP-041a F 4005 - chodba 2021 60 HILTI CSF — F - Fx sténa

4136 F 5NP - 001 F 5001 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4137 F 5NP - 002 F 5001 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Stěna

4138 F 5NP - 003 F 5001 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4139 F 5NP - 004 F 5001 - chodba 2021 60 INTUMEX AG Sténa

4140 F 5NP - 005 F 5001 - chodba 2021 60 INTUMEX AG stěna

4141 F 5NP - 006 F 5001 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4142 F 5NP - 007 F 5001 - chodba 2021 60 INTUMEX AG sténa

4143 F 5NP - 008 F 5001 - chodba 2021 60 INTUMEX AG sténa

4144 F 5NP - 009 F 5001 - chodba 2005 60 HILTI CP611A stěna

4145 F 5NP - 010 F 5001 - chodba 2021 60 INTUMEX AG sténa

4146 F 5NP - 011 F 5005 - chodba 2021 60 INTUMEX AG stěna

4147 F 5NP - 012 F 5005 - chodba 2005 60 HILTI CP611A stěna

4148 F 5NP - 013 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4149 F 5NP - 014 F 5005 - chodba 2005 60 HILTI CP670 stěna

4150 F 5NP - 015 F 5005 - chodba 2021 60 INTUMEX AG sténa

4151 F 5NP - 016 F 5005 - chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

4152 F 5NP - 017 F 5005 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

4153 F 5NP - 018 F 5005 - chodba 2016 60 INTUMEX KS 30 MG stěna

4154 F 5NP - 019 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX MG sténa

4155 F 5NP - 020 F 5005 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

4156 F 5NP - 021 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX MG sténa

4157 F 5NP - 022 F 5005 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

4158 F 5NP - 023 F 5005 - chodba 2021 60 HILTI CSF — F - Fx Sténa

4159 F 5NP - 024 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX PS 450 sténa

4160 F 5NP - 025 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX MG sténa

4161 F 5NP - 026 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4162 F 5NP - 027 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4163 F 5NP - 028 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4164 F 5NP - 029 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX PS 450 stěna

4165 F 5NP - 030 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX MG sténa

4166 F 5NP - 031 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX PS 450 stěna

4167 F 5NP - 032 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

4168 F 5NP - 033 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4169 F 5NP - 034 F 5005 — chodba 2021 60 HILTI CSF — F - Fx stěna

4170 F 5NP - 035 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4171 F 5NP - 036 F 5005 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4172 F 5NP - 037 F 5005 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

4173 F 5NP - 038 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4174 F 5NP - 039 F 5005 — chodba 2016 60 HILTI CP611A Stěna

4175 F 5NP - 040 F 5005 — chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4176 F 5NP - 041 F 5005 — chodba 2005 90 INTUMEX PS 750/300 stěna

4177 F 5NP - 042 F 5005 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

4178 F 5NP - 043 F 5005 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

4179 F 5NP - 044 F 5005 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4180 F 5NP - 045 F 5005 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG+CP611A Stěna

4181 F 5NP - 046 F 5005 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG+CP611A sténa        
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4182 F5NP-047 F5005-chodba 2021 60 HHTICSF-F-Fx Hěna

4183 F5NP-048 F5005-chodba 2005 90 |NTUMEXKS30hAG fléna

4184 F5NP-049 F5005-chodba 2005 90 INTUhAEXPS750/300 fléna

4185 F5NP-050 F5005-chodba 2016 60 HuTICP611A fléna

4186 F6NP-001 F6002—stnfiovna VZT 2016 60 HuTICP611A firop

4187 F6NP-002 F6002—stnfiovna VZT 2016 60 HuTICP611A firop

4188 F6NP —003 F6002-stnjovna VZT 2016 60 IflLTICP611A sténa

4189 F6NP —004 F6002-stnjovna VZT 2016 60 IflLTICP611A stěna

4190 F 6NP - 005 F 6001 - tech.místnost 2016 60 INTUMEX A.C. stěna

4191 F 6NP - 006 F 6001 — tech.místnost 2016 60 INTUMEX A.C. stěna

4192 F6NP-007 F6001—technfifinofi 2016 60 INTUMEXAG fiéna

4193 F6NP-008 F6001—technfifinofi 2016 60 INTUMEXAG shop

4194 G2PP-001 G0207-ardovnaVZT 2016 60 HuTICP611A fiéna

4195 G2PP - 002 G 0207 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG stěna

4196 G2PP - 003 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

4197 G2PP - 004 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

4198 G2PP - 005 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 INTUMEX MG stěna

4199 G2PP - 006 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

4200 G2PP - 007 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DU NAMENTI ELASTIC strop

4201 G2PP-008 G0207-ardovnaVZT 2015 60 HHTICP670 “čna

4202 G2PP - 009 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

4203 G2PP—010 G0207-firdovnaVZT 2015 60 HHTICP670 Héna

4204 G2PP-011 G0207-ardovnaVZT 2015 60 HHTICP670 fléna

4205 G2PP - 012 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 INTUMEX MG stěna

4206 G2PP-013 G0207-ardovnaVZT 2015 60 HHTICP670 Měna

4207 G2PP-014 G0207-onkwnaVZT 2015 60 HHTICP670 aěna

4208 G2PP - 015 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 INTUMEX MG stěna

4209 G2PP - 016 G 0207 - strojovna VZT 2015 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

4210 G2PP - 017 G 0207 - strojovna VZT 2015 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

4211 G2PP-018 G0207-ardovnaVZT 2015 60 HHTICP670 Hěna

4212 G2PP-019 G0207-ardovnaVZT 2015 60 HHTICP670 něna

4213 G2PP—020 G0207-firdovnaVZT 2015 60 HHTICP670 fléna

4214 G2PP—021 G0207-firdovnaVZT 2015 60 HHTICP670 měna

4215 G2PP - 022 G 0207 - strojovna VZT 2015 60 DUNAM. P525/60 + K strop

4216 G2PP - 023 G 0207 - strojovna VZT 2015 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

4217 G2PP-024 G0207-ardovnaVZT 2015 60 HHTICP670 něna

4218 G2PP - 197 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAM' PS 30/75 + DUNAM' strop

ELASTIC

4219 G2PP-025 G0207-onmvnaVZT 2021 60 |NTUMEXRS90 shop

4220 G2PP-026 G0207-ardovnaVZT 2015 60 HHTICP670 fiéna

4221 G2PP—027 G0207-5UvanaVZT 2021 60 INTUMEXCSP fléna

4222 G2PP—028 G0207-firdovnaVZT 2015 60 HHTICP670 fléna

4223 G2PP—029 G0207-firdovnaVZT 2015 60 HHTICP670 fléna

4224 G2PP - 030 G 0207 - strojovna VZT 2015 60 DUNAMENTI PS30/110 strop

4225 G2PP - 031 G 0207 - strojovna VZT 2021 60 INTUMEX MG strop

4226 G2PP - 032 G 0207 - strojovna VZT 2015 60 DUNAM. P525/60 + K strop

4227 G2PP - 033 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

4228 G2PP - 034 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

4229 G2PP - 035 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

4230 G2PP - 036 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

4231 G2PP - 037 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI PBD/125 + strop

ELASTIC

4232 G2PP - 038 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

4233 G2PP - 039 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop        
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4234 GZPP — 040 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

4235 G2PP - 041 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + Elastic strop

4236 G2PP - 042 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC strop

4237 GZPP — 043 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

4238 G2PP - 044 G 0207 - strojovna VZT 2016 60 DUNAMENTI K stěna

4239 G2PP - 045 G 0201 a -chodba 2015 60 INTUMEX MG sténa

4240 G2PP - 046 G 0201 a -chodba 2016 60 INTUMEX MG stěna

4241 G2PP - 047 G 0201 a -chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

4242 G2PP - 048 G 0201 a -chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4243 G2PP-049 (SOZOla-chodba 2015 60 HflTICP611A fléna

4244 G2PP-050 (SOZOla-chodba 2015 60 HflTICP611A fléna

4245 GZPP — 051 G 0201 a -chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4246 G2PP - 052 G 0201 a -chodba 2015 60 INTUMEX MG sténa

4247 G2PP-053 (SOZOla-chodba 2015 60 HflTICP611A fiéna

4248 GZPP — 054 G 0201 a -chodba 2015 60 INTUMEX MG sténa

4249 G2PP - 055 G 0201 a -chodba 2015 60 INTUMEX MG sténa

4250 G2PP - 057 G 0201 a -chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4251 G2PP - 058 G 0201 a -chodba 2015 60 INTUMEX MG sténa

4252 G2PP-059 (30201a-chodba 2015 60 HHTICP67O Hěna

4253 GZPP — 060 G 0201 a -chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

4254 G2PP-061 (SOZOla-chodba 2015 60 HflTICP611A fiéna

4255 GZPP — 062 G 0201 a -chodba 2015 60 INTUMEX MG sténa

4256 G2PP-063 (30201a-chodba 2015 60 HHTICP67O fléna

4257 GZPP — 064 G 0201 a -chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

4258 G2PP - 065 G 0201 a -chodba 2015 60 INTUMEX MG sténa

4259 G2PP-066 (30201a-chodba 2015 60 HHTICP67O fiéna

4260 GZPP — 067 G 0201 a -chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

4261 G2PP - 068 G 0201 a -chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

4262 G2PP - 069 G 0201 a -chodba 2015 60 INTUMEX MG sténa

4263 G2PP-070 (30201a-chodba 2015 60 HHTICP67O fléna

4264 GZPP — 071 G 0206a 2021 60 INTUMEX MG stěna

4265 G2PP - 196 G 0206a 2015 60 DUN. P525/60 + K strop

4266 G2PP-—072 G 0206a 2015 60 HILTICP670 stěna

4267 G2PP-—073 G 0206a 2015 60 HILTICP670 stěna

4268 G2PP - 074 G 0206a 2015 60 INTUMEX MG stěna

4269 G2PP - 075 G 0206a 2015 60 HILTI CP611A + CP670 stěna

4270 G2PP - 076 G 0206a 2015 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

4271 G2PP - 077 G 0206a 2015 60 DUNAMENTI PS30/110 stěna

4272 G2PP - 078 G 0206a 2015 60 HILTI CP611A + CP670 stěna

4273 G2PP-—079 G 0206a 2015 60 HILTICP670 stěna

4274 G2PP-080 (30206a 2019 60 HuTICP611A fléna

4275 GZPP — 081 G 0206b - hlavní rozvodna 2021 60 INTUMEX MG stěna

4276 G2PP - 082 G 0206b — hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP611A stěna

4277 G2PP - 083 G 0206b - hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP611A stěna

4278 G2PP - 084 G 0206b — hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP611A stěna

4279 G2PP - 085 G 0206b - hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP611A stěna

4280 G2PP - 086 G 0206b — hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP670 stěna

4281 G2PP - 087 G 0206b - hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP671 stěna

4282 G2PP - 088 G 0206b — hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP672 stěna

4283 G2PP - 089 G 0206b — hlavní rozvodna 2005 60 HILTI CP673 stěna

4284 G2PP - 090 G 0206b - hlavní rozvodna 2005 60 INTUMEX KS 30 MG pod schod

4285 G2PP - 091 G 0206b - hlavní rozvodna 2015 60 INTUMEX KS 30 MG pod schod

4286 G2PP - 092 G 0206b - hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP670 stěna        
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4287 G2PP - 093 G 0206b — hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP611A stěna

4288 G2PP - 094 G 0206b - hlavní rozvodna 2015 60 HILTI CP670 stěna

4289 G2PP - 095 G 0206b - hlavní rozvodna 2015 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

4290 G2PP - 096 G 0206b — hlavní rozvodna 2015 60 INTUMEX KS 30 MG sténa

4291 G2PP - 097 G 0201a 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4292 G2PP - 098 G 0201a 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4293 G2PP - 099 G 0201a 2015 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

4294 G2PP - 100 G 0201a 2015 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

4295 G2PP - 101 G 0203a 2021 60 INTUMEX MG sténa

4296 G2PP - 102 G 0203a 2015 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

4297 G2PP-—103 G 0201a 2015 60 HILTICP670 stěna

4298 G2PP-—104 G 0201a 2015 60 HILTICP670 stěna

4299 G2PP - 192 G 0201a 2021 60 INTUMEX CSP strop

4300 GZPP-192a G 0201a 2015 60 HILTI CP670 strop

4301 GZPP — 193 G 0201a 2021 60 INTUMEX CSP strop

4302 GZPP-193a G 0201a 2015 60 Dun. P525/60 + K strop

4303 G2PP 194 G 0201a 2015 60 HILTICP670 stěna

4304 G2PP - 195 G 0201a 2021 60 INTUMEX CSP strop

4305 GZPP-195a G 0201a 2015 60 Dun. P525/60 + K strop

4306 G2PP-—105 G 0201a 2015 60 HILTICP670 stěna

4307 G2PP-—106 G 0201a 2015 60 HILTICP670 stěna

4308 G2PP-—107 G 0201a 2015 60 HILTICP670 stěna

4309 G2PP-—108 G 0201a 2015 60 HILTICP670 stěna

4310 G2PP - 109 G 0201a 2015 60 INTUMEX KS 30 MG stěna

4311 GZPP — 110 G 0201a 2015 60 HILTI CP670 sténa

4312 GZPP — 111 G 0201a 2015 60 HILTI CP670 sténa

4313 GZPP — 112 G 0201a 2015 60 INTUMEX KS 30 MG sténa

4314 G2PP-—113 G 0222 2015 60 HILTICP670 stěna

4315 GZPP—114 (30222 2015 60 HflTICP611A fléna

4316 GZPP—115 (30222 2015 60 HflTICP611A fiéna

4317 G2PP-—116 G 0222 2015 60 HILTICP670 stěna

4318 GZPP — 117 G 0222a 2015 60 INTUMEX MG stěna

4319 GZPP—118 (30222a 2015 60 HflTICP611A fléna

4320 G2PP-119 (30222a 2015 60 Dun.P525/60+-K stěna

4321 G2PP - 120 G 0216 2021 60 INTUMEX MG stěna

4322 G2PP - 121 G 0216 2021 60 INTUMEX MG stěna

4323 G2PP - 122 G 0215 2015 60 HILTI CP670 + CP611A strop

4324 G2PP - 123 G 0215 2015 60 Dun. P525/60 + K stěna

4325 G2PP - 124 G 0212 — šatna 2021 60 INTUMEX CSP stěna

4326 G2PP - 125 G 0212 - šatna 2021 60 INTUMEX CSP stěna

4327 G2PP - 126 G 0212 — šatna 2021 60 INTUMEX MG stěna

4328 G2PP-127 G0212-šanm 2015 60 HuTICP670 “čna

4329 G2PP - 128 G 0212 - šatna 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4330 G2PP-129 G0212—šanw 2015 60 HHTICP67O “čna

4331 G2PP - 130 G 0212 - šatna 2021 60 INTUMEX CSP stěna

4332 G2PP - 131 chodba k MR 2015 60 HILTI CP670 stěna

4333 G2PP - 132 chodba k MR 2015 60 HILTI CP670 stěna

4334 G2PP-—133 G 0226 2015 60 HILTICP670 stěna

4335 G2PP-—134 G 0226 2015 60 HILTICP670 stěna

4336 G2PP - 135 G 0226 2015 60 HILTI CP611A stěna

4337 G2PP - 136 G 0226 2015 60 HILTI CP611A stěna

4338 G2PP-—137 G 0226 2015 60 HILTICP670 stěna

4339 G2PP - 138 G 0226 2021 60 INTUMEX MG stěna

4340 G2PP - 139 G 0226 2021 60 INTUMEX MG stěna

4341 G2PP-—140 G 0226 2015 60 HILTICP670 stěna

4342 G2PP-141 (30226 2015 60 HuTICP670 shop        
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4343 G2PP-142 (30226 2015 60 HuTICP670 shop

4344 GZPP — 143 G 0227 2021 60 INTUMEX AN strop

4345 GZPP — 144 G 0229 2021 60 INTUMEX AN strop

4346 G2PP-145 (30230 2021 60 HuTICP670 shop

4347 G2PP-146 (30230 2015 60 HuTICP670 shop

4348 G2PP-—147 G 0232 2015 60 HILTICP670 stěna

4349 G2PP-—148 G 0233 2015 60 HILTICP670 stěna

4350 GZPP — 149 G 0224 — archiv 2015 60 HILTI CP611A stěna

4351 GZPP — 150 G 0224 — archiv 2015 60 HILTI CP670 stěna

4352 G2PP - 151 G 0224 - archiv 2015 60 HILTI CP670 stěna

4353 G2PP - 152 G 0224 - archiv 2015 60 INTUMEX MG stěna

4354 G2PP - 153 G 0224 - archiv 2015 60 INTUMEX CSP stěna

4355 G2PP - 154 G 0224 - archiv 2015 60 HILTI CP611A stěna

4356 G2PP - 155 G 0224 - archiv 2015 60 HILTI CP611A Stěna

4357 G2PP - 156 G 0224 - archiv 2015 60 INTUMEX MG stěna

4358 G2PP - 157 G 0224 - archiv 2015 60 INTUMEX CSP + MG Stěna

4359 G2PP-158 (30224—ardfiv 2015 60 HuTICP670 fléna

4360 G2PP-159 (30224—ardfiv 2015 60 HuTICP670 fléna

4361 G2PP-160 (30224—ardfiv 2015 60 HuTICP670 něha

4362 G2PP-161 (30224—ardfiv 2015 60 HuTICP670 fiéna

4363 GZPP — 162 G 0224 — archiv 2015 60 INTUMEX MG stěna

4364 G2PP - 163 G 0224 - archiv 2015 60 DUNAM. P525/60 + K sténa

4365 G2PP-164 (30224—ardfiv 2015 60 HuTICP670 “čna

4366 G2PP-165 (30224—ardfiv 2015 60 HuTICP670 fléna

4367 G2PP-166 (30224-arch 2015 60 HuTICP611A fléna

4368 GZPP — 167 G 0224 — archiv 2015 60 DUNAM. P525/60 + K shop

4369 G2PP-168 (30224—ardfiv 2015 60 HuTICP670 fiéna

4370 G2PP-169 (30224—ardfiv 2015 60 HuTICP670 Měna

4371 G2PP - 170 G 0224 - archiv 2015 60 DUNAMENTI K strop

4372 G2PP - 171 G 0224 - archiv 2015 60 HILTI CP670 stěna

4373 G2PP - 172 G 0224 - archiv 2015 60 INTUMEX MG Stěna

4374 G2PP - 173 G 0224 - archiv 2015 60 HILTI CP670 stěna

4375 G2PP - 174 G 0224 - archiv 2015 60 HILTI CP670 stěna

4376 G2PP - 175 G 0213 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4377 G2PP - 176 G 0213 - chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

4378 G2PP - 177 G 0213 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4379 G2PP-178 (30213-chodba 2015 60 HuTICP670 něha

4380 G2PP-179 (30213-chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

4381 GZPP—180 (30213—chodba 2015 60 HuTICP670 měna

4382 G2PP - 181 G 0213 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

4383 G2PP-182 (30213-chodba 2015 60 HuTICP611A fiéna

4384 GZPP — 183 G 0213 — chodba 2015 60 HILTI CP611A Stěna

4385 G2PP - 184 G 0213 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

4386 G2PP - 185 G 0213 - chodba 2015 60 INTUMEX MG stěna

4387 G2PP - 186 G 0213 - chodba 2015 60 INTUMEX MG stěna

4388 G2PP - 187 G 0213 - chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

4389 G2PP-188 (30213-chodba 2015 60 HuTICP670 fléna

4390 G2PP-189 (30213-chodba 2015 60 HuTICP670 Héna

4391 GZPP — 190 G 0213 — chodba 2015 60 HILTI CP611A Stěna

4392 G2PP - 191 G 0213 - chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

4393 G 1PP - 001 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

4394 G 1PP - 002 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

4395 G 1PP - 003 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

4396 G 1PP - 004 G 0105 — chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

4397 G 1PP - 005 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

4398 G 1PP - 006 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna        
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4399 G 1PP — 007 G 0105 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

4400 G 1PP - 008 G 0105 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

4401 G 1PP - 009 G 0105 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

4402 G 1PP - 037 G 0105 — chodba 2015 60 HILTI CP670 sténa

4403 G 1PP — 010 G 0116 — WC 2016 60 HILTI CP670 sténa

4404 G 1PP - 011 G 0116 — WC 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K strop

4405 G 1PP — 012 G 0116 — WC 2016 60 DUNAMENTI K strop

4406 G 1PP — 013 G 0116 — WC 2016 60 DUNAMENTI K strop

4407 G 1PP — 015 G 0137 2016 60 HILTI CP611A stěna

4408 G 1PP - 016 G 0137 2016 60 HILTI CP611A stěna

4409 G 1PP - 017 G 0137 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4410 G 1PP - 018 G 0137 2016 60 DUNAMENTI KG stěna

4411 G 1PP - 019 G 0137 2016 60 HILTI CP670 stěna

4412 G 1PP-—020 G 0105 2016 60 HILTICP670 stěna

4413 G 1PP — 021 G 0105 2016 60 HILTI CP670 stěna

4414 G 1PP - 022 G 0117 - sklad PZT 2016 60 HILTI CP611A Stěna

4415 G1PP-023 G0117—sHadPZT 2016 60 HflTICP611A fléna

4416 G1PP-024 G0117—sHadPZT 2016 60 HflTICP611A fléna

4417 G 1PP — 025 G 0117 - sklad PZT 2016 60 DUNAIVIENTI P525/60 + K stěna

4418 G 1PP - 026 G 0117 - sklad PZT 2016 60 DUNAIVIENTI P525/60 + K strop

4419 G 1PP — 027 G 0117 - sklad PZT 2016 60 DUNAIVIENTI P525/60 + K strop

4420 G1PP-028 G0117—sHadPZT 2015 60 HHTICP670 “čna

4421 G 1PP - 038 G 0117 — sklad PZT 2005 60 INTUMEX MG Stěna

4422 G1PP-039 G0117—sHadPZT 2015 60 HHTICP670 shop

4423 G1PP—040 G0117-5HadPZT 2015 60 HHTICP670 Hěna

4424 G 1PP - 041 G 0117 — sklad PZT 2015 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4425 G 1PP - 042 G 0117 — sklad PZT 2015 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4426 G 1PP - 043 G 0117 — sklad PZT 2015 60 DUNAIVIENTI P525/60 + K stěna

4427 G1PP-044 G0117—sHadPZT 2005 90 DUNAMENTIMG “čna

4428 G 1PP - 045 G 0117 — sklad PZT 2015 60 HILTI CP611A + CP670 Stěna

4429 G 1PP - 029 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

4430 G 1PP — 030 G 0105 — chodba 2016 60 HILTI CP670 sténa

4431 G 1PP - 031 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

4432 G 1PP - 032 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

4433 G 1PP - 033 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP670 stěna

4434 G 1PP - 034 G 0105 - chodba 2016 60 HILTI CP611A stěna

4435 G 1PP - 035 G 0105 - chodba 2016 60 DUNAIVIENTI P525/60 + K strop

4436 G 1PP — 036 G 0105 — chodba 2016 60 DUNAMENTI P525/60 + K strop

4437 G 1NP-—001 G 1014 -chodba 2015 60 HILTICP6704-CP611A Stěna

4438 G 1NP - 002 G 1014 - chodba 2015 60 HILTI CSP + MG Sténa

4439 G 1NP - 003 G 1014 - chodba 2015 60 DUNAM. P525/60 + K Stěna

4440 G 1NP - 004 G 1014 - chodba 2015 60 DUNAM. P525/60 + K Sténa

4441 G 1NP-—005 G 1014 -chodba 2015 60 HILTICP670 stěna

4442 G 1NP - 006 G 1014 - chodba 2015 60 HILTI CP670 strop

4443 G 1NP - 009 G 1001 - chodba 10x větr. 2015 60 HILTI CP670 stěna

4444 G1NP-010 GlOOl—chodbalevéU. 2015 60 HHTICP670 “čna

4445 G 1NP - 011 G 1001 - chodba 10x větr. 2015 60 HILTI CP611A Stěna

4446 G 1NP - 012 G 1001 — chodba 10x větr. 2015 60 HILTI CP611A + CP670 Stěna

4447 G 1NP - 013 G 1001 - chodba 10x větr. 2021 60 INTUMEX MG stěna

„ DUNAM. P525/60 +

4448 G 1NP — 014 G 1001 — chodba 10x vetr. 2015 60 K + FOAM strop

4449 G 1NP - 015 G 1032 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG Sténa

4450 G 1NP - 016 G 1015 - chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

4451 G 1NP - 017 G 1015 - chodba 2015 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4452 G 1NP - 018 G 1014 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4453 G 1NP - 019 G 1014 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna        
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4454 G 1NP - 020 G 1014 a - chodba 2015 60 DUNAMENTI PS25/60 stěna

4455 G 1NP - 021 G 1014 a - chodba 2015 60 HILTI CP670 Stěna

4456 G 1NP - 022 G 1014 a - chodba 2015 60 DUNAMENTI PS25/60 Sténa

4457 G 1NP - 023 G 1014 a - chodba 2015 60 DUNAMENTI PS25/60 sténa

4458 G 1NP - 024 G 1014 a - chodba 2015 60 DUNAMENTI PS25/60 sténa

4459 G 1NP - 025 G 1001 - chodba 2015 60 www" PSB/60 + strop
K+FOAM

4460 G 1NP - 026 G 1001 — chodba 2015 60 DUNAM' PSB/60 + strop

K+FOAM

4461 G 1NP - 027 G 1001 - chodba 2015 60 DUNAM' PSB/60 + strop
K+FOAM

4462 G 2NP - 001 G 2008 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4463 G 2NP — 002 G 2008 — chodba 2015 60 HILTI CP611A sténa

4464 G 2NP - 003 G 2008 - chodba 2015 60 INTUMEX MG strop

4465 G 2NP - 004 G 2008 - chodba 2015 60 HILTI CP611A strop

4466 G 2NP — 005 G 2008 — chodba 2015 60 DUNAMENTI P525/60 +K+KG strop

4467 G 2NP — 006 G 2058 — chodba 2015 60 HILTI CP611A strop

4468 G 2NP — 007 G 2058 — chodba 2015 60 HILTI CP670 sténa

4469 (32NP—008 G2001—chodba 2015 60 HHTICP670 fiéna

4470 G 2NP — 009 G 2001 — chodba 2015 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

4471 G 2NP - 010 G 2001 - chodba 2015 60 DUNAIVIENTI K stěna

4472 G 2NP - 011 G 2001 - chodba 2015 60 DUNAIVIENTI K Stěna

4473 G 2NP - 012 G 2001 - chodba 2015 60 DUNAIVIENTI P525/60 +K+KG Stěna

4474 G 3NP - 001 G 3001 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4475 G 3NP - 002 G 3001 — chodba 2015 60 DUNAM. P525/60 + K stěna

4476 G 3NP-—003 G 3001-—chodba 2015 60 HILTICP670 stěna

4477 G 3NP - 004 G 3001 — chodba 2021 60 HILTI D 25 Sténa

4478 G3NP-005 G3001-chodba 2021 60 HuTID25 fiéna

4479 G 3NP-—006 G 3001-—chodba 2015 60 HILTICP670 stěna

4480 G 3NP-—007 G 3001-—chodba 2015 60 HILTICP670 stěna

4481 G 3NP - 008 G 3001 — chodba 2015 60 HILTI CP670 strop

4482 G 3NP-—009 G 3001-—chodba 2015 60 HILTICP670 stěna

4483 G 3NP — 010 G 3001 — chodba 2015 60 HILTI CP611A sténa

4484 G 3NP - 011 G 3001 — chodba 2015 60 HILTI CP670 sténa

4485 G 3NP - 012 G 3039 — chodba 2015 60 HILTI CP670 + CP611A sténa

4486 G 3NP - 013 G 3039 - chodba 2015 60 HILTI CP670 stěna

4487 G 3NP - 014 G 3039 — chodba 2015 60 HILTI CP611A stěna

4488 G 3NP - 015 G 3039 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG strop

4489 G 3NP - 016 G 3039 - chodba 2016 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4490 G 3NP - 017 G 3039 - chodba 2005 120 INTUMEX KS 30 MG strop

4491 G 3NP - 018 G 3039 - chodba 2005 120 INTUMEX KS 30 MG strop

4492 G 3NP - 019 G 3039 - chodba 2005 120 INTUMEX KS 30 MG strop

4493 G 3NP - 020 G 3039 - chodba 2021 60 INTUMEX AN stěna

4494 G4NP—001 G4007—chodba 2016 60 DUNANENTIK “čna

4495 G4NP—002 G4007—chodba 2016 60 DUNANENTIK fléna

4496 G4NP—003 G4007—chodba 2016 60 DUNAMENTIKG fléna

4497 G4NP—004 G4007—chodba 2021 60 INTUMEX AN shop

4498 G 4NP - 006 G 4007 - chodba 2021 60 INTUMEX CSP stěna

4499 G 4NP - 008 G 4027— malá chodba stěna

4500 G 4NP - 009 G 0436 - chodba 2014 60 HILTI CP 670 + 673 + 648 strop

4501 G 4NP - 010 G 0436 - chodba 2014 60 HILTI CP 670 + 673 + 648 strop

4502 G 4NP - 011 G 0436 - chodba 2014 60 HILTI CP 670 + 673 + 648 strop

4503 G 4NP - 012 G 0436 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4504 G4NP—013 GO436—chodba 2021 60 INTUMEX AN fléna        
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4505 G 4NP - 014 G 0436 - chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4506 G4NP-015 G4007-chodba “čna

4507 (35NP-001 G5001-chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

4508 G 5NP — 002 G 5001 — chodba 2016 60 INTUMEX MG sténa

4509 (35NP—003 G5001—chodba 2016 60 HuTICP670 měna

4510 G 5NP — 004 G 5001 — chodba 2016 60 INTUMEX MG stěna

4511 G 5NP — 005 G 5001 — chodba 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4512 G 5NP — 006 G 5001 — chodba 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC + KG stěna

4513 (35NP-007 G5001-chodba 2014 60 HuTICP670+673+ORI fléna

4514 G 5NP — 008 G 5001 — chodba 2021 60 INTUMEX PS 300 stěna

4515 G5NP-009 G5001-chodba 2021 60 INTUMEXAG Hěna

4516 (35NP—010 G5001—chodba 2014 60 HHJTCP611A něna

4517 G 5NP — 011 G 5001 — chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

4518 G 5NP — 012 G 5001 — chodba 2021 60 HILTI CFS D 25 stěna

4519 G5NP—013 G5001—chodba 2021 60 INTUMEXAG fiéna

4520 G 5NP — 014 G 5001 — chodba 2021 60 INTUMEX PS 300 stěna

4521 G 5NP — 015 G 5001 — chodba 2021 60 INTUMEX AN sténa

4522 G 5NP — 016 G 5001 — chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

4523 G5NP—017 G5001—chodba 2005 60 |NTUMEXC50 měna

4524 G5NP-018 G5001-chodba 2005 60 |NTUMEXC+R32 Hěna

4525 (35NP—019 G5001—chodba 2014 60 HHTICP670+673+ORS firop

4526 G5NP—020 G5001—chodba 2021 60 INTUMEXCSP fiéna

4527 G 5NP — 021 G 5001 — chodba 2021 60 INTUMEX MG sténa

4528 G 5NP — 022 G 5001 — chodba 2021 60 INTUMEX MG stěna

4529 (35NP—023 G5001—chodba 2016 60 HuTICP670 něha

4530 G5NP-024 G5001-chodba 2016 60 DUNANENTIK Měna

4531 (35NP—025 G5001—chodba 2014 60 HuTICP670+673+ORS fléna

4532 G 5NP — 026 G 5001a - chodba 2021 60 INTUMEX AN sténa

4533 G5NP-033 G5001-chodba 2014 60 HHTICP670+673 fléna

4534 (35NP—027 G5001—chodba 2014 60 HHJTCP611A něna

4535 (35NP—028 G5001—chodba 2014 60 HHJTCP611A aěna

4536 (35NP—029 G5001—chodba 2014 60 HHJTCP611A něna

4537 (35NP—030 G5001—chodba 2014 60 HHJTCP611A fléna

4538 G 5NP — 031 G 5001a -chodba 2014 60 HILTI CP611A stěna

4539 (36NP-001 G6032-chodba 2016 60 HuTICP670 “čna

4540 (36NP-002 G6032-chodba 2016 60 HuTICP670 Hěna

4541 (36NP—003 G6032—chodba 2016 60 HuTICP670 fléna

4542 G6NP—004 G6001—chodba 2016 60 DUNANENTIK+KG fléna

4543 G6NP—005 G6001—chodba 2021 60 INTUMEX PS300+PS750 měna

4544 G6NP-006 G6001—deba 2021 60 INTUMEXAN fléna

4545 G 6NP — 007 G 6001a- strojovna 2016 60 HILTI CP670 stěna

4546 G 6NP - 008 G 6001a- strojovna 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4547 G 6NP - 009 G 6001a- strojovna 2019 60 PROMAT 501.70 stěna

4548 G 6NP - 010 G 6001a- strojovna 2019 60 PROMAT 501.70 stěna

4549 G 6NP - 011 G 6031a - strojovna 2016 60 HILTI CP611A stěna

4550 G 6NP - 012 G 60313 - strojovna 2016 60 HILT| CP611A stěna

4551 G 6NP - 013 G 60313 - strojovna 2016 60 HILTI CP670 stěna

4552 G 6NP - 014 G 60313 - strojovna 2016 60 HILTI CP670 stěna

4553 G 6NP - 015 G 60313 - strojovna 2016 90 INTUMEX KS 30 MG stěna

4554 G 6NP - 016 G 60313 - strojovna 2016 90 INTUMEX MG stěna

4555 G 6NP - 017 G 60313 - strojovna 2016 60 HILTI CP670 stěna

4556 G 6NP - 048 G 60313 - strojovna 2020 30 HILTI CFS - S ACR sténa

4557 G 6NP - 018 G 60313 - strojovna 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4558 G 6NP - 019 G 60313 - strojovna 2016 60 HILTI CP670 + CP611A stěna

4559 G 6NP - 020 G 60313 - strojovna 2016 90 INTUMEX MG stěna        
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. spára

4560 G 6NP - 021 G 6031a - strOJovna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC

podlaha

_ spára

4561 G 6NP - 022 G 60313 - strOJovna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

. spára

4562 G 6NP - 023 G 60313 - strOJovna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

. spára

4563 G 6NP - 024 G 60313 - strOJovna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

. spára

4564 G 6NP - 025 G 60313 - strOJovna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

4565 G 6NP - 026 G 6031a - strojovna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC Spam
podlaha

. spára

4566 G 6NP - 027 G 60313 - strOJovna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC

podlaha

. spára

4567 G 6NP - 028 G 60313 - strOJovna 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podlaha

4568 G 6NP — 029 G 6014 2016 90 INTUMEX MG sténa

4569 G 6NP - 030 G 6014 2016 90 INTUMEX MG sténa

4570 G 6NP - 031 G 6014 2016 90 INTUMEX MG stěna

4571 G 6NP - 032 G 6014 2016 90 INTUMEX MG stěna

4572 G 6NP - 033 G 6014 2016 90 INTUMEX MG Stěna

4573 G 6NP-—034 G 6014 2016 60 HILTICP670 stěna

4574 G 6NP - 035 G 6014 2016 60 DUNAMENTI ELASTIC podI3h3

4575 G 6NP — 036 G 6032 — chodba 2005 90 INTUMEX KS 30 MG sténa

4576 G 6NP - 037 G 6033 - VZT 2016 60 HILTI CP670 + CP611A Stěna

4577 G 6NP - 038 G 6033 - VZT 2016 60 HILTI CP611A sténa

4578 G 6NP - 039 G 6033 - VZT 2016 60 HILTI CP611A stěna

4579 G 6NP - 040 G 6033 - VZT 2016 60 DUNAMENTI P525/60 +K+KG Stěna

4580 G 6NP - 041 G 6033 - VZT 2005 90 INTUMEX MG sténa

4581 G 6NP - 042 G 6033 - VZT 2016 60 HILTI CP611A Sténa

4582 G 6NP - 043 G 6033 - VZT 2016 60 HILTI CP670 stěna

4583 G 6NP - 044 G 60333 2016 90 INTUMEX MG stěna

4584 G 6NP-—045 G 60333 2016 60 HILTICP670 stěna

4585 G 6NP - 046 G 60333 2016 60 DUNAMENTI K+ KG Stěna

4586 G 6NP - 047 G 60333 2016 60 HILTI CP670 stěna

4587 211NP—172 211001b—chodba 2011 60 INTUhAEXCSP fléna

4588 lePPJJ3 ZlOllS-kouflna 2011 60 HHTICP673 Hěna

4589 211PP-174 210115—kotdn3 2011 60 HHTICP611A měna

4590 211PP-175 210115—kotdn3 2011 60 HHTICP611A fléna

4591 21 1PP-176 21 0115 - kotelna 2011 60 PROMAT stěna

4592 211PP-177 210115—kotdn3 2011 60 HHTICP670+673+648E “čna

4593 21 1PP—178 21 0115 — kotelna 2007 60 PROMAT sténa

4594 21 1PP-179 21 0117 - kotelna 2007 60 PROMAT stěna

4595 21 1PP-180 21 0117 — kotelna 2007 60 PROMAT Stěna

4596 Z6 1NP-161 Z6 1001c — chodba 2007 60 PROMAT spára

4597 Z6 1NP-162 Z6 1001d - chodba 2007 60 PROMAT spára

4598 26 1NP—163 Z6 1001d - chodba 2007 60 PROMAT stěna

4599 26 1NP—164 Z6 1001 - chodba 2007 60 PROMAT Sténa

4600 26 1NP—165 Z6 1001 - chodba 2007 60 PROMAT stěna

4601 26 1NP—166 Z6 1001 - chodba 2007 60 PROMAT sténa

4602 26 1NP—167 26 1001 - chodb3 2007 60 PROMAT Stěna

4603 Z6 1NP-168 Z6 1001c — chodba 2007 60 PROMAT sténa

4604 Z6 1NP-169 26 1001e - chodba 2007 60 PROMAT stěna

4605 26 1NP—170 26 1061 - chodb3 2007 60 PROMAT stěna

4606 26 1NP-171 Z6 1061 - chodba 2007 60 PROMAT sténa        
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4607 Z7 1PP-001 Z7 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4608 Z7 1PP-002 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A Stěna

4609 Z7 1PP-003 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4610 Z7 1PP-004 Z7 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4611 Z7 1PP-005 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4612 Z7 lPP—OO6 Z7 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 stěna

4613 Z7 1PP-007 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A Stěna

4614 Z7 1PP-008 Z7 0101 — garáž 2013 60 HILTI CFS - X stěna

4615 Z7 lPP—009 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CFS - X Stěna

4616 Z7 1PP-010 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4617 Z7 1PP-011 Z7 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP 643 + CFS - F Stěna

4618 27 1PP-012 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A Stěna

4619 27 1PP-013 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4620 27 1PP-014 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4621 27 1PP-015 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4622 27 1PP-016 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 sténa

4623 27 1PP-017 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP611A stěna

4624 27 1PP-018 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670+673+648+611A Stěna

4625 27 1PP-019 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 stěna

4626 27 1PP-020 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 sténa

4627 27 1PP-021 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4628 27 1PP-022 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP643 stěna

4629 27 1PP-023 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CFS - F Stěna

4630 27 1PP-024 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670+673+648 Stěna

4631 27 1PP-025 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A Stěna

4632 27 1PP-026 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP611A stěna

4633 27 1PP-027 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670+673+611A Sténa

4634 27 1PP-028 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP643 Stěna

4635 27 1PP-029 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Sténa

4636 27 1PP-030 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670+673+648 Stěna

4637 27 1PP-031 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670+673+611A Stěna

4638 27 1PP-032 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4639 Z7 lPP—O33 Z7 0101 - garáž (kolárna) 2013 60 HILTI CP670 + CP673 sténa

4640 Z7 lPP—034 Z7 0101 — garáž (kolárna) 2013 60 HILTI CP670 + CP673 stěna

4641 27 1PP-035 27 0101 — garáž (kolárna) 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4642 Z7 lPP—O36 Z7 0101 - garáž (kolárna) 2013 60 HILTI CP670 + CP673 sténa

4643 Z7 lPP—O37 Z7 OlOl-—garáž(ko|árna) 2013 60 HILTICP611A stěna

4644 Z7 lPP—O38 Z7 OlOl-—garáž(ko|árna) 2013 60 HILTICP611A stěna

4645 27 1PP-039 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP611A stěna

4646 27 1PP-040 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A Stěna

4647 27 1PP-041 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP611A stěna

4648 27 1PP-042 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Sténa

4649 27 1PP-043 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 sténa

4650 27 1PP-044 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP611A stěna

4651 27 1PP-045 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A Stěna

4652 27 1PP-046 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4653 27 1PP-047 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP643 Stěna

4654 27 1PP-048 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP673 stěna

4655 27 1PP-049 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP673 Stěna

4656 27 1PP-050 27 0101 — garáž 2014 60 HILTI CP611A stěna

4657 27 1PP-051 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Sténa

4658 27 1PP-052 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP673 Stěna

4659 27 1PP-053 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP611A stěna

4660 27 1PP-054 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4661 27 1PP-055 27 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4662 27 1PP-056 27 0101 - garáž (kolárna) 2013 60 HILTI CP611A strop        
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4663 Z7 1PP-057 Z7 0101-garáž(ko|árna) 2013 60 HILTICP611A strop

4664 Z7 1PP—058 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 strop

4665 Z7 1PP—059 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4666 Z7 1PP—O60 Z7 0101 — garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4667 27 1PP-061 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670+673+648E+ strop
+611A

4668 Z7 1PP—O62 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4669 Z7 1PP—O63 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 strop

4670 Z7 1PP—O64 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 strop

4671 27 1PP-065 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670+673+648E+ strop
+611A

4672 Z7 1PP—O66 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4673 Z7 1PP—O67 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4674 Z7 1PP—O68 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4675 Z7 1PP—O69 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 strop

4676 Z7 1PP—O70 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 strop

4677 Z7 1PP—O71 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4678 Z7 1PP—O72 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4679 Z7 1PP—O73 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4680 Z7 1PP—O74 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4681 27 lPP—O75 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670+673+648E+ strop
+611A

4682 Z7 1PP—O76 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4683 Z7 1PP—O77 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4684 27 lPP—O78 27 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670+673+648E+ strop
+611A

4685 Z7 1PP—O79 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP670 + CP673 strop

4686 Z7 1PP—O80 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4687 Z7 1PP—O81 Z7 0101 - garáž 2013 60 HILTI CP611A strop

4688 27 1PP—082 27 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CPGZŽÉZ3+648E+ strop

4689 27 1PP-O83 27 0111 - vzduchtechnika 2013 60 HILTI CPGZŽÉZ3+648E+ strop

4690 27 1PP-O84 27 0111 - vzduchtechnika 2013 60 HILTI CP6::;-:Z3+648E+ stěna

4691 Z7 1PP—O85 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP611A sténa

4692 Z7 1PP—O86 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4693 Z7 lPP—087 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP673+648E+611A strop

4694 27 1PP—088 z7 0111 - vzduchtechnika 2013 60 HILTI CPGZŽÉZ3+648E+ strop

4695 Z7 lPP—089 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP670 + CP673 strop

4696 Z7 lPP—090 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP673 strop

4697 Z7 1PP—091 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP611A strop

4698 Z7 lPP—092 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP670+673+648E strop

4699 Z7 1PP—093 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4700 Z7 1PP—094 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP611A strop

4701 Z7 1PP—095 Z7 0111 - VZduchtechnika 2013 60 HILTI CP611A strop

4702 Z7 1PP—096 Z7 0103 - Chodba 2013 60 HILTI CP673 stěna

4703 Z7 1PP—097 Z7 0103 - Chodba 2013 60 HILTI CP611A Stěna

4704 Z7 1PP—098 Z7 0103 - Chodba 2013 60 HILTI CP611A stěna

4705 Z7 1PP—099 Z7 0103 - Chodba 2013 60 HILTI CP670+673+648E Sténa

4706 Z7 1PP—100 Z7 0103 - Chodba 2013 60 HILTI CP611A strop

4707 Z7 1PP—101 Z7 0104 - Chodba 2013 60 HILTI CP670+673+611A Stěna

4708 27 1PP-102 27 0104 - chodba 2013 60 HILTI CP612$73+648E+ sténa

4709 Z7 1PP—103 Z7 0104 - Chodba 2013 60 HILTI CFS - F Stěna        
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4710 Z7 1PP—104 Z7 0104 - chodba 2013 60 HILTI CP611A stěna

4711 Z7 1PP—105 Z7 0104 - chodba 2013 60 HILTI CP673 + CFS — F Sténa

HILTI CP670 673 648E

4712 z7 1PP—106 27 0102 - vzduchotechnika 2013 60 +61+1A + + stěna

4713 Z71PP—107 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 fflLTICP670-+CP673 shop

4714 Z71PP-108 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 fflLTICP670-+CP673 shop

4715 Z7 1PP—109 Z7 0102 - vzduchotechnika 2013 60 HILTI CFS - F sténa

4716 Z7 1PP—110 Z7 0102 - vzduchotechnika 2013 60 HILTI CP670 + CP673 shop

4717 Z71PP—111 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 IflLTICP611A shop

4718 Z71PP-112 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 IflLTICP611A shop

4719 27 1PP—113 27 0102 - vzduchotechnika 2013 60 HILTI CP6:::/Z3+648E+ shop

4720 Z71PP—114 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 fflLTICP670-+CP673 shop

HILTI CP670 673 648E

4721 Z7 1PP—115 Z7 0102 - vzduchotechnika 2013 60 +61+1A + + shop

HILTI CP670 673 648E

4722 27 1PP—116 27 0102 - vzduchotechnika 2013 60 +61+1A + + shop

4723 Z71PP—117 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 fflLTICP670-+CP673 shop

HILTI CP670 673 648E

4724 27 1PP—118 27 0102 - vzduchotechnika 2013 60 +61+1A + + shop

4725 Z71PP-119 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 IflLTICP611A shop

4726 z7 1PP—120 27 0102 - vzduchotechnika 2013 60 HILTI CP6:::/Z3+648E+ shop

4727 Z71PP-121 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 IflLTICP611A shop

4728 Z71PP—122 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 fflLTICP670-+CP673 sténa

4729 Z71PP-123 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 IflLTICP611A shop

4730 Z71PP—124 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 IflLTICP611A shop

4731 Z7 1PP—125 Z7 0102 - vzduchotechnika 2013 60 HILTI CP611A stěna

4732 Z71PP-126 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 fflLTICP670+673+648E shop

4733 Z71PP—127 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 fflLTICP670+673+648E shop

4734 Z71PP—128 Z70102-vzduchotechnma 2013 60 IflLTICP611A shop

4735 Z7 1PP—129 Z7 0105 2013 60 HILTI CP611A stěna

4736 Z7 1PP—130 Z7 0105 2013 60 HILTI CP611A stěna

4737 z7 1PP—131 27 0105 2013 60 HILTI CP670+673+648E+ stěna
+CFS-FFX

4738 Z7 1PP—132 Z7 0105 2013 60 HILTI CP643 sténa

4739 Z7 1PP—133 Z7 0105 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4740 Z7 1PP—134 Z7 0105 2013 60 HILTI CP670 + CP673 shop

4741 Z7 1PP—135 Z7 0105 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4742 Z7 1PP—136 Z7 0105 2013 60 HILTI CP670 + CP673 shop

4743 Z7 1PP—137 Z7 0105 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4744 Z7 1PP—138 Z7 0105 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Sténa

4745 Z7 1PP—139 Z7 0105 2013 60 HILTI CP670 + CP673 shop

4746 Z7 1PP—140 Z7 0106 2013 60 HILTI CP611A stěna

4747 Z7 1PP—141 Z7 0106 2013 60 HILTI CP670+673+648E sténa

4748 Z7 1PP—142 Z7 0106 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4749 Z7 1PP—143 Z7 0106 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Sténa

4750 Z7 1PP—144 Z7 0107 — sklad 2013 60 HILTI CP670 + CP673 shop

4751 Z7 1PP—145 Z7 0107 — sklad 2013 60 HILTI CP670+673+648E shop

HILTI CP670+673+648E+

4752 Z71PPJA6 Z70107—sHad 2013 60 shop

+611A

4753 Z7 1PP—147 Z7 0107 — sklad 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Sténa

4754 Z7 1PP—148 Z7 0107 — sklad 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Stěna

4755 Z7 1PP—149 Z7 0107 — sklad 2013 60 HILTI CP611A stěna

4756 Z7 1PP—150 Z7 0107 — sklad 2013 60 HILTI CP611A shop

4757 Z7 1PP—151 Z7 0108 2013 60 HILTI CP670+673+648E shop        
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4758 Z71PP452 270108 2013 60 HflTICP611A shop

4759 Z7 1PP—153 Z7 0108 2013 60 HILTI CP670 + CP673 Sténa

HHTICP670+673+648E+

4760 Z71PP-154 Z70108 2013 60 shop

+611A

4761 Z71PP—155 270108 2013 60 IflLTICP611A sténa

4762 Z7 1NP—156 Z7 1037 2013 60 H|LT|CP611A stěna

4763 Z71NP-157 Z71036-chodba 2013 60 HflTICP611A fléna

4764 Z71NP-158 Z71036-chodba 2013 60 HflTICP611A fiéna

4765 Z71NP-159 Z71036-chodba 2013 60 HflTICP611A firop

4766 Z7 2NP-160 spojovací trakt (u Z7 2040) 2013 60 HILTI CP611A stěna       
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PZ—2023—0000278 Příloha č. 2
 

Revize a návrh na odstranění závad z revizí
 

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

dodavatel: PREPO-TEAM s.r.o.

adresa: Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany

|Č: 25 954 580,00

DIČ: C225954580

, , „ , , P“d kl'd Jd tk.

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY re, "“ Í a", mj e "0 „cen? Celková cena [Kč]
e mnozstvn [Kc/m1]

kontrola provozu schopnosti

1 ucpaxfekla prosícupuldle seznamu, vc. 4766,00 ks 50,00 Kč 238 300,00

oznacenl, souplsu zavad; objekt A-G,

MR

kontrola provozu schopnosti

ucpávek a prostupů mimo seznam; „

2 1 734,00 ks 50,00 Kc 86 700,00

objekt S, SZ, V, N3, N4, podzemní

garáže, energo centrum, Zl-Z7

Nabídková cena celkem

2 I

(bez DPH) za 1 rok služeb 3 5 000 00

DPH 21 % 68 250,00
   Cena celkem vč. DPH 21 %     393 250,00
  



 

Itakto označené položky vyplní uchazeč
 

 

Inabídkovou cenu vyplní uchazeč do NEN
 

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady související s plněním díla (např. servisní hodina technika,

doprava, zajištění případného potřebného pomocného materiálu, atd. )

   



Příloha č. 3

Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy

dodávající služby v areélu IKEM

Před vstupem nebo při opuštění objektů společnosti je povinností externího dodavatele nahlásit

se na centrální dispečink ASR IKEM, kde uvede své jméno, společnost, kterou zastupuje, a čas

příchodu. Při odchodu se opět nahlásí na dispečinku a uvede čas odchodu.

Dodavatel služeb prohlašuje, že zná níže uvedené bezpečnostní předpisy a požadavky a

prohlašuje, že s nimi seznámí své zaměstnance a bude je striktně dodržovat.

1.

10.

. Za všechny škody na předmětu díla, vzniklé prokazatelně činností externího dodavatele v průběhu11

12.

13.

14.

15.

Při svých činnostech je externí dodavatel povinen zachovávat všechna ochranná a bezpečnostní

opatření pro zajištění bezpečnosti všech svých pracovníků vmístě realizace díla, zejm. pro

zamezení úrazům, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pro zamezení vzájemného ohrožení se zaměstnanci IKEM a pro zamezení úrazům je určena

kontaktní osoba a její zástupce ze strany externího dodavatele i ze strany IKEM. Při provádění

prací, které časově a místně kolidují s pracemi IKEM nebo dalších sjednaných subjektů, je externí

dodavatel povinen si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes kontaktní osobu, aby se vyloučilo

jakékoliv nebezpečí. Kontaktní osoba IKEM je kompetentní vůči pracovníkům externího dodavatele

k vydávání pokynů pro zajištění BOZP.

Odpovědný pracovník externího dodavatele písemně pověří pracovníka odpovědného za činnost

pracovní skupiny.

Vstup do jiných částí budovy, nesouvisející s pracovní činností externího dodavatele, je přísně

zakázán.

Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni dodržovat veškeré výstražné a upozorňující

nápisy a značky, včetně dodržování zákazu kouření ve všech objektech nemocnice, a dále na

místech, kde je to výslovně zakázáno.

Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni být po dobu své činnosti v areálu IKEM

viditelně označení vizitkou/visačkou „Externí dodavatel“, kterou obdrží při svém nahlášení na

centrálním dispečinku ASR IKEM.

Pro svářečské, řezací, Ietovací a rozmrazovací práce je externí dodavatel povinen řídit se

příslušnými předpisy a požární směrnicí pro tyto činnosti, jakož i disponovat potřebným povolením

pro tyto práce.

Potřebné ochranné prostředky a pomůcky pro vykonávanou činnost si zajišt'uje externí dodavatel

na vlastní náklady.

Dnem předání pracoviště přebírá externí dodavatel v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení

prací, zejm. za dodržování předpisů BOZP, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. č. 133/1985

Sb., o požární ochraně; vyhl. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru, všechny ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných

právních předpisů.

Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě zajištěna.

realizace díla objednateli nebo třetím osobám, odpovídá externí dodavatel v plném rozsahu.

Při pohybu pracovníků a dopravních prostředků externího dodavatele po komunikacích v areálu

IKEM jsou pracovníci externího dodavatele povinni dodržovat veškerá dopravní značení, příkazy a

omezení.

Úmyslné přestupky proti stanoveným předpisům, stejně jako přečiny z nedbalosti, opravňují

objednatele k tomu, aby vykázal pracovníky externího dodavatele z areálu IKEM, ukončil uzavřené

smlouvy a případně uplatnil i smluvní pokuty.

V prostorách IKEM je zakázáno používání alkoholických nápojů, případně jiných návykových látek,

včetně jejich jakékoliv distribuce

Odpady a zbytky materiálu, vznikající při činnosti externího dodavatele, je externí dodavatel povinen

odstranit na vlastní náklady a vlastni riziko v souladu s aktuálně platnými právními předpisy .

Odpovědný pracovník dodavatele
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. byl seznámen environmentálními aspekty dodávky/služby,

. doložil příslušná povolení/souhlasy knakládání snebezpečnými odpady, vydané

oprávněnými orgány státní správy a

. před předáním/vyúčtováním služeb předloží doklad o likvidaci nebezpečných odpadů

vzniklých v důsledku provádění díla.

Shromažďovací prostředky rozmístěné v areálu IKEM nelze využívat (jedná se o nádoby na odpad,

kontejnery apod.)

16. Externí dodavatel bvl seznámen s vnitřními předpisy objednatele, platnými v areálu IKEM, a to:

OS 109

OS 111

OS 112

OS 304

OS 308

OS 601

OS 606

OS 609

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Požární ochrana

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

0 hygienické a protiepidemické péči v IKEM

Používání radioaktivních látek a nakládání s nimi

Provozní řád pro nakládání s odpady v IKEM

Rozvody medicinálních plynů

Provozní řád potrubní pošty

Dále byl dodavatel seznámen s ustanoveními souvisejícími s činností externích firem dle Provozního

řádu OTSS IKEM, v platném znění, a identifikací rizik vyskytujících se na pracovištích, na kterých budou

zaměstnanci externího dodavatele vykonávat práci, a o souhrnu opatření kjejich eliminaci.

Seznámení s výše uvedenými předpisy zajišt'uje vždy vedoucí příslušného oddělení nebo pověřený

pracovník objednatele, který činnost externího dodavatele koordinuje a je kontaktní osobou pro

pracovníky externího dodavatele. Zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem, že se s výše uvedenými

přepisy, platnými v areálu IKEM, seznámil, porozuměl jim, a že s nimi seznámil další své pracovníky,

kteří budou pro objednatele vykonávat pracovní činnosti.


