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DODATEK č. 4
ke smlouvě o poskytování služeb, obchodně technických podmínkách dodávky a Vyúčtování spotřeby tepelné energie
uzavřené podle ustanovení § 1746 zákona číslo 89/2012 Sb. – Občanský zákoník, v platném znění a dále dle § 77, odst. 8, zákona č. 458/2000 Sb. – Energetický zákon, v platném znění.
DODAVATEL:    
Česká zbrojovka a.s.

se sídlem: Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod

IČO: 46345965

DIČ: CZ46345965

Zastoupena: Ing. Markem Vystrčilem, Vedoucí odboru Energetika,

Investice staveb a Správa areálu   

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 712

bankovní spojení: KB Uherský Brod, 


č. účtu: 2102721/0100
ODBĚRATEL:    Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 

                              se sídlem: Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
                              IČO: 15527816
                              DIČ: CZ15527816
                              Zastoupena: Ing. Hanou Kubišovou, Ph.D., ředitelkou
                              Škola je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMTČR.
I.

PREAMBULE
1. Smluvní strany dne 16. 9. 2020 uzavřely smlouvu o poskytování služeb, o obchodně technických podmínkách dodávky a vyúčtování spotřeby tepelné energie („Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 27. 1. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 14. 2. 2023, na základě které si smluvní strany dohodly podmínky vyúčtování dodávky tepelné energie z CZT dodavatele, kdy dodavatel dodává část vyrobené tepelné energie odběrateli, a to do prostor odběratele ve Smlouvě specifikovaných, které jsou otápěny nebo temperovány, 
2. Smluvní strany si potvrzují, že se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II.

II.

ZMĚNY SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č.1, která se ruší a nahrazuje novou Přílohu č. 1.
III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3. Obě smluvní strany vyjadřují svůj souhlas se zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnit tento dodatek v Registru smluv je povinen odběratel.
4. Smluvní strany shodně deklarují, že podle tohoto dodatku bylo postupováno také v době od 1.1.2024 do dne uzavření tohoto dodatku. 

V Uherském Brodě dne__________ 
V Uherském Brodě dne__________

_________________________ 
_________________________

Dodavatel
Odběratel


Ing. Marek Vystrčil
Ing. Hana Kubišová


Vedoucí odboru
Ředitelka
Příloha č.1 
ke Smlouvě o poskytování služeb, obchodně technických podmínkách

dodávky a vyúčtování spotřeby tepelné energie
Technické parametry odběrných míst

Objekt teoretické výuky na adrese Pod Valy č. p. 2780 
· Topná větev je měřena ultrazvukovým kalorimetrem SHARKY typ 775 3064426 

v. č.  DME40 5615 5251. 
Konstanta vytápěných ploch k - 0,6

· Spotřeba tepla pro ohřev TUV je vypočtena dle odstavce III. bodu 5.

Konstanta spotřeby tepla pro ohřev TUV k - 0,1
V měsících červenec a srpen je konstanta k - 0
Objekt ředitelství školy na adrese Vlčnovská č. p. 688
· Topná větev je měřena ultrazvukovým kalorimetrem SHARKY typ 775  

v. č.  DME40 5615 5249. 

Konstanta vytápěných ploch k – 1

Pronajaté prostory v pracovišti Pažbárna

Spotřeba zemního plynu na ul. Vlčnovská 688, Uherský Brod, EIC: 27ZG600Z0001238Z
Budova provozní 2. NP – Pažbárna

Měsíční odběr v m3 pro rok 2024
	Leden
	Únor
	Březen
	Duben
	Květen
	Červen
	Červenec
	Srpen
	Září
	Říjen
	Listopad
	Prosinec

	5 641,38
	5 741,36
	4 980,96
	3 870,39
	1 872,94
	1 605,56
	0
	0
	1 432,23
	2 541,86
	4 235,82
	3 828,3


Výpočet tepelné energie
1. m2 (vytápěné plochy) × 31 (koeficient: 31m3 zemního plynu / m2 za rok) = výsledkem je spotřeba m3 zemního plynu v jednotlivých vytápěných místnostech za rok
2. Vypočtená spotřeba z bodu 1 se vynásobí % za daný měsíc

3. Výpočet procenta v bodu 2. je poměr spotřeby jednotlivých měsíců předcházejícího roku na celkovou spotřebu předešlého roku
4. Výpočet spotřeby v daném měsíci je součet spotřeb všech vytápěných místností
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