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Návod k použití

Automatický změkčovač vody T
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Princip funkce

Tvrdá voda obsahuje kombinaci vápníku (Ca), hořčíku (Mg) a žaleza (Fe).. při změkčování se
prostřednictvím iontoměniČe odstraňují ionty s kladným nábojem. Jakmile iontoměnič ztratí účinnost,
chemicky se regeneruje.

Regenerace
Regenerace sPoČÍvá ve vymytí usazenin pomocísolného roáoku a spláchnutí absorbovaných iontů
vápníku a hořčíku do kanalizace.

Regenerace Probíhá automaticky v časových intervalech. lnterval rggenerace lze zadatv razmezí 1
až 99 dnů. Během regenérace (60 minut) teče tvrdá voda.

Regenerační procos má 4 íáze:
l. Zpětnó promytí (5 minut)
2, Propírání s9]ným roáokem a pomalým proudem (50 minut)3. Napínění (40 sokund) - cca 2litry4, Rychlé propláchnutí (5 minut)

Normy a záv azné předpisy

1. Zallzení v PřÍvodu vody musí splňovat podmínky předpisů pío dodávky užitkové vody.2. SouČásti Přicházejícído styku § upravovanou vodou musí být vyroben-é z materiálů óoolnyctr vtei
upravované vodé.

3, V Prostoru pro Úpravu vody musí být kanalizační přípojka. Zřízení kanalizační přípojky
musí zajistit uživatel.

4. Maximální teplota přiváděné vody je 40 "C.

1. Popls zařízení

í,1. §oučásti systému

Systém. na čištění vody typu SOFTENER T je velmi kvalitní a přesné zal]zení.
P.pful9 instalovaný a udržovaný je zárukoú spolehlivé funkčnosti po řadu lot.
Maloobjemorný změkČovaČ vody SOFTENER T může sloužit lam, Éde průtok vody nepřevyšuje 35 l/min.

§oučástlsystómu
l. Změkčovač vody -typ §OFTENER T
2. Vypoušíěcí hadlcelA''

í.2. Technický popis

lprovozní tlak

]}lntzslvl:milt§pno_yr{rr!o,1_9,l:/§gp_!go9
Spo!řebg99[
lPrůtočné množství
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Systém je nastaven na spotřebu 0,7 k9 látky na každou
regeneraci" Výnoěet množství zmĚhčpné vody mezi
t:g§eneracemi:
Vzorec pro množstvívody změkčené mezi dvěma regeneracemi:
Z=1500xíO/ý
Kde
Z = množství vody změkčenó mezi regeneracemi
Y = tvrdost vody v německých stupních ("dH)
Příklad: Data: naměřená tvrdost vody = 

,t5 'dH
Množství vody změkčené mezi dvěma regeneracemi: Z = 1500 x 10/15 =
1000litrů
Při tvrdosti vody 15 'dH dostaneme 1000 litrů změkčené vody,

TAB. 1. KAPACITA _ §oFTENER T

Anglický
stupeň

Francouzsk
ý stupeň

ppm
CaCO,

Německý
stupeň

Účlnnost

É!*ór** ̂ _
12,5 18.0 178.6 í0 í500
13.8 19,8 196.5 11 1364
15.0 21,6 214.3 12 1250
16,3 23.4 232,2 13 1,til
175 25,2 250,0 14 1071
18,8 27.o 267,9 15 í000
20,0 28,8 285,8 16 938
21-3 30.6 303,6 17 882
22,5 32,4 321,5 18 833

__ 23_,8 34,2 339,3 19 789
25.o 36.0 357,2 20 7§0
26,3 37.8 375.1 21 714
27.5 39.6 392.9 22 682
28,8 41,4 410.8 23 652
30,0 43,2 428,6 24 625
31,3 45.0 446,5 25 600
32,5 46,8 464,4 26 577
33,8 48,6 482,2 27 556
35,0 50.4 500,1 28 536
36,3 52,2 517.9 29 517
37,5 54.0 535.8 30 500
38,8 55,8 553,7 31 4u
40,0 57.6 §71,5 32 469
41,3 59,4 589,4 33 455
42.5 61,2 607,2 34 441
43.8 63,0 625,1 35 429
45.0 64,B 643.0 36 417
46.3 66.6 660,8 37 405
47,5 68,4 678,7 38 395
48,8 70.2 696.5 39 385
50,0 72 714,4 40 375

Uvedené kapacity byly vypočtany na záktadě standardníctr áp|idatilcn póěmtnak zařízenl.
IJdaje mohou ovlivnit vnější vtivy (napříktad kottsání kvality přiváděnó vody).

L|c )



1.3, OvIádání

Řídicí ventil
před spuštěním je třeba naprogramovat dobu spouštění a interval regenerace.

ŘioicÍlednotkaje z výroby naprogramovaná na regeneraci spouštěnou ve 2:00 v noci, každé tři
dny.

Podle spotřeby a furdostivody se prostřednictvím nastaveníventilů zadává intlrval a doba
spouštění regenerace.

2. Příprava instalace
2.í.Nákres instalace

Obrázek 1"

muera c1

*-jťY.--.,'
kanalíafsl syslérn

2.2. Likvldace

pro likvidaci po skončenížívotnosti se zařízení rozebere (pro konečné
sešrotování nebo recyklaci). postupuje se přitom v opačněm sledu kroků
montáže.
Poznámka:
Před likvidací zařízení důkladně očistěte, propláchněte náctoby a potrubí čistou vodoul
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tóto příručce!
Jednotlivé Části zařízené je třeba pro další vyuZiti roztřídit a odevzdat na sběrných
místech,

zpracované Yody

žósbovánl vodw
3ll' "§ odílznutÝm v€n§l§m

Užlvatel zajišt'uje:
1. Přívod vody

(studené) 3/4"
potrubím s
uzavíracím ventilem

2. Výpusí'
(kana|izační) v max.
qýšce 100 mm,
přípojka DN 50

3. Elektrické
připojení 230 V, 50
Hz,16A

4. Podlahový odtok
musí být v místnosti

5. §edlmentační filtr
osazen před
změkčovačem

fiilr mecr}ani{hiťr
nečisict

@


