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Schneider Electric CZ, s. r. o. Aquapark Olomouc, a.s.
Služby zákazníkům Jiří Žůrek
U Trezorky 921/2 Kafkova 526/21
158 00 Praha 5 783 01 Olomouc, Slavonín

datum:  03.06.2024
naše ref.: N24PB0601V01

tel.:  +420 605 207 402 IČO:  27820378
tech. e-mail: petr.borsky@se.com tel.: +420 725 128 458
sales e-mail: barbora.knotkova@se.com e-mail: zurek@aqua-olomouc.cz

Předmět nabídky:  Aquapark Olomouc
Výměna řídicího systému v rozvaděčích MR6, MR7

Nabídková cena:  394 800 Kč (bez DPH)

Platnost nabídky:   30 dní

Záruční doba:   18 měsíců od předání

Splatnost faktury:   14 dní

Přílohy:  Popis řešení
Specifikace

Barbora Knotková
Manažer pro klíčové zákazníky

Nedílnou součástí cenové nabídky jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o.

Cenová nabídka

N24PB0601V01

Schneider Electric CZ, s.r.o.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5, Česká republika
Zákaznické centrum: +420 225 382 919
E-mail: podpora@se.com

IČO: 60467550
DIČ: CZ60467550
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 26951.
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Popis řešení
Předmětem cenové nabídky je II. etapa výměny řídicích modulů BMS v rozvaděčích, uvedených ve
Specifikaci. Procesory a vstupně výstupní moduly řady Xenta budou nahrazeny novou řadou produktů
EcoStruxure. Celkem se jedná o náhradu modulů Xenta ve dvou rozvaděčích, MR6 a MR7.

Rekonstrukce bude prováděna po jednotlivých rozvaděčích, kde budou nahrazeny pouze řídicí moduly,
ostatní výzbroj rozvaděčů (svorky, relé, jističe, stykače...) zůstane původní. Původní zůstanou i řídicí
algoritmy a grafické rozhraní dispečinku.

Cenová nabídka zahrnuje následující položky:
- záloha dat stávajícího systému
- konverze dat stávajících regulátorů do regulátorů systému EcoStruxure, úpravy, přizpůsobení
- demontáž stávajících regulátorů, dodávka a montáž regulátorů systému EcoStruxure
- zprovoznění systému, funkční zkoušky
- zaškolení obsluhy

Cenová nabídka nezahrnuje kontrolu funkčnosti koncových zařízení (čidla, pohony, ovládání čerpadel a
ventilátorů...). Případné zjištěné závady budou oznámeny objednateli a řešeny nad rámec zakázky.

DŮLEŽITÉ:
Součástí cenové nabídky není instalace sítě Ethernet, která je nezbytná pro komunikaci řídicího systému.
Je třeba, aby objednatel zajistil propojení sítě Ethernet do obou rekonstruovaných rozvaděčů a tyto
zásuvky byly zapojeny do příslušné VLAN, kterou využívá BMS (192.168.80.xxx).
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Pol.  Typ zařízení  Reference  Popis Cena / ks ks Cena celkem

Etapa II

2.1 Rozvaděč MR6 (strojovna VZT 2.NP)

2.1.1 Řídicí systém Náhrada modulů řídicího systému 142 597 Kč 1 142 597 Kč

2.1.2 SW práce SW, zprovoznění, zkoušky, doprava 88 606 Kč  1 88 606 Kč

2.1.3 Ostatní práce, materiál Návrh, montáž, dokumentace, drobný 
materiál 64 224 Kč   1 64 224 Kč

2.2 Rozvaděč MR7 (strojovna VZT 2.NP)

2.2.1 Řídicí systém Náhrada modulů řídicího systému 61 169 Kč    1 61 169 Kč

2.2.2 SW práce SW, zprovoznění, zkoušky, doprava 22 148 Kč    1 22 148 Kč

2.2.3 Ostatní práce, materiál Návrh, montáž, dokumentace, drobný 
materiál 16 056 Kč   1 16 056 Kč

Cena celkem bez DPH 394 800 Kč

394 800 Kč              

295 427 Kč                    

99 373 Kč                       
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