
 

LETTER OF INTENT    

Název: M�sto KopYivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice 
IO: 00298077 
Zastoupen: Bc. Adamem Hanusem, starostou 

(„Objednatel“) 
 a 
Název: GEOSAN GROUP, a.s. 
Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 
IO: 28169522 
Zápis v OR: M�stský soud v Praze, sp. zn. B 12459 

Zastoupen: 
Lu�kem Kostkou, pYedsedou pYedstavenstva 
Ivanem Havlem, lenem pYedstavenstva 

 („Zhotovitel“) 

(spolen� také jako „Strany dohody“), 

tímto uzavírají následující dohodu o zám�ru, tj. Letter of intent (dále jen „Dohoda“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Zhotovitel a Objednatel uzavYeli dne 16. 12. 2020 Smlouvu o dílo . 457/2020 („SOD“) na 
základ� zadávacího Yízení s názvem „Revitalizace centra m�sta KopYivnice III“, jejímž 
pYedm�tem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v l. 3 SOD. 

1.2. Mezi Stranami dohody jsou sporné okolnosti provedení a dokonení díla dle SOD a s nimi 
související nároky Stran dohody, jak vyplývá zejména z pYílohy . 1 této Dohody, Návrhu okruhu 
témat a otázek pro znalce k posouzení ve v�ci stavby „Revitalizace centra m�sta KopYivnice 
III“, smlouva o dílo . 457/2020, zejména z l. I bodu 1. tohoto dokumentu. 

1.3. Strany dohody se s ohledem na výše uvedené dohodly, že pro objektivní a nestranné 
posouzení sporných práv a povinností, které Strany zamýšlejí využít jako závazný podklad pro 
následné narovnání právních vztaho mezi Stranami dohody vyplývajících z SOD, zadají 
posouzení sporných práv a povinností Stran dohody z SOD nezávislému znaleckému ústavu. 
Strany dohody se dohodly, že tímto ústavem bude Kloknerov ústav pYi eském vysokém 
u�ení technickém v Praze, s nímž Strany dohody spolen� uzavYou smlouvu o vyhotovení 
znaleckého posudku. 

1.4. Strany dohody mají zájem sjednat základní podmínky, za kterých nechají spolen� znalecký 
posudek Kloknerovým ústavem vyhotovit a závaznost znaleckého posudku pro úely narovnání 
právních vztaho mezi Stranami této dohody. 



2. Základní podmínky 

2.1. Strany dohody prohlašují, že znalecký ústav Kloknerov ústav byl Stranami dohody zvolen 
k vypracování znaleckého posudku na základ� jejich vzájemné dohody a ob� Strany dohody jej 
akceptují jako odbornou autoritu. Strany dohody dále prohlašují, že se pYed podpisem této 
Dohody podrobn� seznámily s nabídkou podmínek pro vypracování znaleckého posudku 
Kloknerovým ústavem, která je rovn�ž pYílohou . 4 této Dohody, a tuto nabídku akceptují. 

2.2. Strany dohody prohlašují, že na základ� jejich vzájemné dohody byly vymezeny následující 
základní podklady pro urení rozsahu a obsahu znaleckého posudku, které byly ob�ma 
Stranami dohody odsouhlaseny a žádná ze Stran voi nim nemá výhrady, a to ve zn�ní, v n�mž 
jsou pYiloženy k této Dohod�: 

2.2.1. pYíloha . 1 této Dohody, Návrh okruhu témat a otázek pro znalce k posouzení ve v�ci 
stavby „Revitalizace centra m�sta KopYivnice III“, smlouva o dílo . 457/2020, 

2.2.2. pYíloha . 2 této Dohody, Seznam podklado pro znalce ke zpracování znaleckého 
posudku ve v�ci realizace stavby „Revitalizace centra m�sta KopYivnice III“, smlouva 
o dílo . 457/2020, 

2.2.3. pYíloha . 3 této Dohody, Seznam vad a nedod�lko na stavb� „Revitalizace centra 
m�sta KopYivnice III“, smlouva o dílo . 457/2020, ke dni 12. 4. 2024. 

2.3. Strany dohody berou na v�domí, že znalecký ústav može vyžadovat další podklady pro 
vypracování znaleckého posudku (tj. nad rámec t�ch, které jsou uvedeny v pYíloze . 2 této 
Dohody), pYiemž ob� Strany dohody souasn� prohlašují, že jsou pYipraveny poskytnout 
potYebnou souinnost k tomu, aby znaleckému ústavu byly poskytnuty veškeré potYebné 
podklady pro vypracování znaleckého posudku.  

3. Závaznost znaleckého posudku Kloknerova ústavu 

3.1. Strany dohody prohlašují, že znalecký posudek vyhotovený Kloknerovým ústavem v rozsahu, 
který je popsán v této Dohod� vetn� jejích pYíloh, budou považovat za závazný, relevantní 
dokaz o prob�hu provád�ní díla dle SOD a pln�ní závazko každé ze Stran dohody z SOD pro 
úely narovnání právních vztaho Stran této dohody vyplývajících z SOD.  

3.2. Strany dohody prohlašují, že l. 3.1. této Dohody není vyloueno právo Stran dohody namítat 
podjatost znaleckého ústavu i neodborné vyhotovení znaleckého posudku, resp. jiné námitky 
proti správnosti znaleckého posudku. Tyto pYípadné kroky Stran dohody nebudou mít odkladný 
úinek vzhledem k využití znaleckého posudku jako dokazu o prob�hu provád�ní díla dle SOD 
a pln�ní závazko každé ze Stran dohody z SOD pro úely narovnání právních vztaho Stran této 
dohody vyplývajících z SOD, Strany dohody se však zavazují ujednat v rámci narovnání svých 
právních vztaho rozvazovací podmínku, dle níž v pYípad�, že v dob� 5 let po narovnání právních 
vztaho mezi Stranami dohody rozhodne k tomu pYíslušný orgán (zejména soud) o tom, že 
znalecký posudek je nesprávný, pYíp. že znalecký ústav byl podjatý, narovnání právních vztaho 
Stran dohody pozbyde od poátku platnosti.  



4. Úhrada náklado na vyhotovení znaleckého posudku 

4.1. Strany dohody tímto berou na v�domí, že Kloknerov ústav vyísluje náklady na provedení 
znaleckého posudku na 290 000 K bez DPH a s touto nabídkou Kloknerova ústavu, která iní 
souást této Dohody jako její pYíloha . 4, souhlasí. 

4.2. Strany dohody se dohodly, že se budou podílet na úhrad� náklado na vyhotovení znaleckého 
posudku každá z jedné poloviny, tj. každá ze Stran dohody uhradí za vyhotovení znaleckého 
posudku polovinu jeho konené ceny vyíslené Kloknerovým ústavem. 

5. Záv�re�ná ustanovení 

5.1. Tato Dohoda se poYizuje ve dvou vyhotoveních, pYiemž každá ze Stran dohody obdrží jeden 
stejnopis. 

5.2. Strany dohody si tuto Dohodu pYeetly a souhlasí s jejím obsahem. Strany dohody prohlašují, 
že zejména l. 3.1., 3.2. a 4.2. této Dohody považují za závazné a vymahatelné.  

5.3. UzavYení této Dohody bylo schváleno Radou m�sta KopYivnice usnesením . 1279 dne 11. 6. 
2024 na 34. schozi Rady. 

5.4. Nedílnou souástí této Dohody jsou její pYílohy: 

PYíloha . 1 – Návrh okruhu témat a otázek pro znalce k posouzení ve v�ci stavby „Revitalizace 
centra m�sta KopYivnice III“, smlouva o dílo . 457/2020 

PYíloha . 2 – Seznam podklado pro znalce ke zpracování znaleckého posudku ve v�ci realizace 
stavby „Revitalizace centra m�sta KopYivnice III“, smlouva o dílo . 457/2020 

PYíloha . 3 – Seznam vad a nedod�lko na stavb� „Revitalizace centra m�sta KopYivnice III“, 
smlouva o dílo . 457/2020, ke dni 12. 4. 2024 

PYíloha . 4 – Nabídka Kloknerova ústavu na zpracování znaleckého posudku ze dne 
30. 4. 2024 

V KopYivnici dne     V Kolín� dne 

__________________________  __________________________ 
M�sto KopYivnice    GEOSAN GROUP, a.s. 
Bc. Adam Hanus, starosta   Lud�k Kostka, pYedseda pYedstavenstva 

 

V Kolín� dne  

__________________________ 
GEOSAN GROUP, a.s. 
Ivan Havel, len pYedstavenstva 

Ivan Havel
Digitální podpis:
04.07.2024 09:16:31

Luděk Kostka
Digitální podpis:
04.07.2024 10:04:20

Po dobu nepYítomnosti zastoupen 1. místostarostou
Digitáln� podepsal Mgr. David Monsport
Datum: 08.07.2024 15:28:33 +02:00
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V Brně dne 12. 4. 2024 

Návrh okruhů témat a otázek pro znalce k posouzení ve věci stavby „Revitalizace centra 
města Kopřivnice III“, smlouva o dílo č. 457/2020 

Objednatel: Město Kopřivnice, 

se sídlem: atefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, 

IO: 00298077 

Zastoupen: JUDr. Michalem ailhánkem, advokátem, ev. �. AK: 17953, 

se sídlem: �.p. 240, 683 01 Tu�apy, jako spole�ník a jednatel 

LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem: �.p. 240, 683 01 

Tu�apy, IO: 070 13 531 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., 

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, 

IO: 281 69 522 

I. 

Návrh okruhů témat řebených znalcem 

1. Mezi smluvními stranami jsou sporná následující práva a povinnosti: 

a. kdy měl/mohl zhotovitel nejdříve dokon�it dílo (s přihlédnutím k okolnostem, které jsou 

mimo odpovědnost zhotovitele – vliv realizace víceprací a méněprací, vliv klimatických 

podmínek, vliv případného prodlení objednatele atp.);  

b. zda jevy popsané jako vady a nedodělky, které jsou uvedeny v příloze tohoto zadání, jsou 

skute�ně vadami a nedodělky (tj. že zhotovené dílo neodpovídá zadání ve smlouvě o dílo); 

c. zda jevy popsané jako vady a nedodělky, které jsou uvedeny v příloze tohoto zadání, jsou 

odstranitelné �i nikoliv;  

d. zda jevy popsané jako vady a nedodělky, které jsou uvedeny v příloze tohoto zadání, brání 
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užívání; 

e. jaký mají případný vliv na cenu díla jevy popsané jako vady, které jsou uvedeny v příloze 

tohoto zadání, a které lze ozna�it za neodstranitelné; 

f. zda se na díle ke dni, kdy mohl zhotovitel nejdříve dokon�it dílo (s přihlédnutím 

k okolnostem, které jsou mimo odpovědnost zhotovitele) vyskytovaly vady a nedodělky, 

za něž odpovídá zhotovitel, a které brání užívání s případným uvedením termínu, kdy byly 

tyto vady odstraněny.  

2. S ohledem na předmět sporu mezi objednatelem a zhotovitelem považujeme za zásadní 

okruhy témat, které by měly být znalcem v této věci řebeny, následující:  

a) Možný vliv jednání zhotovitele na prodloužení doby pro provádění díla (zejména 

skute�nosti vedoucí k neopodstatněnému přerubování provádění prací zhotovitelem, 

nedostate�né alokování zdrojů zhotovitele na provádění díla apod.). 

b) Možný vliv jednání objednatele na prodloužení doby pro provádění díla (zejména překážky 

bránící zhotoviteli v provádění díla, za něž by byl odpovědný objednatel, sou�innost 

objednatele v době, kdy mělo být dílo předáno apod.).  

c) Možný vliv �asové náro�nosti víceprací a méněprací, jejichž potřeba vzebla 

z nepředvídatelných okolností (např. nepředvídatelný stav stavenibtě, chyby v projektové 

dokumentaci apod.), případně které byly posouzeny jako nezbytné vícepráce 

a méněpráce pro řádné provedení díla, na dobu provádění díla zhotovitelem.  

d) Posouzení povahy vad a nedodělků, které dílo v době, kdy mělo být předáno a převzato, 

mohlo vykazovat, se zaměřením na identifikaci případných vad a nedodělků, které by 

bránily užívání a tedy i převzetí díla ze strany objednatele, a to v�etně vymezení doby 

jejich odstranění zhotovitelem (byly-li do sou�asné doby odstraněny). 

e) Posouzení povahy sporných vad a nedodělků, které by dílo mohlo vykazovat do 

sou�asnosti (ke dni zadání znaleckého posudku), se zaměřením na identifikaci vad 

a nedodělků, které jsou neodstranitelné, a odůvodňují proto nárok objednatele na 

poskytnutí slevy z ceny díla. 

f) Posouzení vlivu klimatických podmínek na dobu provádění díla. 
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II.  

Návrh otázek, jež by měl znalec posoudit 

1. Nechť znalec posoudí, jaké pří�iny vedly k prodloužení doby pro provádění díla a jak se v jejich 

důsledku prodloužila doba pro provádění díla. 

• Nechť znalec ur�í zejména dopad těchto pří�in do smluvních termínů pro dokon�ení díla 

(ve znění dodatku �. 6). 

• Posouzení má být provedeno ke každé etapě díla, která měla být samostatně předávána 

zhotovitelem, jak byly vymezeny v dodatku �. 6 ke smlouvě o dílo. 

2. Nechť znalec posoudí, zda provedení víceprací a méněprací (viz změnové listy ZL 1 až ZL 

137)1 zapří�inilo prodloužení doby provádění díla, než jaká byla smluvními stranami dohodnuta 

ve smlouvě o dílo a jejích dodatcích (zejména dodatku �. 6).  

• Nechť znalec ur�í zejména: 1) dobu trvání případných překážek provádění díla vyvolaných 

objednatelem, 2) �asový rámec, který byl potřeba pro provedení víceprací a méněprací 

nad rámec původně dohodnutého smluvního termínu pro dokon�ení díla, a 3) dopad dob 

dle 1) a  2) do smluvních termínů pro dokon�ení díla (ve znění dodatku �. 6). 

• Posouzení má být provedeno ke každé etapě díla, která měla být samostatně předávána 

zhotovitelem, jak byly vymezeny v dodatku �. 6 ke smlouvě o dílo. 

3. Nechť znalec posoudí, zda nastala v průběhu provádění díla vybbí moc, která by objektivně 

ovlivnila schopnost zhotovitele provést dílo v řádném termínu dle smlouvy o dílo (resp. dle 

dodatků k ní), tj. zejména zda nastaly klimatické podmínky, které zhotoviteli znemožnily 

provádět dílo dle harmonogramu. 

• Nechť znalec ur�í zejména 1) délku trvání klimatických podmínek, které znemožnily 

provádění díla, a 2) zda byly práce, jejichž provádění bylo v důsledku klimatických 

podmínek přerubeno, prováděny zhotovitelem v souladu s harmonogramem díla, příp. zda 

skute�nost, že příslubné práce nebylo možné dle aktuálních klimatických podmínek 

provádět, nebylo způsobeno zhotovitelem. 

 
1 Pokud je přerubena �íselná řada změnových listů od �. 1 do �. 137, jsou tyto chybějící změnové listy 
neobsazeny. 
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• Posouzení má být provedeno ke každé etapě díla, která měla být samostatně předávána 

zhotovitelem, jak byly vymezeny v dodatku �. 6 ke smlouvě o dílo. 

4. Nechť znalec posoudí, v jakém rozsahu lze případné zpoždění s dokon�ením díla v termínech 

vymezených v dodatku �. 6 ke smlouvě o dílo při�ítat zhotoviteli. 

• Nechť znalec posoudí, jaký vliv na celkovou dobu provádění díla mělo 

1) stavebnětechnicky odůvodněné přerubení provádění prací zhotovitelem 

(např. v důsledku nepříznivých klimatických podmínek �i překážek v provádění díla 

způsobených objednatelem), 2) stavebnětechnicky neodůvodněné přerubení provádění 

prací zhotovitelem (zejména neprovádění prací v době, kdy neexistovaly žádné překážky 

pro provádění díla, v�etně působení nepříznivých klimatických podmínek). 

• Posouzení má být provedeno ke každé etapě díla, která měla být samostatně předávána 

zhotovitelem, jak byly vymezeny v dodatku �. 6 ke smlouvě o dílo. 

5. Nechť znalec posoudí, které z jevů popsaných jako vady a nedodělky, jenž tvoří přílohu tohoto 

zadání, lze považovat za vady a nedodělky bránící užívání díla, a kdy byly takové vady a 

nedodělky zhotovitelem skute�ně odstraněny. 

• Nechť znalec v rámci této otázky posoudí také, které z dokumentů, které měly být 

objednateli předány v rámci přejímacího řízení díla dle �l. 9.2. smlouvy o dílo, jsou 

dokumenty nezbytnými pro řádné užívání díla, a jejich absence by tak rovněž znamenala 

nedostatek bránící užívání díla.  

• Posouzení má být provedeno ke každé etapě díla, která měla být samostatně předávána 

zhotovitelem, jak byly vymezeny v dodatku �. 6 ke smlouvě o dílo. 

6. Nechť znalec posoudí, které z jevů popsaných jako vady a nedodělky, jež tvoří přílohu tohoto 

zadání, jsou vadami a nedodělky neodstranitelnými, za které náleží objednateli sleva z ceny 

díla. V případě vad a nedodělků neodstranitelných nechť znalec posoudí rovněž hodnotu 

těchto vad a nedodělků (dopad do ceny díla).   
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7. Ze znaleckého posudku vypracovaného znalcem tak má vyplývat zejména: 

a. délka doby provádění díla přesahující původně sjednanou dobu provádění díla ve 
znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, která je odůvodněna okolnostmi 
a skutečnostmi, které lze přičítat zhotoviteli, pokud budou takové okolnosti 
a skutečnosti znalcem zjibtěny; 

b. délka přerubení provádění díla, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět v důsledku 
okolností jím nezapříčiněných, pokud bude takové přerubení provádění díla 
znalcem zjibtěno; 

c. s ohledem na výbe uvedené možné délky provádění díla a existenci překážek 

v provádění díla, s přihlédnutím k době, která byla objektivně nutná pro realizaci 

víceprací a méněprací, o něž byl předmět díla dodatky ke smlouvě o dílo rozbířen či 
zúžen, pak bude určena doba, za kterou bylo objektivně možné dílo zhotovitelem 
provést, pokud by postupoval v souladu se smlouvou o dílo;  

d. existence a termín odstranění vad a nedodělků bránících užívání na jednotlivých 
etapách díla, pokud takové budou zjibtěny, z čehož bude možné určit, ke kterému 
dni bylo možné jednotlivé etapy díla objednatelem převzít; 

e. existence a hodnota vad a nedodělků, které je možné považovat za neodstranitelné, 

z čehož bude možné určit, v jaké hodnotě má objednatel nárok na slevu z ceny díla.  

JUDr. Michal aILHÁNEK, advokát 
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o.  

 

Přílohy:  Seznam vad a nedodělků 

 Seznam změnových listů 



Seznam podkladů pro znalce ke zpracování znaleckého posudku ve věci realizace 
stavby „Revitalizace centra města Kopřivnice III“, smlouva o dílo č. 457/2020 

 
Objednatel: Město Kopřivnice, 
 se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, 

IO: 00298077 
 
Zastoupen: JUDr. Michalem Šilhánkem, advokátem, ev. �. AK: 17953, 

se sídlem: �.p. 240, 683 01 Tu�apy, jako spole�ník a jednatel 
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem: �.p. 240, 683 01 
Tu�apy, IO: 070 13 531 

 
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., 

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, 
IO: 281 69 522 

 
 

 Zadávací dokumentace ze dne v�etně příloh

o Příloha �. 1 – Projektová dokumentace (v�. dokladové �ásti) z 05/2019 
zpracovaná spole�ností Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám.5/5, 702 
00 Ostrava – Moravská Ostrava, IO 427 67 377

o Příloha �. 2 – Výkaz výměr 

o Příloha �. 3 – Návrh smlouvy o dílo 

o Příloha �. 4 – Editovatelné přílohy 

ostupná 

 Vysvětlení zadávací dokumentace stavby �. 1 ze dne 5. 8. 2020, �. 2 ze dne 10. 8. 2020 
a �. 3 ze dne 13. 8. 2020

 Smlouva o dílo �. uzavřená za ú�elem realizace Stavby 
„Revitalizace centra města Kopřivnice III“ (zveřejněn v�etně dodatků 
ke smlouvě o dílo:

 Dodatek �. 1 ze dne (zveřejněn dne  

 Dodatek �. 2 ze dne (zveřejněn dne v�etně příloh

 Dodatek �. 3 ze dne (zveřejněn dne v�etně příloh

 Dodatek �. 4 ze dne (zveřejněn dne v�etně příloh

 Dodatek �. 5 ze dne (zveřejněn dne v�etně příloh

 Dodatek �. 6 ze dne (zveřejněn dne v�etně příloh

 Dodatek �. 7 ze dne (zveřejněn dne  v�etně příloh

 Dodatek �. 8 ze dne (zveřejněn dne  v�etně příloh

 Dodatek �. 9 ze dne (zveřejněn dne v�etně příloh

 Dodatek �. 10 ze dne (zveřejněn dne  v�etně příloh

 Smlouva o dílo �. AV.22038.1.120/001/INV ze dne 31. 10. 2022 uzavřená za ú�elem 
realizace zakázky „Převoz zeminy z meziskládky stavby centra do areálu firmy Tatra“



 Rozpo�et stavby v

 Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Kopřivnice, Odborem stavebního řádu, 
územního plánování a památkové pé�e SÚP , �.j. 41856/2017/PaeJa
vydané dne , nabytí právní moci dne 

 Rozhodnutí – stavební povolení vydané Městským úřadem Kopřivnice, Odborem 
stavebního řádu, územního plánování a památkové pé�e SÚP �.j. 
34515/2018/PaeJa vydané dne , nabytí právní moci dne 

Rozhodnutí o prodlou~ení platnosti stavební povolení vydané Městským úřadem 
Kopřivnice, Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové pé�e; Sp. zn. 
SÚP �.j. 99417/2020/PaeJa, vydané dne 9. 12. 2020, nabytí právní moci 

 Rozhodnutí – právní stavební povolení vydané Městským úřadem Kopřivnice, 
~ivotního prostředí O}P , �.j. 2971/2019/PiOl; vydané dne 

18. 1. 2019, nabytí právní moci dne 21. 2. 2019

 Rozhodnutí – speciální silni�ní rozhodnutí vydané Městským úřadem Kopřivnice, 
Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové pé�e SÚP

, �.j. 33964/2018/Ob; vydané dne 5. 12. 2018, nabytí právní moci dne 3. 1. 
2019 v�. dokladové �ásti ke stavebnímu povolení

 Zápisy předání a převzetí staveniatě �. 1 13. 1. 2021, �. 2 ze dne 1. 4. 2021, �. 
3 ze dne 13. 5. 2021, �. 4 ze dne 9. 6. 2021, �. 5 ze dne 13. 9. 2021, �. 6 ze dne 29. 9. 
2021, �. 7 ze dne 7. 3. 2022, �. 8 ze dne 7. 4. 2022, �. 9 ze dne 23. 5. 2022, �. 10 
pořízen), �. 11 ze dne 16. 9. 2022 a �. 12 ze dne 27. 9. 2022 

 Stavební deníky �. 1 a~ 

 Zápisy z kontrolních dnů Stavby �. 1 a~ �. 11

 Harmonogramy vypracované v průběhu realizace stavby

 vztahující se k průběhu realizace stavby (zejména korespondence 
smluvních stran, korespondence s osobami dot�enými realizací stavby)

 technických prohlídek Stavby 

 Seznam vad a nedodělků ke dni 

 Změnové listy v

 Změny ZDS/

 

 

 Protokoly o předání a převzetí dokon�ených �ástí díla

 Protokoly potvrzující odstranění vad uvedených v

 průběhu realizace stavby

 Zápisy koordinátora BOZP �. 1 a~ �. 135

 Nabídka doby konání výběrového řízení na dodavatele stavby



Aktualizace ke dni 12.04.2024

TDS Poznámky objednatele K posouzení znalcem

Uznání vady 

ANO/NE
Zdovodn�ní

Návrh termínu 

odstran�ní V/N

Návrh zposobu odstran�ní/ vypoYádání 

(oprava, prodlou�ená záruka, sleva z ceny 

Díla atp.)
stav k 04/2024

1 Obecné pYedávací dokumentace

Dokumentace skuteného provedení stavby (krom� dokumentace >Elektro&<, SO

102 Zpevn�ných ploch a protokolo o vytýení sítí) není v po�adovaných formátech

dle smlouvy o dílo - v digitální form� (ve formátu *.doc, *xls, *dgn, *dwg), po�adovaných 

objednatelem z dovodu návazných projektových prací. ZároveI DSPS nebyla

pYedána ve smlouvou o dílo po�adovaných potech fyzického provedení. Krom� SO

902 a geodetického zam�Yení stavby byla pYedána dokumentace jednotlivých objekto jen v 

1 fyzickém paré (místo 3 ks).

N NE ANO 19.09.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no

po osobnÍm ov�Yení s Objednatelem 

bylo pYedáno 3 ks. Objednatel po�aduje  

pouze fyzicky odd�lit.

odstran�no není relevantní není relevantní 

2 Obecné pYedávací dokumentace

Souhrnnou technickou zprávu, co vlastn� první realizaní etapa A zahrnovala

a v jakém stavu je objednateli pYedávána, k jakým odchylkám od projektové

dokumentace doalo (souhrnn�), okomentované vztahové vazby mezi novými

objekty, ochranná pásma nové technické infrastruktury,& a to v editovatelném formátu 

*.doc nebo *.docx 

N NE ANO 19.09.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

3 Obecné pYedávací dokumentace

Koordinaní situaní výkres s vyznaením prostorových vazeb - zakótování

základních velikostí vaech objekto a odstupových vzdáleností mezi nimi a stávajícími 

objekty v území, zeleni, komunikacemi, mobiliáYem, vymezením

ochranných a bezpenostních pásem, definice rozsahu a roznorodosti materiálových 

povrcho, rozsah pojí�d�ných ploch& ve formátu dle smlouvy *.dwg

nebo *.dgn

N NE ANO 19.09.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no
není kompletní, TDS po�adoval pYedlo�ení 

dokumentace k 6.1.2023-viz. záznam z KD
vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

4 Obecné pYedávací dokumentace

V�taina dokumentace není nikým autorizována 3 nejsou uvedeny údaje o zpracovateli 

dokumentace a dalaí nále�itosti dle PYílohy .14 k vyhláace . 499/2006 Sb. Po�adujeme u 

ka�dého objektu dolo�ku s údaji o zpracovateli DSPS na konkrétní objekt.
N NE ANO 19.09.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

5 obecn� pYedávací dokumentace souhrná ást Nekoresponduje obsah pYedaný digitáln� a fyzicky u geodetických zam�Yení N NE NE

je tiat�no z digitální verze, která se 

odevzdala. Nemo�e být tedy rozdíl v 

t�chto verzích

není vada

není kompletní, TDS po�adoval pYedlo�ení 

dokumentace k 6.1.2023-viz. záznam z KD 

(O:GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024)

GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

6 obecn� pYedávací dokumentace souhrná ást

Geodetické zam�Yení neobsahují �ádnou legendu, zpracovatele, seznamy

souYadnic a výaek m�Yiských bodo, Technickou zprávu 3 zposob a metodika m�Yení, 

vým�ry ploch, dl. kanalizací, kabelo atd.&. Nejsou zakresleny

a popsány vaechny realizované konstrukce a prvky (obrysov� napY. podzemní 

technologické aachty, zásuvky v podiích, energoboxy, poklopy,

�laby, vpusti atd.)

N NE ANO 19.09.2023 odstran�no

není kompletní, TDS po�adoval pYedlo�ení 

dokumentace k 6.1.2023-viz. záznam z KD 

(O:GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024)

GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

7 obecn� pYedávací dokumentace souhrná ást

U GZ chybí hraniní ukonení m�Yených oblastí, chybí materiálové popisy

jednotlivých ploch v etap� >A<, plochy jednotlivých materiálo, chybí výseky

pro stromy v dla�b�, chybí v elektru lokalizace svítidel v pódiích, energoboxy.

N NE ANO 19.09.2023 odstran�no

není kompletní, TDS po�adoval pYedlo�ení 

dokumentace k 6.1.2023-viz. záznam z KD 

(O:GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024)

GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

8 obecn� pYedávací dokumentace souhrná ást  Rozsah GZ (geometrické zam�Yení) neodpovídá rozsahu pYedávané etapy >A< N NE NE GZ ho naopak pYevyauje není vada

není kompletní, TDS po�adoval pYedlo�ení 

dokumentace k 6.1.2023-viz. záznam z KD 

(O:GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024)

GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

9 A a B obecn� pYedávací dokumentace
Zhotovitel nedodal souhlasy s kvalitou provedené stavby od majitelo dotených objekto a 

správco in�. sítí a jejich souhlasná stanoviska pro kolaudaci stavby
N NE NE

Nejedná se o povinnost zhotovitele. 

Zasláno Objednateli emailem dne 

22.8.2023 s vysv�tlením

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada
není kompletní, TDS po�adoval pYedlo�ení 

dokumentace k 6.1.2023-viz. záznam z KD

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

10 A obecn� pYedávací dokumentace
Geodetické zam�Yení zaslané zhotovitelem je neúplné, neodpovídá po�adavkom 

objednatele pro nemo�nost zam�Yit a posoudit zpevn�né plochy pro jejich nedokonení 
V NE ANO 25.09.2023 odstran�no

není kompletní, TDS po�adoval pYedlo�ení 

dokumentace k 6.1.2023-viz. záznam z KD 

(O:GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024)

GZ pYedáno v poYádku teprve 1.3.2024
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

11 A SO 102 Zpevn�né plochy nedokonené zpevn�né plochy- závady nesplIující podmínky bezpeného pohybu osob N NE NE Nejedná se o vadu ani nedod�lek
ZP jsou dokoneny a splIují podmínky 

bezpeného pohybu osob
19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

12 A SO 102 Zpevn�né plochy nedokonené odvodn�ní zpevn�ných ploch N NE ANO dokoneno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

13 A SO 102 Zpevn�né plochy
nedokonené vodorovné znaení pro zrakov� posti�ené a nevidomé- závady nesplIující 

podmínky bezpeného pohybu osob 
N NE NE Nejedná se o vadu ani nedod�lek .

ZP jsou dokoneny a splIují podmínky 

bezpeného pohybu osob
09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

14 A SO 102 Zpevn�né plochy chyb�jící zábradlí na schodiatích- závady nesplIující podmínky bezpeného pohybu osob N NE ANO 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

15 A SO 102 Zpevn�né plochy
nerovnost polo�ené velkoformátové dla�by- závady nesplIující podmínky bezpeného 

pohybu osob 
V NE NE

uznáváme ásten�. Závady 

nesplIující podmínky bezpeného 

pohybu jsou odstran�ny

17.11.2023 odstran�no

25 míst jako vada bránící u�ívání bylo 

odstran�no.Ostatní vady nebyly 

konkrétn� specifikované.

vada zostává

Spolenou pochozkou objednatele, TDS, AD a 

zhotovitele byly jasn� sd�l�ny místa, kde jsou 

nerovnosti

ANO- zda bylo odstran�no

16 A SO 102 Zpevn�né plochy
vynívající velkoformátová dla�ba nad stupn� schodiat� v místech napojení schodiat� a 

dla�by- závady nesplIující podmínky bezpeného pohybu osob 
V NE NE nejedná se o vadu 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

17 A SO 102 Zpevn�né plochy uvoln�né �ulové kostky- závady nesplIující podmínky bezpeného pohybu osob V NE NE
nelze zapískovat dla�bu ve spádu 

1:1, ka�dým deat�m se písek vyplaví
17.11.2023 odstran�no na pochozích plochách odstran�no

na aikmých plochách 1:1 u SO 902 je 

zapískování po�adované AD nevhodné- 

zhotovitel odmítá vadu uznat

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

18 A SO 102 Zpevn�né plochy
neodstran�né závady u pYechodu pro chodce ulice atefanikova, kumulující se voda na 

pYechodu pro chodce a pYilehlém chodníku - ostatní závady bránicí u�ívání díla 
V NE NE

provedeno dle platných pYedpiso, 

nejedná se o vadu; komunikace je 

povodní

odstran�no
po dohod� v koordinaci s objednatelem 

lze zrealizovat za úhradu
vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

19 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a kulturním 

domem
velkoformátová dla�ba vy�aduje dodr�ení sm�rových a výakových pom�ro V NE NE

dla�ba je vyspádována do vpustí dle 

PD
odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vypuat�no ze sledování vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

20 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a kulturním 

domem
zahutn�ní dla�by není provedeno v celém prostoru V NE NE provedeno odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

21 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a kulturním 

domem
chybí zapískování N NE ANO provedeno odstran�no odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

22 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a kulturním 

domem

dla�ba u vtoku do kanalizace - není mo�né zadlá�d�ní provád�t z malých kuso dla�by, kdy� 

je mo�no usadit jednu 

dla�dici

V NE ANO provedeno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

23 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a kulturním 

domem
rozná nasákavost velkoformátové dla�by V NE NE

nebylo dolo�eno protokolem, který 

by uroval, která ást díla 

neodpovídá SOD

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada, 

vypuat�no ze 

sledování

v rámci pochozky nebylo specifikováno, 

o jaké dla�by se jedná. Objednatel v 

prob�hu stavby odebral vzorky dla�eb, 

které nechal otestovat mimo jiné na 

nasákavost. Objednatel sd�lil, �e 

provedené zkouaky dopadly v poYádky. 

Výsledky zkouaek nám Objednatel 

neposkytl

nebylo pYevzaté

Objdnatel jasn� zhotoviteli sd�lil, kde je jiná 

nasákavost dla�by. Odebrané vzorky dla�eb o 

kterých zhotovitel píae (byly v potu jednotek kuso) 

byly objednatelem odebrány z palet, které m�l 

zhotovitel ulo�eny na jednom centralizovaném 

míst�, zbývající dla�ba pak byla zabudována v 

rozných místech centra, které zhotvitel bohu�el 

neevidoval. 

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

24 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 
velkoformátová dla�ba vy�aduje dodr�ení sm�rových a výakových pom�ro V NE NE dla�ba je vyspádována  dle PD 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává
v pYedávacím protokolu byl uveden NÁHRADNÍ 

TERMÍN 31.5.2024
ANO- zda bylo odstran�no

25 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 
zahutn�ní dla�by není provedeno v celém prostoru N NE NE provedeno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

26 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 
chybí zapískování N NE ANO provedeno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

27 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 

dla�ba u vtoku do kanalizace - není mo�né zadlá�d�ní provád�t z malých kuso dla�by, kdy� 

je mo�no usadit jednu 

dla�dici

V NE ANO provedeno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

íslo 

V/N

STAV (dle 

zhotovitele)

Vada/Nedod�le

k

V/N

Poznámka

Vada/ nedod�lek 

bránící u�ívání podle 

TDS

ANO/NE

Popis vady/ nedod�lkuEtapa

Datum potvrzení o 

odstran�ní 

vady/nedod�lku 

TDS

SO ást stavby

VyjádYení Zhotovitele



28 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 

doYezy dla�by nejsou provedeny ve stejné aíYce po celé délce od podia pro sezení ke vtoku 

do KopYivniky
V NE NE provedeno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

29 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 
nelegální ulo�iat� kameniva pod stromy V NE ANO 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

30 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 
ocelové obrubníky vyboují V NE NE 17.XI 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

31 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 
terénní úpravy svahu ke vtoku do KopYivniky jsou vymyté povrchovou vodou V NE ANO 31.05.2024 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

32 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 
není provedeno zatravn�ní N NE ANO 15.09.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

33 A SO 102
plocha mezi hotelem TATRA a podiem pro 

sezení 
není dokoneno napojení dla�by na objekt hotelu >U schodiat� do sklepa hotelu< N NE ANO odstran�no 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

34 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO ervený mlát je zneiat�n pYím�sí jiného kameniva tmavé barvy V NE ANO odstran�no 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

35 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO mlát není rovnom�rn� polo�en V NE NE odstran�no 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

36 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO velkoformátová dla�ba vy�aduje dodr�ení sm�rových a výakových pom�ro V NE NE dla�ba je vyspádována  dle PD odstran�no- nepotvrzeno ze starny TDS odstran�no vypuat�no ze sledování vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

37 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO zahutn�ní dla�by není provedeno v celém prostoru N NE NE dla�ba zahutn�na odstran�no- nepotvrzeno ze starny TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

38 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO zapískování není kompletní N NE NE dopískováno odstran�no- nepotvrzeno ze starny TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

39 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO drená�ní �lab je kYiv� usazen V NE NE �lab je osazen rovn�

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vypuat�no ze sledování vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

40 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO není pod hodinami provedená dla�ba N NE NE

podle objednatele nutná demontá� 

sloupu pro osazení hodin- repase s 

vyrovnáním, pak lze osadit zp�t a 

zadlá�dit

19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

41 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO není dokonen chodník ze zámkové dla�by N NE NE chodník je dokonen 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

42 A SO 102 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO vynívá poklop od revizní aachty nad velkoformátovou dla�bu V NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

43 A SO 102 schodiat� u PEPCO barevná odlianost stupIo schodiat� V NE NE

nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor na kvalitu 

pohledového betonu

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada nebylo pYevzaté, vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

44 A SO 102 schodiat� u PEPCO spárování mezi velkoformátovou dla�bou a prvním stupn�m není provedeno N NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

45 A SO 102 schodiat� u PEPCO poakozené a následn� zatmelené dva stupn� V NE ANO
stupn� byly Yezány, nejedná se o 

vadu, pYesto bude vym�n�no
31.05.2024 vým�na dvou stupIo u PEPCO

bude odstran�no 

do 31.5.2024
vada zostává vada zostává NE- bude odstran�no do 31.5.2024

46 A SO 102

�ulová dla�ba -svah u SO 902 a podél 

hlavního traktu mezi hotelem TATRA a 

ul. atefanikova

�ulová dla�ba má nepYípustné velké spáry (na míst� bylo prokázáno její vyjmutí bez u�ití 

náYadí, neodpovídá norm�, nepYípustné velké spáry ) 
V NE NE

nejedná se o vadu, nelze zapískovat 

ve svahu 1:1

 opakovan� odstraIováno i pYesto, �e se 

jedná o vadu PD
odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

47 A SO 102

�ulová dla�ba -svah u SO 902 a podél 

hlavního traktu mezi hotelem TATRA a 

ul. atefanikova

dla�ba není Yádn� ulo�ená do kvalitního betono V NE NE

do betonu je �ulová kostka ulo�ena, 

vypadávání kostek zposobuje velký 

sklon dla�by z kostek u SO 902 s 

po�adavkem objednatele a AD na 

nespárování betonem

19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

48 A SO 102

�ulová dla�ba -svah u SO 902 a podél 

hlavního traktu mezi hotelem TATRA a 

ul. atefanikova

zaspárování neplní úel V NE NE odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no
v míst� velkých sklono zhotovitel odmítá 

vadu znat
vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

49 A SO 102

�ulová dla�ba -svah u SO 902 a podél 

hlavního traktu mezi hotelem TATRA a 

ul. atefanikova

pokládka dla�by se liaí vzhledov� 3 podél pavilonu SO 902 je jiná skladba ne� skladba 

sm�rem od pavilonu k pomníku E. Zátopka
V NE NE

dla�ba je polo�ena v intencích 

po�adavku architekta
09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

50 A SO 102

�ulová dla�ba -svah u SO 902 a podél 

hlavního traktu mezi hotelem TATRA a 

ul. atefanikova

spáry mezi dla�bou a výdYevou V NE ANO 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

51 A SO 102

�ulová dla�ba -svah u SO 902 a podél 

hlavního traktu mezi hotelem TATRA a 

ul. atefanikova

vynívající dla�ba nad výdYevu V NE ANO 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

52 A SO 102

�ulová dla�ba -svah u SO 902 a podél 

hlavního traktu mezi hotelem TATRA a 

ul. atefanikova

nenavazující výakov� dla�ba a velkoformátová dla�ba V NE ANO 17.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

53 A SO 102

�ulová dla�ba -svah u SO 902 a podél 

hlavního traktu mezi hotelem TATRA a 

ul. atefanikova

ást dla�ebních �ulových kostek je rezavá V NE NE

nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor na kvalitu 

pohledového betonu, jedná se o 

pYírodní materiál, který mo�e 

obsahovat pYím�si �eleza

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada zhotovitel navrhuje sledovat do 05/2024 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

54 A SO 102
dla�ba mezi pavilonem SO 902 a 

prodejnou KOH-I-NORu 
zapískování nutno doplnit N NE NE dopln�no odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

55 A SO 102
dla�ba mezi pavilonem SO 902 a 

prodejnou KOH-I-NORu 
polo�ená dla�ba pod kv�tináem je nerovná V NE NE

dla�bu nebylo mo�né polo�it 

strojov� vzhledem k její váze
19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

56 A SO 102
dla�ba mezi pavilonem SO 902 a 

prodejnou KOH-I-NORu 
není zaat�rkován bílým kaírkem prostor mezi SO 902 a dla�bou N NE ANO

Dohoda s Arch., není vada, ale 

provedeme

Po 

vyvzorkování a 

dodání , 

nejpozd�ji do 

20.9.

19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

57 A SO 102
dla�ba mezi pavilonem SO 902 a 

prodejnou KOH-I-NORu 
vynívá v�trací otvor nad dla�bou V NE ANO 25.09.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

58 A SO 102
dla�ba mezi pavilonem SO 902 a 

prodejnou KOH-I-NORu 
kanalizaní poklop vynívá nad dla�bu V NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

59 A SO 102
dla�ba mezi pavilonem SO 902 a 

prodejnou KOH-I-NORu 
vstup do pavilonu SO 902 není dokonen N NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

60 A SO 102
dla�ba mezi pavilonem SO 902 a 

prodejnou KOH-I-NORu 
nedokonale provedené dobetonování u fasád obchodních jednotek V NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

61 A SO 102 schodiat� u KOH-I-NORu spárování mezi velkoformátovou dla�bou a prvním stupn�m není dokoneno N NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS



62 A SO 102 schodiat� u KOH-I-NORu prosedliny viditelné ve dvou posledních (vrchních stupních) V NE NE nebylo zjiat�no není vada vypuat�no ze sledování odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

63 A SO 102 schodiat� u KOH-I-NORu dla�ba od schodiat� k cukrárn� není ve stejné úrovni jako schodiat� V NE NE opraveno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

64 A SO 102 dYev�ná plocha (PERGOLA) chybí ochranný nát�r N NE ANO 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

65 A SO 102 dYev�ná plocha (PERGOLA) velkoformátová dla�ba nenavazuje ve vytipovaných místech na dYev�nou plochu N NE NE opraveno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

66 A SO 102 dYev�ná plocha (PERGOLA) prohyb dYev�né dla�by ve dvou místech V NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

67 A SO 102
velkoformátová dla�ba od cukrárny podél 

lékárny a ul. atefanikova
velkoformátová dla�ba vy�aduje dodr�ení sm�rových a výakových pom�ro V NE NE dla�ba je provedena dle PD odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vypuat�no ze sledování vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

68 A SO 102
velkoformátová dla�ba od cukrárny podél 

lékárny a ul. atefanikova
chybí dopln�ní zapískování N NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

69 A SO 102
velkoformátová dla�ba od cukrárny podél 

lékárny a ul. atefanikova
opan� ulo�ený betonový obrubník V NE NE

obrubník nebyl v PD, dopln�n 

zhotovitelem po dohod� s TDS nad 

rámec SOD kvoli bypassu kolem 

koYeno stromo (provedení 

rozporoval AD)

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

70 A SO 102
velkoformátová dla�ba od cukrárny podél 

lékárny a ul. atefanikova
ocelový obrubník vykazuje sm�rové nerovnosti a vynívá nebezpen� nad dla�bu V NE NE opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

71 A SO 102
velkoformátová dla�ba od cukrárny podél 

lékárny a ul. atefanikova
nedokonale provedené dobetonování u fasád obchodních jednotek V NE NE opraveno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

72 A SO 102
velkoformátová dla�ba podél ul. 

atefanikova
velkoformátová dla�ba vy�aduje dodr�ení sm�rových a výakových pom�ro V NE NE dla�ba je provedena dle PD 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

73 A SO 102
velkoformátová dla�ba podél ul. 

atefanikova
chybí dopln�ní zapískování N NE NE opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

74 A SO 102
velkoformátová dla�ba podél ul. 

atefanikova

ocelový obrubník vykazuje sm�rové nerovnosti a vynívá 

nebezpen� nad dla�bu
V NE ANO 17.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

75 A SO 102
velkoformátová dla�ba podél ul. 

atefanikova
u pYechodu pro chodce není dokonená pokládka velkoformátové dla�by N NE ANO

bude provizorn� dokoneno ze 

�ulové kostky do doby dodání nové 

dla�by

19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

76 A SO 102
velkoformátová dla�ba podél ul. 

atefanikova
u TATROVANKY není dokonená pokládka velkoformátové dla�by N NE NE VF dla�ba dokonena 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

77 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
chybí istící kusy u �labu N NE ANO dopln�ny 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

78 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901

�lab podél schodiat� u TATROVANKY je zdeformován a z ásti 

zakrytý schodiaeovým stupn�m
V NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

79 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
hromosvod ohnutý V NE ANO opraveno 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

80 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
odvodn�ní klimatizace nepYipojeno do kanalizace V NE NE pYipojeno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

81 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
dla�ba je polo�ená výa ne� vchod do Zverimexu V NE NE

dla�ba je ve spádu od vstupu do 

obchodní jednotky
19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

82 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
op�rná zídka u cukrárny je vychýlená V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

83 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
hydrant vodovodu nedoYezán a ulo�en ze aikmo V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

84 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
spáry �ulové dla�by jsou pYília velké V NE NE

nejedná se o vadu, provedeno dle 

PD, pYi kladení atípaných �ulových 

kostek bez vazby  nelze docílit 

toto�ných spár mezi Yadami

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

85 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
ocelové obrubníky v n�kterých místech vyboují a vynívají nad dla�bu V NE NE opraveno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

86 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
ocelové obrubníky v n�kterých místech vyboují a vynívají nad dla�bu V NE NE 17.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

87 A SO 102
velkoformátová dla�ba a �ulová dla�ba od 

ul. atefanikova po SO 901
op�rná zídka u kavárny pí Bittnerová je vychýlená V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no duplicita s polo�.. 82 vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

88 A SO 102 schodiat� u Zverimexu barevná odlianost stupIo schodiat� V NE NE

nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor na kvalitu 

pohledového betonu

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada nebylo pYevzaté, vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

89 A SO 102 schodiat� u Zverimexu spárování mezi velkoformátovou dla�bou a prvním stupn�m není provedeno V NE ANO 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

90 A SO 102 schodiat� u Zverimexu poakozené 4 stupn� V NE ANO

bude provedeno podle záv�ro 

znalce spolu s ostatními pracemi na 

stupních

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada

Bude Yeaeno dohodou, �e vým�na 

prob�hne dle záv�ro znaleckého 

posudku

nebylo pYevzaté, vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

91 A SO 102 schodiat� u Zverimexu v místech uYezání stupIo je viditelné dopln�ní blí�e nespecifikovanou cementaní hmotou V NE NE

schodiat� provedeno dle PD 

zaYezáním na projektem 

po�adovanou délku, hrany byly 

zapraveny k tomu ureným 

materiálem

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

92 A SO 102 schodiat� u Zverimexu první stupeI pYekrývá odvodIovací �lab (�lab je poakozený) V NE ANO odstran�no odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

93 A SO 102 zpevn�ná plocha pod SO 901 na ploae se nacházejí bezodtokové kalu�e V NE NE

spády odpovídají PD 0,5% (pouze 

jsou z ásti opané, aby byl zajiat�n 

odvod vody), pYi tak malém spádu 

nelze docílit po�adovaného 

odvád�ní povrchové vody

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada DTTO vada 93, 193, 319 nebylo pYevzaté, vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

94 A SO 102 zpevn�ná plocha pod SO 901 spárování je provedeno nekvalitn� V NE ANO

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Zhotovitel navrhne slevu 

z ceny díla

sleva viz. závada .95 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

95 A SO 102 zpevn�ná plocha pod SO 901 kYivé dilataní spáry V NE ANO

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Zhotovitel navrhne slevu 

z ceny díla

sleva 50 000,00 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

96 A SO 102 zpevn�ná plocha pod SO 901 sklonové pom�ry litých betono neodpovídají projektové dokumentaci V NE ANO odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no

problematika byla Yeaena b�hem 

výstavby, kde doalo k pYeYeaení území, 

které bylo vlivem zm�ny spádu 

zasa�eno. Schodiat� u KD bude i 

1.stup�I výakov� upraveno.

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no



97 A SO 102 zpevn�ná plocha pod SO 901 poakozené hrany litých betono V NE ANO

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Zhotovitel navrhne slevu 

z ceny díla

sleva viz.polo�ka .101 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

98 A SO 102 zpevn�ná plocha pod SO 901 poakozený odvodIovací �lab V NE NE odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

99 A SO 102 zpevn�ná plocha pod SO 901 barevná odlianost litých betono od projektovaných V NE ANO

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Zhotovitel navrhne slevu 

z ceny díla

sleva 75 000,00 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

100 A SO 102
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
výakové a sklonové pom�ry litých betono neodpovídají projektové dokumentaci V NE ANO odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no

problematika byla Yeaena b�hem 

výstavby, kde doalo k pYeYeaení území, 

které bylo vlivem zm�ny spádu 

zasa�eno. Schodiat� u KD bude i 

1.stup�I výakov� upraveno.

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

101 A SO 102
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
poakozené hrany litých betono V NE ANO

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Zhotovitel navrhne slevu 

z ceny díla, DTTO vada 97

sleva 20 000,00 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

102 A SO 102
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
poakozené odvodIovací �laby V NE NE odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

103 A SO 102
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
barevná odlianost litých betono od projektovaných V NE ANO

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Zhotovitel navrhne slevu 

z ceny díla

sleva 115 000,00 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

104 A SO 102
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
�ulové kostky jsou ulo�eny v rozporu s vyvzorkováním V NE NE

nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor na kvalitu 

pohledového betonu

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

105 A SO 102
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
betonová plocha je zneiat�ná V NE NE odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

106 A SO 102
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
velkoformátová dla�ba není dokonená N NE NE

pYed kulturním domem nelze 

dokonit- eká se na upravený 

projekt od AD

19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

107 A SO 102 pYedávací dokumentace

Chybí typické Yezy, prokazující zm�nu spádovosti v území ve srovnání

s projektovou dokumentací (pYedevaím o návaznosti na KD z dovodu

zm�ny nivelety betonové plochy)

N NE ANO 19.09.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

108 A SO 102 pYedávací dokumentace

Obsahové posouzení dokumentace:

Nekoresponduje s pYedanými podklady geodetického zam�Yení (GZ bez

legend, bez zpracovatele, bez hranic pYedávaného území, bez data vyhotovení&)
N NE ANO 19.09.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

109 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky spáry segmento nezbaveny montá�ní p�ny N NE NE odstran�no 09.04.2024 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní není relevantní 

110 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky zaneseno dno N NE ANO 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

111 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky lankové zábradlí na jednou ukonení bez krytky N NE ANO 15.09.2023 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

112 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky opravit napojení spoje kolem potrubí 3 napojení kanalizace z SO 904 N NE ANO 15.09.2023 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

113 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky chybí terenní úpravy kolem zádla�by, je tam stavební sue N NE ANO 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

114 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky chybí kryt v�trací aachty, vyrovnávací prstenec je popraskaný N NE ANO odstran�no 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

115 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky nebyla pYedána SZZ(souhrná zpráva o jakosti díla) V NE ANO odstran�no 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

116 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky nebyl pYedlo�en mostní list N NE NE odstran�no 09.04.2024 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no pYedlo�eno v poYádku teprve 14.3.2024 není relevantní 

117 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky nebyla pYedlo�ena 1HMP N NE NE odstran�no 09.04.2024 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no pYedlo�eno v poYádku teprve 14.3.2024 není relevantní 

118 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky zam�Yení V NE ANO 18.09.2023 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

119 A SO 201 pYedávací dokumentace Technická zpráva v *.docx 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

120 A SO 201 pYedávací dokumentace Koordinaní situace v *.dwg 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

121 A SO 201 pYedávací dokumentace

Chybí geodetické zam�Yení a výsledek geodetického sledování konstrukce

pYed a po dokonení N NE ANO 19.09.2023 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

122 A SO 201 Zatrubn�ní KopYivniky lokální poakození PKO a zábradlí u výtoku V NE ANO 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko 

na samostatném protokolu

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

123 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat�

a1 3 odluova výakové defekty v celém podélném profilu, místy stojí voda, vadný spoj 

6,50m 

Objednatel po�aduje vyYeaení spádu, provedení opravy spoje 6,50. 

V NE ANO 16.11.2023 odstran�no viz. závada .261 nebylo po�ádáno o kontrolu odstran�ní vady vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

124 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat�
Úsek a3-a7 3 výakové defekty v celém podélném profilu, protispád, místy stojí voda 

Objednatel po�aduje provedení opravy. 
V NE NE opraveno 16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává, nabídnutá kompenzace vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

125 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat�
Úsek a5-a63 protispád, stojí voda, 0,01 

Objednatel po�aduje provedení opravy.
V NE NE opraveno 16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává, nabídnutá kompenzace vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

126 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� a6- vyistit, zatmelit, prasklý prstenec V NE ANO opraveno 16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

127 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� a4- nelze zkontrolovat, nepYístupná V NE ANO 16.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 



128 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� a3- nelze zkontrolovat, nepYístupná V NE ANO 16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

129 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� a2- nelze zkontrolovat, stojí na dn� voda V NE ANO 16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

130 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� a1- stojí na dn� voda, chybí zp�tná klapka, nelze zkontrolovat istotu V NE ANO opraveno 16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

131 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� a7- nelze zkontrolovat V NE ANO 16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

132 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� ORL- vyistit, zatmelit, stojí na dn� voda V NE NE V ORL je b��né, �e zde stojí voda 16.11.2023 není vada

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

133 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� Stavební deníky nepYedlo�eny N NE NE
nejedná se o vadu bránící u�ívání

16.11.2023
pYedlo�eno dne 24.8.2023 spolu s 

kompletní dokumentací stavby
09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

134 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat�
Zhotovitel nedodal protokoly o tlakových zkouakách a podélné 

profily kanalizace
V NE NE

nejedná se o vadu bránící u�ívání
16.11.2023

tlakové zkouaky byly pYedlo�eny spolu s 

kompletní dokumentací dne 24.8.2023. 

Byly pYedlo�eny 2 tlakové zkouaky  - z 

dovodu napojední drená�í nebylo mo�né 

provést více tlakových zkouaek

odstran�no
2 tl.zkouaky pYedány,ostatní nelze zatím 

zrealizovat (drená�e) pYedáno ostatní
odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

135 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat�

Dokumentace skuteného provedení stavby 3 byl zjiat�n nesoulad pYedlo�ené 

dokumentace 

skuteného provedení stavby se skutenostmi na stavb� zjiat�né b�hem prohlídky

V NE NE Nejedná se o vadu ani nedod�lek 16.11.2023 dopln�no odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

136 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat�
Geodetické zam�Yení 3 neodpovídá dokumentace skuteného provedení stavby, nelze 

v�rohodn� posoudit geodetické zam�Yení pYedlo�ené zhotovitelem k 20.7.2023 
V NE NE dopln�no 16.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

137 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� Výpoet skutených délek úseko kanalizace 3 není dodán V NE NE
pYedlo�eno dne 24.8.2023 spolu s 

kompletní dokumentací stavby
16.11.2023 odstran�no

 je souástí pYedlo�eného geodetického 

zam�Yení 
odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

138 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� Tlakové zkouaky kanalizace 3 nedodány v kompletní verzi V NE NE
pYedlo�eno dne 24.8.2023 spolu s 

kompletní dokumentací stavby
16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

139 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� Zhotovitel nedodal podélný profil jednotlivých úseko kanalizace z kamerových zkouaek V NE NE
pYedlo�eno dne 24.8.2023 spolu s 

kompletní dokumentací stavby
16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

140 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� Úsek a1 3 TUBOSIDER, vyúst�ní kanalizace do KopYivniky byl opakovan� zjiat�n protispád V NE ANO potrubí  je funkní
Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). 
sleva viz. závada . 171 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

141 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� Stojící voda v aachticích: a1, a2, a a3 V NE NE Nejedná se o vadu ani nedod�lek

jedná se o aachty s osazením zp�tnými 

klapkami, který vy�adují sní�ení dna. V 

t�chto dnech bude stát voda v�dy.

16.11.2023 není vada

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

142 B SO 301 Odvodn�ní komunikace a parkoviat� zneiat�né a zanesené odvodIovací �laby- ostatní závady bránicí u�ívání díla V NE NE Nejedná se o vadu ani nedod�lek 16.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

143 B SO 301 pYedávací dokumentace Technická zpráva v *.docx 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 16.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

144 B SO 301 pYedávací dokumentace Koordinaní situace v *.dwg 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 16.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

145 B SO 301 pYedávací dokumentace

PYedávaná situace zatím nekoresponduje s dokoneným stavem, chybí

zákres �labo, odvodIovacích prvko dle skutenosti N NE ANO 16.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

146 B SO 301 pYedávací dokumentace
Chybí podélné profily kanalizace

N NE ANO 16.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

147 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch NepYedlo�ena Dokumentace skuteného provedení stavby V NE NE nejedná se o vadu bránící u�ívání 16.11.2023
pYedlo�eno dne 24.8.2023 spolu s 

kompletní dokumentací stavby
odstran�no odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

148 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch NepYedlo�eno Geodetické zam�Yení V NE NE
pYedlo�eno dne 24.8.2023 spolu s 

kompletní dokumentací stavby
16.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

149 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch NepYedlo�en Výpoet skutených délek V NE NE

výpoet délek potrubí mezi 

aachtami je souástí geotetického 

zam�Yení, které bylo pYedáno spolu  

s kompletní dokumentací dne 

24.8.2023

odstran�no
 je souástí pYedlo�eného geodetického 

zam�Yení 
odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

150 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch NepYedlo�eny Tlakové zkouaky kanalizace V ANO NE
nejedná se o vadu bránící u�ívání

tlakové zkouaky byly pYedlo�eny spolu s 

kompletní dokumentací dne 24.8.2023. 

Byly pYedlo�eny 2 tlakové zkouaky  - z 

dovodu napojední drená�í nebylo mo�né 

provést více tlakových zkouaek

16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

151 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch
Úsek a5-a6 3 8,04m se nachází zátka pYípojky s poznámkou pYípojka uzavYená 

Objednatel po�aduje vysv�tlení opodstatn�ní zátky a uvedeného komentáYe
V NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

152 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch
Úsek a9-a10 3 4,8-4,9m zanesené kameny  

Objednatel po�aduje vyiat�ní nánoso a kameno
V NE ANO

Nutno provést nové kamerové 

zkouaky a proiat�ní.
25.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

153 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch
Úsek a9-a10 3 17,27m viditelný defekt napojení, dle stavbyvedoucího bylo ji� odstran�no 

Objednatel po�aduje novou kamerovou zkouaku po odstran�ní defektu.  
V NE ANO

Defekt na potrubí odstran�n. Nutno 

provést nové kamerové zkouaky a 

proiat�ní.

25.09.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

154 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a8- srovnat skru�e, vyistit, zatmelit, doplnit stupeI V NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

155 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a7- vyistit, zatmelit N NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

156 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a5- vyistit, zatmelit, vysv�tlit odlianý poklop N NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

157 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a6- vyistit, zatmelit, prasklý prstenec, srovnat hrdlo N NE NE opraveno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no prstenec ale nebyl vym�n�n není relevantní 

158 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a4- srovnat skru�e, vyistit, zatmelit, prasklý prstenec N NE NE opraveno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no prstenec ale nebyl vym�n�n není relevantní 

159 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a4A- vyistit (dodaten� pYidaná aachtice) N NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

160 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a2- vyistit, zatmelit N NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

161 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a3- nelze provést kontrolu istoty, zatmelit, na dn� stojí voda V NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

162 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a1- srovnat skru�e, nelze provést kontrolu istoty, zatmelit, srovnat hrdlo, na dn� stojí voda V NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

163 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a9- srovnat skru�e, vyistit, zatmelit, prasklý prstenec, srovnat hrdlo V NE NE opraveno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no prstenec ale nebyl vym�n�n není relevantní 

164 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a10- vyistit, zatmelit N NE NE opraveno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 



165 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a5- zatmelit N NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

166 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a5A- vyistit, zatmelit, aachta u Lapolu N NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

167 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch a5B - nalezená aachtice N NE ANO opraveno 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

168 A SO 302 pYedávací dokumentace Technická zpráva v *.docx 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

169 A SO 302 pYedávací dokumentace Koordinaní situace v *.dwg 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

170 A SO 302 pYedávací dokumentace
Chybí podélné profily kanalizace

N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

171 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch úsek a1- výústní objekt vykazuje nerovnosti V NE ANO
Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). 
sleva 50 000,00 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

172 A SO 303 pYedávací dokumentace
Obsahové posouzení dokumentace po�adujeme alespoI vymezení (lokalizace) 

upravovaného úseku do Koordinaní situace
N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

173 A SO 304 pYedávací dokumentace Technická zpráva v *.docx 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

174 A SO 304 pYedávací dokumentace Koordinaní situace v *.dwg 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

175 a SO 304 pYedávací dokumentace
Chybí podélné profily kanalizace

N NE ANO 19.09.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

176 A SO 351 pYedávací dokumentace Technická zpráva nebo alespoI základní popis vykonávaných prací není N NE ANO 19.09.2023 17.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

177 A SO 351 pYedávací dokumentace Koordinaní situace v *.dwg 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 17.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

178 A SO 351 pYedávací dokumentace Chybí podélný profil a kladeský plán vodovodu N NE ANO 19.09.2023 17.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

179 A SO 352 pYedávací dokumentace Technická zpráva v *.docx 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

180 A SO 352 pYedávací dokumentace Koordinaní situace v *.dwg 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

181 A SO 352 pYedávací dokumentace Chybí podélný profil pYípojky vodovodu, kladeské schéma N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

182 A SO 353 pYedávací dokumentace Chybí Technická zpráva N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

183 A SO 353 pYedávací dokumentace Chybí Koordinaní situace N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

184 A SO 361 trávník aachtice rozvad�e systému zavla�ování je poniená N NE ANO 25.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

185 A SO 801 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO kv�tináe nejsou Yádn� ulo�eny N NE NE
podlo�ky Yeaeny v rámci zm�nového 

listu, práce nad rámec SOD
16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

186 A SO 801 trávník trávník v místech návaznosti na betonové plochy je zaschlý N NE NE trávník nevykazuje projevy uschnutí

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vypuat�no ze sledování vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

187 A SO 801 pYedávací dokumentace Chybí Technická zpráva N NE ANO 19.09.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

188 A SO 801 pYedávací dokumentace Chybí Koordinaní situace N NE ANO 19.09.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

189 A SO 901 Laaská brána
na stropní konstrukci chybí osazení odvodIovao celkov� systém neodpovídá PD, 

zhotovitel nepYedlo�il zm�nu schválenou
V NE ANO schváleno odstran�no

 odvodIovae jsou 

provedeny,schváleny, pYedlo�eno
odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

190 A SO 901 Laaská brána st�ny nejsou opatYeny ochranným nát�rem N NE ANO provedeno odstran�no odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

191 A SO 901 Laaská brána strop neodpovídá pohledov� po�adavkom PD (vizuální prohlídka, barevné odlianosti) V NE NE

nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor na kvalitu 

pohledového betonu

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada
estetické posouzení je subjektivním 

názorem TDS
vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

192 A SO 901 Laaská brána chybí ást ochranných liat led pásko N NE ANO odstran�no odstran�no odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

193 A SO 901 Laaská brána na bet.ploae pod konstr. Jsou kalu�e, plocha není ve spádu dle PD V NE NE

spády odpovídají PD 0,5% (pouze 

jsou z ásti opané, aby byl zajiat�n 

odvod vody), pYi tak malém spádu 

nelze docílit po�adovaného 

odvád�ní povrchové vody

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada DTTO vada 93, 193, 319 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

194 A SO 901 Laaská brána spáry v betonové ploae nejsou zatmeleny N NE NE odstran�no odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

195 A SO 901 Laaská brána Kryt do aachty pod konstr. Je nefunkní(chybí písty) V NE NE odstran�no odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

196 A SO 901 Laaská brána Kryt z 1°geigero  je ásten� pYibetonován, druhý chybí N NE ANO odstran�no odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

197 A SO 901 Laaská brána UvnitY geidro je stavební sue N NE ANO odstran�no odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

198 A SO 901 Laaská brána
Betony v okolí sv�tel(pochúzích) vykazují defekty, stejn� tak spáry mezi pilíYi, kaverny, 

nerovnost)
N NE NE odstran�no odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

199 A SO 901 Laaská brána Není pYedána SZZ estné prohláaení, prohláaení atd. V NE NE odstran�no odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no pYedáno odstran�no není relevantní není relevantní 

200 A SO 901 pYedávací dokumentace
Chybí kompletní dokumentace skuteného provedení stavby - bez Technické

zprávy, bez Koordinaní situace, bez náznaku projektové dokumentace 
N NE ANO 19.09.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

201 A SO 902 Prosklený pavilon
Pochozkou po staveniati dne 25.7.2023 bylo zjiat�no, �e SO 902 Sklen�ný pavilon není 

dokonen a není schopen u�ívání
N NE NE dokoneno, pYedáno 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

202 A SO 902 Prosklený pavilon
k 31.7.2023 není dokonena stYecha vetn� atiky- závady nesplIující podmínky 

bezpeného pohybu osob a bezpeného provozu 
V NE ANO

v dob� prohlídky probíhala vým�na 

neúnosných pYeklí�ek tl. 9 mm nad 

rámec PDPS

25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

203 A SO 902 Prosklený pavilon
Zhotovitel nepYedvedl v prob�hu prohlídky funknost vodovodu a kanalizace, vytáp�ní 

(temperování) objektu a funknost v�trání (otevírání sv�tlíko)
N NE ANO Nejedná se o vadu ani nedod�lek

chybí topná zkouaka a� v topném období. 

Ovládání sv�tlíku bude zprovozn�no ve 

spolupráci s Objednatelem

25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

204 A SO 902 Prosklený pavilon
vytáp�ní objektu bylo dohodnuto provedení ov�Yení funknosti vytáp�ní v klimaticky 

vhodn�jaím období, napY. po zahájení topné sezony
N NE NE

Nejedná se o vadu ani nedod�lek, 

dílo je funkní

Topná zkouaka bude provedena a� v 

topném období
25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

205 A SO 902 Prosklený pavilon Zhotovitel ke konané prohlídce nepYedlo�il kontrolní a zkuaební plán vytáp�ní objektu N NE NE
Nejedná se o vadu ani nedod�lek, 

dílo je funkní
25.09.2023 není vada

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS



206 A SO 902 Prosklený pavilon Chybí hromosvod N NE NE

Nejedná se o vadu ani nedod�lek

Objednatel nepo�aduje realizovat 

hromosvod

25.09.2023 není vada

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

hromosvod nebude realizován hromosvod nebude realizován není relevantní 

207 A SO 902 Prosklený pavilon Uzemn�ní stavby nebylo pYedvedeno a ov�Yeno N NE NE nejedná se o vadu bránící u�ívání uzemn�ní bylo pYedvedeno a ov�Yeno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní není relevantní 

208 A SO 902 Prosklený pavilon Pohledové provedení betonových konstrukcí pavilonu N NE ANO nejedná se o vadu bránící u�ívání odstran�no 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

209 A SO 902 Prosklený pavilon

Nutná kompletace dokumentace ke Sklen�nému pavilonu vetn� dokumentace pYípojek 

in�. sítí, návrho zhotovitele na schválení materiálo, prohláaení o shod� a dodání instrukce 

(návodo) na obsluhu a údr�bu SO 902, t�snících zkouaek a zkouaek nezávadnosti pitné vody

N NE ANO
nejedná se o vadu bránící u�ívání

dokoneno, pYedáno
25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

210 A SO 902 Prosklený pavilon
Geometrické zam�Yení pavilonu pro vklad do katastru nemovitostí nebylo k 31.7.2023 

zhotovitelem pYedlo�eno
N NE ANO 25.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

211 A SO 902 Prosklený pavilon
revizní zpráva elektro nedodána- závady nesplIující podmínky bezpeného pohybu osob a 

bezpeného provozu 
N NE ANO

nejedná se o vadu bránící u�ívání

dokoneno, pYedáno
25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

212 A SO 902 Prosklený pavilon
revizní zpráva hromosvody a uzemn�ní nedodána- závady nesplIující podmínky 

bezpeného pohybu osob a bezpeného provozu 
N NE NE

nejedná se o vadu bránící u�ívání

hromosvod nebyl po�adován

ostatní dokoneno, pYedáno

09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní není relevantní 

213 A SO 902 Prosklený pavilon podlaha není opatYená uzavíracím nát�rem N NE ANO dokoneno, pYedáno 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

214 A SO 902 Prosklený pavilon betonový povrch podlahy není v uvedených zhotoviteli místech Yádn� fináln� upraven V NE NE dokoneno, pYedáno 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní není relevantní 

215 A SO 902 Prosklený pavilon ve vrchní betonové vrstv� se nacházejí pYím�si folie (igelitu), podlaha se loupe N NE ANO 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní není relevantní 

216 A SO 902 Prosklený pavilon podlaha vykazuje nerovnom�rné barevné skvrny (fleky) V NE ANO odstran�no 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

217 A SO 902 Prosklený pavilon podlaha má trhliny v n�kterých místech V NE ANO

zatmeleno, ze strany AD 

odsouhlaseno povolením provád�t 

nát�r podlahy

odstran�no 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

218 A SO 902 Prosklený pavilon vým�na pipy (ramínka) umyvadla za krataí N NE ANO dokoneno, pYedáno 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

219 A SO 902 Prosklený pavilon produchy v podlaze jsou zborcené, kolem jsou trhliny N NE ANO opraveno 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

220 A SO 902 Prosklený pavilon opravit trhliny u producho na podlaze N NE ANO 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

221 A SO 902 Prosklený pavilon
nosný pilíY stropu u vstupu do pavilonu uvést do podobné podoby jako jsou ostatní pilíYe, 

prohlý plech E186 pilíYe, prohlý plech 
N NE ANO odstran�no 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

222 A SO 902 Prosklený pavilon defekty v nát�rech pilíYo N NE ANO 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

223 A SO 902 Prosklený pavilon podlaha v rozích objektu není vyhlazená N NE NE 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

224 A SO 902 Prosklený pavilon tmel mezi podlahou o okenním rámem není v místech uvedených zhotoviteli proveden N NE ANO 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

225 A SO 902 Prosklený pavilon termostat ovládání topení není zapuat�n ve st�n� technické místnosti V NE NE
Není vadou, provedeno dle PD a 

RDS
25.09.2023 není vada

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

226 A SO 902 Prosklený pavilon není provedeno uzavíraní technické místnosti (závit s klíem) N NE ANO 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

227 A SO 902 Prosklený pavilon upravit výakov� elektro krabice v podlaze N NE ANO 15.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

228 A SO 902 Prosklený pavilon t��ce uzamykatelné vstupní dveYe N NE ANO 15.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

229 A SO 902 Prosklený pavilon seYízení automatického systému ovládání sv�tlíko v souinnosti s objednatelem N NE ANO 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

230 A SO 902 Prosklený pavilon zborcená st�na zadního podlahového produchu sm�rem k Interhotelu N NE ANO 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

231 A SO 902 Prosklený pavilon chybí popisky v el. rozvád�i (identifikace jistio) N NE ANO odstran�no 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

232 A SO 902 Prosklený pavilon t�sn�ní zasklení je naruaeno u pojezdových dveYí a zaneseno drobnými kameny N NE ANO odstran�no 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

233 A SO 902 Prosklený pavilon chybí zaat�rkování mezi velkoformátovou dla�bou a pavilonem N NE ANO 25.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

234 A SO 902 Prosklený pavilon
zakrytí venkovních producho je provedeno z chabého plastu a je u jednoho produchu ji� 

naruaeno
N NE NE

provedeno dle RDS zpracované 

Objednatelem. Zdeformované t�lo  

1 boxu bude opraveno

25.09.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní není relevantní 

235 A SO 902 Prosklený pavilon modré ucpávky otvoro v betonu vym�nit za aedé (blízké zbarvení betonu) N NE NE není vada, pYesto odstran�no 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

236 A SO 902 Prosklený pavilon

Zhotovitel m�l do 18.8.2023 pYedlo�it dokumentaci dle l. 9,2 SOD do 18.8.2023. Zhotovitel 

k 22.8.2023 dokumentaci dle l. 9. SOD nepYedlo�il. Pro nedodání zhotovitelem 

dokumentace dle l. 9.2. SOD, jedná se o závadu bránící zahájení procesu pYedání a 

pYevzetí díla (závada neodstran�ná od kontrolní prohlídky konané dne 8.8.2023) a 

prokazatelné nedokonení podlahy (závada bránící v u�ívání díla) nebyla opakovan� (ji� po 

tvrté) zahájená pYejímka a pYedávka díla

N NE ANO nejedná se o vadu bránící u�ívání 15.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

237 A SO 902 Prosklený pavilon

Dozor architekta seznámil pYítomné kontrolní prohlídky dne 22.8.2023 se skuteným 

stavem dokumentace skuteného provedení stavby. Papírovou verzi dokumentace obdr�el 

ve stYedu 16.8. 2023. Dne 17.8. 2023 byla vrácena z dovodo neúplnosti, chyb, nesouladu se 

skuteností,&.

Stav  pYedlo�ené  dokumentace  skuteného  provedení  stavby  neumo�Iuje  zahájení  

procesu pYejímky a pYedávky díla, ást SO 902 Prosklený pavilon

N NE ANO nejedná se o vadu bránící u�ívání 15.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

238 A SO 902 pYedávací dokumentace Technická zpráva v *.docx 3 NE, není v poYádku, pouze v *.pdf N NE ANO 19.09.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní není relevantní 

239 A SO 902 pYedávací dokumentace

Chybí Koordinaní situace 3 NENÍ v poYádku (pouze situace pYípojek, ale

ne u� vazby a kóty samotného objektu k okolí), chybí formát situace, kde

se dá n�co odm�Yovat

N NE ANO 19.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS



240 A SO 902 pYedávací dokumentace

Výkresová dokumentace DSPS 3 pouze v *.pdf 3 na mnoha místech neitelné kóty a 

poznámky, tohle nemo�e slou�it jako podklad pro pYípadné

dalaí projektování, po�adujeme dokumentaci v itelném formátu *.dwg

nebo *.dgn

N NE ANO 19.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

241 A SO 902 pYedávací dokumentace

U GZ kanalizace chybí zakreslení odvodIovacích �labo, deaeové pYípojky

objektu 902 N NE NE
pYedlo�eno dne 24.8.2023 spolu s 

kompletní dokumentací stavby
25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

242 A SO 902 pYedávací dokumentace
Technická zpráva, vychází ze zprávy realizaní dokumentace, mohla by

mít alespoI Yádn� upraveny budoucí asy na minulé.
N NE ANO 19.09.2023 25.09.2023 odstran�no

TDS potvrdili odstran�ní vad a 

nedod�lko na samostatném 

protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

243 A SO 904
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
zabudované �laby trysek fontány jsou prohnuté N NE ANO odstran�no vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

244 A SO 904
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901
trysky fontány sm�Yují vodu mimo urený prostor V NE NE

trysky jsou osazeny svisle, pYi v�tru mo�e 

docházek k úniku vody z uzavYeného 

cirkulaního systému fontány

16.11.2023 odstran�no
TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem
vada zostává

S ohledem na zazimování systému nelze nyní 

vyzkouaet
ANO- zda bylo odstran�no

245 A SO 904
zpevn�ná plocha od SO 901 po kulturní 

dom a schodiat� pod SO 901

provedená zkouaka fontány dne 20.7.2023 prokázala únik ásti vody po betonové ploae 

mimo uzavYený cirkulaní systém 

fontány

V NE NE Provedeno dle RDS a PD
bude Yeaeno formou zm�nového listu . 

136
16.11.2023 není vada

PYi v�tru a odpaYováním mo�e docházet 

k úniku vody - b��ný jev
vada zostává

Bylo provedeno nadstavení �labo, s ohledem na 

zazimování systému nelze nyní vyzkouaet
ANO- zda bylo odstran�no

246 A SO 904 pYedávací dokumentace

Technická zpráva ani projektová dokumentace není DSPS, dokumentace

není autorizována ani datována, Lentus Agilis s.r.o. není pro nás partner

pro zpracování DSPS

N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

247 A SO 904 pYedávací dokumentace Chybí zákres do Koordinaní situace N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

248 A SO 905 od podia pro sezení po schodiat� u PEPCO hodiny usazené v ploae nejsou svisle ulo�eny V NE NE

konstrukce hodin dodána 

Objednatelem v nerovnostech, bude 

dle jeho sd�lení d�lat repasi nerez 

stojanu

není vada vypuat�no ze sledování odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

249 A SO 905 pYedávací dokumentace Chybí Technická zpráva N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

250 A SO 905 pYedávací dokumentace Chybí Koordinaní situace N NE ANO 19.09.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

251 A SO201 Zatrubn�ní KopYivniky nedokonené spárování u ela tubosideru ve vrchní ásti(pod letopotem) N NE ANO 15.09.2023 13.09.2023 odstran�no

zástupci m�sta KopYivnice a TDS 

potvrdili odstran�ní vad a nedod�lko na 

samostatném protokolu

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

252 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� aachta a1 - prasklé vyrovnávací prstence V NE ANO 16.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no prstenec ale nebyl vym�n�n není relevantní 

253 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� aachta ORL  - prasklé vyrovnávací prstence V NE ANO 16.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no prstenec ale nebyl vym�n�n není relevantní 

254 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� UV 4 - PET láhev + zniený kalový koa V NE ANO 16.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

255 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� zm�na napojení UV 5 - upravit v DSP + vymazat V NE ANO 16.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

256 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� UV3 - vymazat aachtu V NE ANO 16.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

257 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� UV6 - vymazat aachtu V NE ANO 16.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

258 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� napojovací díl PO2 - vyistit V NE ANO 16.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

259 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� oprava dokumentace DSP - skutené napojení PO1 a PO2 V NE ANO 16.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

260 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� tlakové zkouaky - nelze otevYít PDF V NE ANO 16.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

261 B SO 301 Odvodn�ní parkoviat� úsek mezi aachtami a1 -VO, a1-ORL vykazuje nerovnosti na potrubí V NE ANO
zhotovitel nepova�uje za vadu 

bránící u�ívání
viz. protokol o pYedání a pYevzetí díla 19.12.2023 sleva

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

262 B SO 102 Zpevn�né plochy Vyboený odvodIovací at�rbinový �lab u a2 V NE ANO 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

263 B SO 102 Zpevn�né plochy provést pYejezd z VF dla�by na komunikaci ke KD N NE ANO 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

264 B SO 102 Zpevn�né plochy
poakozená dla�ba ( uatípnuté hrany, akrábance, barevný odstín, mastné fleky ) v potu 88 

ks dle poYízené fotodokumentace
V NE NE

nejedná se o vadu, ásten� byly 

vym�n�ny nové kusy dla�eb nebo 

opraveny dla�dice hmotou k 

opravám vhodnou

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

265 B SO 102 Zpevn�né plochy aíYka spar u �ulové dla�by 15-17 V NE NE
dla�ba je polo�ena do Yádku s respektování 

výrobní tolerance �ul.kostky
není vada vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

266 B SO 102 Zpevn�né plochy výakový rozdíl �ulové dla�by 15-17 a VF dla�by v míst� at�rbinového �labu u Tatrovanky V NE ANO 17.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

267 B SO 102 Zpevn�né plochy poakozené betonové obrubníky v potu 5 ks V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

268 B SO 102 Zpevn�né plochy VF dla�ba vykazuje výakové nerovnosti mezi jednotlivými dla�dicemi V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

269 B SO 102 Zpevn�né plochy VF dla�ba má nerovné linie spar V NE NE
dla�ba je ulo�ena v tolerancích výrobce, 

který udává aíYí spar a� 12 mm
není vada vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

270 B SO 101 Parkoviat� poakozené kamenné obrubníky V NE ANO

opraveno epoxidovou sm�sí s 

pYím�sí kameniva pro dosa�ení 

po�adovaného odstínu

17.11.2023
obrubníky jsou opraveny. Jsou v procesu 

sledování
není vada

neodstran�no, pouze zalepeno neschválenou 

sm�sí
vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

271 B SO 101 Parkoviat� poakozené betonové obrubníky V NE ANO 17.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

272 B SO 101 Parkoviat� aíYka spáry u �ulové dla�by neodpovída normovým hodnotám V NE NE

nejedná se o vadu, provedeno dle 

PD, dla�ba je polo�ena do Yádku s 

respektování výrobní tolerance 

�ul.kostky

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

273 B SO 101 Parkoviat� místn� propadlé jednotlivé kusy �ulových kostek V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

274 B SO 101 Parkoviat� n�které erné �ulové kostky jsou uvoln�ny, nutno pYepískovat a pYehutnit V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává opraveno ásten� ANO- zda bylo odstran�no

275 B SO 101 Parkoviat� linie d�lících pásu ze �ulových kostek není rovná V NE ANO 17.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no n�které linie pYesto nejsou zcela rovné není relevantní 

276 B SO 101 Parkoviat� sní�it bet.obrubník v míst� parkovacího místa u Tarovanky V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

277 B SO 101 Parkoviat� výakový rozdíl �ulové dla�by a nájezdového obrubníku V NE ANO 17.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 



278 B SO 101 Parkoviat� dokonit ohrazení kontejnerového stání N NE NE
nejedná se o vadu Díla ani 

nedod�lek- vícepráce

nejedná se o vadu ani nedod�lek- jedná se 

o dodatené práce nad rámec SOD. Nebyl 

potvrzen protokol o pYedání dokonené 

ásti díla

provedeno

práce nad rámec SOD- nemo�e být 

vedeno jako VaN (jedná se o práce 

rozaiYující pYedm�t Díla)

nebylo pYevzaté (O:zhotovitel dokonil 

28.12.2024)

Poz. Zhotovitel vedl stavební deník o kterém 

objednatel ani TDS nev�del, tuto informaci sd�lil 

zhotovitel a� v letoaním roce. Deník byl fyzicky 

pYedán 1.3.2024, objednatel ani TDS tak nem�l 

mo�nost se k zápisom vyjádYit

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

279 B SO 101 Parkoviat� doplnit zapískování �ulové dla�by V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

ásten� dopln�no nebylo vaak pYevzato vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

280 B SO 101 Parkoviat� pYipomínky k DSP a dokladové ásti V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

281 B SO 801 Sadové úpravy opravit terénní úpravy okolo energoboxu ES1 V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no není relevantní není relevantní 

282 B SO 801 Sadové úpravy odstranit kameny z trávníku obecn� V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

283 B SO 451 VeYejné osv�tlení opravit nát�r sloupo veYejného osv�tlení V NE ANO 30.04.2024

nát�ry sloupo budou dokoneny do konce 

04/2024 za vhodných klimatických 

podmínek

bude odstran�no 

do 31.5.2024
vada zostává vada zostává NE- bude odstran�no do 31.5.2024

284 B SO 451 VeYejné osv�tlení opravit nát�r sloupo veYejného osv�tlení v míst� styku ze zeminou V NE ANO 17.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

285 B SO 471 Ozvuení nám�stí dolo�it protokol o srozumitelnosti V NE ANO 17.11.2023 21.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

286 B SO 905 MobiliáY opravit kotvení stojanu na kola pYed KD V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

287 A SO 905 MobiliáY laviky v mlatu nutno lépe pYikotvit. Jedná se o 2 ks V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

288 A SO 905 MobiliáY vyistit válcovou plakátovací plochu u armaturní aachty V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

289 A SO 905 MobiliáY u dvou laviek je popraskané dYevo V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

290 A SO 904 Fontána doplnit popisy a sm�r proud�ní vody V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

291 A SO 361 Závlahový systém opravit popisy zaYízení - souasná jsou rozmoená V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

292 A SO 361 Závlahový systém pYichytit potrubí k objímce V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

293 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch oistit stupadla a pororoat v armaturní aacht� V NE ANO 17.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

294 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch rez na ocel.nosnících pororoatu armaturní aachty V NE ANO 17.11.2023 09.04.2024 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní není relevantní 

295 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch zapravit hranu betonu v míst� prostupu elektro v armaturní aacht� V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

296 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch vyistit armaturní aachtu od materiálu V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

297 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch namontovat táhlo k vírovému ventilu v armaturní aacht� V NE ANO 17.11.2023 16.11.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

, není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

298 A SO 302 Odvodn�ní zpevn�ných ploch zapravit otvor v armaturní aacht� - kulatý otvor V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

299 A SO 102 Zpevn�né plochy

Pásy �ulových kostek jsou nekvalitn� provedeny (nedodr�ení tl. spáry, nekvalitní drolící se 

spárovací beton, který je viditeln� místn� vyspravován, a který nedoká�e odolávat zát��i 

fontány). Pásy kostek vykazují nerovnosti, které naruaují odtok vody z fontány do 

nerezových �labo. Nerezové �laby jsou poakozené a vykazují stopy rzi.

V NE NE
nejedná se o vadu, provedeno dle 

PD

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

300 A SO 102 Zpevn�né plochy
 Betoná� spodní ásti plochy (nejblí�e ke schodiati KD) byla provedena s výakovou 

nepYesností spodní hrany cca 10 cm.
V NE ANO 17.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

301 A SO 102 Zpevn�né plochy

Plocha mezi objektem Tatrovanky a ul. atefánikovou není provedena dle projektové 

dokumentace (rampa, která zde m�la vzniknout v prostoru mezi kv�tináem a zelenou 

plochou u pYechodu nebyla provedena, co� má vliv na pYilehlé schodiat� a následné 

esteticky nevhodné Yeaení zborcených ploch).

V NE NE
nejedná se o vadu, provedeno dle 

PD

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

302 A SO 102 Zpevn�né plochy
Dopravní znaení p�aí zóny neodpovídalo ke dni 24.10.2023 schválené projektové 

dokumentaci.
V NE ANO 17.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

303 A SO 102 Zpevn�né plochy

Nebyly dodr�eny po�adavky na pohledové betony op�rných zídek, u nich� byla pYedepsána 

pohledovost >bez dodatených úprav<. Úpravy nicmén� byly provád�ny v�dy a zále�itost 

má tudí� vliv na �ivotnost konstrukcí. Barevné Yeaení není jednotné, neodpovídá 

schváleným vzorkom.

V NE NE

nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor na kvalitu 

pohledového betonu

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

304 A SO 102 Zpevn�né plochy

U velkoformátových dla�eb nebyl dodr�en po�adavek výrobce na minimální tlouaeku spar 3-

5 mm u dla�by vysoké 8 cm, 8-12 mm u dla�by vysoké 16 cm. Pro správné dodr�ení 

distanních mezer se pou�ívají plastové mezerníky, které zaruují dodr�ení rovné spáry. 

Tyto nebyly pou�ity- zále�itost má vliv jak na estetiku, tak na �ivotnost dla�ebních prvko.

V NE NE
nejedná se o vadu, provedeno dle 

PD

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

305 A SO 102 schodiat� u pYístYeaku barevná odlianost stupIo schodiat� V NE NE

nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor na kvalitu 

pohledového betonu

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

306 A SO 102 schodiat� u pYístYeaku náro�ní stupeI od objektu SO 902 je uvoln�n - víklá se V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS 09.04.2024 odstran�no odstran�no

dne 26.3.2024 pYi spolené kontrole schodiae se 

stupeI viklal, dne 9.4.2024 pYi dalaí spolené 

kontrole vaak viklání stupn� ji� nebylo 

zaznamenáno. Jeliko� v tomto mezidobí nebyly na 

stupních provád�ny �ádné opravy, lze se domnívat, 

�e viklání bylo stabilizováno vniknutím n�jakých 

neistot (napY.kamínko). 

ANO- zda bylo odstran�no

307 A SO 102 Zpevn�né plochy
poakozená dla�ba ( uatípnuté hrany, akrábance, barevný odstín, mastné fleky ) v potu 295 

ks dle poYízené fotodokumentace
V NE NE

nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor na kvalitu 

pohledového betonu

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

308 A SO 102 Zpevn�né plochy nekvalitn� provedené  doYezy u kanalizaních poklopo. Jedná se konkrétn�  o V NE NE
nejedná se o vadu, jedná se o 

subjektivní názor, doYezy provedeny
17.11.2023

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada
není kompletní, TDS po�adoval pYedlo�ení 

dokumentace k 6.1.2023-viz. záznam z KD
vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

309 A SO 102 Zpevn�né plochy pYipomínky k DSP a dokladové ásti V NE ANO 30.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no
Objednatel pYedá pYípomínky k DSP do 

6.11.2023
vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

310 A SO 102 Zpevn�né plochy srovnání pYechodu mezi VF dla�bou a �ul.chodníkem u Tatrovanky V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

311 A SO 102 Zpevn�né plochy nenavazuje slepecká dla�ba na VF dla�bu v míst� pYechodu pro chodce ul.atefánikova V NE ANO 17.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

312 A SO 102 Zpevn�né plochy dosypat jímku po sednutí zeminy u hotelu Tatra V NE ANO 17.11.2023 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

313 A SO 102 Zpevn�né plochy stojící voda v mlatu u nátoku do KopYivniky V NE NE 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

314 A SO 102 Zpevn�né plochy stojící voda pYed papírnictvím V NE NE odstran�no odstran�no odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no



315 A SO 102 Zpevn�né plochy stojící voda pYed vstupem do SO 902 V NE NE 19.12.2023 odstran�no

TDS potvrdil odstran�ní vady vlastním 

podpisem pYimo na seznam vad a 

nedod�lko

vada zostává opraveno ásten� ANO- zda bylo odstran�no

316 A SO 102 Zpevn�né plochy stojící voda u odvodIovacího �labu u pódia pro sezení V NE ANO 17.11.2023 odstran�no- nepotvrzeno ze strany TDS odstran�no vada zostává vada zostává ANO- zda bylo odstran�no

317 A SO 901 PYístYeaek voda zatéká do aachty VO pod SO 901 V NE NE
aachta nem�la být vodot�sná, vada 

PD

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

318 A SO 901 PYístYeaek podélné trhliny v litých betonech pod laaskou bránou V NE NE
nejedná se o vadu, smraeovací 

trhlinky

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

319 A SO 901 PYístYeaek zdr�ující se voda na bet.povraích pod SO 901 V NE NE

spády odpovídají PD 0,5% (pouze 

jsou z ásti opané, aby byl zajiat�n 

odvod vody), pYi tak malém spádu 

nelze docílit po�adovaného 

odvád�ní povrchové vody

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada DTTO vada 93, 193, 319 vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

320 A SO 901 PYístYeaek zdr�ující se voda na bet.povrchu stYechy V NE NE
Zhotovitel zaslal vyjádYení dne 

24.10.2023, chyba PD

Bude pYedm�tem posouzení znalcem 

(nutná prohlídka). Termín odstran�ní bude 

dohodnut podle záv�ru znaleckého 

posudku.

není vada vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu 

321 A SO 904 Fontána
Yádné oznaení ventilo, uzáv�ro, rozvad�o i jiných zaYízení ve strojovn� + bezpenostní 

atítky a výstrahy
V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 

NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

322 A SO 102 Zpevn�né plochy nenavazuje slepecká dla�ba na VF dla�bu v míst� pYechodu pro chodce ul.atefánikova V NE ANO 17.11.2023 odstran�no odstran�no není relevantní 
NE- potvrzeno odstran�ní vady ze 

strany TDS

X nenavazuje slepecká dla�ba na VF dla�bu v míst� pYechodu pro chodce ul.atefánikova V NE NE

Nejedná se o vadu Díla- nebylo 

uvedeno v protokolu z pYevzetí 

dokoneného SO

není vada
stavba byla pYevzata bez uvedení této 

vady v Seznamu VaN
vada zostává vada zostává

ANO- zda se jedná o vadu Díla; pokud 

ano, zda jde o odstranitelnou nebo o 

neodstranitelnou vadu a urit její 

hodnotu - NENÍ SOUÁSTÍ 

PYEDÁVACÍCH PROTOKOLo 

LEGENDA:

2 NEPOSUZOVAT Vady není nutno posuzovat- odstran�ní vad bude provedeno do 31.5.2024

172 NEPOSUZOVAT Vady není nutno posuzovat- odstran�ní vad bylo potvrzeno ze strany TDS

1 NEPOSUZOVAT Vady není nutno posuzovat-- existuje shoda, �e se nejedná o vady díla

46 POSUZOVAT
Vady je nutno posoudit- zda byly skuten� odstran�ny (zhotovitel tvrdí, �e vady odstranil; 

TDS tvrdí, �e vady zostávají)

63 POSUZOVAT

Vady je nutno posoudit- zda byby skuten� odstran�ny (Zhotovitel tvrdí, �e TDS potvrdil 

odstran�ní vady vlastním podpisem pYimo na seznam vad a nedod�lko nebo na 

samostatném protokolu; TDS tvrdí, �e vady zostávají)

39 POSUZOVAT

Vady je nutno posoudit- zda se jedná o vady Díla a pokud ano, pak urit, zda jde o vadu 

odstranitelnou nebo neodstranitelnou a urit hodnotu takové vady (pokud je 

neodstranitelná)

148 K posouzení

323 Celkem



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ VYSOKÉ TECHNICKÉ V PRAZE
 KLOKNERUV  ÚSTAV

Výzkum a zkoušení hmot a konstrukcí
Kovy  -  Beton  -  Komposity  -  Plasty  -  Stavební hmoty  - Zatížení

 Mechanika - Spolehlivost  -  Zkušebnictví  -  Diagnostika  a  rekonstrukce  

 Akreditovaná zkušební laboratoř č.1061 - Znalecký ústav

Vážený pan
JUDr. Michal ŠILHÁNEK
LAWYA
Králova 298/4, 616 00 Brno 
Valentinská 57/9, 110 00 Praha 
e-mail:  silhanek@lawya.cz
mobil: +420 602 162 198

Vyřizuje
Vacek  / 224353848 V Praze 30.4. 2024

Vážený pane doktore,

Nabídková cena  v Kč bez DPH 21 % 290000

e-mail: vitezslav.vacek@cvut.cz

Se srdečným pozdravem

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
                 ředitel Kloknerova ústavu

Šolínova 7, 166 08 Praha 6                                             
Tel/fax:  +420 224353529 Bankovní spojení: IČO:  684 07 700
e-mail: jiri.kolisko@cvut.cz         Komerční banka Praha 6                 DIČ: CZ 684 07 700

19 - 5504300237/0100 

Shormáždění a studium dostupných podkladů.

Analýza podkladů z hlediska časového průběhu akce 

Analýza  podkladů z hlediska vad a nedodělků

Znalecký posudek s reakcí na položené dotazy 3 x + digitální verze.

Činnost

Místní šetření a prohlídka stavby

Věc: Znalecký posudek ve věci stavby „Revitalizace centra města Kopřivnice III“, smlouva o dílo č. 457/2020

na základě poptávky a prostudování podkladů Vám posílám cenový návrh na zpracování znaleckého posudku ve e věci stavby „Revitalizace centra 
města Kopřivnice III“, smlouva o dílo č. 457/2020. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

V případě nejasností či potřeby doplnění nebo změn mne prosím kontaktujte na tel. 603214926

Doba zpracování: 6 měsíců od doručení podkladů 

Osoba zodpovědná za akci bude  Ing. Vítězslav Vacek, CSc. 224353848 nebo 602214510. 
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