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koaxiální kabel H121

napájecí kabel CYKY (PRAFlaDur E90) 3Cx2,5

kabel CYKY (PRAFlaDur E90) 2x1,5

kabel CYKY (PRAFlaDur E90) 2x2,5

optický kabel vícevláknový, SM, 9/125

sdělovací kabel SYKFY 2x2x0,5

sdělovací kabel SYKFY 5x2x0,5

LEGENDA KABELÁŽE

datový kabel FTP cat. 6

silový kabel CYSY 2x1,5

kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8

kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8

kabel PRAFlaGuard E90 1x2x0,8

kabel PRAFlaGuard E90 2x2x0,8

kabel PRAFlaGuard E90 10x2x0,8

koaxiální kabel RG59

sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5

LEGENDA ZNAČEK EVAK.ROZHLASU
ÚSTŘEDNA EVAKUAČNÍHO ROZHLASURÚ

MIKROFONNÍ STANICE SE ZÓNOVOU KLÁVESNICÍ

REPRODUKTOR SKŘÍŇKOVÝ EVAC

REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ EVAC

KONCOVÁ ZÁSUVKA MIKROF.STANICE 1xRJ45PA

KABELOVÁ TRASA REPROD.ZÓNY (1-CHKE-V(O) 4x1,5)

KABELOVÁ TRASA REPROD.ZÓNY V PODLAZE (1-CHKE-V(O) Nx1,5)

SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA 
M125/50

KABELOVÁ TRASA V KOVOVÉM ŽLABU MARS 125/50 (NAD PODHLEDEM)

KABELOVÁ TRASA V INSTAL.TUHÉ TRUBCE D25 (NA STROPĚ)
1525

M62/50

KABELOVÁ TRASA V KOVOVÉM ŽLABU MARS 62,5/50 (NAD PODHLEDEM)

KABELOVÁ TRASA MIKROFONNÍ STANICE (JE-H(st)H FE180/E30 4x2x0,8)

KABELOVÁ TRASA POD OMÍTKOU
ODBOČNÁ KRABICE POD OMÍTKU

KABELOVÁ TRASA REPROD.ZÓNY (1-CHKE-V(O) 2x1,5)
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ústředna ozvučení

reproduktor podhledový, typ 1

reproduktor podhledový, typ 2

reproduktor skříňkový nástěnný

reproduktor tlakový

zvukový projektor

reproduktor sloupcový

ruchový mikrofon

mikrofonní stanice

modul pro propojení se systémem EPS

NZS

NZS/V/XXX/YY/ZZ

označení pořadí prvku v lince
označení linky v rámci ústředny
označení zóny

označení systému

OZNAČENÍ REPRODUKTORŮ

označení ústředny
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