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email: xxx 

tel.: xxx 

www.klimaton.cz 

 

 

Číslo akce: 2037 
Zpracováno 

dne: 
28.02.2024 

 
Název stavby: Rekonstrukce hl.n.Plzeň 

 
Zpracoval: 

 
XXX 

Zař./ Poz. Položka MJ ks CENA ZA ROK 
ČETNOST ZA 

ROK 
Kód úkonů Celkem Celkem/ MĚSÍC 

CHLAZENÍ 

Zař.č.A0.12.1-Rozvodna NN 06, A 1.PP 

7 Zař.č.A0.12.1 SPLIT R20117A01210 Venkovní jednotka, příkon 0,4kW, 230V, Qchl= 2kW. KUS 1,0 xxx 1,0  xxx xxx 

9 Zař.č.A0.12.1 SPLIT R20117A01210 Vnitřní nástěnná jednotka, chladící výkon Qchl=2kW. KUS 1,0 xxx 1,0  xxx xxx 

Zař.č.A0.13.1-Rozvodna PO 08, A 1.PP 

23 Zař.č.A0.13.1 SPLIT R20117A01310 Venkovní jednotka, příkon 0,4kW, 230V, Qchl= 2kW. KUS 1,0 xxx 1,0  xxx xxx 

25 Zař.č.A0.13.1 SPLIT R20117A01310 Vnitřní nástěnná jednotka, chladící výkon Qchl=2kW. KUS 1,0 xxx 1,0  xxx xxx 

Zař.č.A2.01.1-Kanceláře a šatny SŽ, A 2.-3.NP jih 

63 Zař.č.A2.01.1 VRV R20117A20110 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=20kW, příkon 
6,1kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

65 Zař.č.A2.01.1 VRV R20117A20110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, chladící výkon 
Qchl=2,2kW, Np=0,03kW, 230V KUS 1,0 xxx 1,0 

 
xxx xxx 

66 Zař.č.A2.01.1 VRV R20117A20110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon 
Qchl=2,8kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 3,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

67 Zař.č.A2.01.1 VRV R20117A20110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 40, chladící výkon 
Qchl=4,5kW, Np=0,03kW, 230V KUS 1,0 xxx 1,0 

 
xxx xxx 

Zař.č.A2.03.1-Kanceláře SŽ, A 2.-3.NP sever 

83 Zař.č.A2.03.1 VRV R20117A20310 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=20kW, příkon 
6,1kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

85 Zař.č.A2.03.1 VRV R20117A20310 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, chladící výkon 
Qchl=1,7kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 2,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

86 Zař.č.A2.03.1 VRV R20117A20310 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon 
Qchl=2,8kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 3,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

87 Zař.č.A2.03.1 VRV R20117A20310 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, chladící výkon 
Qchl=3,6kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 2,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

88 Zař.č.A2.03.1 VRV R20117A20310 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 50, chladící výkon 
Qchl=5,6kW, Np=0,03kW, 230V KUS 1,0 xxx 1,0 

 
xxx xxx 

Zař.č.B0.01.1-ČD informace, B 1.PP sever 

104 Zař.č.B0.01.1 MULTISPLIT R20117B00110 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=6kW, příkon 3kW, 
400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
106 

 
Zař.č.B0.01.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00110 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 25, chladící výkon Qchl=2,4kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

 
107 

 
Zař.č.B0.01.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00110 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 32, chladící výkon Qchl=3,5kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B0.02.1-ČD pokladna, B 1.PP jih 

123 Zař.č.B0.02.1 MULTISPLIT R20117B00210 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=7kW, příkon 3kW, 
400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
125 

 
Zař.č.B0.02.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00210 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 15, chladící výkon Qchl=1,4kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

 
126 

 
Zař.č.B0.02.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00210 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 25, chladící výkon Qchl=2,4kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
2,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B0.03.1-ČD zázemí, klient zóna a pokladny, B 1.PP 

142 Zař.č.B0.03.1 MULTISPLIT R20117B00310 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=15kW, příkon 
3,7kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
144 

 
Zař.č.B0.03.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00310 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 15, chladící výkon Qchl=1,4kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

 
145 

 
Zař.č.B0.03.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00310 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 32, chladící výkon Qchl=3,5kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
4,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B0.03.2-ČD Telematika sdělovací m., B 1.PP 

161 Zař.č.B0.03.2 JEDNOTKA R20117B00320 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=10kW, příkon 
2,9kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
163 

 
Zař.č.B0.03.2 

 
JEDNOTKA 

 
R20117B00320 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 50, chladící výkon Qchl=4,8kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

             xxx         xxx 

Zař.č.B0.05.1-Prodejna K01-PONT, B 1.PP 

179 Zař.č.B0.05.1 MULTISPLIT R20117B00510 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=8kW, příkon 3kW, 
400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
181 

 
Zař.č.B0.05.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00510 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 25, chladící výkon Qchl=2,6kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
3,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B0.06.1-Prodejna K02-RELAY, B 1.PP 

210 Zař.č.B0.06.1 JEDNOTKA R20117B00610 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=8kW, příkon 
2,9kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
212 

 
Zař.č.B0.06.1 

 
JEDNOTKA 

 
R20117B00610 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 50, chladící výkon Qchl=4,8kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B0.07.1-Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP 

241 Zař.č.B0.07.1 MULTISPLIT R20117B00710 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=13kW, příkon 3kW, 
400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
243 

 
Zař.č.B0.07.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00710 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 20, chladící výkon Qchl=2,1kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

 
244 

 
Zař.č.B0.07.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00710 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 25, chladící výkon Qchl=2,6kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
2,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B0.08.1-Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP 

261 Zař.č.B0.08.1 MULTISPLIT R20117B00810 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=14kW, příkon 3kW, 
400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
263 

 
Zař.č.B0.08.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00810 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 25, chladící výkon Qchl=2,4kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

 
264 

 
Zař.č.B0.08.1 

 
MULTISPLIT 

 
R20117B00810 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 32, chladící výkon Qchl=3,5kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
2,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B1.01.1-Školící středisko SŽ, B 1.NP 
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Zpracoval: 

 
XXX 

Zař./ Poz. Položka MJ ks CENA ZA ROK 
ČETNOST ZA 

ROK 
Kód úkonů Celkem Celkem/ MĚSÍC 

CHLAZENÍ 

280 Zař.č.B1.01.1 VRV R20117B10110 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=22kW, příkon 
6,1kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

282 Zař.č.B1.01.1 VRV R20117B10110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, chladící výkon 
Qchl=3,6kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 2,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

283 Zař.č.B1.01.1 VRV R20117B10110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 63, chladící výkon 
Qchl=7,2kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

 
285 

 
Zař.č.B1.01.1 

 
VRV 

 
R20117B10110 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 63, chladící výkon Qchl=6,1kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
2,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B1.03.1-ČD Tranzito, B 1.NP jih 

302 Zař.č.B1.03.1 SPLIT R20117B10310 Venkovní jednotka, příkon 0,9kW, 230V, Qchl= 3kW. KUS 1,0 xxx 1,0  xxx xxx 

 
304 

 
Zař.č.B1.03.1 

 
SPLIT 

 
R20117B10310 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 35, chladící výkon Qchl=3,2kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B1.03.2-SŽ ostraha, B 1.NP jih 

319 Zař.č.B1.03.2 SPLIT R20117B10320 Venkovní jednotka, příkon 0,9kW, 230V, Qchl= 3kW. KUS 1,0 xxx 1,0  xxx xxx 

 
321 

 
Zař.č.B1.03.2 

 
SPLIT 

 
R20117B10320 

Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, 

velikost 35, chladící výkon Qchl=3,2kW, Np=0,04kW, 230V 

 
KUS 

 
1,0 

xxx  
1,0 

 xxx xxx 

Zař.č.B2.01.1-Kanceláře a šatny ČD, B 2.NP jih 

345 Zař.č.B2.01.1 VRV R20117B20110 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=15,5kW, příkon 
5,25kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

347 Zař.č.B2.01.1 VRV R20117B20110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, chladící výkon 
Qchl=2,2kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 6,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

348 Zař.č.B2.01.1 VRV R20117B20110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon 
Qchl=2,4kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

349 Zař.č.B2.01.1 VRV R20117B20110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, chladící výkon 
Qchl=3,6kW, Np=0,03kW, 230V KUS 1,0 xxx 1,0 

 
xxx xxx 

Zař.č.B3.01.1-Kanceláře ČD, B 3.NP jih 

364 Zař.č.B3.01.1 VRV R20117B30110 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=20kW, příkon 
6,1kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

366 Zař.č.B3.01.1 VRV R20117B30110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, chladící výkon 
Qchl=1,7kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

367 Zař.č.B3.01.1 VRV R20117B30110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, chladící výkon 
Qchl=2,2kW, Np=0,03kW, 230V KUS 7,0 xxx 1,0 

 
xxx xxx 

368 Zař.č.B3.01.1 VRV R20117B30110 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon 
Qchl=2,8kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 2,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

Zař.č.B3.02.1-Kanceláře komerce a SŽ, B 3.NP sever 

383 Zař.č.B3.02.1 VRV R20117B30210 
Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=24kW, příkon 
6,1kW, 400V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

385 Zař.č.B3.02.1 VRV R20117B30210 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, chladící výkon 
Qchl=1,7kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 1,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

386 Zař.č.B3.02.1 VRV R20117B30210 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, chladící výkon 
Qchl=2,2kW, Np=0,03kW, 230V 

KUS 10,0 xxx 1,0 
 

xxx xxx 

387 Zař.č.B3.02.1 VRV R20117B30210 
Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon 
Qchl=2,8kW, Np=0,03kW, 230V KUS 1,0 xxx 1,0 

 
xxx xxx 

REVIZE ÚNIKU CHLADIV 

    revize úniku chladiva do 50 t CO2 KS 4,0 xxx 1,0  xxx xxx 

    revize úniku chladiva nad 50 t CO2 KS 5,0 xxx 2,0  xxx xxx 

Cena celkem bez DPH / MĚSÍC XXX Kč 
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