
Záložní zdroje napájení a fyzická bezpečnost

Témata/Otázky Odpověď

UPS pro datové centrum 6000VA - 2 ks Ano

Topologie - online Ano

Výstupní výkon 6000W / 6000 VA Ano

(min 4) IEC 320 C13 IEC 320 C13 Ano

(min 4) IEC 320 C19 IEC 320 C19 Ano

VSTUP -Jmenovité vstupní napětí - 230V Ano
Port rozhraní - Sepnutí kontaktu, Konektor RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 

sériový, Smart-Slot (Chytrá patice), USB Ano

Sítová správa - SNMP, webmanagement Ano

Dokumentace Ano

Umístění a zapojení do rozvaděče Ano

4x PDU pro datové rozvadče min 23A, 230 V, 20x C13, 2xC19 IEC308 Ano

min 20 x IEC 320 C13 zásuvka Ano

min 2x IEC 320 C19 zásuvka Ano

Umístění do datového rozvaděče 42U Ano

Sítová správa - SNMP, webmanagement Ano

Input Voltage 200 V, 208 V, 230 V Ano

Montáž do racku Ano

Dokumentace Ano
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