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17,5m

OPĚRNÁ STĚNA SO 06.1

výška nadzemní části max. 2,1m, délka max 52,52

TS

VJEZD

VJEZD

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA
(dle zaměření)

OPĚRNÁ STĚNA SO 07.2
výška nadzemní části max. 1,2m,
délka max 20m

O
PĚR

N
Á STĚN

A SO
 06.2

výška nadzem
ní části m

ax. 1,5m
,

délka m
ax 40m

SO 05
TŘÍDĚNÝ ODPAD
(výška max. 1,6m)

NOVÁ TRAFOSTANICE
(ŘEŠENO SAMOSTATNÝM POVOLENÍM)

SO 36
POVRCHOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ R1

DOBÍJECÍ STANICE

HŘEBEN max +11,400=276,35

B3_A01

B1(SO 01)
60 BJ
10 KOMERCE

B3_A02

B3_A03

B3_A04

B3_B01

B3_B02

B3_B03

B3_B04

B3_A(SO 03)

B3_B(SO 04)

POHLEDOVÁ BARIÉRA max +14,460=278,26

POHLEDOVÁ BARIÉRA max +11,320=275,12

TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ

TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ

TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ

TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ

HŘEBEN max +7,500

HŘEBEN max +7,500

HŘEBEN max +7,500

HŘEBEN max +7,500

HŘEBEN max +7,500

HŘEBEN max +7,500

HŘEBEN max +7,500

HŘEBEN max +7,500

ATIKA NAD 3.NP max +10,120=273,92
ATIKA NAD 4.NP max +13,260=277,06
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MW spoje - T mobile (min. 12m)

MW spoje - VODAFONE (HE7832A)

výška 27m nad terénem

MW SPOJE - ÚJEZD.NETvýška cca 282,62

STÁVAJÍCÍ VPUSŤ BUDE

VÝŠKOVĚ UPRAVENA O
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N
Á STĚN

A SO
 07.1

výška nadzem
ní části m

ax. 1,9m
, délka m

ax 97m

ATIKA NAD 4.NP max +13,260=277,06
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PE 32 2005

PE 32 2005

PE 32 2005

PE 32 2005

PE 32 2005
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PE 50 2018
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PE 32 2011
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C 99 10.82

NEOVĚŘENÝ PRŮBĚH PŘÍPOJKY

262,92

261,33

DP1

262,93
261,06ŠS1

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B1
PE100; SDR11; 50x4,6 mm; DL. 0,8 m

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE
dn90 NAVRTÁVKOU Z BOKU PŘES UZÁVĚR

STL PLYNOVOD P1; 100 kPa

PE100, SDR 11, dn63, DL. 142,3 m

STL PLYNOVOD P1; 100 kPa

PE100, SDR 11, dn63, DL. 142,3 m

262.92

260.97

ŠS0

262.88
261.25ŠD1.0

HL. ŠACHTY=1,95 m; KRYTÍ = 1,63 m

HL. ŠACHTY=1,63 m; KRYTÍ = 1,31 m

RETENČNÍ NÁDRŽ B1; OBJEM 88,1 m³
SESTAVENO Z PLASTOVÝCH BOXŮ ECOBLOC

INSPECT; 3 VRSTVY; 4,0x23,2x1,0 m; ODTOK=261,60

RETENČNÍ NÁDRŽ R2; OBJEM 28,0 m³
SESTAVENO Z PLASTOVÝCH BOXŮ ECOBLOC INSPECT

2 VRSTVY, 3,2x14,4x0,68 m; ODTOK= 261,55

VODOVODNÍ ŘAD V1

LT DN100, DL. 75,1 m

RETENČNÍ NÁDRŽ B2; OBJEM 16,4 m³
SESTAVENO Z PLASTOVÝCH BOXŮ ECOBLOC
INSPECT; 3 VRSTVY; 2,4x7,2x1,0 m; ODTOK=262.04

OTEVŘENÁ RETENČNÍ NÁDRŽ R1
OBJEM 8,8 m³; SKLON 1:2; NEPROPUSTNÁ

HLOUBKA= 1,0 m, HL. HLADINY=0,5 m
REGULAČNÍ ŠACHTA RŠB2; ODTOK 0,5 l/s; ODTOK=261,91; PŘEPAD=263,00
PŘÍPOJKOVÁ ŠACHTA DB2.1

REGULAČNÍ ŠACHTA RŠR2; ODTOK 0,7 l/s; ODTOK=261,46; PŘEPAD=262,19

FILTRAČNÍ ŠACHTA
NÁTOK=262,84; ODTOK=262,74

REGULAČNÍ ŠACHTA RŠR1;
REGULOVANÝ ODTOK 0,4 l/s

NÁTOK=262.70; ODTOK=262.12; PŘEPAD=263,40

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ B3.A2; V=3,7 m³; Ø=1,5 m; h=2,34 m

NÁTOK - OTEVŘENÝ ŽLAB
+ OPEVNĚNÍ POD NÁTOKEM

ODTOK ZE DNA DN200; DNO=262,90

ČERPACÍ ŠACHTA B2

Ø=1,5 m; 2x KALOVÉ ČERPADLO

REGULAČNÍ ŠACHTA RŠB1;
ODTOK 1,1 l/s; ODTOK=261,58; PŘEPAD=262,56

PŘÍPOJKOVÁ ŠACHTA DB1.1

ČERPACÍ ŠACHTA B1
Ø=2,5 m; 2x KALOVÉ ČERPADLO

VO
DO

VO
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Í Ř
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2
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, D
L.8

7,2
 m

TLAKOVÁ KAN. PŘÍPOJKA "TB1"
PE100; SDR11; DN80; DL. 4,1 m

ŠOUPĚ DN80

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA "VB1";
PE100RC; SDR11; 90x8,2 mm; délka 7,5 m

VODOMĚRNÁ SESTAVA V OBJEKTU

ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN80

ŠS1 - UKLIDŇOVACÍ ŠACHTA

PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY S1
PVC-KG DN315; DÉLKA=6,6 m; SPÁD 1,4%

NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY

TLAKOVÁ KAN. PŘÍPOJKA "TB2"

PE100; SDR11; 90x8,2 mm; DL. 6,3 m

ŠOUPĚ DN80

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA "VB2"
PE100RC; SDR11; 63x5,7 mm, délka 14,7 m

VODOMĚRNÁ SESTAVA V OBJEKTU

KK SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN50

DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ STOKA D2
PVC-KG DN250; SKLON 1,0%; DÉLKA=46,5 m

AREÁL. DEŠŤ. KANALIZAČNÍ STOKA D1
PVC-KG DN315; SKLON 0,9%; DÉLKA=51,1 m

AREÁL. PŘÍP. DEŠŤ. KAN. DB1
PVC-KG DN250-1,0%; DL. 4,1 m

AREÁL. DEŠŤ. KANALIZAČNÍ STOKA DR2
PVC-KG DN250; SKLON 1,0%; DÉLKA=5,7 m
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AREÁL. PŘÍP. DEŠŤ. KAN. DB2

PVC-KG DN200-1,0%; DL. 8,7 mTLAKOVÁ KANALIZACE T1
PE100; SDR11 110x10,0 mm-57,0 m; 90x8,2 mm-75,9 m

UV01

UV02

UV03UV11

UV
12

VOD. PŘÍP. VB3.A2; PE100RC; SDR11; 40x3,7 mm; DL. 3,3 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA B3.A2; Ø1,2 mTLAK. KAN. PŘÍP. TB3.A2; PE d63-DL. 4,2 m

ČERPACÍ ŠACHTA B3.A2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ B3.B4; V=3,7 m³; Ø=1,5 m; h=2,34 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA B3.B4; Ø1,2 m

VOD. PŘÍP. VB3.B4; PE100 RC; SDR11; 40x3,7 mm; DL. 3,4 m
TLAK. KAN. PŘÍP. TB3.B4; PE d63-DL. 2,4 m

ČERPACÍ ŠACHTA B3.B4
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14.4

3.2

7.2

2.4
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261,42

D1.1

263,49
261,79D1.2
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RŠR2

263,17
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262,12

RŠR1

263,90

262,74

DR1.2

263,18

261,54

DB1.1

263,76

261,88DB2.1

ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN80

ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN80

PROPLACHOVACÍ ŠACHTA - KONCOVÁ

FILTRAČNÍ ŠACHTA DN600

FILTRAČNÍ ŠACHTA DN600

RŠ

RŠ
RŠ

RŠ

RŠ

RŠ

RŠ

DN160-2%
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16

0-2
%

DN160-2%

DN200-1%

DN160-1%

DN160-1%
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0-1
%

DN110-1%

110-1%

110-1%

DN160-1%

160-1%

DN160-2%

160-2%

DN250-1%
DN160-2%

DN125-2%

DN125-2%

DN160-2%

DN250-1%

PVC-KG-DN160-2%

DN160-1%

PVC-KG-DN160-1%

PVC-KG-DN160-1%

ŽLAB

ŽLAB

ŽLAB

ŽLAB

110-1%

ČERPACÍ ŠACHTA DEŠŤOVÝCH VOD
- ODVODNĚNÍ VJEZDOVÉ RAMPY

VÝTLAK PE d40

PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU; LT150
DL.=9,5 m; ZMĚNA VÝŠKOVÉHO VEDENÍ; SNÍŽENÍ KRYTÍ NA 1,0 m

POUŽITO PŘEDIZOLOVANÉ LT POTRUBÍ DN150; D=280 mm

DN160-1%

DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DP
PVC-KG DN315; SKLON 0,9%; DÉLKA=8,7 m

AREÁL. DEŠŤ. KANALIZAČNÍ STOKA DR1
PVC-KG DN200; SKLON 1,0%; DÉLKA=15,8 m

PROPLACHOVACÍ ŠACHTA-PRŮBĚŽNÁ

NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY ŠD1.0 - ÚPRAVA DNA

FILTRAČNÍ ŠACHTA DN315

RŠ DN425

RŠ DN425

FILTRAČNÍ ŠACHTA

RŠ

RŠ DN1000

DN160-1%

DN160-1% RŠ

RŠ

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ B3.B3; V=3,7 m³; Ø=1,5 m; h=2,34 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA B3.B3; Ø1,2 m

VOD. PŘÍP. VB3.B3; PE100 RC; SDR11; 40x3,7 mm; DL. 3,4 m
TLAK. KAN. PŘÍP. TB3.B3; PE d63-DL. 2,4 m

ČERPACÍ ŠACHTA B3.B3

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ B3.B2; V=3,7 m³; Ø=1,5 m; h=2,34 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA B3.B2; Ø1,2 m

VOD. PŘÍP. VB3.B2; PE100 RC; SDR11; 40x3,7 mm; DL. 3,4 m
TLAK. KAN. PŘÍP. TB3.B2; PE d63-DL. 2,4 m

ČERPACÍ ŠACHTA B3.B2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ B3.B1; V=3,7 m³; Ø=1,5 m; h=2,34 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA B3.B1; Ø1,2 m

VOD. PŘÍP. VB3.B1; PE100 RC; SDR11; 40x3,7 mm; DL. 3,4 m
TLAK. KAN. PŘÍP. TB3.B1; PE d63-DL. 3,1 m

ČERPACÍ ŠACHTA B3.B1

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ B3.A3; V=3,7 m³; Ø=1,5 m; h=2,34 m

VOD. PŘÍP. VB3.A3; PE100RC; SDR11; 40x3,7 mm; DL. 3,3 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA B3.A3; Ø1,2 mTLAK. KAN. PŘÍP. TB3.A3; PE d63-DL. 4,2 m

ČERPACÍ ŠACHTA B3.A3

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ B3.A4; V=3,7 m³; Ø=1,5 m; h=2,34 m

VOD. PŘÍP. VB3.A4; PE100RC; SDR11; 40x3,7 mm; DL. 3,3 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA B3.A4; Ø1,2 mTLAK. KAN. PŘÍP. TB3.A4; PE d63-DL. 4,2 m

ČERPACÍ ŠACHTA B3.A4

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ B3.A1; V=3,7 m³; Ø=1,5 m; h=2,34 m

VOD. PŘÍP. VB3.A1; PE100RC; SDR11; 40x3,7 mm; DL. 3,3 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA B3.A1; Ø1,2 mTLAK. KAN. PŘÍP. TB3.A1; PE d63-DL. 4,7 m

ČERPACÍ ŠACHTA B3.A1

HU
P

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B3.B4

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 2,6 m

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B3.B3

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 2,5 m

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B3.B2

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 2,5 m

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B3.A1

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 11,9 m+1,5 m SVISLÁ ČÁST

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B3.A2

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 1,7 m

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B3.A3

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 1,7 m

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B3.A4

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 1,7 m

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B2

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 1,8 m
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HUP
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STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA B3.B1

PE100; SDR11; 32x3,0 mm; DL. 12,3 m+1,5 m SVISLÁ ČÁST
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MÍSTO PŘEPOJENÍ

RŠ DN1000

DN160-2%

160-1%
-V

RŠ

RŠ

DN160-1%-VĚTRÁNÍ

DN125-2%

3.0
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVĚ NAVRHOVANOU

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU BUDE DODATEČNĚ
OSAZENA OCHRANNÁ TRUBKA PE dn160, DL. 3,0 m

OCHRANNÁ TRUBKA PE dn160, DL. 2,5 m

2.5

OCHRANNÁ TRUBKA PE dn160, DL. 5,5 m

5.5

PK
HP5

PK

PK

PK

PK

PK

PK

PK

HP4

HP1

HP2

HP3

PK

PK

HUP

VODOVODNÍ ŘAD V2

LT DN100, DL.87,2 m

TLAKOVÁ KANALIZACE T1

PE100; SDR11 110x10,0 mm-57,0 m; 90x8,2 mm- 75,9 m

AREÁL. DEŠŤ.  KANALIZAČNÍ STOKA D2

PVC-KG DN250-1,0%; DL.46,5 m

3x ŠOUPE SE Z.S. DN100

V1.0 - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD LT DN150
V MÍSTĚ NAPOJENÍ OSAZEN KŘÍŽ A 4x ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU

VODOVODNÍ ŘAD V1
LT DN100, DL. 75,1 m

HP6

HP7

UKONČENO V ZEMI  ZASLEPENÍM 1,0 m

ZA NAPOJENÍM POSLEDNÍ PŘÍPOJKY 0.5

1.2

1.33

2.5

1

ATIKA NAD 3.NP max +10,120=273,92
POHLEDOVÁ BARIÉRA max +11,320=275,12

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

POLOHA POŽÁRNÍHO

VOZIDLA PŘI ZÁSAHU

VJEZD

VÝJEZD

ČIŠTĚNÍ

VOZIDEL

BU
Ň

KO
VIŠTĚ

VŠ

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR OD STAVEBNÍCH
BUNĚK (ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ) NEZASAHUJE NA
SOUSEDNÍ POZEMEK P.Č.33/1

NOVÁ KANALIZACE PRO ZAŘÍZENÍ STAVBY (VNITŘNÍ
PŘÍPOJKA), PVC KG DN150, 1%, DÉLKY 30M

NOVÝ VODOVOD PRO ZAŘÍZENÍ STAVBY (VNITŘNÍ
PŘÍPOJKA) V TRASE BUDOUCÍHO VODOVODNÍHO
ŘADU LT DN100, DÉLKY 80M

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ NN
VYTAŽEN Z NOVÉ TRAFOSTANICE

STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VODOVODU -
NAPOJENA Z NOVÉ VODOVOD.ŠACHTY,
KTERÁ BUDE PROVEDENA NA STÁV.
PŘÍPOJCE

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
UKONČENÁ ŠACHTOU, POUŽITA JAKO STAVENIŠTNÍ

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, POUŽITA JAKO
STAVENIŠTNÍ PRO ČERPÁNÍ VODY ZE STAVEBNÍ JÁMY,
PŘÍPOJKA BUDE UKONČENA NOVOU REVIZNÍ ŠACHTOU

PARKOVIŠTĚ PRO ZAŘÍZENÍ
STAVBY, ZPEVNĚNÁ PLOCHA

SEDIMENTAČNÍ A UKLIDŇUJÍCÍ JÍMKA
PRO ČERPÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY
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ŘÁBU 40
m
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VYSAZENÍ JEŘÁBU 55m
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VÝŠKA JEŘÁBU max 50m
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ax 
25

m

STÁVAJÍCÍ

RUŠENÉ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

TYPOVÝ ŘEZ VEDENÍ NN, VO, SLA
V KOMUNIKACI A V OBYTNÉ ZÓNĚ (1:50)

NOVĚ NAVRHOVANÉ SÍTĚ

SÍTĚ NAVRHOVANÉ V RÁMCI PŘEMÍSTĚNÍ TRAFOSTANICE
(PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ ŽÁDOSTI)
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	Sheets and Views
	Koord_1_250


