
S m louva  o d o dávce  tepe lné  energ ie Příloha č. 4 ke smlouvě č.: 75507 D alk ia  O strava, a.s.

Diagram otopných křivek - ústřední vytápění

Venkovní teplota - °C

Regulační opatření Dalkia
o 10%-RS 1 
o 20% - RS 2 
o 30% - RS 3 
o 40% - RS 4 
o 50% - RS 5

-15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 75,0 74,6 74,2 73,8 73,4 73,0 72,4 71,8 71,2 70,6 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 63,6 62,2 60,8 59,4 58,0 56,2 54,4 52,6 50,8 49,0 47,4 45,8 44,2 42,6 41,0

2. 72,0 71,6 71,2 70,8 70,4 70,0 69,4 68,8 68,2 67,6 67,0 66,0 65,0 64,0 63,0 62,0 60,6 59,2 57,8 56,4 55,0 53,4 51,8 50,2 48,6 47,0 45,6 44,2 42,8 41,4 40,0

3. 69,0 68,6 68,2 67,8 67,4 67,0 66,4 65,8 65,2 64,6 64,0 63,0 62,0 61,0 60,0 59,0 57,8 56,6 55,4 54,2 53,0 51,6 50,2 48,8 47,4 46,0 44,8 43,6 42,4 41,2 40,0

4. 68,0 67,4 66,8 66,2 65,6 65,0 64,4 63,8 63,2 62,6 62,0 61,2 60,4 59,6 58,8 58,0 57,2 56,4 55,6 54,8 54,0 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0

5. 65,0 64,8 64,6 64,4 64,2 64,0 63,4 62,8 62,2 61,6 61,0 60,2 59,4 58,6 57,8 57,0 55,8 54,6 53,4 52,2 51,0 49,8 48,6 47,4 46,2 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0

6. 63,0 62,8 62,6 62,4 62,2 62,0 61,4 60,8 60,2 59,6 59,0 58,2 57,4 56,6 55,8 55,0 53,8 52,6 51,4 50,2 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,2 42,4 41,6 40,8 40,0

7. 59,0 58,8 58,6 58,4 58,2 58,0 57,6 57,2 56,8 56,4 56,0 55,4 54,8 54,2 53,6 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,2 41,4 40,6 39,8 39,0

8. 56,0 55,8 55,6 55,4 55,2 55,0 54,6 54,2 53,8 53,4 53,0 52,6 52,2 51,8 51,4 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,2 44,4 43,6 42,8 42,0 41,4 40,8 40,2 39,6 39,0

9. 53,0 52,8 52,6 52,4 52,2 52,0 51,8 51,6 51,4 51,2 51,0 50,6 50,2 49,8 49,4 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,2 42,2 41,6 40,8 40,0 39,6 39,2 38,8 38,4 38,0
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