
Příloha č.1

Středisko
Počet 

venkovních 

jednotek

Typ jednotky Umístění
Počet 

vnitřních 

jednotek

Příkon [kW]
Výkon 

[kW]
Druh chladiva

Množství 

chladiva 

[kg]

Poznámka
Cena 

venovní 

jednotka

Cena 

vnitřní 

jednotka
96 161 0 Kč 0 Kč
1 Siesta ARYN 25 FMV 13 Plavčíkárna - 1 0,28 0,84 R 410 A 0,73 1x nástěnná, suterén rošty

Prádelna -    1 1,15

Prádelna -    1

1 RYN 35 DAV 3B Server -   1 0,4 1,2 R 410 A 1 1x nástěnná, suterén sklad železa

1 LG LS J 0963 CL Masérna muži -       1 0,31 0,92 R22 0,53 1 x nástěnná, strojovna VZT č.2

1 Acond - 09HR4 SVGUG Masérna ženy - 1 0,28 0,84 R 410 A 0,76 2 x nástěnná, strojovna VZT č.2

1  Daikin RX 20/ RTX 20 Venkovní polkadna  1 0,55 2 R 410 A 1,2 1 x nástěnná, na fasádě

posilovna 1

posilovna 1

posilovna 1

posilovna 1

posilovna 1

tělocvična 1

tělocvična 1

tělocvična 1

tělocvična 1

tělocvična 1

tělocvična 1

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 36 LATT VZT č.18 sauna ženy 1 2,44 10 R410A 3,45 č. evidenční knihy 1

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 2

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 3

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 4

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 5

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 6

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 7

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 8

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 9

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 36 LATT VZT č.17 sauna muži 1 2,44 10 R410A 3,45 č. evidenční knihy 10

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 24 LALA VZT č.11 rozhlas 1 2,21 6,8 R410A 1,7 č. evidenční knihy 11

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 54 LATT 4,36 14 R410A 3,45 č. evidenční knihy 12

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 54 LATT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 13

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 14

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 4,36 14 R410A 3,45 č. evidenční knihy 15

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 16

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 72 LALT 6,25 20,3 R410A 11,2 č. evidenční knihy 17

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYA 90 LALT VZT č. 21 solární studio 1 7,8 25 R410A 11,2 č. evidenční knihy 18

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 45 LATT kancelář mistři 1 R410A 3,45 č. evidenční knihy 19

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 45 LATT kancelář vedoucí střediska 1 R410A 3,45 č. evidenční knihy 20

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 45 LATT 4,36 12,5 R410A 3,45 č. evidenční knihy 21

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 45 LATT 4,36 12,5 R410A 3,45 č. evidenční knihy 22

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 45 LATT 4,36 12,5 R410A 3,45 č. evidenční knihy 23

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 45 LATT 4,36 12,5 R410A 4,45 č. evidenční knihy 24

1 FUJITSU GENERAL LTD, AOYG 45 LATT 4,36 12,5 R410A 5,45 č. evidenční knihy 25

0 BITZER 4VE-10.F4Y-40S VZT bazénová hala 1 R407C 85 č. evidenční knihy 26

0 BITZER 4VE-10.F4Y-40S VZT bazénová hala 1 R407C 85 č. evidenční knihy 27

0 BITZER 4VE-10.F4Y-40S VZT bazénová hala 1 R407C 85 č. evidenční knihy 28

0 BITZER 4VE-10.F4Y-40S VZT bazénová hala 1 R407C 85 č. evidenční knihy 29

1 EMERSON, ZR 48 K3E-TFD VZT č.2 dětský bazén 1 R407C 15 č. evidenční knihy 30

1 Firstline  FCS 12000 CH kancelář 211 1 1,45/1,3 3,3/4 R407 1,22 1 x nástěnná

1 YORK  MHC07B17 kancelář vedoucího 212 1 0,9/0,85 2,1/2,1 R407 1 1 x nástěnná

1 LG S18 AHP U52 restaurace-kuchyň 1 2,05/2 5/5,2 R407 1,5 1 x nástěnná, na fasádě

1 Mitsubishi SUZ-KA 50 VA Obchodní jednotka kosmetika 1 1,55 4,8 R410A 1,6 1 x nástěnná, na fasádě

Obchodní jednotka solárium 1

Obchodní jednotka kadeřnictví 1

Obchodní jednotka kadeřnictví 1

Obchodní jednotka kadeřnictví 1

VZT posilovna

1

1

1

2x nástěnná, suterén rošty0,55 1,66

1

1

1

1

1

Toshiba Air conditioner Model HMY-MAP1204 HT 8-E

KBOP

VZT č.20 vestibul

VZT č.22 prádelna

VZT č.19 rehabilitace

VZT č. 7 šatny výukový bazén

VZT č.4 šatna muži

VZT č.13 tělocvična

VZT č3  šatna ženy

Toshiba RAS - M 184 AV - E1

4 x nástěnná, na fasádě

5 x stropní, na terénu vedle tobogánu

R22 3,9

R 410 A

HFC-410A (R410A)

11,16

2,98Mitsubishi SMXZ 32 SV

SHO

MA

6 x stropní ve výšce 5m nad podlahou, 

vedle tobogánu

37,5

11,16 16,3

16,3 HFC-410A (R410A)

8

1

1

1

Toshiba Air conditioner Model HMY-MAP1204 HT 8-E



1 GREE GRSO 243H/JE-N2 Servrovna místnost č.344 1 1,9 2,6 R410A 1,45 1 x nástěnná GRSO 243H/JE-N2, na střeše nad vrátnicí

1 LG ES-H1865DMO Servrovna místnost č.344 1 1,85 5,337 R410A 1,3 1 x nástěnná ES-H1865DMO, na střeše nad vrátnicí

Restaurace 1

Restaurace 1

Restaurace 1

Restaurace 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel jihovýchodní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Hotel  severozápadní část 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

Správa 1

1 LG SO9AKUL2 Server IT místnost pokojských 1 1,1 2,5 R410A 1x nástěnná jednotka DO9AKNSB, na střeše

1 LG UU18WUE4 Server IT I. ledová plocha 1 2,45 5 R410A 1x nástěnná jednotka MS18SQNCO, na střeše

1 LG UU18WUE4 Server IT I. ledová plocha 1 2,45 5 R410A 1x nástěnná jednotka MS18SQNCO, na střeše

1 LG UU18WUE4 Recepce hotelu 1 2,45 5 R410A 1x stropní jednotka CT18NQ4, na střeše

Kancelář hokeje č.206 1

kancelář obchodu č.207 1

1 LG S 12 AHP Kancelář 339 1 1,09 3,519 R410A 0,93 1 x nástěnná S12AHP, na fasádě strojovny u kondenzátoru

SAP 1 Daikin R45 230V , 1.7 KW Kuželna - restaurace 1 1,70 5,00 R 407 C 1.7 1 x nástěnná, střecha

1 YORK MOC09G15P Stánek 1 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

1 GREE GWH09QB-K3DNA6D/O Stánek 2 1 0,78 2,5 R410A 0,7 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK MOC09G15P Stánek 3 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK MOC09G15P Stánek 4 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

1 GREE GWH09QB-K3DNA6D/O Stánek 5 1 0,78 2,5 R410A 0,7 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK MOC09G15P Stánek 8 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

10 13x nástěná jednotka  ARNU09GSBL2, na střeše

 3x  kazetová jednotka ARNU18GTQC2, na střeše

13x nástěná jednotka  ARNU09GSBL3, na střeše

R410A

2x stropní, na fasáděR410A 1,51,5

1,8 2x stropní, na fasádě5,274

LKOP

6,9 33,6

4,7

MA

LG-UU18WUE4

LG-LT-E 2460 HL

2,45

2,5

2,6 6,823

R410A

LG ARUN140LTE4

1

LG ARUN120LTE4 1

2x nástěnná jenotka MS09AQNBO, na fasádě

1 8,5 39,2 R410A 15

LG MU2M17UL3

4x nástěná jednotka ARNU15GSBL2

LG ARUN140LTE4 8,5 40 R410A 6

11x nástěná jednotka ARNU09GSBL2 

R410A

1

1

1



1 YORK MOC09G15P Stánek 10 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK MOC09G15P Stánek 11 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK MOC09G15P Stánek 12 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK MOC09G15P Stánek 13 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK MOC09G15P Stánek 14 1 0,937 2,4 R 407C 1,1 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK BOC12G15PD Restaurace U trati 1 0,817 2 R 407C 1 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK BOC12G15PD Restaurace Lodnická 1 0,937 2,4 R 407C 1,3 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK BOC12G15PD Restaurace Diana 1 0,937 2,4 R 407C 1,3 1 x nástěnná, na fasádě

1 YORK MOC09G15P Tropico bar u tobogánu 1 0,937 2,4 R 407C 1,3 1 x nástěnná, na fasádě

Pokladny u trati 1

Pokladny u trati 1

Pokladny u trati 1

Kancelář vedoucího 1

Kancelář mistra 1

Server 1

první pomoc 1

Pokladna ve správní budově 1

Kancelář domovníka 1

1 LG, UU48uec (AUUH488D) VZT5 prádelna 1 7,5 neuvádí R410A 3,3 výparník VZT, fasáda budovy

1 GREE, GRO-501HUa/3-N2 VZT14 fitness 1 7,93 neuvádí R410A 3,8 výparník VZT, střecha budovy

1 Implementace do VZT VZT30 tobogán 1 R407C 5,5 výparník VZT, strojovna va střeše budovy /tepelné čerpadlo zzt/

1 Implementace do VZT VZT6 1 R407C 7 výparník VZT, strojvna v suterénu budovy /tepelné čerpadlo zzt/

1 Implementace do VZT VZT bazén 25m 1 cca 10 výparník VZT, tepelné čerpadlo zzt

1 LG, UU18uec (AUUH186C) prádelna 1 2,3 neuvádí R410A 1,3 1 x stropní, fasáda budovy

kancelář 1

kancelář 1

maserna wellness 1

pokladna 1

místnost šatnářky 1

horní vestibul 1

1 LG, UU12ulc (AUUH126C) plavčíkárna bazén 1 1,64 neuvádí R410A 2,6 1x nastěnná, střecha budovy

1 TOSHIBA, RAS-10UA-ES4 masérna sauna 1 1,08 2,73 R410A 0,7 1x nástěnná, fasáda budovy

1 MITSHUBISHI MU-GA20UB venkovní pokladna 1 1,1 2,3 R410A 0,6 1x nástěnná, střecha

1 MITSHUBISHI MU-GA20UB venkovní pokladna 1 1,1 2,3 R410A 0,6 1x nástěnná, střecha

1 GREE, GWH09NA-K3NNB1A/0 plavčíkárna vodní jeskyně 1 0,8 2,6 R410A 0,76 1x nástěnná, fasáda budovy

1 GREE GRSO-101EI/JCF1-n2 Zázemí fitness, za barem 1 0,8 2,5 R410A 0,7 1x nástěnná, střecha

1 TOSHIBA, RAS-13GA-ES2 Klimatizace rozvodna 1 neuv. 3,4 R410A 0,98 1x nástěnná, fasáda budovy

Vstupní hala 1

Vstupní hala 1

Vstupní hala 1

Kancelář 1

server 1

č. 2 - m.č. 1.69 - chladírna (rest.) 1

č. 3 - m.č. 1.69 - chladírna (rest.) 1

1 Komorová sestavná vzduchotechnická jednotka č. 4 - Restaurace 1 6,3 15 výparník VZT, fasáda budovy

č. 14 - m.č. 1.38 - sauna + plavčíkárna 1

č. 14 - m.č. 1.38 - sauna + plavčíkárna 1

1 Toshiba RAS-M13-GKCV-E č. 15 - m.č. 2.10a - elektroléčba (rehab.) 1 2,5 7 1x nástěnná, střecha

1 Toshiba RAS-M10-GKCV-E č. 15 - m.č. 2.10b - elektroléčba (rehab.) 1 2,15 6 1x nástěnná, střecha

1 Toshiba RAV-SM-562-KRT-E č. 16 - m.č. 2.09 - tělocvična (rehab.) 1 4,1 6,6 1x nástěnná, střecha

1 GREE GRS 093H/JE N2 m.č. 1.38b - masérna 1 1x nástěnná, střecha

1 Toshiba RAS-10GKV-E2 č. 19 - m.č. 2.12 - ordinace (rehab.) 1 0,76 2,5 1x nástěnná, střecha

KBOP Krytý bazén Ostrava Poruba 0,00 Kč 0,00 Kč

SHO Sportovní hala Ostrava

MA Multifukční aréna Ostrava Poruba

SAP Sportovní areál Poruba

LKOP Letní koupaliště Ostraav Poruba

VSS Vodní svět Sareza

OCJ Ozdravené centrum Ještěrka

2,6 6 R 410A 1,35

5,1 R 407C 2,3

2,6 2x kazetová, střecha budovy

6 R 410A

neuvádí

4x nástěnná, střecha

2 x nástěnná, střecha

LG, UU37uec (AUUH368C) 3,96

R410A 1,7

Toshiba Air Conditioner RAV - SM802KRT-E 2,7 7,1 R410A

R410A

R410A

LKOP

VSS

GREE GVH (18)NK3DO 2,6

LG, FM30AHUE3,  (A5UW306FA3) 4

YORK HUB27AH AAA

GREE GVH (18)NK3DO

1,35

2,55 4x nástěnná, střecha budovy

1,82

R410A2,58

10,55

3 x nástěnná, na fasádě

Toshiba Air Conditioner RAV - SM802KRT-E

1

1

1

1

1

2x nástěnná, střecha

1

1

1 2 x nástěná, střecha budovy

0,8

3x kazetová, střecha budovy

2 x nástěná, střecha budovy

OCJ

Funai&United 50H-CA2410 1,8 5

1 4,1 12,3

Funai&United 26-2410-MR 0,83



 



       


