 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Generála Klapálka 1641
2
72 01 Kladno
Praha 12. 5. 2026
Nabídka rekonstrukce nejstarších linek požárních hlásičů EPS v historické budově
Nejstarší instalaci EPS jsme instalovali v historické budově knihovny pravděpodobně v roce 1997 a byla tvořena jedenácti linkami, obsazenými
po několika hlásičích, celkem jich bylo 59 kusů automatických a 5 tlačítkových hlásičů. Při výměnách systému v dalších desetiletích byla původní
nejstarší instalace zachována a do nových ústředen připojena prostřednictvím speciální karty, určené k tomuto účelu. Hlásiče jsou již po těch
2
9 letech dávno po životnosti a je třeba je vyměnit. Jisté riziko sice spočívá ve starých kabelech, ale jelikož je vyměnit nelze (během mnoha
rekonstrukcí v celé budově byly zapuštěny do omítek), tak nezbývá než ho podstoupit.
Nyní je třeba místo karet pro staré hlásiče dát do ústředny karty pro připojení nových hlásičů a jejich prostřednictvím zapojit staré rozvody,
mezitím opatřené novými hlásiči.
položka
B8-DXI2 karta dvou kruhových nebo čtyř nekruhových adresných linek
B8-SXI8 karta osmi nekruhových adresných linek
MTD533X multisenzorový hlásič Schrack
USB 501-1 patice hlásiče
množství
Cena/MJ
Cena celkem
10 848,00 Kč
14 056,00 Kč
99 002,00 Kč
10 266,00 Kč
11 580,00 Kč
38 000,00 Kč
2 808,00 Kč
1
1
ks
ks
10 848,00 Kč
14 056,00 Kč
1 678,00 Kč
174,00 Kč
2 316,00 Kč
38 000,00 Kč
18,00 Kč
59 ks
59 ks
MCP535X tlačítkový hlásič Schrack
5
1
ks
kpl.
Montážní práce – výměna prvků, přeprogramování ústředny, zprovoznění
Doprava včetně času techniků stráveného jízdou
Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH
156 km
186 560,00 Kč
39 177,60 Kč
225 737,60 Kč
Srdečně zdravím
Ing. Jiří Müller
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