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TABULKA MÍSTNOSTÍ

2.02a

2.02b

Místnost

WC MUŽI

WC ŽENY

Č.m. Podlaha Stěna Stropm2

5,75

3,39

nový sádrokartonový
podhled protipožární

nová keramická dlažba,
200x 200 mm

nový keramický obklad
do výšky stropu, 200 x 200 mm

nová keramická dlažba,
200x 200 mm

nový keramický obklad
do výšky stropu, 200 x 200 mm

nový sádrokartonový
podhled protipožární
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Půdorys 2. NP
m 2.02- změna dispozice místnosti

SO.01- Architektonicko- stavení část

Modernizace plaveckého bazénu
2. etapa

1: 50

D.1.1B- 14

ATIKING s.r.o.
Čechova 4
412 01 Litoměřice
IČ: 26464314

atiking

LEGENDA MATERIÁLŮ

půdorys 2. nadzemního podlaží- navrhovaný stav, 1:50
úprava místnosti 2.02

nové zdivo- keramická tvárnice- výška 100 mm nad podhled

keramický obklad do výšky podhledu

LEGENDA MATERIÁLŮ
- nové dveře budou ve shodné vzhledovém a materiálovém  provedení,
  jako dveře D 02 ve výpise dveří rozšíření 1. etapy

půdorys 2. nadzemního podlaží- bourací práce, 1:50
úprava místnosti 2.02

LEGENDA MATERIÁLŮ

bourané zdivo

odstranění obkladu, sanitárních stěn, zařízení

zrcadlo zasazené v obkladu

POZNÁMKA
- stávající VZT vedení bude prodlouženo do vzniklých místností,
  dimenze potrubí zůstane zachována dle stávajícího vedení


