
Pol.

č. 
Výrobce Typ Počet

Výrobní

číslo

Rok

výroby

Požární 

klapky

počet ks

Adresa 

umístění jednotky

Záruka

do

1
vzt jednotka 

PM LUFT
nezjištěno 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Praha 2

Moravská 9

2
vzt jednotka

Janka Radotín
JKL 4 8 nezjištěno 1982 nezjištěno

Praha 2

Moravská 9

3
vzt jednotka VTS Klima

PM Luft
nezjištěno 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Praha 2

Italská 3

4
vzt jednotka 

HONEY WELL
nezjištěno 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Praha 3

Roháčova 23

5 vzt jednotka ALTEKO TERNO 250, 355 3 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 3

Roháčova 23

6 regu Jesy Terno Terno 315 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 4

Podolská 21

7
vzt jednotkaVTS Klima

PM Luft 
nezjištěno 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Praha 4

Podolská 21

8
tepelné čerpadlo

Mc Quay 
WCCH 060 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Praha 4

Vršovická 68

9 vzt REGU .TV-JESY  Terno 315 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 4

Novodvorská 434/149

10 vzt jednotka ALTEKO Terno 355 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 4

Novodvorská 434/149

11
vzt Janka Radotín

nepoužívá se
JKL 2 nezjištěno 1987 nezjištěno

Praha 5, nám. 

Osvoboditelů 1409

12 vzt Janka Radotín JKL 4 nezjištěno 1984 nezjištěno
Praha 6

Kafkova 19

13 vzt jednotka AT plus 13.13 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 7

Milady Horákové 383/81

14 vzt jednotka GEA AT  piko 3 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 7

Milady Horákové 383/81

15
vzt jednotka

Janka Radotín
Janka 1 nezjištěno 1984 nezjištěno

Praha 7

Bubenské náb.306/13

16 vzt jednotka ALTEKO 
TERNO 315, 355, 

400
3 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Praha 8

Sokolovská 260/143

17 VZT clona GEA  nezjištěno 3 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 8

Sokolovská 260/143

18
vzt Janka Radotín - 

nefunkční
JKL 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Praha 8

Lodžská 598/3

19 vzt dveřní clony Ekonomic 4 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 8

Burešova 1663/6

20
VZT - Kovona Karviná - 

nefunkční
KDK 040 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Praha 9

Semilská 33

21 vzt REGU .TV-JESY Terno 315 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 10

Malinová 3

22 vzt jednotka ALTEKO TERNO 315 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 10

Malinová 3

23
vzt jednotka

Janka Radotín
JKL 3 nezjištěno 1987 nezjištěno

Praha 10

plk.Mráze 1182

24 vzt jednotka ALTEKO ALT 315 V3-Z 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Praha 10

Sportovní 22

25 vzt jednotka Bösch Bösch 1 nezjištěno nezjištěno nezjištěno
Uhříněves

Nové náměstí 1371/11

26
vzt dveřní clony

Stavoklima Gremini
nezjištěno 2 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Uhříněves

Nové náměstí 1371/11

27
vzt jednotka

Heizbösch
Bösch GL-13977-1 2 nezjištěno 2001 nezjištěno

Slaný

Masarykovo nám. 1004/18

28
vzt jednotka 

ALTEKO 
Alteko 3 nezjištěno nezjištěno 0

Cerhovice

nám.kpt. Kučery 72

29 vzt REGU .TV-JESY Cepo Sne 4 1 nezjištěno nezjištěno 0
Králův Dvůr

Počaply 327
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