
Zapis 0 predani a prevzeti nebytovych prostor - priloha ke smlouve 0 vYpujcce C. lISVlEU/2018 

PujCitel predava a vypujCitel pfejima nebytove prostory dIe bodu 1. a bodu III. smlouvy 0 vypujcce 
nebytovych prostor v nasIedujicim stavu: 

Pozn.: - zaluzie v oknech pnp. samostatne zaluzie a rozvod k pocitacUm zakoupil vypujCitel 
v r.2012 doslo ze strany pujcitele k zatepleni fas<idy, vymene oken, instalaci elektroregulac
nich ventilu topeni a IRC-rozvodu s cidly pro regulaci topeni 
v obdobi eervence aZ srpna roku 2014 probehia kompletni rekonstrukce elektroinstalace 
2. poschodi budovy A ve. nove vY'malby vsech dotcenych ploch 
zjistene nedostatky jsou v textu podtrzeny 
vsechny mistnosti jsou vybaveny termoregulaenimi ventily, kterymi jsou topmi telesa 
automaticky regulovany instalovanymi IRC moduly (eidla osazene na stemich mistnosti) 

Standardni vybaveni vsech kancehifi (pracoven) 
(odchylky jsou u jednotl. pracoven uvedeny) 

steny, strop: vymalovano 
podlahy: linoleum 
okna: 2 ks 
topeni: 1 ks 
elektr .zariz.: strop.zilivkove teleso (4 ks), dvoj-vypinac (1 ks), dvoj-zasuvka (7 ks), 
ostatni: vstupni dvefe (1 ks), garnyz (1 ks), 

BUDOVAA 

A. leva cast 2.poschodi 

- pracovna A26 
- pracovna A27 
- pracovna A28 
- pracovna A29 
- pracovna A30 
. pracovna A31 
- iiklid. mistnost Ge pouze svetlo, vypinae, dvere) 

- we (4 mistnosti) 
steny, strop: 	 vymalovano + kachlicky do ryse 2m; poprask.dlaiba 
podlahy: 	 kachlicky 
okna: 	 1 ks 
topeni: 	 1 ks 
elektr.zariz.: 	 stropni svetlo (3 ks), vypinac (2 ks) 
ostatni: 	 vstupni dvere (1 ks), splachovaci midrzky (2 ks), rylevka (1 ks), WC-misa (2 ks), pisoar 

(2 ks), umyvadlo (1 ks), dvefe (2 ks) 

- kuchynka (2 mistnosti) 
steny, strop: 	 vymalovano + kachlicky do ryse 2m; praskliny kachlicek na podlaze 
podlahy: 	 kachlieky 
okna: 	 1 ks 
topeni: 	 1 ks 
e1ektr.zaftz.: 	 stropni svetlo (3 ks), dvoj-vypinae (1 ks), dvoj-zasuvka (5 ks) 
ostatni: 	 vstupni dvefe (1 ks), dvere (1 ks), sprch. kout se sprch. baterii (1 ks), umyvadlo (2 ks), 

kuchyilska linka s dfezem (1 sestava), vodovodni baterie (1 ks) 
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- chodba 
pouze 2 okna, 4 stropni ledkova svetla, 2krfdle protipoi. dvere se zaviracem (l ks - vlastnf PPP), 
prasklina na podlaze 

- pracovna A32 el.smycka z kancelare c.33) 
- pracovna A33 
- pracovna A34 (jen 5 ks dvoj-zasuvek) 
- pracovna 
- pracovna A36 

B. stredni cast poschodi 

- spolecenska mistnost 
steny, strop: vymalovano 
podlahy: linoleum 
okna: 4 ks 
topeni: 1 ks 

",t1"",nM1 zarivkove svetlo (8 ks), dvoj-vypinac (l ks), dvojzasuvka (5 ks) 
ostatni: vstupni 2kridle (1 ks  vlastni PPP), (2 ks) 

- terapeutickii mistnost 
steny, vymalovano, obklad mistnosti 
podlahy: linoleum 
okna: 4 ks 
topeni: 1 ks 
elektr.zafiz.: 	 stropni zarivkove svetlo (8 ks), dvoj-vypinac (1 ks), dvojzasuvka ks), 

telev. pfipojka (1 ks) 
ostatni: 	 vstupni 2kfidIe protipoiar. dvere (1 ks vlastni PPP), garnyz ks) 

- spriivni mfstnost (vedle vytahu) 
strop: vymalovano 

podlahy: 	 linoleum 
okna: 	 2 ks 
topenf: 	 1 ks 
elektr.zanz.: 	 stropni svetlo ks), dvojzasuvka (2 (1 ks) 
ostatni: 	 umyvadlo (1 vodovod.baterie (1 ks), PVC (l ks) 

- vypfnace (2 ks) ke svetlfun v obou castech 2. poschodi 

c. prava cast 2.poschodi 

- pracovna A37 (cekiirna) 
- pracovna A38 
- pracovna A39 
- pracovna A40 
- pracovna A41 (jen 5 ks dvoj-zasuvek) 
- pracovna A42 
- pracovna A43 (jen 6 ks dvoj-zasuvek) 

- kuchynka (2 mistnosti) 
strop: vymalovano +kachlicky do vyse 2m 

podlahy: 	 kachlicky; praskliny 
okna: 	 1 ks 
topeni: 	 1 ks 
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elektr.zanz.: stropni svetlo (3 ks),dvoj-vypinac (1 ks), dvojzasuvka (2 ks), zasuvka (1 ks) 
ostatni: vstupni dvefe (1 ks), umyvadlo (2 ks), dvefe (1 ks), kuchynska linka s dfezem (1 sestava), 

vodovodni baterie (3 ks), sprch.kout se sprch.baterii (1 ks) 

- chodba 
pouze 2 okna a 4 stropni ledkova svetla, 2kiidle protipozami dvefe se zaviracem (1 ks - vlastni PPP), 
praskliny na pod laze 

- we (4 mistnosti) 
steny, strop: 	 vymalovcUlO + kachlicky do yYse 2m 
podlahy: 	 kachlicky 
okna: 	 1 ks 
topeni: 	 1 ks 
elektr.zafiz.: 	 stropni svetlo (3 ks), vypinac (2 ks) 
ostatni: 	 vstupni dvefe (1 ks), splachovaci midrZky (3 ks), WC-misa (2 ks), umyvadlo (1 ks), 

vodovod.baterie (1 ks), dvefe (3 ks) 

- ukJid.mistnost (pouze svetlo, vypinac, dvefe) 
- pracovna A44 
- pracovna A45 
- pracovna A46 
- pracovna A47 
- pracovna A48 
- pracovna A49 
- pracovna A50 

D. pfizemi - budova C 

Spisovna - archiv 
steny, strop: 	 vymalovano + kachlicky v oblasti umyvadla do vyse 1,5m; poprask. obklad 
podlahy: 	 linoleum (bilo-seda barva) 
okna: 	 2 ks (1 x 2-kfidle okno) 
topeni: 	 1 ks 
elektr.zafiz.: 	 stropni svetlo (2 ks), vypinac (1 ks) 
ostatni: 	 vstupni dvefe (1 ks), dvere pruchozi (1ks), umyvadlo (1 ks), baterie umyvadlova 

(1ks), domaci telefon (lks) 

SkJad C. 4 (rozmer mistnosti 3 000 x 5 970 mm) 
steny, strop: vymalovano (bila - stars! malba) 

podlahy: koberec (sedo-modra barva) 

okna: 2 ks (1 x 2-kfidIe okno) 

topeni: 1 ks (30 zeber) 

elektr. zafiz.: stropni svetlo (2 ks), vypinae (1 ks) 

ostatni: vstupni dvefe (2 ks) 


Instalovane elektrorozvody v 3.NP. budovy A k pocitaCove siti (v listach) - zajiSt'ovala PPP. 
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