
Příloha č. 1A - TNS (tlakové nádoby stabilní)

Poslední Následná Poslední Následná Poslední Následná

Expandér stojatý 36584 1992 2500 19.11.2013 19.11.2014 08/2017 08/2019

Expandér stojatý 36585 1992 2500 19.11.2013 19.11.2014 08/2017 08/2019

Vzdušník kompresoru 28005 1988 150 19.11.2013 19.11.2014 08/2018 08/2015

Expanzomat 11L1010806607 2011 35 24.11.2016 24.11.2017 24.11.2016 24.11.2021

Expanzomat 11L072980438 2011 35 24.11.2016 24.11.2017 nezjištěno 24.11.2017 24.11.2026

Expanzomat 118054 1987 25 30.10.2012 30.1012

zvlhčovač

Condair CP 2 F9
03.041726.020.001 nezjištěno 25 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

5 Olšanská 9, Praha 3
Expanzní nádoba s membránou REFIX 

DT5
11L012560999 2011 80 21.1.2014 21.1.2015 21.1.2016 21.1.2016

6 Podjavorinská 1595, Praha 4
protiproudý stojatý výměník ELTE MAX 

+ předávací stanice tepla
 - - - 2005 80 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

7 Na strži 1709/42, Praha 4 Výměníková stanice Cetetherm  - - - 1984 80 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX „N"
11L090590201 2011 300 2.6.2014 2.6.2015 2.6.2011 2.6.2016 2.6.2011 ne

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX „N"
11L090590133 2011 300 2.6.2014 2.6.2015 2.6.2011 2.6.2016 2.6.2011 ne

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX „N"
11L090590135 2011 300 2.6.2014 2.6.2015 2.6.2011 2.6.2016 2.6.2011 ne

10 Hábova1516, Praha 5
Předávací stanice tepla + nepřímotopný 

ohřívák TUV 300 l
 - - - 1982 80 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX "NG"
13N111891233 2014 140 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX "NG"
13N111891238 2014 140 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX „N"
E022618225 2004 50 21.1.2014 21.1.2015 21.1.2014 21.1.2019 21.1.2014 21.1.2019

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX „N"
E022618195 2004 50 21.1.2014 21.1.2015 21.1.2014 21.1.2019 21.1.2014 21.1.2019

13 Sluneční nám. 2567/8, Praha 5 Předávací stanice tepla  - - - 2002 120 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX „N" K1
 - - - 1994 50 18.2.2014 18.2.2015 18.2.2014 18.2.2019 18.2.02014 18.2.2019

Expanzní nádoba s membránou Dukla 

CZ   K2
 - - - 1994 50 18.2.2014 18.2.2015 18.2.2014 18.2.2019 18.2.02014 18.2.2019

Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX „N" K3
 - - - 1994 110 18.2.2014 18.2.2015 18.2.2014 18.2.2019 18.2.02014 18.2.2019

16 Na Petřinách 302/42, Praha 6
Předávací stanice tepla + nepřímotopný 

ohřívák TUV 1000 l.
 - - - 1988 150 nezjištěno nezjištěno nezjištěno

18 Ortenovo nám. 16, Praha 7
Expanzní nádoba s membránou ČKD 

Dukla
155924 1997 50 13.1.2014 13.1.2015 13.1.2017 13.1.2017

19 Lodžská 598, Praha 8
Expanzní nádoba s membránou R+F, 

typ 50/1,5
MO1 2013 50 16.1.2014 16.1.2015 16.1.2018 16.1.2018

20 Sokolovská 143, Praha 8
Expanzní nádoba s membránou REFIX 

DE
13N070290279 2013 50 12.11.2013 12.11.2014 12.11.2017 12.11.2017

Vzdušník kompresoru 27897 1988 150 25.5.2014 25.5.2015 17.6.2013 17.6.2018 20.6.2007 20.6.2016

Tlaková nádoba vodárny 7542 2007 1000 25.5.2014 25.5.2015 25.5.2012 25.5.2017 1.6.2007 1.6.2016

Expanzomat 401483 2003 110 25.5.2014 25.5.2015 17.6.2013 17.6.2018 17.6.2008 17.6.2017

Vzdušník kompresoru 116392 1986 300 25.5.2014 25.5.2015 17.6.2009 17.6.2014 25.5.2013 25.5.2022

22 Malinová 3, Praha 10 Expanzomat I 2146 1994 35 11.6.2014 11.6.2015 18.6.2013 18.6.2018 13.6.2013 ne

23 Sportovní 846/22, Praha 10
Expanzní nádoba s membránou 

REFLEX „NG"
13N052290392 2013 80 16.1.2014 16.1.2015 16.1.02018 16.1.2018

24 Karlínské náměstí 145/1, Praha 8 NTL kotelna C12021926 2002 100 1.2.2018 1.2.2019 1.2.2023 1.2.2027

Provozní revize Vnitřní revize Tlaková zkouška

21 K Cihelně 409, Praha 9

1 Jindřišská 14, Praha 1

2 Nové mlýny 2, Praha 1

8 Durychova 972, Praha 4

Preslova 12, Praha 511

12 Plzeňská 290/139, Praha 5

15 Vaníčkova 2, Praha 6

Objem v

litrech

Poř. 

č.
Místo plnění - objekt Název zařízení Výrobní číslo

Rok 

výroby


