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Příloha č. 11 - Registr zařízení



CHLAD REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Výrobník chladu YORK sever předpolí 1PP klec yorku sever YCIV 0700VA RHTM023597 VVK+SPR
Výrobník chladu YORK jih předpolí 1PP klec yorku jih YCIV 0700VA RHTM023596 VVK+SPR
Výrobník chladu YORK FB předpolí 1PP klec yorku dvorek FB YLAE380HE MKTM5005238884 VVK+SPR

Rozdělovač chladu NOH 3PP F0014a Strojovna chladu SPR
Rozdělovač chladu FB 1PP A030 Strojovna VZT B SPR

Expanzní automat Flamco NOH 3PP F0014a Strojovna chladu FLEXCON M-K/C 425 v.č. 1089239001 SPR
Expanzní automat Flamco FB 1PP A030 Strojovna VZT B FLEXCON M-K/C 200 v.č. 108923á001 SPR

Čerpadlo chladiva CR3-7A-E-HQQE NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 71B2 - 14FT85 - C SPR
Čerpadlo chladiva CR3-7A-E-HQQE FB 1PP A030 Strojovna VZT B Grundfos MG 71B2 - 14FT85 - C SPR

Čerpadlo chladu Čerpadlo 31.1 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos TP 150-160/4 A-F-A BAQE SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 31.2 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos TP 100-200/4 A-F-A GQQE SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 31.3 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos TP 150-160/4 A-F-A BAQE SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 31.4 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos TP 150-160/4 A-F-A BAQE SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 32.1 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 1325C2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 32.2 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 1325C2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 33.1 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 100LC4 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 33.2 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 100LC4 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 34.1 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 90SB2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 34.2 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 90SB2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 35.1 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 90LC2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 35.2 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 90LC2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 36.1 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 100LC2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 36.2 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 100LC2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 37.1 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 90SB2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 37.2 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 90SB2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 38.1 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 100LC2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 38.2 NOH 3PP F0014a Strojovna chladu Grundfos MG 100LC2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 21.1 FB 1PP A030 Strojovna VZT B Grundfos MG132SD2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 21.2 FB 1PP A030 Strojovna VZT B Grundfos MG132SD2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 22.1 FB 1PP A030 Strojovna VZT B Grundfos MG100LC4 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 22.2 FB 1PP A030 Strojovna VZT B Grundfos MG100LC4 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 23.1 FB 1PP A030 Strojovna VZT B Grundfos MG100LC2 SPR
Čerpadlo chladu Čerpadlo 23.2 FB 1PP A030 Strojovna VZT B Grundfos MG100LC2 SPR





Teplo REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
ÚT RS A FB

 tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F FB 1PP A028 Výměník tepla ÚT západ 200.1 RDO + JMT
 tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F FB 1PP A028 Výměník tepla ÚT východ 200.2 RDO + JMT
 tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F FB 1PP A028 Výměník tepla VZT 200.3 RDO + JMT

Hydraulický vyrovnávač STAF80 FB 1PP A028 Výměník tepla 20050l/h RDO + JMT

ÚT RS B kotelna
 tepelné čerpadlo Grundfos Magna 32 - 100 FB 1PP B051 Kotelna ÚT východ 300.1 RDO + JMT doplnil SPR+VVK
 tepelné čerpadlo Grundfos Magna 32 - 100 FB 1PP B051 Kotelna ÚT západ 300.2 RDO + JMT doplnil SPR+VVK
 tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 100F FB 1PP B051 Kotelna DC RS 300.3 RDO + JMT doplnil SPR+VVK
 tepelné čerpadlo Grundfos Magna 32 - 100 FB 1PP B051 Kotelna VZT RS 300.4 RDO + JMT doplnil SPR+VVK

ÚT RS C NOH
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 65 - 120F NOH 3PP F0008 Výměník tepla VZT jih 11.1 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 3PP F0008 Výměník tepla clony 12.1 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 65 - 120F NOH 3PP F0008 Výměník tepla VZT sever 13.1 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos UPS 50 - 60/2F NOH 3PP F0008 Výměník tepla metro 14.1 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 3PP F0008 Výměník tepla OV sever 16.1 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 3PP F0008 Výměník tepla OV jih 17.1 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos Alpha+ 32 - 60 NOH 3PP F0008 Výměník tepla ÚT ČD 18.1 RDO + JMT

Hydraulický vyrovnávač HVDT 6 NOH 3PP F0008 Výměník tepla přívod z kotelny 50000l/h SPR

RS D
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 100F FB 1PP D058 Strojovna ÚT ÚT západ větev 1 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F FB 1PP D058 Strojovna ÚT VZT 156, 157 větev 2 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 32 - 100F FB 1PP D058 Strojovna ÚT ÚT východ větev 3 RDO + JMT
tepelné čerpadlo Wilo Yonos MAXO 40/0,5-4 FB 1PP D058 Strojovna ÚT VZT 4. etapa větev 4 RDO + JMT

RS E
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 1PP D088b Trubní kanál ÚT západ RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 1PP D088b Trubní kanál ÚT východ RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos UPS 25 - 40 NOH 1PP D088b Trubní kanál ÚT salónek RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos UPS 32 - 60F NOH 1PP D088b Trubní kanál DC RDO + JMT
tepelné čerpadlo Grundfos UPS 25 - 30 NOH 1PP D088b Trubní kanál VZT RDO + JMT





doplnil SPR+VVK
doplnil SPR+VVK
doplnil SPR+VVK
doplnil SPR+VVK



Kotelna 

FB
REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Palivo Rok výroby Výrobní číslo Jmenovitý tepelný výkon Jmenovitý tepelná příkon Hořák Výkon Hořáku min Výkon Hořáku max Doplňující informace Zapsal:
Kotel Kotel K1 FB PP1 - PP2 B051 Kotelna FB VITOPLEX 200 (Viessmann Werke) Zemní plyn 2008 7192481800082103 1100 kW 1196 kW Weishaupt WM - G20/2-A 250 kW 1600 kW
Kotel Kotel K2 FB PP1 - PP2 B051 Kotelna FB VITOPLEX 200 (Viessmann Werke) Zemní plyn 2008 7192481800080109 1100 kW 1196 kW Weishaupt WM - G20/2-A 250 kW 1600 kW
Kotel Kotel K3 FB PP1 - PP2 B051 Kotelna FB VITOPLEX 200 (Viessmann Werke) Zemní plyn 2008 7192481800081106 1100 kW 1196 kW Weishaupt WM - G20/2-A 250 kW 1600 kW

PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ



TUV REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
čerpadlo nabíjení TUV Grundfos UPS 50 - 60/2F NOH 3PP F0008 Výměník tepla nabíjení TUV 15.1 RDO+JMT

cirkulační čerpadlo TUV Grundfos Magna 50 - 120F - N NOH 3PP F0008 Výměník tepla cirkulace TUV 15.2 levé RDO+JMT
cirkulační čerpadlo TUV Grundfos Magna 50 - 120F - N NOH 3PP F0008 Výměník tepla cirkulace TUV 15.3 pravé RDO+JMT

Vodní filtr RF M8-30-P80-C NOH 3PP F0008 Výměník tepla Univerzální filtr SPR
bojler Reflex Stora AF 1000/1  982 litrů, 110kW NOH 3PP F0008 Výměník tepla zásobník nepřímotopný ohřívač s el. vložkou TUV1 RDO+JMT
bojler Reflex Stora AF 1000/1  982 litrů, 110kW NOH 3PP F0008 Výměník tepla zásobník nepřímotopný ohřívač s el. vložkou TUV2 RDO+JMT





KANALIZACE REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Kalové čerpadlo AMAREX KRT 1/3 NOH 3PP F0019 Přečerpávací jímka Amarex KRT F 80-250-54UG-S VVK+SPR
Kalové čerpadlo AMAREX KRT 2/3 NOH 3PP F0019 Přečerpávací jímka Amarex KRT F 80-250-54UG-S VVK+SPR
Kalové čerpadlo AMAREX KRT 3/3 NOH 3PP F0019 Přečerpávací jímka Amarex KRT F 80-250-54UG-S VVK+SPR
Kalové čerpadlo AMAREX N 1/4 NOH 2PP F1039 Přečerpávací jímka Amarex AF65-220-024 ULG 195    VVK+SPR
Kalové čerpadlo AMAREX N 2/4 NOH 2PP F1039 Přečerpávací jímka Amarex AF65-220-024 ULG 195    VVK+SPR
Kalové čerpadlo AMAREX N 3/4 NOH 2PP F1024 Přečerpávací jímka Amarex AF65-220-024 ULG 195    VVK+SPR
Kalové čerpadlo AMAREX N 4/4 NOH 2PP F1024 Přečerpávací jímka Amarex AF65-220-024 ULG 195    VVK+SPR
Kalové čerpadlo Mini-Compacta 1/1 NOH 2PP F1087 Přečerpávací nádrž mini-Compacta U2. 100 D VVK+SPR





VÝTAHY REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Výtah nákladní Výtah nákladní hydraulický NOH 3PP-0NP F1079 Výtahová šachta sever - odbavovací hala zásobovíní ISS HVO 2500/4-030PC2 NV 1 01-117 SPR
Výtah nákladní Výtah nákladní hydraulický NOH 3PP-0NP F1060 Výtahová šachta jih Billa - odbavovací hala HVO 2500/4-030PC2 NV 2 01-211 SPR
Výtah osobní Výtah osobní lanový elektrický NOH 2PP-0NP F1071 Výtahová šachta sever - odbavovací hala z magistrály dolu LVO 1000/4 - 100PC2 OV 1 01-206 SPR
Výtah osobní Výtah osobní lanový elektrický NOH 2PP-0NP F1069 Výtahová šachta jih - odbavovací hala z magistrály dolu LVO 1000/4 - 100PC2 OV 2 01-212 SPR

Výtah osobní výtah osobní hydraulický Výtahová šachta sever - Drážní úřad SON Praha
Výtah osobní výtah osobní hydraulický Výtahová šachta jih - Policie SON Praha

PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

dokumentace,

opravy, servis

revize - ISS





POJÍZDNÉ S,CH REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS1 38863 NOH 2PP-1PP F2001 sever dolů eskalátor Thyssen Krupp PS1 38863 RDO + JMT
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS2 38874 NOH 2PP-1PP F2001 sever nahoru eskalátor Thyssen Krupp PS2 38874 RDO + JMT
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS3 38885 NOH 2PP-1PP F2001 sever nahoru eskalátor Thyssen Krupp PS3 38885 RDO + JMT
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS4 42240 NOH 2PP-1PP F2001 jih dolů eskalátor Thyssen Krupp PS4 42240 RDO + JMT
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS5 42251 NOH 2PP-1PP F2001 jih dolů eskalátor Thyssen Krupp PS5 42251 RDO + JMT
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS6 42262 NOH 2PP-1PP F2001 jih nahoru eskalátor Thyssen Krupp PS6 42262 RDO + JMT

506NCE Eskalátor PS7 97667 FB 0-1PP F2007 sever dolů eskalátor Otis PS7 97667 RDO + JMT
506NCE Eskalátor PS8 97668 FB 0-1PP F2007 sever nahoru eskalátor Otis PS8 97668 RDO + JMT
506NCE Eskalátor PS9 97665 FB 0-1PP F2008 jih dolů eskalátor Otis PS9 97665 RDO + JMT
506NCE Eskalátor PS10 97666 FB 0-1PP F2008 jih nahoru eskalátor Otis PS10 97666 RDO + JMT

ORINOCO FS983 5EK12 Travelátor PCH1 38896 NOH 2PP-1PP F1072 sever dolů travelátor Thyssen Krupp PCH1 38896 RDO + JMT
ORINOCO FS983 5EK12 Travelátor PCH2 38907 NOH 2PP-1PP F1072 sever nahoru travelátor Thyssen Krupp PCH2 38907 RDO + JMT
ORINOCO FS983 5EK12 Travelátor PCH3 42273 NOH 2PP-1PP F1068 jih dolů travelátor Thyssen Krupp PCH3 42273 RDO + JMT
ORINOCO FS983 5EK12 Travelátor PCH4 42284 NOH 2PP-1PP F1068 jih nahoru travelátor Thyssen Krupp PCH4 42284 RDO + JMT





NO, UPS, DA REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
DIESELAGREGÁT CAT 550 Předpolí 1PP SO 07-10-1/6 Taxi - Jih Motor - CAT 3456 SPR + VVK

Centrála NO HORMEN NO - S3.01 NOH 3.PP F0009 sever INOTEC CPS220 RE43.1 SPR + VVK
Centrála NO HORMEN NO - S3.02 NOH 3.PP F0032 jih INOTEC CPS220 RE41.3 SPR + VVK
Centrála NO HORMEN NO - S3.03 NOH 3.PP F0032 jih INOTEC CPS220 RE41.1 SPR + VVK
Centrála NO HORMEN NO - S2.01 NOH 2.PP F1016 ČD sever INOTEC CPS220 RE42.1 SPR + VVK
Centrála NO HORMEN NO - S2.02 NOH 2.PP F1035 ČD jih INOTEC CPS220 RE42.21.1 SPR + VVK
Centrála NO HORMEN NO - S1.01 FB 1.PP E085 za WC jih INOTEC CPS220 RE69.4.1 SPR + VVK
Centrála NO HORMEN NO - S1.02 FB 1.PP D060a D059 INOTEC CPS220 RE69.1 SPR + VVK
Centrála NO HORMEN NO - S1.03 FB 1.PP B050 Býv.PČR INOTEC CPS220 RE79.1 SPR + VVK
Centrála NO HORMEN NO - S1.04 FB 1.PP A009 pod DÚ INOTEC CPS220 RE89.2 SPR + VVK

UPS UPS - S3.01 NOH 3.PP F0015 Velín Pronix CL320 RE43.3 SPR + VVK
UPS UPS - S3.02 NOH 3.PP F0029 jih Riello MLT 10 RE41.4 SPR + VVK
UPS UPS - S3.03 NOH 3.PP F0036 Telematika Riello MLM 10 RE41.7 SPR + VVK
UPS UPS - S2.01 NOH 2.PP F1016 ČD sever Pronix CL320 RE42.2 SPR + VVK
UPS UPS - S2.02 NOH 2.PP F1035 ČD jih Pronix CL320 RE42.21.2 SPR + VVK
UPS UPS - S2.03 NOH 2.PP F1035 ČD jih Pronix CL320 RE42.21.4 SPR + VVK
UPS UPS - S1.01 FB 1.PP E085 za WC jih Riello MLM 10 RE69.3 SPR + VVK
UPS UPS - S1.02 FB 1.PP D060a D059 Riello MLT 10 RE69.2 SPR + VVK
UPS UPS - S1.03 FB 1.PP B050 Býv.PČR Riello MLM 10 RE79.3 SPR + VVK
UPS UPS - S1.04 FB 1.PP B050 Býv.PČR Riello MLT 10 RE79.2 SPR + VVK







Dveřní clony REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
DC sever Kieback SPR + VVK

DC 20 G1100 clony západní fasáda od severu Siemens SPR + VVK
DC 104.1 - 3 F2001 clony tunel jih Siemens SPR + VVK
DC 5.5-6.1 dveřní clona sever - jih suterén Siemens SPR + VVK





Integrovaná 

počítačová síť
REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Rack Triton PMA-42 ABB-CAX-A1 NOH 3PP F0015 serverovna - 3.p.p. skříň integrované počítačové sítě SK 10 IZK
Rack Triton PMA-42 ABB-CAX-A1 NOH 3PP F0015 serverovna - 3.p.p. skříň integrované počítačové sítě SK 10 IZK
Rack Schrack DS 428 080-A NOH 3PP F0015 serverovna - 3.p.p. skříň integrované počítačové sítě SK 11 IZK
Rack Triton PMA-42 ABB-CAX-A1 NOH 1PP F2058 SOZ skříň integrované počítačové sítě SK 1 IZK
Rack Triton RDE-42-A61-XCX-A1 NOH 1PP F2064 OTK skříň integrované počítačové sítě SK 3 IZK
Rack Triton RDE-42-A61-XCX-A1 NOH 1PP F2007 OJ20 Teta skříň integrované počítačové sítě SK 4 IZK
Rack SCHRACK 1500x800 FB 1PP D064b chodba FB pod 1.peronem skříň integrované počítačové sítě SK 5 IZK
Rack Triton RDE-42-A61-XCX-A1 FB 1PP A009 pod dvorkem skříň integrované počítačové sítě SK 12 IZK





CCTV REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Rack Triton PMA-42 ABB-CAX-A1 NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. skříň kamerového systému CCTV IZK
Rack Schrack WS, 800x600x210 FB 1PP C057 kab.kanál skříň kamerového systému CCTV IZK

DVR Axemax 2400 NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Server kamerového systému DVR 10 CCTV SPR
DVR Axemax 2400 FB 1PP C057 kab.kanál Server kamerového systému DVR 90 CCTV SPR
DVR Axemax 2400 NOH 2PP F1016 ČDCentrum Server kamerového systému DVR 30 CCTV SPR
DVR Axemax 2400 NOH Server kamerového systému DVR 60 CCTV SPR

Monitor FB 1PP CO57 kab.kanál Servisní monitor SPR+VVK
Monitor NOH 2PP ČDCentrum Servisní monitor SPR
Monitor NOH Servisní monitor SPR

Switch AT8000S NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. 24p + 2FO převodníky 10/100 Mbit SPR
Media konvertor RPN-R NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Převodník metalika-optika 100 Mbit SPR
Media konvertor RPN-R FB 1PP C057 kab.kanál Převodník metalika-optika 100 Mbit SPR
Media konvertor AT-MC102XL NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Převodník metalika-optika 100 Mbit SPR
Media konvertor AT-MC102XL FB 1PP C057 kab.kanál Převodník metalika-optika 100 Mbit SPR

PC Dell Vostro 410 + monitor NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Dohledové PC kamerového systému NOH Jih + FB SPR
PC Dell Vostro 410 + monitor NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Dohledové PC kamerového systému NOH Sever + chodba před ČDC SPR
PC Dell Vostro 410 + monitor NOH 2PP F1051 ČDCentrum Dohledové PC kamerového systému SPR
PC Dell Vostro 410 + monitor NOH 1PP G2124 Policie ČR Dohledové PC kamerového systému SPR

Kamera Kamera Bosch NOH+FB Analogové kamery 100 ks SPR
Kamera Kamera PTZ NOH Analogové kamery 4 ks SPR

PatchPanel FO NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. 8 portů SPR
PatchPanel FO FB 1PP C057 kab.kanál 8 portů SPR

PatchPanel koax NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. 33 portů SPR
PatchPanel koax NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. 33 portů SPR
PatchPanel koax FB 1PP C057 kab.kanál 33 portů SPR





OTK REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Klapka Colt Typ ECO NOH Žaluziová klapka pro odvod kouře a tepla 49 ks SPR
Klapka Colt Typ Coltlite Žaluziová klapka pro odvod kouře a tepla 8 ks SPR

Ventilátor Colt Typ WL NOH 2PP G1100 Západní fasáda Ventilátor stěnový pro odvod kouře a tepla 15 ks SPR
Ovládací panel Ovládací elektrický panel 8 ks SPR

Ventilátor THGT Ventilátor axiální pro odvod kouře a tepla 3 ks SPR
Klapka Kouřotěsná klapka NOH 2PP Kouřotěsná klapka v potrubí OTK 31 ks SPR

Zástěna Colt Smokemaster - SM5 NOH Spouštěcí kouřová zástěna 5 ks SPR
Zástěna Kouřová zástěna NOH Skleněná kouřová zástěna 3 ks SPR





NZS REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Řídící jednotka Praesideo NOH 3PP F0015 Servrovna 1 ks SPR

Síťová řídící jednotka PRS - NCO - B NOH 3PP F0015 Servrovna 1 ks SPR
Multikanál. interface PRS - 16MCI NOH+FB 1,3PP 4 ks SPR
Výkonový zesilovač LBB 4421 - 10 NOH+FB 1,3PP 1x500 W 10 ks SPR
Výkonový zesilovač LBB 4422 - 10 NOH+FB 1,3PP 1x250 W 5 ks SPR
Výkonový zesilovač LBB 4424 - 10 NOH+FB 1,3PP 1x250 W 6 ks SPR

Stanice hlasatele LBB 4430 - 00 NOH F0020 Velín 2 ks SPR
Kláv.stanice hlas. LBB 4432 - 00 NOH F0020 Velín 2 ks SPR
 Deska dohledu LBB 4443 - 00 NOH F0015 Servrovna 41 ks SPR

Reproduktor Reproduktor nástěnný NOH+FB 1-3PP 471 ks SPR
Reproduktor Reproduktor stropní NOH+FB 1-3PP 437 ks SPR
Reproduktor Reproduktorový projektor NOH+FB 1-3PP 8 ks SPR
Reproduktor Reproduktor sloupový NOH+FB 1-3PP 1 ks SPR
Reproduktor Reproduktor tlakový NOH+FB 1-3PP 8 ks SPR
Reproduktor Reproduktor aktivní LineArray NOH+FB 1-3PP 16x40 W 4 ks SPR

Mikrofon Mikrofon ruchový 2 ks SPR
SPR

Optický převodník NOH 3PP F0015 Servrovna SPR
Optický převodník NOH 3PP F0036 Telematika SPR
Optický převodník FB 1PP B049 chodba FB pod 1.peronem SPR
Optický převodník FB 1PP B049 chodba FB pod 1.peronem SPR





MaR REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
AS01 – PXC64-U AS01 – PXC64-U FB 1PP D088b kabelák, HUV RE61.2 AS01 RDO+JMT
AS02 – PXC64-U AS02 – PXC64-U NOH 1PP H1001 ostrov G, žebřík RE11.1-11.1.1 AS02 RDO+JMT
AS03 – PXC22.D AS03 – PXC22.D NOH 1PP F2050 sprinklerovna RE26.8 AS03 RDO+JMT
AS04 – PX36.D AS04 – PX36.D NOH 2PP G1156 trafostanice RZN.1 AS04 RDO+JMT

AS05 – PXC128-U AS05 – PXC128-U NOH 3PP F0014 strojovna chladu RE26.3 AS05 RDO+JMT
AS06 – PXC22.D AS06 – PXC22.D NOH 3PP F0014b pod schody sever RE26.1 AS06 RDO+JMT

AS07 – PXC128-U AS07 – PXC128-U NOH 3PP F0014 strojovna chladu RE26.4 AS07 RDO+JMT
AS08 – PXC128-U AS08 – PXC128-U FB 1PP A029 výměník FB RE81.2.1-3 AS08 RDO+JMT
AS09 – PXC36.D AS09 – PXC36.D NOH 2PP F1018 ČD RE5.12 AS09 RDO+JMT
AS10 – PXC64-U AS10 – PXC64-U NOH 2PP F0030b VZT jih RE6.1 AS10 RDO+JMT
AS11 – PXC12.D AS11 – PXC12.D NOH 1PP G1100 dveřní clony, ocelovka RE24.5 AS11 RDO+JMT
AS12 – PXC36.D AS12 – PXC36.D FB 1PP B051 kotelna RE71.1.3 AS12 RDO+JMT
AS13 – PXC36.D AS13 – PXC36.D NOH 3PP F0008 výměník 3PP RE26.6 AS13 RDO+JMT
AS14 – PXC36.D AS14 – PXC36.D NOH 1PP G2111 Potrefená husa sklad RE26.7 AS14 RDO+JMT
AS15 – PXC36.D AS15 – PXC36.D NOH 1PP F2058 SOZ RE26.9 AS15 RDO+JMT
AS16 – PX22.D AS16 – PX22.D NOH 3PP F0015 serverovna velínu RVZ11.2 PXC UPS AS16 RDO+JMT

PS1 – PXG80–N PS1 – PXG80–N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS1 RDO+JMT
PS2 – PXG80–N PS2 – PXG80–N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS2 RDO+JMT
PS3 – PXG80–N PS3 – PXG80–N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS3 RDO+JMT
PS4 – PXG80–N PS4 – PXG80–N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS4 RDO+JMT
PS5 – PXG80–N PS5 – PXG80–N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS5 RDO+JMT

Dig rep digitální převodník NOH 3PP F0020 velín MaR Siemens RDO+JMT
Dig rep digitální převodník NOH 3PP F0020 velín MaR Kieback RDO+JMT

YKJW001196 PC Fujitsu Siemens NOH 3PP F0020 velín MaR Siemens RDO+JMT
PC Kieback Peter NOH 3PP F0020 velín MaR Kieback RDO+JMT





EKV REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Kontrola vstupu APS 400 NOH 3PP F0020 Velín Řídící jednotka typ MCA 167 SPR+VVK

PC NOH 3PP F0020 Velín PC s nainstalovaným SW pro správu systému SPR+VVK
PC NOH 2PP F1051 ČDCentrum PC s nainstalovaným SW pro správu systému SPR+VVK

Čtečka karet HID iClass R10 NOH 1,2,3PP Systémová čtečka karet 34 ks SPR+VVK
Napájecí zdroj AXSP K40/10A NOH Zálohovaný napaječ 3 ks SPR+VVK
Napájecí zdroj ELMDENE 1383 NOH Lineární napájecí zdroj 3 ks SPR+VVK

Modul dobíječe UZM 2 NOH Inteligentní modul dobíječe a omezovače 3 ks SPR+VVK
Elektrický otvírač Standart Abloy 142 NOH 9 ks SPR+VVK
Elektrický otvírač NOH Elektrický otvírač reverzní 2 ks SPR+VVK

Elektromechanický Abloy EL560 NOH Elektromechanický zámek 18 ks SPR+VVK





EZS REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
 Ústředna Galaxy G3 - 520 NOH Ústředna EZS 1 ks SPR
Klávesnice CP037-1 NOH Ovládací klávesnice 2ks SPR

Siréna NOH Dvoutónová siréna 1 ks SPR
Napájecí zdroj NOH Zálohovaný napájecí zdroj 1 ks SPR

PC nástavba Avis NOH PC se SW 1 ks SPR
Detektor Optický detektor NOH 3 ks SPR
Detektor Magnetický detektor NOH 15 ks SPR
Detektor Infrazávora NOH 4 ks SPR
Expander NOH 12 ks SPR

Deska výstupů NOH 8 ks SPR
Tlačítko Tísňové tlačítko NOH 6 ks SPR

Lišta Nášlapná lišta NOH 31 ks SPR





Jednotný čas REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Jednotný čas Hlavní hodiny CTC 1 ks SPR

Oboustrané hodiny 8 ks SPR
Jednoduché hodiny 20 ks SPR





OHM REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Majáček OHM/C27 NOH Orientační majáček pro nevidomé 2 ks SPR
Majáček OHM NOH Orientační majáček pro nevidomé 10 ks SPR





Sign.inv.WC REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Tlačítko FAP 3002 NOH +FB WC 8 ks SPR

Trafo FLM 1000 NOH +FB WC 2 ks SPR
Kontrolní modul FEH 2001 NOH +FB WC 8 ks SPR

Tlačítko NOH +FB WC 8 ks SPR
Info panel NOH 3PP F0020 Velín 1 ks SPR





Požární klapky REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:

VKV PKI NOH + FB 101 ks RDO + SPR

VKV PKI-D NOH + FB 18 ks RDO + SPR

VKV PKI-H NOH + FB 110 ks RDO + SPR

VKV PVM NOH + FB 8 ks RDO + SPR

Mandík DP-1 NOH + FB 3 ks RDO + SPR

Mandík KOKPT NOH + FB 4 ks RDO + SPR

Mandík PKTM NOH + FB 3 ks RDO + SPR

Mandík PKTM-90 NOH + FB 5 ks RDO + SPR

Mandík PVM NOH + FB 4 ks RDO + SPR

Mandík TPM NOH + FB 3 ks RDO + SPR

Mandík TPM 067/07 NOH + FB 1 ks RDO + SPR

Imos DKI-1 NOH + FB 1 ks RDO + SPR







Požární uzávěry REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Požární uzávěr ATRPU NOH Textilní požární uzávěr 4 ks SPR
Požární uzávěr FIREROLLE 240 NOH Ocelový požární uzávěr 2 ks SPR
Požární uzávěr FIREGUARD 1634 NOH 3 ks SPR





Automatické dveře REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
dveře Aut. dveře Record - STA 16 NOH 2pp G1100 západní fasáda automatické posuvné dvoukřídlé dveře 8 ks IZK + vvk
dveře Aut. dveře Stardoor - STA 17 NOH 2pp B023a zelené toalety sever automatické posuvné dvoukřídlé dveře 1 ks IZK + vvk
dveře Aut. dveře Stardoor - STA 17 NOH 2pp D077 zelené toalety jih automatické posuvné dvoukřídlé dveře 1 ks IZK + vvk
dveře Aut. dveře Tormax NOH 2pp F1030 ČD centrum automatické posuvné dvoukřídlé dveře 5x





EPS REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Ústředna IQ8control - M NOH 3PP F0020 Velín SPR
Ústředna IQ8control - M NOH 2PP F1016 ČDCentrum SPR
Ústředna IQ8control - M NOH 2PP F1035 ČDCentrum SPR
Ústředna IQ8control - M NOH 1PP G2128 Policie SPR
Ústředna IQ8control - M NOH 1PP F2050 Strojovna SHZ SPR
Ústředna FB 3PP D446B Strojovna GSČR SPR
Koppler 12 relé NOH 29 ks SPR
Koppler 4in/2out NOH 23 ks SPR
Siréna IQ8/So NOH 18 ks SPR
Zdroj Přídavný napájecí zdroj 230V/24 5 ks SPR
Zdroj Přídavný napájecí zdroj 230V/12 13 ks SPR

Akumulátor 12V/26Ah 5 ks SPR
Akumulátor 12V/18Ah 16 ks SPR

Automatický hlásič Multisenzorový O2T 840 ks SPR
Automatický hlásič Opticko-kouřový O 124 ks SPR
Automatický hlásič Opticko-tepelný OT 12 ks SPR
Automatický hlásič Termodifferenciální TDIFF 10 ks SPR
Automatický hlásič Termomaximální TMAX 1 ks SPR
Automatický hlásič Multisenzorový O2T/So se sirénou 9 ks SPR
Automatický hlásič Lineární optické FB 7 ks SPR

Manuální hlásič Tlačítkový 42 ks SPR





VZT REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Medium Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal: Fr. měnič rekuperace Fr. měnič motorů
VZT VZT 1.1 T, CH 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 25 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 NOH sever hala
VZT VZT 1.2 T, CH 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 25 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 NOH sever hala
VZT VZT 1.1 T 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 25 Kieback SPR + VVK ACS55 ACH 550 NOH jih hala
VZT VZT 2.2 T 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 25 Kieback SPR + VVK ACS55 ACH 550 NOH jih hala
VZT VZT 9 T 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 04 Siemens SPR + VVK WC 1.suterén
VZT VZT 1 - 1PP F2050 Sprinklerovna JANKA - KLM x Siemens SPR + VVK sprinklerovna
VZT VZT U1 T, CH 1PP G2111 Potrefená husa sklad JANKA - KLM x Siemens SPR + VVK Potrefená Husa
VZT VZT 5.1 T, CH 2PP H1001 ostrov G strop GEA - CAIRplus 064.052/VVV Siemens SPR + VVK ostrov SZ
VZT VZT 5.2 T, CH 2PP H1001 ostrov G strop GEA - CAIRplus 064.052/VVV Siemens SPR + VVK ostrov SV
VZT VZT 5.3 T, CH 2PP H1001 ostrov G strop GEA - CAIRplus 064.052/VVV Siemens SPR + VVK ostrov JZ
VZT VZT 5.4 T, CH 2PP H1001 ostrov G strop GEA - CAIRplus 064.052/VVV Siemens SPR + VVK ostrov JV
VZT VZT 3.1 T, CH 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 16 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 obchody 2.suterén
VZT VZT 4 T, CH 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 16 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 restaurace 2.suterén
VZT VZT 8 T, CH 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 16 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 obchody 1.suterén
VZT VZT 16.2 - 3PP F0007 Mytí vozíků Siemens SPR + VVK mycí vozíky
VZT VZT 6 T 3PP F0014b Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 06 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 úschovna zavazadel
VZT VZT 6.2 T, CH 1PP F1064 Billa Kieback SPR + VVK ACS55 ACH 550 Billa
VZT VZT 11.1 T, CH 3PP F0014b Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 10 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 ČD pokladny sever
VZT VZT 11.2 T, CH 3PP F0030b Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 10 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 ČD pokladny jih
VZT VZT 12.1 T, CH 3PP F0014b Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 04 Siemens SPR + VVK kanceláře ČD sever + Kurýr
VZT VZT 12.2 T, CH 3PP F0030b Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 02 Siemens SPR + VVK kanceláře ČD jih
VZT VZT 13.1 T 3PP F0014b Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 02 Siemens SPR + VVK WC + šatny ČD sever
VZT VZT 13.2 T 3PP F0030b Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 04 Siemens SPR + VVK WC + šatny ČD jih
VZT VZT 5 T, CH 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 10 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 restaurace sever
VZT VZT 7 T 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 06 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 rozvodna + Telematika
VZT VZT 14 T 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 02 Kieback SPR + VVK kuchyňka velín
VZT VZT 15 T, CH 3PP F0014a Strojovna chladu - sever JANKA - KLM 06 Siemens SPR + VVK velín
VZT VZT 15.2 T, CH 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 06 Kieback SPR + VVK rozvodny jih
VZT VZT 21 CH 3PP F0013 SŽDC Siemens SPR + VVK serverovna SŽDC
VZT VZT 22 - 1PP F2055a odpadky sever Siemens SPR + VVK odpadky sever (větrání skladů)
VZT VZT 22(BK) T, CH 3PP F0008 Výměníková stanice JANKA - KLM 06 Siemens SPR + VVK Burgerking
VZT VZT 25 CH 3PP F0015 serverovna velín Siemens SPR + VVK chlazení serverovny velínu
VZT VZT 26 CH 3PP F0020 velín Siemens SPR + VVK chlazení velín
VZT VZT 111 T A030 JANKA - KLM 04 Siemens SPR + VVK veřejné WC sever
VZT VZT 116.2, 119.2 - Siemens SPR + VVK strojovna rozvodna
VZT VZT 153 T, CH A032 JANKA - KLM 12 Siemens SPR + VVK ACS55 ACH 550 větrání kuchyně
VZT VZT 153.5 - Siemens SPR + VVK kuchyně WC
VZT VZT 154 T, CH A030 JANKA - KLM 04 Siemens SPR + VVK obchodní plochy sever
VZT VZT 109 T 1PP WC zelené jih GEA - CAIRplus 064.064/VBV Siemens SPR + VVK veřejné WC jih
VZT VZT 19 - Siemens SPR + VVK příprava pro větrání skladů
VZT VZT 23, 24 - G2108 Siemens SPR + VVK větrání WC OJ22
VZT VZT 3.2 T, CH 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 12 Kieback SPR + VVK ACS55 ACH 550
VZT VZT 9.2 T 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 04 Kieback SPR + VVK
VZT VZT 23.1 - 1PP F2061a odpadky jih Kieback SPR + VVK vetrání odpadku jih

VZT VZT 25.A - Kieback SPR + VVK větrání WC OJ

VZT VZT 4.2 T, CH 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 12 Kieback SPR + VVK ACS55 ACH 550
VZT VZT 5.2 T, CH 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 16 Kieback SPR + VVK ACS55 ACH 550
VZT VZT 7.2 T, CH 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 08 Kieback SPR + VVK ACS55 ACH 550
VZT VZT 8.2 T, CH 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 16 Kieback SPR + VVK ACS55 ACH 550
VZT VZT 10.2 T, CH 3PP F0030a Strojovna chladu - jih JANKA - KLM 02 Kieback SPR + VVK policie
VZT VZT F1 T, CH Kieback SPR + VVK Šalanda
VZT VZT 123 CH 1PP D063a JANKA - KLM 04 Kieback SPR + VVK větrání rozvodny D
VZT VZT 156 T, CH 1PP B048 Strojovna - FB Kieback SPR + VVK větrání McDonlad…?
VZT VZT 157 T, CH 1PP B048 Strojovna - FB Kieback SPR + VVK větrání B035…?
VZT VZT 122 CH 1PP B048 Strojovna - FB JANKA - KLM 04 Kieback SPR + VVK větrání rozvodny B
VZT VZT 102 T Kieback SPR + VVK české dráhy
VZT VZT 107 T Kieback SPR + VVK větrání odbavení spěšnin
VZT Větrání Kopule - Kieback SPR + VVK větrání kopule



LAPOL REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Odlučovač tuků ACO Hydrojet OAE NS 2 NOH 3pp F0034 lapol jih kapacita 440 l IZK
Odlučovač tuků ACO Hydrojet OAE NS 10 NOH 3pp F0005 lapol sever kapacita 2000 l IZK
Odlučovač tuků ACO Hydrojet OAE NG 8,5 FB 1pp B043 lapol sever čerpadlo Karcher 4.530-016.0 kapacita 2000 l IZK

Přečerpávací stanice MULI-PE/2-DUO NOH 3pp F0005 lapol sever SPS + RDO





SHZ REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
TPI Česká repubIika s.r.o. doplňovací čerpadlo A doplňovací čerpadlo zdroj A RDO + SPR
TPI Česká repubIika s.r.o. hlavní čerpadlo B1 ponorné elektro čerpadlo s automatickým spouštěním zdroj B1 RDO + SPR
TPI Česká repubIika s.r.o. záložní čerpadlo B2 ponorné elektro čerpadlo s automatickým spouštěním zdroj B2 RDO + SPR





Hydranty REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
DN25 Hydrant NOH 2PP F1047b chodba kancelář ČD Centrum 1 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP chodba ČD Centrum Kurýr 2 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP F1014 chodba ČD Centrum sever 3 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP F1014 chodba ČD Centrum jih 4 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 3PP F0003a chodba sever 5 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP G1100 stěna jih 6 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 1PP F2001 Relay 7 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 1PP F2001 Sephora 8 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 1PP F2001 Burger King 9 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 1PP F2001 Change sever 10 RDO + SPR
DN25 Hydrant FB 1PP B036b FB 11 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP G1100 Bankomat sever 12 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP H1001b ostrov G sever 13 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP H1001a ostrov G jih 14 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP F1001 před ČD Centrum sever 15 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP F1001 před ČD Centrum jih 16 RDO + SPR
DN19 Hydrant NOH 1PP G1119 ochoz jih 17 RDO + SPR
DN25 Hydrant FB FB 18 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 1PP G1103 ochoz sever 19 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH technické schodiště sever 20 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 3PP F0001 schodiště sever 21 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 3PP F0003b chodba jih 22 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 3PP F0037 schodiště jih 23 RDO + SPR
DN25 Hydrant NOH 2PP F1056 Billa 24 RDO + SPR



Vybavení WC REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:





REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt:

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění
VZT VZTxyz FB 5NP C444

Výrobník chladu YORK jih předpolí 1PP G2222
Expanzní nádoba Expanzní nádoba chlazení NOH NOH 3PP F0014

UPS UPS-S3.02 / RE41.4 NOH 3PP F0029
Centrála NO Hormen NO-S3.01 / RE43.1 NOH 3PP F0009
Infotabule Nápis PHLN NOH 0NP -

Kalové čerpadlo Kalové čerpadlo 1/3 NOH 3PP F0000
Kalové čerpadlo Kalové čerpadlo 2/3 NOH 3PP F0000
Kalové čerpadlo Kalové čerpadlo 3/3 NOH 3PP F0000

Ústředna EPS Ústředna EPS č.1 NOH 3PP F0015
Ústředna EPS Ústředna EPS č.x NOH 2PP F1016





PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Název umístění Informace o zařízení
strojovna VZT půda AHU JANKA KLM10

klec yorku jih YCIV 090887
strojovna VZT FLAMCO M/Cxxxx
rozvodna NN Riello MLM10
rozvodna NN INOTEC CPS220

západní fasáda
Přečerpávací jímka NOH KSB xyz
Přečerpávací jímka NOH KSB xyz
Přečerpávací jímka NOH KSB xyz

Velín ESSER xyz
Rozvodna NN ČDC jih ESSER xyz





aktualizace: 30-6-2015

Doplňující informace Zapsal:




