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stávající trasa pro kameru MP.

Trasa nebude měněna, jen napojena do nového R1
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kovová lišta 20x40 mm

kovová lišta 20x40 mm

Nové racky R1 a R2

Stávající racky a switch k demontáži

POZNÁMKA:

Dimenze plastových lišt bude odvozena od počtu kabelů v liště viz T.Z.

Do kazetových a SDK podhledů bude vložen drátěný rošt 200x50 mm

Dvojzásuvka LAN Cat5e

LEGENDA:

Plastová vkládací lišta

Kamerový systém MP

pro kamerový systém MP

Kazetový podhled stávající snížený

SDK podhled stávající snížený

Napájení racků 230V

Trasa optických kabelů

R1 R2

Kovová lišta s bílým nátěrem

Kabel UTP veden v podhledu

Stávající  trasa kabelů a přívodu NN

pro vedení nových kabelů a bude kotvený na strop nebo stěnu viz t.z.

Řešení všech průrazů pro kabelové trasy viz PBŘ paní Veselé.


